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ANTON SKRBEC

§> NACIONALNI LABORATORIJ ZA Pk o s einoe

ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Porodilo o izvedeni nalogi

JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti
pitne vode

Poro¢ilo o izvedeni nalogi 2132-17/20295-18/21725/1 v celoti zamenjuje Porog¢ilo o izvedeni nalogi
2132-17/20295-18/21725, z dne 11.4.2018.

Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-18/21725/1

Naroénik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJAD.O.O.
VODOVODNA CESTA 90
1000 Ljubljana

Delovni nalog: Narocilo 64/2018

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.
Novo mesto, 20.07.2018
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Anton Skrbec, dipl.san.inz. Dus$an Harlander, dr.med.,spec.epidemiolog

Cas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani

Elekironsko podpisal Anton Skrbec. dipl.san.inz. ob 20.07.2018 07:00:37 s

Porogilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 1/5
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh si .
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomaijska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.0

ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Sloveniie verzija predioge porotila: 1.4
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Podatki o vzorcu
Vzorec:
Stevilka vzorca:

Namen:

Narocnik:

Vzorec odvzel:
Cas odvzema:

Mesto odvzema:

Vzorec sprejel:

Kraj in ¢as sprejema:

Ocena rezultatov

NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVIE, OKOLIE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-18/21725/1

2018/1192
18/21725

JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA D.0O.0., VODOVODNA CESTA 90,

1000 Ljubljana

Andrej PovSe, NLZOH OOZ Novo mesto
08.03.2018 12:05

Vodooskrbno obmocje Klege,

Boris Sodec
Novo mesto, 08.03.2018 13:37

Prikazani so rezultati z doloéenimi kriteriji.

Izrazen

Parameter Rezultat Enota ketine Kriterij Skladnost
Terenske meritve

Temperatura vode 11.6 °C / /
Elektricna prevodnost (20°C) 434 pS/cm 2500 skladen
pH 73 6.5-9.5 skladen
Vonj sprejemljiv / /
Okus sprejemljiv / /
Splosni parametri

Amonij 0.015 mg/L NH4 0.50 skladen
Nitrit 0.0013 mg/L NO2 05 skladen
Nitrat 13.2 mg/L NO3 50 skladen
Sulfat 10.8 mg/L S04 250 skladen
Klorid 8.26 mg/L Cl 250 skladen
Fluorid <0.04 mg/L F 15 skladen
Celotni organski ogljik - TOC <0.3 mg/L (& / /
Kovine in metaloidi

Mangan 0.33 pg/L 50 skladen
Kovine in nekovine

Aluminij 14 Mg/l 200 skladen
Antimon 0.063 Mg/l 5 skladen
Arzen 0.15 Mg/l 10 skladen
Baker 0.0023 mg/L 2 skladen
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 2/5

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.0
verzija predloge porogila: 1.4
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Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-18/21725/1

Kovine in nekovine

Bor 0.019 mg/L 1 skladen
Kadmij <0.02 Hg/lL 5 skladen
Nikelj 0.32 pg/L 20 skladen
Selen 0.65 Mg/l 10 skladen
Zelezo 60 g/l 200 skladen
Svinec 0.68 Mg/l 10 skladen
Zivo srebro <0.01 pg/L Hg 1 skladen
Kalcij 74 mg/L / /
Magnezij 17 mg/L / /
Natrij 53 mg/L 200 skladen
Kalij 0.82 mg/L / /
Skupna trdota 14.3 °N / /

Pesticidi - organofosforni in drugi

Azoksistrobin <0.002 Hg/L 0.1 skladen
Lahkohlapni aromatski ogljikovodik - BTX

Benzen <04 Hg/L 1 skladen
m,p-Ksilen — — <0.6 Hg/L i /
o-Ksilen <04 Hg/L i /
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki

Toluen <0.3 Mg/l / /
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

Trihalometani (vsota) <11 HglL 100 skladen
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) <11 pg/L 10 skiaden
Trikloroeten (trikloroetilen) <0.9 Mg/l 10 skladen
Tetrakloroeten+trikloroeten <11 Hg/L 10 skladen
1,2-Dikloroetan <0.9 Hg/lL 3 skladen
Mikrobiolo$ki parametri

Escherichia coli ninajdeno CFU/100 mL 0 skladen
Koliformne bakterije ninajdeno CFU/100 mL 0 skladen
Enterokoki ni najdeno CFU/M00mL 0 skladen
Clostridium perfringens ninajdeno CFU/100 mL 0 skladen
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 22°C ocenjeno 4 CFU/mL / /
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 37°C najdeno (<4) CFU/mL 100 skladen
Osnazevala

Celotni cianid <1 Hg/L CN 50 skladen
Pesticidi

Atrazin <0.007 pg/L 0.1 skladen
Azinfos-metil <0.001 ug/lL 0.1 skladen
Diklorfos <0.003 Hg/L 0.1 skladen
Dimetaklor <0.006 pg/lL 0.1 skladen
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 3/5
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nizoh si .

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.0
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Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-18/21725/1

Pesticidi

Dimetenamid <0.001 Mg/l 0.1 skladen
Dimetoat <0.001 pg/lL 0.1 skladen
Diuron <0.007 pg/lL 0.1 skladen
Fention <0.002 Hg/L 0.1 skladen
Flufenacet <0.003 Mg/l 0.1 skladen
Flurokloridon <0.007 pg/lL 0.1 skladen
Imidakloprid <0.003 Mg/l 0.1 skladen
Izoproturon <0.008 pg/lL 0.1 skladen
Klorantraniliprol <0.005 pg/L 0.1 skladen
Klorfenvinfos <0.002 Hg/lL 0.1 skladen
Kloridazon <0.004 Hg/L 0.1 skladen
Klorotalonil <0.03 Mg/l 0.1 skladen
Klorotoluron <0.009 Mg/l 0.1 skladen
Linuron <0.009 pg/L 0.1 skladen
Malation <0.006 pg/L 0.1 skladen
Metalaksil <0.001 pg/L 0.1 skladen
Metamitron <0.005 pg/L 0.1 skladen
Metazaklor <0.008 pg/L 0.1 skladen
Metiokarb <0.01 Mo/l 0.1 skladen
Metobromuron <0.009 Hg/L 0.1 skladen
Metolaklor <0.011 pg/L 0.1 skladen
Metribuzin <0.010 pg/lL 0.1 skladen
Mevinfos <0.002 pg/L 0.1 skladen
Napropamid <0.010 pg/L 0.1 skladen
Pendimetalin <0.001 poll 0.1 skladen
Penkonazol <0.002 polL 0.1 skladen
Petoksamid <0.021 pg/L 0.1 skladen
Pirimifos-metil <0.03 pg/L 0.1 skladen
Pirimikarb <0.009 pg/L 0.1 skladen
Prometrin <0.010 ug/L 0.1 skladen
Propikonazol <0.002 Mo/l 0.1 skladen
Terbutilazin <0.015 pg/lL 0.1 skladen
Tiakloprid <0.007 pg/lL 0.1 skladen
Triadimefon <0.003 po/L 0.1 skladen
Azinfos-efil <0.010 ug/L 0.1 skladen
Tebukonazol <0.01 pg/L 0.1 skladen
Pesticidi - triazinski

Afrazin, Desetil- <0.009 Hg/L 0.1 skladen
Atrazin, Desizopropil- <0.003 pg/lL 0.1 skladen
N.N-dietil-m-toluamid <0.01 pg/L 0.1 skladen
Pesticidi - triazinski in drugi

Sekbumeton <0.008 pg/L 0.1 skladen
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Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-18/21725/1

Pesticidi - triazinski in drugi

Ametrin <0.010 Mg/l 0.1 skladen
Pesticidi in metaboliti

2,6-Diklorobenzamid <0.006 pg/L 0.1 skladen
Acetoklor <0.007 pg/lL 0.1 skladen
Alaklor <0.007 pg/L 0.1 skladen
Bromacil <0.008 pg/lL 0.1 skladen
Cianazin <0.009 pg/L 0.1 skladen
Fluometuron <0.010 Mg/l 0.1 skladen
Heksazinon <0.013 pg/lL 0.1 skladen
Klorbromuron <0.011 pg/L 0.1 skladen
Metoksuron <0.009 pg/lL 0.1 skladen
Metolaklor-ESA <0.017 Hg/lL _ 0.1/10 skladen
Metolaklor-OXA <0.015 Hg/L 0.1/10 skladen
Monolinuron <0.009 pglL 01 skladen
Monuron <0.010 ug/L 01 ' skladen
Propazin <0.009 pg/lL 0.1 skladen
Sebutilazin <0.008 pg/lL 0.1 skladen
Simazin <0.009 pg/lL 0.1 skladen
S-Metolaklor <0.03 pglL 0.1 skladen
Terbutilazin-desetil <0.004 pg/L 0.1 skladen
Terbutrin <0.013 pg/L 0.1 skladen
Piridat-M <0.005 pg/lL 0.1 skladen
Sploshni fizikalno-kemijski parametri

Barva (436 nm) <0.2 m-1 / /
Motnost 0.3 NTU 4 skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poroéila:

Porogilo o preskusanju z evidenéno oznako 2132-17/20295-18/21725-T/1

Porocilo o kemijskem preskusanju z evidenéno oznako 1072-17/20295-18/21725-K/1
Porogilo o mikrobioloskem preskusanju z evidenéno oznako 4002-17/20295-18/21725-M

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 5/5
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh si .
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.0
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Evidenéna oznaka:2132-17/20295-18/21725-T/1

Porocilo o preskusanju

Porogilo o preskusanju 2132-17/20295-18/21725-T/1 v celoti zamenjuje Poroéilo o preskusanju
2132-17/20295-18/21725-T, z dne 11.4.2018.

Vzorec: 2018/1192

Stevilkavzorca:  18/21725

Naloga: JP Vodovod - Kanalizacijé d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 420 - 20/16

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA D.0O.0O., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Delovni nalog: Narocilo 64/2018

- Mesto odvzema: Vodooskrbno obmogje Kleée,

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejemvzorca Datum poroéila: 20.07.2018

Datuminura: 08.03.2018 12:05 Datuminura: 08.03.2018 13:37

Odvzel: Andrej PovSe, NLZOH OOZ Novo mesto  Sprejel: Boris Sodec

Rezultati preskusanja

#Rezultati cznaceni z # se nanaSaio na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzrazen Metoda Zatetek/

Parmneter Opomba Enota 4 otina Kraj izvedbe ok
Terenske meritve

Temperatura vode 116 °C st. C  SISTDIN38404-C4-2: 2000, 08.03.18

tocka 4.1, namestuodvzema  08.03.18

Elektricna prevodnost (20°C) 434 pS/cm SIST EN 27888: 1998, na 08.03.18

mestu odvzema 08.03.18

pH 7.3 SISTENISO 10523: 2012, 08.03.18

na mestu odvzema 08.03.18

Vonj sprejemljiv SIST EN 1622:2007 (Anex 08.03.18

C), na mestu odvzema 08.03.18

Okus sprejemljiv SIST EN 1622:2007 (Anex 08.03.18

C), na mestu odvzema 08.03.18
Pesticidi in metaboliti

Pesticidi (vsota) <0.03 ki Hg/lL na mestu odvzema 30.03.18
30.03.18

Splosni fizikalno-kemijski parametri
Motnost 0.3 NTU SISTENISO 7027:2000,na  08.03.18
mestu odvzema 08.03.18

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naroénika.

Vodja oddelka:
Dus$an Harlander, dr.med.,spec.epidemiolog

Elektronsko podpisal namestnik Anton Skrbec, dipl.san.inz. ob 20.07.2018 07:00:50

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran: 1/2
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh si o _

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor ve,z?;b“f‘};c')MS Ve:;ég,f'ﬁ)'g
ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Sloveniie iprecioge/porocial L.



SLOVENSKA
= NACIONALNI LABORATORIJ ZA | A e isores
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CENTER ZA OKOLJE 'N ZDRAVJE Rezultati o_znabenlz# oz, neak)re;di(irano

se na ano

Evidenéna oznaka:2132-17/20295-18/21725-T/1

Rezultati se nanasajo izkljucno na preskusani vzorec. Poroilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v ¢asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskuSanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran: 2/2
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh.si & .
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomaijska ulica 1, 2000 Maribor v erz(i?jbn:e}lMS ve:(.).é:l:.s.g
ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Sloveniie 2 pIECioge po o
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CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, se jo na
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-18/21725-K/1

PorocCilo o kemijskem preskusanju

Poroéilo o kemijskem preskuSanju 1072-17/20295-18/21725-K/1 v celoti zamenjuje Poroéilo o kemijskem
preskusanju 1072-17/20295-18/21725-K, z dne 22.3.2018.

Vzorec: 2018/1192

Stevilka vzorca: 18/21725

Naloga: JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 420 - 20/16

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.in.

Naroénik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Delovni nalog: Narocilo 64/2018

Mesto odvzema: Vodooskrbno obmocje Klece, | -

Stanje vzorca: .Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejemvzorca Datum porocila: 23.05.2018

Datuminura: 08.03.2018 12:05 Datuminura: 08.03.2018 13:37

Odvzel: Andrej Povée, NLZOH OOZ Novo mesto Sprejel: Boris Sodec

Rezultati preskusanja

#Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzrazen Metoda ZaCetek |
kljucek
Racameter Opomba - kot/na Kraj izvedbe z:,,f,lﬁ;z

Splosni parametri

Aoty 0.015 mgll NH4 IS0 11732:2005, poglavie 4,  09.03.18

NM 09.03.18
Nitrt 0.0013 mglL NO2 ISO 13395:1996, NM 8382]3
Sulfat 10.8 mg/L S04 e 5(%;?’??\}&304_1: };gg}g
Klorid 8.26 mglL cl o 5&;%?;1&3%1: }38313
Fluorid <0.04 mglL F S 5&5%&304_1: ggg 13
Celotni organski ogljik - TOC <03 mg/L c SIST IS0 8245: 2000, NM ]383}2
Kovine in metaloidi
Menoan 033 pglL ISO 17294-2:201.6(E), NM ;ggg}g
Kovine in nekovine
P 14 pglL ISO 17294-2:2016(E), NM ;ggg]g
Anion 0.063 HglL ISO 17294-2:2016(E), NM ;ggg}g
. 0.15 pglL SO 17294-2:2016(E), NM ;ggg }2
Baker 0.0023 mglL ISO 17294-2:2016(E), NM | ;ggg]g
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 1/7
Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 161, F:07 393 41 79, E:nm.cka@nizoh si Orbita®LIMS ver: 1.7.2.3

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenje I PRt 1.2
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Rezultati oznageni z # oz. neakreditirano

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, se jo na neakreditrano dej
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-18/21725-K/1
Rezultati preskusanja

#Rezultati oznaceni z # se nanasaio na neakreditirano dejavnost

o fron [ ek
o 0,019 mglL 10 17204-22016(E),NM 100318

23.05.18
Kadmij <0.02 uglL 180 17294220168, NM 220518
. o sl ces  SISTENISOZS 208 0a03.18
Krom 16 HglL 180 17204-22016(8) M 150318
Nikeij 0.32 uglL 180 17294220168, KM 120518
. 0.65 uglL 180 17204220168, NM o018
S 60 HglL 180 17204-22016(8) M 150318
Svinec 068 pglL 180 1720422016, KM 120518
Zivo srebro <0.01 HolL Hg SIS;:sz'fg%:jzaB;é ;1231 k ;ggg:g
Kali 74 mglL 180 17204-22016(8) M 120318
Magnezi 17 mglL ISO 17294-2:2016(E), NM ;ggg}g
Nati 53 - mglL 180 17204-22016E, KM 120518
Kalj 082 mglL Is0 7294.22016@) M 150318
Skupna trdota 14.3 # N lzraun, NM ;ggg ;g

Pesticidi - organofosforni in drugi

Aokt <0.002 HolL Laboratorijska metoda M 22.03.18

740_1,izdaja 7, NM 22.03.18

. M 712/5, izdaja 2, intema 14.03.18

0,p-Metoksiklor <0.03 # pg/L metoda, NM 15.03.18

. M712/5, izdaja 2, intema 14.03.18

p.p-Metoksiklor <0.03 # pg/L mielcda. NM 15.03.18
Fenolne snovi

- ) 13.03.18

Fenolne snovi-skupne <5.0 pg/L 1SO 14402:1999(E), NM 13.03.18

Lahkohlapni aromatski ogljikovodik - BTX
SIST EN ISO 15680: 2004, 12.03.18

Benzen <0.4 HolL NM 19.03.18
. SISTENISO 15680:2004,  12.03.18

m.p- Ksilen <06 HglL NM 19.03.18
. SISTENISO 15680: 2004,  12.03.18
o-Ksilen - <04 HolL NM 19.03.18

Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki

SIST EN ISO 15680: 2004, 12.03.18

Toluen <0.3 pg/lL NM 19.03.18

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 2/7
Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 161, F:07 393 41 79, E:nm.cka@nlzoh si - y

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomaijska ulica 1, 2000 Maribor Verz?_rbﬂ;‘}(I)MS verrgé?':_f_:zi
ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije jap 9¢ pol o
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ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO it

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, se jo na neakrediirano dej
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-18/21725-K/1
Rezultati preskusanja

#Rezultafi oznateni z # se nanaSajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat : lzrazen Metoda Zadetek |
kljucek

HeE. Opomba et kot/na Kraj izvedbe Z:mj,‘ﬁgz
. SIST EN ISO 15680: 2004, 12.03.18
Etilbenzen <0.3 Mg/l NM 19.03.18

Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki
SIST EN ISO 15680: 2004, 12.03.18

Trihalometani (vsota) <11 Hg/L NM 19.03.18
Vsota trihalometanov je vsota spojin: triklorometan, tribromometan, bromodiklorometan in
dibromoklorometan.

: SIST EN ISO 15680: 2004, 12.03.18
Bromodiklorometan <0.8 Mg/l NM 19.03.18
; SIST EN ISO 15680: 2004, 12.03.18
Dibromoklorometan <0.7 Mg/l NM 19.03.18
- SIST EN ISO 15680: 2004, 12.03.18
Tribromometan (bromoform) <11 Mg/l NM 19.03.18
; SIST EN ISO 15680: 2004, 12.03.18
Triklorometan (kloroform) <09 Mg/l NM 19.03.18
; SIST EN ISO 15680: 2004, 12.03.18

Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) <11 pg/L NM 19.03.18

; 2 . SIST EN ISO 15680: 2004, 12.03.18
Trikloroeten (trikloroetilen) <09 pg/L NM 19.03.18
. SIST EN ISO 15680: 2004, 12.03.18
Tetrakloroeten+trikloroeten <11 pg/L NM 19.03.18
: SIST EN ISO 15680: 2004, 12.03.18
1,2-Dikloroetan <09 pg/L NM 19.03.18
. SIST EN ISO 15680: 2004, 12.03.18
1,1-Dikloroeten <16 HolL NM 19.03.18
SIST EN ISO 15680: 2004, 12.03.18
Tetraklorometan <17 HolL NM 19.03.18
. SIST EN ISO 15680: 2004, 12.03.18
1,1,1-Trikloroetan <12 HolL NM 19.03.18
? SIST EN ISO 15680: 2004, 12.03.18
1,1-Dikloroetan <08 pg/L NM 19.03.18
y SIST EN ISO 15680: 2004, 12.03.18
1,1,2-Trikloroetan <0.9 ug/L NM 19.03.18
5} SIST EN ISO 15680: 2004, 12.03.18
Diklorometan <13 pg/L . NM 19.03.18
SIST EN ISO 15680: 2004, 12.03.18
1,1,2,2-Tetrakloroetan <20 Hg/lL NM 19.03.18
SIST EN ISO 15680: 2004, 12.03.18
Heksakloroetan <0.3 # Mg/l NM 19.03.18
Osnazevala
ey SISTENISO 14403-2:2013,  13.03.18
Celotni cianid <1 KoL CN NM 13.03.18
o > ; SIST EN ISO 9562: 2005, 09.03.18

Adsorbljivi organski halogeni (AOX) <6 Hg/L NM 09.03.18

Osnovni parametri

Celotni fosfor <0.03 mgl P04  I1S01681-22003,NM 40318

14.03.18

Pesticidi

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 3/7
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SLOVENSKA
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ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO = TR

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, se nanagajo na neakrediirano dej
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-18/21725-K/1
Rezultati preskusanja

#Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Parameter g:f,‘,',',f; Enota Ilfroatli:: Kr:;I ?:::be ES'EZ%EE(
A <0007 bgl e i
pcinfosmet <001 ol O T 720318
Diklorfos <0.003 HglL La%ﬁ? ".’:ﬁ:,;" ?’%‘ﬁ & gggg}g
Dimetakior : <0.006 uglL La?:[;a_tﬂzsg:: ;tﬁdni g ;ggg]g
Dimetenamid <0.001 HolL La;:zgalt:J n.fg:,: ;,tijﬁ . gggg 12
Dimetoat <0.001 HolL La?z(r)a_t;: n;fc'i(:];n ;t;(jb: § gggg}g
Diuron <0.007 Holl La?:ga_t;dijzsg:j: ;t;c;: g ;ggg}g
Fenion 002 pol O T aa TN 72018
Flufenacet <0.003 HolL La?git;ﬁijzsg:j: ;,tﬁldl\; . ;ggg}g
Flurokloridon <0.007 HolL La?iéf?".fﬁ:,? ;,t;dni 3 ;gggig
Imidakloprid <0.003 Ho/L La?z(r)a_t;) r?zs:;;n ;,t?qdﬁ i gggg}g
Izoproturon <0.008 HglL La;):{)itg,ﬁijzs:aaj: ;,tﬁldh: . ;ggg]g
Klorantraniliprol <0.005 pg/lL La?:?_tg,ﬁijzsg:j: ;t:ldl; 4 ;ggg}g
Klorfenvinfos <0.002 HolL La?:(r):it: nljzscl’(an;n ;,t:l?\jl‘ . gggg} g
Kloridazon <0.004 HolL La_k;z(r)a_t:) n.f;:,: ;t;dl\; g gggg::
Klorotalonil <0.03 # HlL i Zri,;tz:dafsbilntema lggglg
Klorotoluron | <0.009 HglL La?:ﬁg?:::j: ;,tﬁldl\: 4 ;ggg} g
- <0009 vol o ST 220018
Malation <0.006 HolL La‘;z(rit;) nplzs.'i(zaaj;n ;,t:ldh: F gggg}g
Metalaksil <0.001 HglL La?zit;) nljzsclj(aa]: ;t;dn: f S0
Metamitron <0.005 uglL La?;’?_‘;"‘,’;?;;" ol - e
Metazaklor <0.008 HolL La;)ztr)itg,ﬁijzsg:j: ;,kr)\ldl\: . ;gg:;:g
Metiokarb <0.01 HglL La?:{;i? n.f::,: ?‘E"G i 5533 :2
Metbromuron 0008 pol. oS T 20318
Metolaklor <0.011 HolL La?i@;ﬁf;;: 76,‘?\1(!‘\: 3 ;ggg 1 g
Metribuzin <0.010 HolL La;;z(r)eit;riijzs:aaj;n 7e,t(r)\ldl\: 3 ggg:g
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 4/7
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SLOVENSKA
’QS NACIONALNI LABORATORIJ ZA A oo e

ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO . foes

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, se nanagajo na firano dej
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-18/21725-K/1
Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaCeni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Parameter g:::,:f; Rt I;Lat/i:: er ?:::be zzia'.‘f'zﬁeigé
Mevinfos <0.002 HglL La?:g? nszsgan: 7e,t(|:1dMa 3 gggg‘}g
Napropamid <0.010 HglL Lagz(r)a_t??,r?zsgaaj: ;,t?\ldl\: g ;ggg :g
Pendimetalin <0.001 : HolL La?ZBi‘? ".‘552,2" ;t;dla i gggg}g
Penkonazol <0.002 HglL La?:(r)a_t;) r?zsc'i(aaj: ;,tﬁc:\j i gggg}g
Petoksamid <0.021 Mol La%itg,ﬁijzs:;: ;,tﬁdﬁ v 3223311 g
Pirimifos-metil <0.03 Mol g 712/:{;:::55’1\;"‘%61 ggglg
Pirimikarb <0.009 Holl La?:{i? n.’zsc'j(;: ;‘:Jdl\i ¥ gggg}g
— <010 pol ST %ot
Propikonazol <0.002 HglL La?:ga_t;: r:fc'i(aa]: ;,t:ldhz 4 gggg:g
Terbutilazin <0.015 HglL La?%it;?zsg:,: ;t;cﬁ Y
Tiakloprid <0.007 HglL La?ﬁ’ "55:,? 2‘%"5” 558312
Triadimefon <0.003 Ho/L La%ﬁ? rl.’:::; ;tﬁjdn: B gggg}g
Kvinoksifen <0.009 # HolL La;)ggit;ﬁij:g:j: ;,t?qdl\: . ;ggglg
Bifenoks <0009  # Mo/l La%it: "llzscl;:;;n ;,t?«dﬁ p gg:gg:} g
Cibutrin 00025  # HglL La?z(ritﬂ:g;;n ;t;dh: . 533313
Diflufenikan <0.006 ML La?:(r)a_tg’rigg;;n 7e,t:ldh; g ;ggglg
Azinfos-efil <0010 # HolL La?f;’{fff '?zsgaa,;n ;,t:ldn? B §§8§}§
Detamet 003 pol e 1on
Tebukonazol <0.01 # Mol La;zga_t;ﬁfg:j: z:t;clj\jll " 1 ggg:?
Aklonifen <0.009 # HolL La?:(r)afgﬂj;’;:j: {t:ldhj g ;ggg;g

Pesticidi - friazinski
Laboratorijska metoda M 16.03.18

Aisazin, Dosotil =00 HglL 740_3, izdaja 7,NM 220318
. . : Laboratorijska metoda M 16.03.18
Atrazin, Desizopropil- <0.003 pg/L 740_3, izdaja 7, NM 220318
S : Laboratorijska metoda M 16.03.18
N, N-dietil-m-toluamid <0.01 # Hg/L 740_3, izdaja 7, NM 220318

Pesticidi - triazinski in drugi

Laboratorijska metoda M 16.03.18

Sekbumeton <0.008 HolL 740_3, izdaja 7, NM 22.03.18

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 5/7
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SLOVENSKA
’QS NACIONALNI LABORATORIJ ZA A s o

ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO LR

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, se jo na firano dej
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-18/21725-K/1
Rezultati preskusanja

#Rezultati oznaCeni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzrazen Metoda Zatetek |

kljucek

Rasaeter Opomba Ehte kot/na Kraj izvedbe z:n;‘;i:z
: Laboratorijska metoda M 16.03.18
Aupith i HglL 740_3, izdaja 7, NM 220318

Pesticidi in metaboliti

26 Biklorobenzasid <0.006 bl Laboratorijska metoda M 22.03.18

740_1,izdaja 7, NM 22.03.18
Acetoklor <0.007 HolL Las%a_tg ,ﬁijzs:j(:j;n ;,t?\ldl\;al . ;ggglg
Alaklor <0.007 HolL Lagzgﬁgﬁfgzg ;,t?\lt:; 4 ;ggg:g
Bromacil <0.008 HglL La;::(r)aitgﬂjzstl‘(aaj;n ;,tilcli\: 3 ;ggglg
Cianazin <0.009 + Hgl La%a_tg?zsg:j: 7e,t§ldl\7 g ;ggglg
Fuometaon 0010 pol oS AT 20318
Heksazinon <0.013 Mol La%itgﬂjzs::j: ;,tildl\j ¥ ;ggglg
Klorbromuron <0.011 HolL La?:aeitgﬂj:,:aaj;n 7e,ur)\ldl\7 . ;gggig
T s vot AT 20078
Metolaklor-ESA <0.017 Wl La%i‘?ﬁfﬁ:j: ZtﬁndGM 1233]2
Metolaklor-OXA <0.015 # Mg/l La?i@;’".’fﬁ:,;" f tﬁ;ﬁ 4 1283:2
Monolinuron <0.009 HglL La?:(r)itg,ﬁijzsg:j;n ;,t:ldl\j . ;ggglg
Monuron <0.010 Wl La;:z(r)alt;riijzsclj(;;n ;,t?\ldl\i g ;ggglg
Bl as ot o i 220318
Sebutilazin <0.008 Mg/l La?ZBi‘é’".‘fS;? ;t;dhi 4 G
Simazin <0.009 Mol La?:(r)eit;riijzs:aaj;n ;,tildl\: i ;ggg}g
S-Metolaklor <0.03 # HolL Laggga_tg,ﬁijzs:;;n ;,t:lﬁ i ;ggglg
Terbutlazin-desefi <0.004 Holl La?%a_t;ﬁifg:;: ?,‘%“GM ;gggg
Terbutrin <0.013 HglL La?%itgﬁfg:j: ;,tildl\j g ;ggglg
Piridat-M <0.005 HglL “5’26?5’".'552,2" ?t?ﬁi . ;gggg

Splosni fizikalno-kemijski parametri
SIST EN ISO 7887:2012; 09.03.18

Barva (436 nm) e At metoda B, NM 00.03.18
T=20°C
. . g 13.03.18
Nitrat/50+nitrit/3 0.26 3 mg/L SISTEN 26777: 1996, NM 13.03.18
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= NACIONALNI LABORATORL ZA
ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,
- VOD INDRUGIH VZORCEV OKOLJA

Rezultati preskusanja

SLOVENSKA
‘ AKREDITACUJA

SIST EN ISO/IEC 17025
y— gy

Rezultati oznateni z # oz. neakreditirano

se jo na neakreditirano dej;

Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-18/21725-K/1

#Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

s ron F e
Fosfat-orto 0.0068 mgl  PO4  ISO15681-2:2003,NM gggg]g
[1] Analizirano iz zamrznjenega vzorca. ¥
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naroénika.

Vodja oddelka:

Jernejka Franko, univ.dipl.inz.kem.inZ.
Elekironsko podpisal Jernejka Franko, univ.dipl.inZ kem.inZ. ob 23.05.2018 10:58:26

Rezultati se Sajo izkljucno na preskusani vzorec. Porocilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v €asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dok ta: http:/www.nizoh sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 7/7
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AKREDITACLJIA

SLOVENSKA
7=, NACIONALNI LABORATORI) ZA @ FkREDEin
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO g v

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 4002-17/20295-18/21725-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskus$aniju

Vzorec: 2018/1192

Stevilka vzorca: 18/21725; Lab. §t.: 18/2141

Naloga: JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 420 - 20/16

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.0., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Delovni nalog: Narocilo 64/2018

Mesto odvzema: Vodovod Klece (A), omr.

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzemvzorca Datum poroéila: 12.03.2018

Datuminura: 08.03.2018 12:05 Datuminura: 08.03.2018 13:57

Odvzel: Andrej PovSe, NLZOH OOZ Novo mesto ~ Prevzel: Ales$ Vidmar

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda Rezultat Enota Zaéeteakn’af;:'j"éek
Escherichia col IS0 9308-1:2014/Amd 1:2016 0 T R
Koliformne bakierije SO 9308-1:2014/Amd 1:2016 0 CFU/M00 mL gggggg}g Egg
Enterokoki 1S0 7899-2:2000 0 crUioomL 300520181499
Clostridium perfiingens P?é"!lkf 9‘/)'2“’0&0? (tgc[:i:t 0 CFUI00 mL gggggglg Egg
priloge Ill)
Skupno &tevilo mikroorganizmov pri 22°C IS0 6222:1999 4 CFUmL ?ggggg}g m’g
Skupno &tevilo mikroorganizmov pri 37°C IS0 6222:1999 1 CFUImL g’ggggg}g }‘1”1’2
Analitik: Odgovormna oseba:
Nezka Lenarcié¢ Matjaz Retelj

Elekironsko podpisal Matjaz Retelj ob 12.03.2018 13:08:46

Rezultati se nanasajo izkfjucno na preskusani vzorec. Porocilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reprodbciraﬁ. razen v celoti. Ne sme se uporabljafi v reklamne
Vzorec je bil v Casu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dok ta: htfp:/Awww.nlzoh sifistovetnost.
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