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= NACIONALNI LABORATORIJ ZA R iz sfsovenos
Q ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje zdravstvene
ustreznosti pitne vode

Evidencna oznaka: 2300-19/20295-23/88219

Narocnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O.

VODOVODNA CESTA 90

1000 Ljubljana
Narodilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju §t. 3234N/19 - TIS - Aneks &t. 1, z dne 01.08.2019
Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Maribor, 20.09.2023

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za pitne in kopalne vode Stran 1/5
Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR,; T:02 45 00 260, E:info@nlzoh.si o
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.10.1

ID za DDV: SI119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge poroéila: 1.5
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Podatki o vzorcu
Vzorec:
Stevilka vzorca:

Namen:

Narocnik:

Vzorec odvzel:
Cas odvzema:
Mesto odvzema:
Vzorec sprejel:

Kraj in ¢as sprejema:

Ocena rezultatov

NACIONALNI LABORATORI ZA
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Pitna voda - 2023/7091 -'
23/88219

Evidenéna oznaka: 2300-19/20295-23/88219

Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.0O., VODOVODNA

CESTA 90, 1000 Ljubljana
Andrej Povie, NLZOH OPKV
30.08.2023 09:15
Vodooskrbno obmocje Brest,
Andrej Povse

Novo mesto, 30.08.2023 11:32

Prikazani so rezultati z doloGenimi kriteriji.

lzrazen

ns

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
kot/na
Terenske meritve
Temperatura vode 21.0 °C / /
Klor-prosti 0.03 mg/L / /
pH 73 6.5-9.5 skladen
Elektriéna prevodnost (20°C) 423 pSlcm 2500 skladen
Vonj brez posebnosti / /
Okus brez posebnosti / /
Motnost 0.55 NTU 4 skladen
Kovine in metaloidi
Zelezo <40 pgiL 200 skladen
Pesticidi - fenoksialkanojski
Metolaklor-ESA <0.017 pa/lL 0.1/10 skladen
Metolaklor-OXA <0.015 Mg/l 0.1/10 skladen
2,45T <0.010 pg/lL 0.1 skladen
2,4-DP <0.020 pg/L 0.1 skladen
Bentazon <0.012 pglL 0.1 skladen
Dikamba <0.05 pglL 0.1 skladen
MCPA <0.013 HalL 0.1 skladen
MCPP <0.013 ug/lL 0.1 skladen
2,4-DB <0.016 Hg/lL 0.1 skladen
2,4-D <0.015 Hg/L 0.1 skladen
MCPB <0.022 pg/L 0.1 skladen
Oddelek za pitne in kopalne vode Stran 2/5

Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR,; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.8.10.1
verzija predloge poro€ila: 1.5
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Q ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 2300-19/20295-23/88219

Anorganski parametri

Bromat <3 pglL BrO, 10 skladen
Klorid 740 mg/L Cr 250 skladen
Nitrat 13.1 mg/L NO, 50 skladen
Sulfat 10.7 mg/L SO 250 skladen
Kovine

Bor <0.0009 mg/L 1 skladen
Mangan 0.83 ug/lL 50 skladen
Aluminij 1.7 pg/L 200 skladen
Antimon 0.059 pg/L 5 skladen
Arzen <01 pg/L 10 skladen
Baker 0.0027 mg/L 2 skladen
Kadmij <0.02 pglL 5 skladen
Krom <04 pg/L 50 skladen
Nikelj <0.1 pg/L 20 skladen
Selen 0.13 pg/L 20 skladen
Svinec 0.15 pg/L 10 skladen
Kalcij 74 mgiL / /
Magnezij 17 mg/L / /
Natrij 49 mg/L 200 skladen
Kalij 0.84 mg/L / /
Zivo srebro <0.01 uglL Hg 1 skladen
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki

Benzen <0.3 Mg/l 1 skladen
m,p-Ksilen (m,p- Ksilen *) <0.3 pa/L / /
o-Ksilen <0.3 pg/L / /
Toluen <0.3 pg/L / /
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) <0.5 pg/L 10 skladen
Tetrakloroeten+trikloroeten <0.5 pg/L 10 skladen
Trihalometani (vsota) <05 pglL 100 skladen
1,2-Dikloroetan <04 Hg/L 3 skladen
Trikloroeten (Trikloroeten (trikloroetilen) *) <0.5 pg/lL 10 skladen
MikrobioloSki parametri

Escherichia coli ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen
Koliformne bakterije ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen
Clostridium perfringens ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen
Enterokoki ni najdeno CFU/M100 mL 0 skladen
Stevilo kolonij pri 22 °C <10 CFU/mL / /
Stevilo kolonij pri 36 °C <10 CFU/mL 100 skladen
Organski parametri

Celotni organski ogljik - TOC <0.3 mg/L c / /
Oddelek za pitne in kopalne vode Stran 3/5
Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR,; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh si s

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.10.1

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.5



= NACIONALNI LABORATORI ZA
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Evidencéna oznaka: 2300-19/20295-23/88219

Pesticidi

Glifosat <0.09 pa/L 0.1 skladen
Pesticidi - sulfonilurea

Amidosulfuron <0.013 pg/L 0.1 skladen
Foramsulfuron <0.014 pg/L 0.1 skladen
Jodosulfuron <0.005 pglL 0.1 skladen
Mezosulfuron <0.005 pg/L 0.1 skladen
Mezotrion <0.006 pglL 0.1 skladen
Nikosulfuron <0.013 pglL 0.1 skladen
Primisulfuron-metil <0.014 pg/L 0.1 skladen
Prosulfuron <0.007 pglL 0.1 skladen
Triasulfuron <0.010 Hg/L 0.1 skladen
Tribenuron-metil <0.06 HglL 0.1 skladen
Tritosulfuron <0.004 pg/L 0.1 skladen
Pesticidi in metaboliti

Aminometil fosfonska kislina <0.09 pg/L 0.1 skladen
Cibutrin <0.0025 pglL 0.1 skladen
Diklorfos <0.003 pa/L 0.1 skladen
Fenuron <0.008 pg/L 0.1 skladen
Kloridazon <0.004 pg/L 0.1 skladen
Klorpirifos-etil <0.002 pglL 0.1 skladen
Pesticidi (vsota) <0.05 pg/lL ' 0.5 skladen
Petoksamid <0.021 pg/lL 0.1 skladen
Propikonazol <0.002 pg/lL 0.1 skladen
Bromacil <0.008 Mg/l 0.1 skladen
Diuron <0.007 Hg/L 0.1 skladen
lzoproturon <0.008 Hg/lL 0.1 skladen
Klorbromuron <0.011 pglL 0.1 skladen
Klorotoluron <0.009 pglL 0.1 skladen
Linuron <0.009 pg/L 0.1 skladen
Klomazon <0.005 pg/L 0.1 skladen
Metamitron <0.005 pglL 0.1 skladen
Metobromuron <0.009 Hg/L 0.1 skladen
Metoksuron <0.009 Hg/lL 0.1 skladen
Metribuzin <0.010 ug/L 0.1 skladen
Monolinuron <0.009 pg/L 0.1 skladen
Monuron <0.010 pg/L 0.1 skladen
2,6-Diklorobenzamid <0.006 pglL 0.1 skladen
Atrazin <0.007 pg/L 0.1 skladen
Atrazin, Desetil- <0.009 pa/L 0.1 skladen
Terbutilazin-desetil <0.004 pg/L 0.1 skladen
Atrazin, Desizopropil- <0.003 Hg/L 0.1 skladen
Dimetenamid <0.001 pglL 0.1 skladen
Oddelek za pitne in kopalne vode Stran 4/5
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Evidenéna oznaka: 2300-19/20295-23/88219

Pesticidi in metaboliti

Metalaksil <0.001 Mg/l 0.1 skladen
Metazaklor <0.008 pg/lL 0.1 skladen
Metolaklor <0.011 Hg/L 0.1 skladen
Propazin <0.009 ug/lL 0.1 skladen
Simazin <0.009 pg/L 0.1 skladen
Terbutilazin <0.015 pglL 0.1 skladen
Terbutrin <0.013 HglL 0.1 skladen
Prometrin <0.010 Hg/L 0.1 skladen
Sebutilazin <0.008 Hg/L 0.1 skladen
Klorfenvinfos <0.002 pg/lL 0.1 skladen
N,N-dietil-m-toluamid <0.01 Hg/L 0.1 skladen
Malation <0.006 ug/L 0.1 skladen
Splosni fizikalno-kemijski parametri

Amonij <0.01 mg/L NH,* 0.50 skladen
Barva (436 nm) <0.2 m' / /
Fluorid <0.04 mg/L F 1.5 skladen
Nitrit 0.0056 mg/L NO, 0.5 skladen
Skupna trdota 14.3 °N / /

*V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloZenih porogilih o preskusanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, §t. 61/2023, Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge porocila:

Porocilo o preskuSanju z evidenéno oznako 2300-19/20295-23/88219-T

Porogilo o kemijskem preskusanju z evidenéno oznako 1072-19/20295-23/88219-K
Porogilo o mikrobioloSkem preskusanju z evidencno oznako 4002-19/20295-23/88219-M

Oddelek za pitne in kopalne vode Stran 5/5
Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh si -
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.10.1
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SLOVENSKA
‘ AKREDITACIJA

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ SISTEN 1SO/IEC 17025
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO B rous
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE il oo

Evidencna oznaka: 2300-19/20295-23/88219-T

PorocCilo o preskusanju

Vzorec: Pitna voda - 2023/7091 - *~

Matriks: Pitna voda

Stevilka vzorca: 23/88219

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo

Naloga: JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode
3234N/19-TIS - Aneks §t. 1

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Narocnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.0.0., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Narogilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju §t. 3234N/19 - TIS - Aneks §t. 1, z dne 01.08.2019

Predmet vzoréenja: Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.

Plan vzoréenja: DN 198127, 30.08.2023

Mesto odvzema: Vodooskrbno obmocje Brest,

Metoda vzorcenja:  SIST ISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum porocila: 20.09.2023

Datuminura: 30.08.2023 09:15 Datuminura: 30.08.2023 11:32

Odvzel: Andrej Povse, NLZOH OPKV Sprejel: Andrej Povse

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzrazen Metoda Zatetek |
Baramster Opomba Enots kot/na Kraj izvedbe ZZ'.‘,';‘,‘{;‘;"
Terenske meritve

Temperatura vode 21.0 °C SIST DIN 38404-4.2000,na  30.08.23
mestu odvzema 30.08.23
Klor-prosti <0.10 # 003 # mgl SISTEN ISO 7393-2:2018, 30.08.23
na mestu odvzema 30.08.23
pH 7.3 SISTENISO 10523: 2012, 30.08.23
na mestu odvzema 30.08.23

Meritev opravijena priT=21.3 °C
Elektricna prevodnost (20°C) 423 pS/em SISTEN 27888: 1998, na 30.08.23
mestu odvzema 30.08.23

Meritev opravijena priT=21.0 °C
Vonj brez posebnosti ONORM M 6620: 2012, na 30.08.23
mestu odvzema 30.08.23
Okus brez posebnosti ONORM M 6620: 2012, na 30.08.23
mestu odvzema 30.08.23
Motnost 0.55 NTU SISTEN ISO 7027-1:2017, 30.08.23
na mestu odvzema 30.08.23

Pesticidi in metaboliti

Pesticidi (vsota) <0.05 # HglL Laboratorijska metoda - 05.09.23
izratun , namestuodvzema  20.09.23

Oddelek za pitne in kopalne vode Stran: 1/2
Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR,; T:02 45 00 260, E:info@nlzoh.si Orbita® :

; 1 ! rbita®LIMS ver.: 1.8.10.1
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor ver.: 18.1

i Sila: 1.
ID za DDV: SI119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLISI2X, Banka Slovenije verzija predioge porodila: 1.7



= NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenéna oznaka: 2300-19/20295-23/88219-T

Rezu Itatl pres kusanja # Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost
3 Zacetek /
Rezultat lzrazen Metoda -
kljucek
FARIMELEY Opomba Encta kot/na Kraj izvedbe ‘2,,5'.‘;2

Splosni fizikalno-kemijski parametri

Nitrat/50+nitrit/3 0.264 # mg/L Laboratorijska metoda- 01.09.23
izracuni, NM 20.09.23

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naroénika.

*Rezultat je oznacen kot neakreditiran, ker je izven obmocja akreditacije.

LOD-meja zaznavnosti, najnizja koncentracija analita, ki je detektirana, vendar ne vedno tudi kvantificirana.

LOQ-meja doloéljivosti, najnizja koncentracija analita, ki jo lahko pri doloGenih pogojih dologimo s sprejemljivo toénostjo in natanénostjo.

V stolpcu "Vrednosti pod LOQ" navajamo izmerjene vrednosti med LOD in LOQ. Predpona "<" pred $tevilko pomeni, da je vrednost niZja od LOD. Tako poro¢ani
rezultati so izven obmocia akreditirane dejavnosti (#). Navaiamo jih na zahtevo naroénika ali zakonodaie.

Vodja naloge:
Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Elektronsko podpisal Anton Skrbec, dipl.san.inZ. ob 20.09.2023 12:48

Rezullati se nana3ajo na vzoréeni vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v €asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za pitne in kopalne vode Stran: 2/2
Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, E:info@nlzoh.si Orbita®LIMS ver.- 1.8.10.1
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verziia predioge po-r.oé‘ila-: 17
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NACIONALNI LABORATORI ZA ‘ SIST EN 1S0/IEC 17025

Q ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO . 4"P'°14 )
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN S o 8 AN GRS,
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1072-19/20295-23/88219-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec:

Matriks:
Stevilka vzorca:

Namen:
Naloga:

Vodja naloge:

Narocnik:

Narodilo:

Mesto odvzema:

Stanje vzorca:
Odvzemvzorca
Datum in ura:
Odvzel:

Rezultati preskusanja

Pitna voda - 2023/7091 -

Pitna voda
23/88219

Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo

JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode
3234N/19-TIS - Aneks §t. 1

Anton Skrbec, dipl.san.inZ.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.0., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Pogodba o poslovnem sodelovanju §t. 3234N/19 - TIS - Aneks §t. 1, z dne 01.08.2019
Vodooskrbno obmocje Brest,
Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Sprejemvzorca Datum porocila: 18.09.2023
30.08.2023 09:15 Datuminura: 30.08.2023 11:32
Andrej Povse, NLZOH OPKV Sprejel: Andrej Povse

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Parameter

. Zacetek /
Rezultat Izrazen Metoda e
kljuéek
Opomba Enot kot/na Kraj izvedbe z‘;n;}‘iiﬁ

Splosni parametri

SISTEN1SO 9963-1:1998,  01.09.23

Hidrogenkarbonai 281 mg/L HCO; NM 01.09.23
Kovine in metaloidi

Zelezo <40 uglL SO 1729422016, NM o1 2023
Pesticidi - fenoksialkanojski

Metolaklor-ESA <0.017 Mgl ND.OKANM::J%O' e gggggg
- SR § - ND-OKANM,\-I(KfO, izdaja6, gggggg
245T <0.010 HglL T T e
2,4DP <0.020 uglL R TR
Sertancn w012 Lol ND-OKANMI\-I(I::O, izdaja6, gggggg
Dikamba <005  # HglL e %23
MCPA 0013 uglL R i vy
- wota il ND-OKANM'\](;:O, izdaja 6, 828233
24-DB <0.016 uglL i
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 1/7

Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 162, E:nm.cka@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.8.10.1
verzija predloge poroéila: 1.3



= NACIONALNI LABORATORU ZA
@ ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1072-19/20295-23/88219-K
Rezultati preskusanja

# Rezullati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

o fron o e
o oo ot NO-ORRNIIZ e, G082
. o - ND-OKAN,idiat, 05083
Anorganski parametri

b “ sl po, SSTENISOTSOSta0,  Gegss
o a0 mgl o SSTENISOTSOH2008 300823
o i ml  No;  SSTENISOI041:2000, 300823
. 07 mL  sop SSTENISO10041209, 300623
Kovine

cone) ” sl oe  SSTENISOZO0, 0108
Bor <0.0009  # mg/L ISO 17294-2:2016, NM glgggg
Mangan 0.83 uglL so 1222016, NM 01 923
lumin ¥ gl so 220t J1 902
it 0.059 uglL IS0 1720422016, NM 01 0%
Arzen <01 uglL SO 17294622016, NM 01 9023
- 0.0027 mglL SO 1729422016, NM 01 223
Kadmi <0.02 uglL SO 1729422016, NM 01 02
Krom <04 uglL so 1720422016, 01 9928
Molibden 0.12 uglL 1SO 17294-2:2016, NM 818332
Nikel oy uglL SO 1729422016, NM 01 S s
Selen 043 uglL IS0 1729422016, NM 01 9023
Svinec 045 uglL so 220t 19928
Kalcij 74 mglL so 1220t 1902
Magnezi 17 malL IS0 1720422016, NM 0y 023
Natr 49 mglL iso 1729422016, 07 0%
Kalij 084 mglL so 1729422016 NM 0992
sl 01 L M T M 070629
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 2/7

Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 162, E:nm.cka@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.8.10.1
verzija predloge poro¢ila: 1.3



= NACIONALNI LABORATORIJ ZA
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1072-19/20295-23/88219-K
Rezultati preskusanja

# Rezultali oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

5 Zacetek /
Rezultat lzrazen Metoda e
kljuéek
Parameter Opomba Enota keiha Kraf bevedbe z:n élill(z::

Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki

SISTEN ISO 15680: 2004, 31.08.23

Benzen <03 Mo/l NM 04.09.23
mp-Ksilen cis uglL SISTEN Is?q|1v|5680: 2004, glgggg
oKsilen <03 uglL SISTEN |S(?\"1M5680: 2004, glgggg
— - il SISTEN ISON 1M 5680: 2004, glgggg
Heksakloroetan <04 # HglL SISTEN IS?Q:\A%BO: 200 glgggg
Etilbenzen <03 HglL SISTEN IS%RASBBO: 200 glgggg

Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki
SIST EN ISO 15680: 2004, 31.08.23

Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) <0.5 g/l NM 04.09.23
Tetrakloroeten+trikloroeten <0.5 pglL SISTEN IS?\IL‘SGSO: 0 glgggg
Trihalometani (vsota) <05 HglL SISTEN 'S%Lfm 2008 3183§§
Bromodiklorometan <0.3 uglL SISTEN ISC:\IEWSGBQ 20041 glgggg
—— 3 uglL SISTEN |S?\|:Vl5680: 2004, glgggg
Tribromometan (bromoform) <0.5 Hg/lL SISTEN IS%?\ASGSO: A, glgggg
Triklorometan (kloroform) <0.4 HglL SISTEN ISCr)\l:WSGBO: =% glgggg
Tetraklorometan <04 uglL SISTEN IS?\]:V?GBOZ 2004, glgggg
komslen 05 uglL SISTEN |S?\IRA5680: 2004, glgggg
4 4 Biklorasian 04 uglL SISTEN IS%KASGBO: 2004, glgggg
1,2-Dikloroetan <04 Mgl SISTEN IS?\J\ASGBO: 0% glgggg
4.4-Didorosfen - uglL SISTEN IS?\I:\ASGBOZ 2004, glgggg
Trikloroeten (trikloroetilen) <05 HglL SISTEN IS%RASBBO: 2008 818333
44-Trikioroetan 4 uglL SISTEN ISONl1m5680: 2004, glgggg
1,1,2-Trikloroetan <0.7 HolL SISTEN IS%&SGBO: i glgggg
1,1,2,2-Tetrakloroetan <0.5 Mgl SISTEN IS%;/TBBO: % glgggg

Organska onesnazevala

ND-OKAMB-111, izdaja 4, 04.09.23

1-metil-1H-benzotriazol <0.004 Hg/lL MB 13.09.23

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 3/7
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= NACIONALNI LABORATORIJ ZA
w ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidencna oznaka: 1072-19/20295-23/88219-K
Rezultati preskusanja

# Rezullati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

s Zacetek /
Rezultat lzrazen Metoda e
kI
Parameter Opomba Enota kot/na Kraj izvedbe z:nilﬁigk
. ND-OKAMB-111, izdaja 4, 04.09.23
1H-benzotriazol 0.016 HglL MB 13.09.23
’ : ND-OKAMB-111, izdaja 4, 04.09.23
4-metil-1H-benzotriazol <0.004 Hg/lL MB 13.09.23
’ ; ND-OKAMB-111, izdaja 4, 04.09.23
5-metil-1H-benzotriazol <0.004 Mg/l MB 13.09.23
e SIST IS0 25101:2010, 13.09.23
Perfluorooktanojska kislina <0.0005 Mgl modif,, MB 14.09.23
. SIST ISO 25101:2010, 13.09.23
Perfluorooktansulfonska kislina <0.0005 Mg/l modif, MB 14.09.23
Organski parametri
. —_— . 04.09.23
Celotni organski ogljik - TOC <0.3 mg/L c SIST ISO 8245: 2000, NM 04.09.23
G ; : SIST EN ISO 9562: 20051,  06.09.23
Adsorbljivi organski halogeni (AOX) <6 pg/lL NM 06.09.23
Osnovni parametri
. . . . 31.08.23
Silicij 22 mg/L Si SM 4500-Si02-C: 2017, NM 31.08.23
Ostali parametri
Glufosinat-amonijeva sol €2 # uglL 10214562008, NM 14023
Pesticidi
: . 14.09.23
Glifosat <009 # uglL e T T

Pesticidi - sulfonilurea
ND-OKANM-020, izdaja 6, 05.09.23

Amidosulfuron <0.013 HglL NM 06.09.23
Foramsufuron - ugll ND-OKANM'\-I(&O, izdaja 6, gggggg
Jodosulfuron <0.005 HglL ND-OKANMI\-J%/?O' dele, gggggg
Mszseaitan — ugll ND-OKANM,\-I(;/?O, izdaja 6, gggggg
o—— <0008 4 ugll ND-OKANM’\-I(')V?O, izdaja 6, gggggg
Nikosulfuron —_— gl ND-OKANMT\}%.I‘ZO, izdaja 6, 8233%2
Primisulfuron-metil <0.014 Hg/lL ND-OKANM&%Q b, 828332
Prosalfura <0.007 gl ND-OKAN Mr\-l(;fo, izdaja 6, gggggg
e <0.010 gL ND-OKANM'\-‘(;/?D, izdaja 6, gggggg
Tribenuron-metil <0.06 # Mgl ND-OKANMr\]R/?O’ ideja 823333
S <0.004 uglL ND-OKANM’\-&%O, izdaja 6, 828332
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= NACIONALNI LABORATORIJ ZA
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenc¢na oznaka: 1072-19/20295-23/88219-K
Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

5 Zacetek /
Rezuitat lzrazen Metoda A
kljuéek
Pammetat Opomba Enota kot/na Kraj izvedbe ‘2,.;‘,‘;2

Pesticidi in metaboliti

ND-OKANM-015, izdaja 10, ~ 31.08.23

Aklonifen <0009  # HglL NM 04.09.23
Aminometil fosfonska kislina <009 # HglL 1S0 21458:2008, NM Egggg
Bifenoks <0.009  # HglL ND-OKANM;)I\}IGI e glgggg
Gibutin 0005 # polL B e
Cimoksanil <0.01 # HglL ND-OKANM;\(I)I&& dela 0 glgggg
Diklorfos <0.003 HglL ND-OKANM;)&G' e glgggg
Fenuron <0.008 uglL ND'OKANM;\?“L& izdaja 10, glggzg
Flutriafol <0.01 # HglL ND_OKANM#I\}ISI el 10, glgggg
Karbendazim <001 # HalL ND-OKANM;)&& el 10, glgggg
Kloridazon <0.004 Hg/lL ND-OKANM;)I\:IB' a0 glgggg
Klorpirifos-etil <0.002 HglL ND-OKANM;\?I\}IB' i glgggg
S <3 4 ugll ND-OKANM;\?IJEl izdaja 10, glgg;g
Mandipropaid o 4 uglL ND-OKANM;\?'J'S, izdaja 10, glgggg
Oksadiazon <0.005  # HglL ND-OKANM;\?!:/IG‘ e 10 glgggg
Petoksarmid <0.021 gl ND-OKANM;\?I\1A5. izdaja 10, glgggg
Propikonazol <0.002 Mg/l ND'OKANM#&G' lzdeja 10, glgggg
Tepraloksidim <001 # g ND-OKANM;\?IJI& izdaja 10, glgggg
Visfaner <0.06 4 uglL ND-OKANM;\?’JAS, izdaja 10, glgggg
- 0,004 # uglL ND-OKANM;\?]\L& izdaja 10, glgggg
Zoksamid <001 # HglL ND-OKANM;\?l\}IS‘ wa glgggg
Bromacil <0.008 HglL ND-OKANM-I\?I\}IS' a1 glgggg
Diuron <0.007 HglL ND-OKANM;\?I\}IS' el 10 glgggg
—— <0003 il ND-OKANM;\?&S, izdaja 10, glgggg
Klorbromuron Qb1 — ND-OKANM-,\?I\LS, izdaja 10, glgggg
Kiorotoluron <0.009 HalL ND-OKANM;\?I\;S' e glgggg
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= NACIONALNI LABORATORU ZA
@ ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenc¢na oznaka: 1072-19/20295-23/88219-K
Rezultati preskusanja

# Rezultali oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Parameter g:(z:‘:t; Enota I:La;ji:: Kr:\vjI ?::g:be zz:aézllt]iégé
Linuron <0.009 HglL ND-OKANM;\?I\LS‘ ke glgggg
Komazon <0005 hlL A e
Metamitron <0.005 HglL ND-OKANM;JI\}SI i 10 glgggg
T <0.000 gl ND-OKANM;\?'JE, izdaja 10, glgggg
P 0,009 tiglL ND-OKANM;&)&S’ izdaja 10, glgggg
Metribuzin <0.010 HglL ND'OKANMms' izdaja 10, glgggg
Monolinuron <0.009 ug/L ND'OKANM;\?;A& lzdaja 10, glgg;g
Monuron <0.010 Hg/L ND-OKANM-NOIJAS‘ e glgg%g
2,6-Diklorobenzamid <0.006 HglL ND-OKANM-;\?&GI e glgggg
Fisin <0.007 gl ND-OKANM-,\?'JAS, izdaja 10, glgg;g
Atrazin, Desetil- <0.009 HglL ND-OKANM;\?&S' el glgggg
Terbutilazin-desetl <0.004 HglL ND-OKANM}?,\}S' a0 8183§§
Atrazin, Desizopropil- <0.003 pglL ND-OKANM;\?&S’ tedeja 19, glgggg
S 0,001 uglL ND-OKANM-'\?'JAS, izdaja 10, glgggg
Metalaksil <0.001 HglL ND-OKANM;\?I\}I& a2 10 glgggg
Metazaklor <0.008 HglL ND-OKANM;\?IJASI el 10 glgggg
Metolaklor <0.011 HglL ND-OKANM-I\?IJIIS' Rl glgggg
Propazin - gl ND-OKANM;)“LS, izdaja 10, glgggg
Simazin <0.009 HglL ND-OKANM;\(IJI\}ISI el 10 glgggg
Terbutilazin <0.015 HglL ND-OKANM;JICAS' e 10 glgggg
Terbutin <0013 uglL ND-OKANM-I\EJ“1’|5, izdaja 10, glgggg
N <0010 gl ND-OKANM;\?;AS. izdaja 10, glgggg
Sebutilazin <0.008 HglL ND-OKANM#{JAS' iRt glgggg
Klorfenvinfos <0.002 HglL ND-OKANMI-\?I:/IG‘ el 10 glgggg
N,N-dietil-m-toluamid <001 # HglL ND_OKANM}W' el 10 313333
Malation <0.006 HglL ND-OKANMI-\?I\LG’ b glgggg
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= NACIONALNI LABORATORIJ ZA
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1072-19/20295-23/88219-K
Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

5 Zacetek /
Rezultat lzrazen Metoda s
kljucek
RatAmlEL Opomba Ehta kot/na Kraj izvedbe z:ngfig:

Splosni fizikalno-kemijski parametri

Amonij <0.01 mglL NH,* ISO 11732:2005, poglavie4,  31.08.23

NM 31.08.23
SISTENISO 7887:2012; 31.08.23
A i
Barva (436 nm) <02 m metoda B, NM 31.08.23
: : SISTENISO 10304-1:2009,  30.08.23
Fluorid <0.04 mg/L F NM 31.08.23
31.08.23
& 3 -2;
Fosfat-orto <0.006 mg/L PO, 1SO 15681-2:2018, NM 31.08.23
. SISTENISO 10304-4:2022,  05.09.23
Klorat <0.05 mgl  CO; NM 05.09.23
. . SISTENISO 10304-4:2022,  05.09.23
Klorit <0.05 mg/L ClO, NM 05.09.23
i . . 31.08.23
Nitrit 0.0056 mg/L NO, 1SO 13395:1996, NM 31.08.23
° 5 01.09.23
Skupna trdota 143 # N Izracun, NM 01.09.23
[1] Konzerviranje vzorcev z Na25203 in KHSO4.
[2] Kolonska tehnika (adsorpcija na aktivno oglje, sezig v toku kisika pri 1000 C, kulometricna titracija). Nefiltriran vzorec.
Kraj izvedbe preiskav:
NM - OKA Novo mesto, Dalmatinova ulica 3, Novo mesto
MB - OKA Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo narocnika.
“Rezultat je oznacen kot neakreditiran, ker je izven obmogja akreditacije.
Elektronsko potrdili: Vodja oddelka:
Pija Rep, univ. dipl. kem. Jernejka Franko, univ.dipl.inz.kem.inz.
OKA Maribor

Elektronsko podpisal Jemejka Franko, univ.dipl.inZ.kem.inZ. ob 18.09.2023 12:22:38

Rezultati se nana3ajo na vzoréeni vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v €asu do zagetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/fwww.nlzoh.sifistovetnost.
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) SLOVENSKA
= NACIONALNI LABORATORIJ ZA & S oot s
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO A 5o

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidencna oznaka: 4002-19/20295-23/88219-M

PorocCilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: Pitna voda - 2023/7091 -

Matriks: Pitna voda

Stevilkavzorca:  23/88219; Lab. §t.: 23/8416

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo

Naloga: JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode
3234N/19-TIS - Aneks §t. 1

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inZ.

Narocnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Narocilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju §t. 3234N/19 - TIS - Aneks §t. 1, z dne 01.08.2019

Mesto odvzema: Vodooskrbno obmocje Brest,

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Prevzemvzorca Datum porocila: 04.09.2023

Datuminura: 30.08.2023 09:15 Datuminura: 30.08.2023 13:14

Odvzel: Andrej Povse, NLZOH OPKV Prevzel: Ales Vidmar

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda, Kraj izvedbe Rezultat Enota Zaéemaknlafiituuee'(
Escherichia coli IS0 9308-1:2014, NM ni najdeno cruMoomL 37 932028
Koliformne bakterije 1SO 9308-1:2014, NM ni najdeno CFU/M00 mL §?8§§8§§
Clostridium perfringens SO 14189:2013, NM ni najdeno CFU/100 mL 3?8§§8§§
Enterokoki ISO 7899-2:2000, NM ni najdeno CFU/100 mL g?gggggg
Stevilo kolonijpri 22 °C il ez ren, b <10 CRUmML  Saov20
Stevilo kolonijpri 36 °C pr;ﬁ\ggfazé;]igi ;BE"A"T"ZM <10 CRUML s
Analitik: Odgovorna oseba:
Nezka Lenarci¢, univ. dipl. mikrobiologinja mag. Matjaz Retelj, univ. dipl. mikrobiolog

Elektronsko podpisal mag. Matjaz Retelj, univ. dipl. mikrobiolog ob 04.09.2023 14:10:44

Rezultati se nanaSajo na vzoréeni vzorec. Porocilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v €asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem presku3anju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/fwww.nlzoh.sifistovetnost.
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