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ANTON SKRBEC

iy, 00Z Novo mesto

NACIONALNI LABORATORIJ ZA et iz sfetveinos
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.0. - spremljanje zdravstvene

ustreznosti pitne vode

Evidencna oznaka: 2132-19/20295-19/65380

Narognik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGAD.O.O.
VODOVODNA CESTA 90
1000 Ljubljana
Delovni nalog: Aneks §t.1 k okvirnemu sporazumu §t. 26994N, 2694N Aneks §t. 1, 03.06.2019
Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobiolo$ke analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.
Skrbnik vzorca: Andrej Povse, dipl.san.inz.
Novo mesto, 01.07.2019
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Anton Skrbec, dipl.san.inz. Dusan Harlander, dr.med.,spec.epidemiolog
Elektronsko podpisal Anton Skrbec, diplsan.inz. ob 01.07.2019 10:40:11 Cas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani

dokumenta.

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran 1/5

Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.3
verzija predloge poroéila: 1.4
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Podatki o vzorcu
Vzorec:
Stevilka vzorca:

Namen:

Narocnik:

Vzorec odvzel:
Cas odvzema:
Mesto odvzema:
Vzorec sprejel:

Kraj in ¢as sprejema:

Ocena rezultatov

NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 2132-19/20295-19/65380

19/65380
Pogodba

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA

CESTA90 , 1000 Ljubljana

Andrej Povse, NLZOH OOZ Novo mesto
11.06.2019 12:20

Vodooskrbno obmocje Brest,

Ivan Rifelj

Novo mesto, 11.06.2019 12:40

Prikazani so rezultati z dolo¢enimi kriteriji.

Izrazen

Parameter Rezultat Enota fobin Kriterij Skladnost
Terenske meritve

Temperatura vode 174 °C / /
Elektriéna prevodnost (20°C) 428 pS/em 2500 skladen
pH 74 6.5-9.5 skladen
Vonj brez posebnosti / /
Okus brez posebnosti / /
Kovine in metaloidi

Mangan 21 pa/L 50 skladen
Kovine in nekovine

Aluminij 76 pa/lL 200 skladen
Antimon 0.056 gL 5 skladen
Arzen 0.22 pa/l 10 skladen
Baker 0.0015 mg/L 2 skladen
Bor 0.0047 mg/L skladen
Kadmij <0.02 HalL 3 skladen
Nikelj 0.18 ug/L 20 skladen
Selen 0.19 Ha/L 10 skladen
Zelezo <40 g/l 200 skladen
Svinec 0.23 Mg/l 10 skladen
Zivo srebro <0.01 g/l Hg 1 skladen
Kalcij 59 mg/L / /
Magnezij 30 mg/L / /
Natrij 1.2 mg/L 200 skladen
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 2/5

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.3
verzija predloge poro€ila: 1.4
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NACIONALNI LABORATORIJ ZA
W ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 2132-19/20295-19/65380

Kovine in nekovine

Kalij 1.1 mg/L / /
Anorganski parametri

Nitrat 9.36 mg/L NO3 50 skladen
Sulfat 4.84 mg/L S04 250 skladen
Klorid 2.88 mg/L Cl 250 skladen
Lahkohlapni aromatski ogljikovodik - BTX

Benzen <0.3 Ha/L 1 skladen
Toluen <0.3 pa/L / /
m,p- Ksilen <0.3 Hg/L / /
o-Ksilen <0.3 pg/L / /
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

Trihalometani (vsota) <0.5 pg/L 100 skladen
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) <0.5 ug/L 10 skladen
Trikloroeten (trikloroetilen) <0.5 pg/L 10 skladen
Tetrakloroeten-+rikloroeten <0.5 pglL 10 skladen
1,2-Dikloroetan <04 Ha/L 3 skladen
Mikrobioloski parametri

Escherichia coli ni najdeno CFUM00 mL 0 skladen
Koliformne bakterije ni najdeno CFUM00 mL 0 skladen
Enterokoki ni najdeno CFUM00 mL 0 skladen
Clostridium perfringens ni najdeno CFUM00 mL 0 skladen
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C 49 CFU/mL / /
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C 13 CFU/mL 100 skladen
Pesticidi

Atrazin <0.007 yg/L 0.1 skladen
Azinfos-metil <0.001 pg/L 0.1 skladen
Azoksistrobin <0.002 pg/L 0.1 skladen
Diklorfos <0.003 Hg/L 0.1 skladen
Dimetaklor <0.006 pg/L 0.1 skladen
Dimetenamid <0.001 pg/L 0.1 skladen
Dimetoat <0.001 ug/L 0.1 skladen
Diuron <0.007 Mg/l 0.1 skladen
Fention <0.002 ug/L 0.1 skladen
Flufenacet <0.003 Ha/L 0.1 skladen
Flurokloridon <0.007 Hg/L 0.1 skladen
Heksazinon <0.013 Hg/L 0.1 skladen
Imidakloprid <0.003 HalL 0.1 skladen
Izoproturon <0.008 pg/L 0.1 skladen
Klorantraniliprol <0.005 Hg/L 0.1 skladen
Klorfenvinfos <0.002 pg/L 0.1 skladen
Kloridazon <0.004 pg/L 0.1 skladen
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 3/5
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh si .

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.3

ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porogila: 1.4



NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 2132-19/20295-19/65380

Pesticidi

Klorotalonil <0.03 palL 0.1 skladen
Klorotoluron <0.009 pa/L 0.1 skladen
Linuron <0.009 palL 0.1 skladen
Malation <0.006 HalL 0.1 skladen
Metalaksil <0.001 HalL 0.1 skladen
Metamitron <0.005 palL 0.1 skladen
Metazaklor <0.008 yg/L 0.1 skladen
Metiokarb <0.01 pg/L 0.1 skladen
Metobromuron <0.009 palL 0.1 skladen
Metolaklor <0.011 ug/L 0.1 skladen
Metribuzin <0.010 ug/L 0.1 skladen
Mevinfos <0.002 ug/L 0.1 skladen
Napropamid <0.010 pg/L 0.1 skladen
Pendimetalin <0.001 pg/L 0.1 skladen
Penkonazol <0.002 pa/L 0.1 skladen
Petoksamid <0.021 pa/L 0.1 skladen
Pirimifos-metil <0.03 pg/L 0.1 skladen
Pirimikarb <0.009 Ha/L 0.1 skladen
Prometrin <0.010 pg/L 0.1 skladen
Propikonazol <0.002 pg/L 0.1 skladen
S-Metolaklor <0.03 pg/L 0.1 skladen
Terbutilazin <0.015 pa/L 0.1 skladen
Tiakloprid <0.007 Mg/l 0.1 skladen
Triadimefon <0.003 Ha/L 0.1 skladen
Glifosat <0.09 pg/L 0.1 skladen
Azinfos-etil <0.010 Hg/L 0.1 skladen
Tebukonazol <0.01 pg/L 0.1 skladen
p,p-Metoksiklor <0.03 Ha/lL 0.1 skladen
o,p-Metoksiklor <0.03 ug/L 0.1 skladen
Pesticidi - triazinski

Atrazin, Desetil- 0.055 pa/L 0.1 skladen
Atrazin, Desizopropil- <0.003 pg/L 0.1 skladen
N,N-dietil-m-toluamid <0.01 Hg/L 0.1 skladen
Pesticidi - triazinski in drugi

Sekbumeton <0.008 pg/L 0.1 skladen
Ametrin <0.010 Ha/L 0.1 skladen
Pesticidi in metaboliti

2,6-Diklorobenzamid <0.006 pglL 0.1 skladen
Acetoklor <0.007 pg/L 0.1 skladen
Alaklor <0.007 pg/L 0.1 skladen
Bromacil <0.008 ugiL 0.1 skladen
Cianazin <0.009 pg/L 0.1 skladen
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran4/5
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh.si

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.3

ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porocila: 1.4
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_— NACIONALNI LABORATORIJ ZA
W ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

Evidencna oznaka: 2132-19/20295-19/65380

Pesticidi in metaboliti

Fluometuron <0.010 pg/L 0.1 skladen
Klorbromuron <0.011 Hg/L 0.1 skladen
Metoksuron <0.009 pg/L 0.1 skladen
Metolaklor-ESA <0.017 ug/L 0.1/10 skladen
Metolaklor-OXA <0.015 Hg/L 0.1/10 skladen
Monolinuron <0.009 pg/L 0.1 skladen
Monuron <0.010 ya/L 0.1 skladen
Propazin <0.009 Ha/L 0.1 skladen
Sebutilazin <0.008 Mg/l 0.1 skladen
Simazin <0.009 ug/L 0.1 skladen
Terbutilazin-desetil <0.004 yg/L 0.1 skladen
Terbutrin <0.013 ug/L 0.1 skladen
Pesticidi (vsota) 0.055 yg/L 0.5 skladen
Piridat-M <0.005 ya/L 0.1 skladen
Splosni fizikalno-kemijski parametri

Barva (436 nm) <0.2 m-1 / /
Motnost 0.3 NTU 4 skladen
Amonij <0.01 mg/L NH4 0.50 skladen
Nitrit 0.0013 mg/L NO2 0.5 skladen
Fluorid 0.044 mg/L F 1.5 skladen
Celotni organski ogljik - TOC 0.45 mg/L c / /
Skupna trdota 15.2 °N / /
Celotni cianid <1 Hg/L CN 50 skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/20086, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorecje skladen z upoStevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorecje zdravstveno ustrezen.

Priloge porog¢ila:

Porocilo o presku$anju z eviden¢no oznako 2132-19/20295-19/65380-T

Porocilo o kemijskem preskusanju z eviden¢no oznako 1072-19/20295-19/65380-K
Porogilo o mikrobioloskem preskusanju z evidenéno oznako 4002-19/20295-19/65380-M

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 5/5
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh.si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.3

ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porogila: 1.4
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" NACIONALNI LABORATORIJ ZA O
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO o
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE e anaselo na neaktdiane qoavion

Evidenéna oznaka:2132-19/20295-19/65380-T

Porocilo o preskusanju

Vzorec:

Stevilka vzorca: 19/65380

Namen: Pogodba

Naloga: JPVODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.0.0. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode
2694N - Aneks st. 1

Skrbnik vzorca: Andrej Povse, dipl.san.inz.

Narocnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.0., VODOVODNA CESTA 90
, 1000 Ljubljana

Delovni nalog: Aneks §t.1 k okvirnemu sporazumu $t. 26994N, 2694N Aneks §t. 1, 03.06.2019

Mesto odvzema: Vodooskrbno obmocje Brest,
Metoda vzoréenja: SISTISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum porocila: 01.07.2019
Datum inura: 11.06.201912:20 Datuminura: 11.06.201912:40

Odvzel: Andrej Povse, NLZOH OOZ Novo mesto Sprejel: Ivan Rifelj

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat Izrazen Metoda Zacetek |
kljucek
Pardmeter Opomba Enata kot/na Kraj izvedbe zin;‘ﬁﬁj
Terenske meritve
Temperatura vode 174 °C st.C SIST DIN 38404-C4: 2000, 11.06.19
na mestu odvzema 11.06.19
Elektriéna prevodnost (20°C) 428 uS/cm SIST EN 27888: 1998, na 11.06.19
mestu odvzema 11.06.19
pH 74 1SO 10523: 2008, NM 11.06.19
11.06.19
Vonj brez posebnosti ONORM M 6620:2012, na 11.06.19
mestu odvzema 11.06.19
Okus brez posebnosti ONORM M 6620:2012, na 11.06.19
mestu odvzema 11.06.19
Pesticidi in metaboliti
Pesticidi (vsota) 0.055 # pg/L Laboratorijska metoda - 27.06.19
izrafun vsote pesticidov,na  27.06.19
mestu odvzema

Pesticidi vsota pomeni: vsoto vseh posameznih najdenih in koli¢insko dolocenih pesticidov.

Splosni fizikalno-kemijski parametri

Motnost 0.3 NTU SISTENISO 7027:2000,na  11.06.19
mestu odvzema 11.06.19
Nitrat/50-+nitrit/3 0.1876333333333 # mg/L Laboratorijska metoda- 11.06.19
33 izraCuni, na mestu odvzema 11.06.19

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran: 1/2

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.3
verzija predloge porogila: 1.6
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ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Rezultati preskusanja

SLOVENSKA

AKREDITACUJA

SIST EN ISO/IEC 17025
A v

Rezultati oznateni z # oz. neakreditirano
se nanadajo na neakreditirano dejavnost

Evidencna oznaka:2132-19/20295-19/65380-T

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

5 Zacetek |
Rezultat lzrazen Metoda i
, zakljucek
Rardmetar Opomba Endta kot/na Kraj izvedbe ané"ze
Kraj izvedbe preiskav:
NM- O0Z Novo mesto, Dalmatinova ulica 3, Novo mesto
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo narocnika.
Vodja oddelka:

Dusan Harlander, dr.med.,spec.epidemiolog

Elektronsko podpisal namestnik Anton Skrbec, dipl.san.inz. ob 01.07.2019 10:49:55

Rezultati se nanasajo izkljucno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v éasu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

Stran: 2/2

Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.3
verzija predloge poroéila: 1.6

ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije
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W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO P LG
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, e nanatat a neatteditane dsamest

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidencéna oznaka: 1072-19/20295-19/65380-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec:
Stevilka vzorca:

Namen:
Naloga:

Skrbnik vzorca

Naroc¢nik:

Delovni nalog:

Mesto odvzema:

Stanje vzorca:
Odvzem vzorca
Datum in ura:
Odvzel:

Rezultati preskusanja

19/65380
Pogodba

JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.0. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode
2694N - Aneks §t. 1

Andrej Povse, dipl.san.inz.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90
, 1000 Ljubljana

Aneks $t.1 k okvirnemu sporazumu §t. 26994N, 2694N Aneks §t. 1, 03.06.2019
Vodooskrbno obmocje Brest,
Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Sprejem vzorca Datum poroéila: 27.06.2019
11.06.201912:20 Datuminura: 11.06.201912:40
Andrej Povse, NLZOH OOZ Novo mesto Sprejel: Ivan Rifelj

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

5 Zacetek/
Parameter g:f,l,','f;; Eniats lzgijz:: Kre’;';I ?:?;jzbe PEe
Kovine in metaloidi
Mangan 2.1 ug/L 1SO 17294-2:2016, NM 128218
Kovine in nekovine
Aluminij 7.6 HgiL [SO 17294-2:2016, NM 1182}3
Antimon 0.056 Hg/lL 1ISO 17294-2:2016, NM mgglg
P 0.22 g/l 1SO 17294-2:2016, NM 1282]8
Baker 0.0015 mg/L 1SO 17294-2:2016, NM 1382}3
Bor 0.0047 mg/L 1SO 17294-2:2016, NM 118213
Kadmij <0.02 ug/L 1SO 17294-2:2016, NM mgglg
Krom (V1) i uglt Crbe SISTEN ls?\li/?m 3: 2009, ggg}g
Krom 0.4 ug/L ISO 17294-2:2016, NM 128213
Nikelj 0.18 Ha/L 1SO 17294-2:2016, NM Egglg
Selen 0.19 pg/L ISO 17294-2:2016, NM 128218
Feiazo <40 ua/L ISO 17294-2:2016, NM 118213
Svinec 0.23 Ha/L 1SO 17294-2:2016, NM mgglg
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 1/7

Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 188, F:07 393 41 79, E:nm.cka@nlzoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.3
verzija predloge poroéila: 1.2
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. NAC'ONALNI LABORATOR” ZA SIST EN ISO/IEC 17025
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO ‘ _""'°1“ )
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, Resf carad s & sl

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-19/20295-19/65380-K

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzrazen Metoda Zatetek|
Paraistst Opomba Enota kot/na Kraj izvedbe ’Z',ﬁ'!,ﬁ‘iiik
5. SISTENISO 12846:2012, 14.06.19
ZIEgt <60 bl Hg brez poglavja 7, NM 17.06.19
Kalci 5 mglL 10 17294-2:2016,NM | #0819
J 9 el 14.06.19
. ) 14.06.19
Magnezij 30 mg/L ISO 17294-2:2016, NM 14.06.19
. ) 14.06.19
Natrij 12 mg/L 1SO 17294-2:2016, NM 14.06.19
" ) 14.06.19
Kalij 1.1 mg/L [SO 17294-2:2016, NM 14.06.19
Anorganski parametri
: SIST EN ISO 10304-1: 18.06.19
Nitrat 9.36 mg/L NO3 200901 NM 18.06.19
SIST EN SO 10304-1: 18.06.19
Sulfat 484 mg/L S04 20091, NM 18.06.19
. SIST EN ISO 10304-1: 18.06.19
Klorid 2.88 mg/L Cl 20091, NM 18.06.19

Lahkohlapni aromatski ogljikovodik - BTX
SIST ENISO 15680: 2004, 14.06.19

Benzen <03 Hg/L NM 18.06.19
_—— 03 uglL SISTEN ISON:\A5680: 2004, 1;8213
g 03 uglL SISTEN |SC,)\”1v|5680: 2004, 1;8213
Rsilih <03 uglL SISTEN |SON;A5680: 2004, 138218
Etilbenzen <03 uglL SISTEN ]SON:V‘5680: 2004, 1;8213

Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki
SISTENISO 15680: 2004, 14.06.19

Trihalometani (vsota) <0.5 yg/L NM 18.06.19
Vsota trihalometanov je vsota spojin: triklorometan, tribromometan, bromodiklorometan in
dibromoklorometan.

. SIST EN SO 15680; 2004, 14.06.19
Bromodiklorometan <0.3 pg/L NM 18.06.19
’ SIST EN ISO 15680: 2004, 14.06.19
Dibromoklorometan <0.3 Mg/l NM 18.06.19
. SIST EN ISO 15680: 2004, 14.06.19
Tribromometan (bromoform) <0.5 pg/L NM 18.06.19
; SIST EN ISO 15680: 2004, 14.06.19
Triklorometan (kloroform) <04 Mg/l NM 18.06.19
. SIST EN ISO 15680: 2004, 14.06.19

Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) <05 yg/L NM 18.06.19

. . . SIST EN ISO 15680: 2004, 14.06.19
Trikloroeten (trikloroetilen) <0.5 Hg/L NM 18.06.19
. SIST EN ISO 15680: 2004, 14.06.19
Tetrakloroeten-+trikloroeten <0.5 # Mg/l NM 18.06.19
; SIST EN ISO 15680: 2004, 14.06.19
1,2-Dikloroetan <0.4 ug/L NM 18.06.19
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~> ‘ ARREDITACIIA

— NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ SIST EN ISO/IEG 17025
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO tPoia
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, s ot Eras o

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Rezultati preskusanja

Evidenéna oznaka: 1072-19/20295-19/65380-K

# Rezullati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

5 Zacetek |
i o e
1,1-Dikloroeten <0.4 ug/L ST EN IS(')\IIASSBO: 2004, 1;?)213
S id sl SISTENISO15680: 2004, 14051
1,1,1-Tridoroetan <04 gl SETElOL S, RS
1,1-Dikloroetan <04 uglL M
1,1,2-Trikloroetan <0.7 ug/L sloTEN IS%:\ASGSO: U 138213
S - - SISTENISOf56E0 2004, 140519
1,1,2,2-Tetrakloroetan <0.5 Mg/l ST EN ISCI)\IRASGSO: 20, 128213
Heksakloroetan <0.4 # ug/L SISTEN ISCI)\”1\A5680: 20005 138218
Pesticidi
v
Azinfos-mefi <0.001 uglL R rinoeti s
Azoksistrobin <0.002 uglL ND"Vb'j%‘Zifya'jg'gm“h‘AM'M” oo
Diklorfos <0.003 uglL ND"VE)'%CZ);'J.?;A&TAM'M74 et
Dimetaklor <0.006 g/l ND"VE&IZ%L'S%’KAM'M74 lggg 13
Dimetenamid <0.001 ug/L ND_IV;E'{'Z%{;J.S};%%M_MH 18821 g
Dimetoat <0.001 uglL ND"Vé'j%ﬁS:a}g’ém'KﬁM'M” oot
o e
B
Flufenacet <0.003 uglL ND"VEE;‘ZSEZ;J.?;I’\J:AM'M74 ppl
Flurokloridon <0.007 uglL ND"V('E‘S',ZSQ;J.?%N,MM'M74 g
Heksazinon <0013 uglL ND"V('E'Q'ZI%S'%:AM'M74 o001
Imidakloprid <0003 uglL ND"VE)%S:;].?;WMM'M74 aoet
Izoproturon <0.008 ug/L ND'lvgjlélzi(z)gla'j?;mNMM_MM 1 ggg} g
Klorantraniliprol <0.005 ug/L ND'lvbN_lé‘Zi(z):a}g};‘A&wM_Mm 1282}3
Klorfenvinfos <0.002 uglL ND"VE)'\_'%(Z)(:;J.?;%N,\AM'M74 oot
Kloridazon <0.004 uglL ND"VEE%‘ZS:;S;A&N,MM'M74 et
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e SLOVENSKA
f‘:":; > ‘ AKREDITACIJA

NACIONALNI LABORATOR” ZA ‘ SIST EN ISO/IEC 17025
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO . LhaA
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, et e reaterans st

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenc¢na oznaka: 1072-19/20295-19/65380-K

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

3 Zacetek/
Parameter g:f:,:t;; Enola I;Latlz:: er?:sggbe e’
Klorotalonil 003  # HglL ND'N;‘;%%:}S? ,i':AM_M” ]38213
orolon <0009 vl s s 190615
Linuron <0.009 Mg/l ND-lv(-)Tl?;,ZiS:a-jg};ﬁ;lT\AM-MM 188213
Malation <0.006 Hg/L ND_lV(_)r\_”{,Zi(z):a—jca)}gﬁ;J,:/lM-M” 188218
et 000 ol Lt 190615
Metariton <000p ol O s st 190615
Metazalr <0008 ol o s 190519
o MG
Metobromuron <0.009 HglL NDJVE)TI;;,ZSE;;J'?;NNI\AM-MM 138212
Metoakr 0ot pal s 190819
etz 0010 vl s amar 190815
N s
o toMADGGMan o
Pendimetln <0001 pol it atmaa 150615
Penkonazo 002 ol o h st 190815
Petoksamid <0.021 Mgl ND_IVEJ%,Zicz):a-j?;:L\I:JNI\AM-MM 138218
Pmitcs met 03 ol O s 140819
Pirimikarb <0.009 bl ND-IV(-JI\_”{,Zi(z):a;jglg,Ar:lNI\AM-MM 188218
— <0010 polL O arsear 190819
Proikonazo 0002 pol ot atmaan 190815
S-Metolaklor 003 # ol ND'N&%ﬁS:;;SﬁTAM'MM e
Terbtlzin <00ts pol st 190819
Tiakloprid <0.007 bolL ND'IV&%S:&I;%&TAM-MM B0
Triadimefon <0.003 Hg/L ND"V('E%IZS:E}%,‘\&N,\AM'M74 }ggg}g
Glifosat 009 # ug/L S0 21458, NM gggg]g
— o0 # pal s 180819
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= SLOVENSKA
—=> NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ o e s
Q ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO ‘_ trois

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, se jo na neakreditirano dej
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1072-19/20295-19/65380-K
Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

o tow e Mok
Bifenoks <0.009 # HgiL ND"V(')%:Z]S(;;?;%NMM'M74 1882]8
Cibutrin 0005  # uglL ND"V(')"E‘ZSE:;J.?#\NTAM'M74 oo
Diflufenikan <0.006 uglL ND"V&ZS(T;J.S';‘ANN,MM'M” N
Azinfos-fi 0010 # gl ™ teoata
Deltametrin <0.03 uglL ND""‘Q‘&%‘Z}S?@MMN o
Tebukonazol Q0 # uglL ND"Vb'j;ﬁS:aﬁgﬁ&wM'M” g
p,p-Metoksiklor <0.03 # ug/L NDNZ%ZIS(’:J;%A l\]l':JAM-Mﬂ 128213
o,p-Metoksikior 008 # gl O Eean i eas
AKlonifen 0009  # uglL ND“VE)%‘Z%';J.?;IA&TAM'M74 s
Pesticidi - triazinski

Atrazin, Desetil- 0.085 Hg/L ND"V(')’jlé‘zicz):a'jg%':AM'M” 138213
Atrazin, Desizopropil- <0.003 ug/L ND-IVbhilé‘Zig):a-jg};?\&NMM—MM 128218
N N-diefi-m-toluamid 001 # uglL O B oot

Pesticidi - triazinski in drugi

Sekbumeton <0.008 uglL ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  18.06.19

0.3, izdaja7, NM 19.06.19
. ND-V-NLZOH-OKA-NM-M74 180619
Ametin I HglL 0.3, izdaja 7, NM 19.06.19

Pesticidi in metaboliti

ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  18.06.19

2,6-Diklorobenzamid <0.006 Mg/l 0.1, izdaja8, NM 19.06.19
Acetoklor <0.007 g/l ND'N;E;?%L}S?&NMM-MM 1 ggg 1 g
i, TMBLGmG A
o leMLoG e
G e
Fluometuron <0.010 g/l ND-IVE)I\iIé.‘ZiS(!j-Ia-jCa)};:'A,:JNMM-M74 138213
Klorbromuron <0.011 ug/L ND'lvg\i;Zgg;j?;'A&TwM_MM 188213
Metoksuron <0.009 Hg/L ND"VE)“_"iZng'a'jg’;f\!;RAM'M74 138213
Metolaklor-ESA <0.017 Ha/L ND"VE)“_%S?;]?;ANNMM'M74 éggg}g
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NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Rezultati preskusanja

SLOVENSKA
‘ AKREDITACLIA
SIST EN ISO/IEC 17025
‘ LP-014
Rezultati oznaceni z # oz. neakreditirano
se $ajo na kreditirano dej

Evidenéna oznaka: 1072-19/20295-19/65380-K

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Parameter g:ztrl,llt;; Enota I;;atli:: Kr:?I ?;323 be ZZ?:}:?EIEE{‘
MetolaorOXA oot 8 ol s M 260615
Monainuron 00s ol s e 190615
y— 010 pol O aatar M 190615
Propazin <0.009 Hg/L ND-N(-)T‘&:ZS:;]S?I:I':AM-MM 188213
Sebuiazn <008 ol O aaar M 190615
Simez <09 pol o 190519
Terbutilazin-desetil <0.004 uglL ND-lVE)Fi;'Zg:E;j?;I/\J:AM-M74 lggg 18
Tatuti <0013 uol O aadar M 190815
Pida <0005 ual O aar M 190615
Splosni fizikalno-kemijski parametri
Bava (436 nm) <02 m BN 120619
T=23°C
- 001 mall NH4 ISO 11732:2(,)\10“2, poglavie 4, 1%82]3
Nitrit 0.0013 mg/L NO2 ISO 13395:1996, NM ggg}g
Fuor o4 ok F S  iaoeds
Fosfat-orto 0.033 mg/L PO4 ISO 15681-2:2018, NM Hgg}g
Celotni organski ogliik - TOC 045 mglL C  SISTISOB8245:2000,NM ]28213
Skupna trdota 152 # °N lzracun, NM }jgglg
Celotni fosfor 0.035 mg/L PO4 1ISO 15681-2:2018, NM 128213
Y o uglL CN SISTEN ISOI\JICI403-2:2013, 138218
Adsorbljivi organski halogeni (AOX) <6 Hg/L SETEN ISSI\SZSGZ: 45, 1:8213
Fenolne snovi-skupne <5.0 g/l IS0 144021 ﬁ?\;}(E)—toéka . 128213
[1] Analizirano iz zamrznjenega vzorca.
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naro¢nika.
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ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

~
W“‘ NACIONALNI LABORATORIJ ZA

SLOVENSKA
AKREDITACUJA

SIST EN ISO/IEC 17025
‘ LP-014

Rezultati oznaceni z # oz. neakreditirano

jo na neakreditirano

Vodja oddelka:
Maja Krizan, univ.dipl.kemik

Evidenéna oznaka: 1072-19/20295-19/65380-K

Elektronsko podpisal Maja Krizan, univ.dipl.kemik ob 27.06.2019 12:51:13

Rezultati se nana3ajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v éasu do zaGetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.sifistovetnost.
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AKREDITACLJA

P ‘ SLOVENSKA
—  NACIONALNI LABORATORI ZA ‘ siST eN IS0/iEC 17025
ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO LP-014

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 4002-19/20295-19/65380-M

PorocCilo o mikrobioloSkem preskuS$anju

Vzorec:

Stevilka vzorca: 19/65380; lab.st.: 19/5153

Namen: Pogodba

Naloga: JPVODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.0. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode
2694N - Aneks §t. 1

Skrbnik vzorca: Andrej Povse, dipl.san.inz.

Narocnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90
, 1000 Ljubljana

Delovni nalog: Aneks $t.1 k okvirnemu sporazumu §t. 26994N, 2694N Aneks $t. 1, 03.06.2019

Mesto odvzema:  Vodooskrbno obmodje Brest,

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzemvzorca Datum porocila: 18.06.2019

Datuminura: 11.06.201912:20 Datuminura: 11.06.201914:13

Odvzel: Andrej PovSe, NLZOH OOZ Novomesto  Prevzel: Boris Sodec

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda Rezultat Enple  CRcotekizakiutek
- IS0 9308-1:2014, 10 - 11.06.2019 14:14
Edigahia gl 9308-1:2014/Amd 1:2016 ninajdeno CRUNOML 45 06.2019 1251

1SO 9308-1:2014, 1SO 11.06.2019 14:14

Koliformne bakterije 9308-1:2014/Amd 1:2016 ni najdeno CFUM00 mL 12.06.2019 1251
. . . 11.06.201914:14
Enterokoki ISO 7899-2:2000 ninajdeno CFUM00 mL 17.06.2019 08'56
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list .
- . ; . - 11.06.201914:14
Clostridium perfringens RS, &t. 19/2004, 1.tocka ni najdeno CFU/100 mL 12.06.201912:51
priloge Ill)
o . C o i 11.06.201914:14
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C ISO 6222:1999 49 CFU/mL 17.06.2019 08:56
G . o . 11.06.201914:14
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C 1ISO 6222:1999 13 CFU/mL 17.06.2019 08:56
Analitik: Odgovorna oseba:
David Cvetko, mag. mikrobiologije Matjaz Retel]

Elektronsko podpisal Matjaz Retelj ob 18.06.2019 08:56:45

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v ¢asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem presku$anju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/www.nlzoh.sifistovetnost.
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