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Porocilo o izvedeni nalogi

JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti
pitne vode

Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-18/48909

Narocnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O.
VODOVODNA CESTA 90
1000 Ljubljana

Delovni nalog: Narocilo 135/2018

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Oddelek za kemijske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inZ.
Novo mesto, 26.06.2018
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Anton Skrbec, dipl.san.inz. Du8an Harlander, dr.med. ,spec.epidemiolog
Elektronsko podpisal Anton Skrbec, dipl.san.inz. ob 26.06.2018 14:16:24 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poroéilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.
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ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Podatki o vzorcu

Vzorec: 2018/2677
Stevilka vzorca: 18/48909
Namen:

Naroc¢nik:

1000 Ljubljana
Vzorec odvzel:
Cas odvzema: 10.05.2018 12:10
Mesto odvzema:

Vzorec sprejel: Boris Sodec

NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Vodooskrbno obmogie Sentvid,

Kraj in ¢as sprejema: Novo mesto, 10.05.2018 14:30

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z dolo¢enimi kriteriji.

Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-18/48909

JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90,

Andrej Pov8e, NLZOH OOZ Novo mesto

Parameter Rezultat Enota Iiraien Kriterij Skladnost
ot/na
Terenske meritve
Temperatura vode 13.8 °C / /
Elektricna prevodnost (20°C) 501 uS/cm 2500 skladen
pH 74 6.5-9.5 skladen
Vonj sprejemljiv / /
Okus sprejemljiv / /
Splosni parametri
Amonij <0.01 mg/L NH4 0.50 skladen
Nitrit <0.001 mg/L NO2 0.5 skladen
Nitrat 20.5 mg/L NO3 50 skladen
Sulfat 14.0 mg/L S04 250 skladen
Klorid 19.9 mg/L Cl 250 skladen
Fluorid <0.04 mg/L F 1.5 skladen
Celotni organski ogljik - TOC <03 mg/L / /
Kovine in metaloidi
Mangan 0.27 ug/L 50 skladen
Kovine in nekovine
Aluminij <0.9 pa/lL 200 skladen
Antimon 0.057 pglL 5 skladen
Arzen <0.1 HgiL 10 skladen
Baker 0.00085 mg/L 2 skladen
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 2/5
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Kovine in nekovine

Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-18/48909

Bor 0.0023 mg/L 1 skladen
Kadmij <0.02 pglL 5 skladen
Nikelj <0.1 pg/L 20 skladen
Selen 0.11 pg/iL 10 skladen
Zelezo <40 g/l 200 skladen
Svinec <0.1 ug/L 10 skladen
Zivo srebro <0.01 g/l Hg 1 skladen
Kalcij 84 mg/L / /
Magnezij 18 mg/L / /
Natrij 14 mg/L 200 skladen
Kalij 1.6 mg/L / /
Skupna trdota 15.9 °N / /
Pesticidi - organofosforni in drugi

Azoksistrobin <0.002 Mg/l 0.1 skladen
Lahkohlapni aromatski ogljikovodik - BTX

Benzen <04 pg/L 1 skladen
m,p- Ksilen <0.6 g/l / /
o-Ksilen <04 pg/L / /
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki

Toluen <03 Hg/L ! /
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

Trihalometani (vsota) <11 ug/L 100 skladen
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) <11 ug/L 10 skladen
Trikloroeten (trikloroetilen) <0.9 ug/L 10 skladen
Tetrakloroeten+trikloroeten <11 Hg/L 10 skladen
1,2-Dikloroetan <0.9 pg/L 3 skladen
Mikrobioloski parametri

Escherichia coli ni hajdeno CFU/100 mL 0 skladen
Koliformne bakterije ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen
Enterokoki ninajdeno  CFU/100 mL 0 skladen
Clostridium perfringens ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C 12 CFU/mL / /
Skupno stevilo mikroorganizmov pri 37°C najdeno (<4) CFU/mL 100 skladen
Osnazevala

Celotni cianid <1 pg/L CN 50 skladen
Pesticidi

Atrazin <0.007 Mg/l 0.1 skladen
Azinfos-metil <0.001 pg/iL 0.1 skladen
Diklorfos <0.003 Hg/L 0.1 skladen
Dimetaklor <0.006 ug/L 0.1 skladen
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Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-18/48909

Pesticidi

Dimetenamid <0.001 pa/lL 0.1 skladen
Dimetoat <0.001 pg/L 0.1 skladen
Diuron <0.007 pg/lL 0.1 skladen
Fention <0.002 g/l 0.1 skladen
Flufenacet <0.003 pg/L 0.1 skladen
Flurokloridon <0.007 pg/L 0.1 skladen
Imidakloprid <0.003 Hg/lL 0.1 skladen
Izoproturon <0.008 ugiL 0.1 skladen
Klorantraniliprol <0.005 HgiL 0.1 skladen
Klorfenvinfos <0.002 pglL 0.1 skladen
Kloridazon <0.004 Hg/L 0.1 skladen
Klorotalonil <0.03 pglL 0.1 skladen
Klorotoluron <0.009 L gl 0.1 skladen
Linuron <0.009 g/l 0.1 skladen
Malation <0.006 pglL 0.1 skladen
Metalaksil <0.001 Hg/L 0.1 skladen
Metamitron <0.005 pg/L 0.1 skladen
Metazaklor <0.008 Mg/l 0.1 skladen
Metiokarb <0.01 g/l 0.1 skladen
Metobromuron <0.009 Mg/l 0.1 skladen
Metolaklor <0.011 pg/L 0.1 skladen
Metribuzin <0.010 pg/L 0.1 skladen
Mevinfos <0.002 Hg/L 0.1 skladen
Napropamid <0.010 Mg/l 0.1 skladen
Pendimetalin <0.001 Hg/L 0.1 skladen
Penkonazol <0.002 pg/L 0.1 skladen
Petoksamid <0.021 pg/L 0.1 skladen
Pirimifos-metil <0.03 pg/iL 0.1 skladen
Pirimikarb <0.009 pg/L 0.1 skladen
Prometrin <0.010 ugiL 0.1 skladen
Propikonazol <0.002 Hg/L 0.1 skladen
Terbutilazin <0.015 ug/L 0.1 skladen
Tiakloprid <0.007 ug/L 0.1 skladen
Triadimefon <0.003 ug/L 0.1 skladen
Azinfos-etil <0.010 pgiL 0.1 skladen
Tebukonazol <0.01 Mg/l 0.1 skladen
Pesticidi - triazinski

Atrazin, Desetil- 0.018 Hg/L 0.1 skladen
Atrazin, Desizopropil- <0.003 HgiL 0.1 skladen
N,N-dietil-m-toluamid <0.01 ug/L 0.1 skladen
Pesticidi - triazinski in drugi

Sekbumeton <0.008 ug/L 0.1 skladen
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Pesticidi - triazinski in drugi

NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-18/48909

Ametrin <0.010 ug/L 0.1 skladen
Pesticidi in metaboliti

2,6-Diklorobenzamid <0.006 Mg/l 0.1 skladen
Acetoklor <0.007 Mg/l 0.1 skladen
Alaklor <0.007 pg/L 0.1 skladen
Bromacil <0.008 pg/L 0.1 skladen
Cianazin <0.009 ug/L 0.1 skladen
Fluometuron <0.010 Hg/L 0.1 skladen
Heksazinon <0.013 ug/L 0.1 skladen
Klorbromuron <0.011 ug/L 0.1 skladen
Metoksuron <0.009 ug/L 0.1 skladen
Metolaklor-ESA <0.017 Mg/l 0.1/10 skladen
Metolaklor-OXA <0.015 Mg/l 0.1/10 skladen
Monolinuron <0.009 ug/L 0.1 skladen
Monuron <0.010 ug/L 0.1 skladen
Propazin <0.009 Mg/l 0.1 skladen
Sebutilazin <0.008 Hg/L 0.1 skladen
Simazin <0.009 ug/L 0.1 skladen
S-Metolaklor <0.03 ug/L 0.1 skladen
Terbutilazin-desetil <0.004 pg/L 0.1 skladen
Terbutrin <0.013 ug/L 0.1 skladen
Pesticidi (vsota) 0.018 Mg/l 0.5 skladen
Piridat-M <0.005 Mg/l 0.1 skladen
Splosni fizikalno-kemijski parametri

Barva (436 nm) <02 m-1 / /
Motnost 0.2 NTU 4 skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, 8t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poroc¢ila:
Porocilo o preskusanju z evidenéno oznako 2132-17/20295-18/48909-T

Porocilo o kemijskem preskus$anju z evidenéno oznako 1072-17/20295-18/48909-K

Porocilo o mikrobioloSkem presku$anju z eviden&no oznako 4002-17/20295-18/48909-M

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
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Evidenéna oznaka:2132-17/20295-18/48909-T

PorocCilo o presku$anju

Vzorec: 2018/2677

Stevilka vzorca:  18/48909

Naloga: JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 420 - 20/16

Vodija naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Narocnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJAD.O.0O., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Delovni nalog: Narocilo 135/2018

Mesto odvzema:  Vodooskrbno obmogje Sentvid,

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum porodéila: 26.06.2018
Datum in ura: 10.05.2018 12:10 Datum in ura: 10.05.2018 14:30

Odvzel: Andrej PovSe, NLZOH OOZ Novo mesto  Sprejel: Boris Sodec

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat IzraZen Metoda Zacetek /
kl
Parameter Opomba Endla ' otina Kraj izvedbe Py
Terenske meritve
Temperatura vode 13.8 °C st C SIST DIN 38404-C4-2: 2000,  10.05.18
tocka 4.1, na mestu odvzema  10.05.18
Elektricna prevodnost (20°C) 501 pS/em SIST EN 27888: 1998, na 10.05.18
mestu odvzema 10.05.18
pH 74 SIST EN ISO 10523: 2012,  10.05.18
na mestu odvzema 10.05.18
Vonj sprejemljiv SIST EN 1622:2007 (Anex ~ 10.05.18
C), na mestu odvzema 10.05.18
Okus sprejemijiv SIST EN 1622:2007 (Anex ~ 10.05.18
C), na mestu odvzema 10.05.18
Pesticidi in metaboliti
Pesticidi (vsota) 0.018 # Hg/L na mestu odvzema 2305.18
01.06.18
Pesticidi vsota pomeni: vsoto vseh posameznih najdenih in koliginsko dologenih pesticidov.
Sploéni fizikalno-kemijski parametri
Nitrat/50-+nitrit/3 0.41 # mg/L Laboratorijska metoda- 05.06.18
izraCuni, na mestu odvzema  05.06.18
Motnost 0.2 NTU SISTENISO 7027:2000,na  10.05.18
mestu odvzema 10.05.18

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naroénika.

Vodja oddelka:
Dusan Harlander, dr.med.,spec.epidemiolog

Elektronsko podpisal Anton Skrbec, dipl.san.inZ. ob 26.06.2018 14:20:52

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran: 1/2
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh si Orbita®LIMS ver.- 1.7.2.3
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor = } “é'l- f1 .6
ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenie YeRIdprediogs pormeis: 1.
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CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE i

se nanadajo na neakreditirano dejavnost

Evidenéna oznaka:2132-17/20295-18/48909-T

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti.
Vzorec je bil v ¢asu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.sifistovetnost.

Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran: 2/2
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Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predloge orodila: 1.6
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NACIONALNI LABORATORIJ ZA

( g ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZAKEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Porocilo o kemijskem presku$anju

Vzorec:
Stevilka vzorca:

Naloga:
Vodja naloge:

Naroc¢nik:

Delovni nalog:
Mesto odvzema:

Stanje vzorca:
Odvzem vzorca

Datum inura: 10.05.2018 12:10

2018/2677
18/48909

JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 420 - 20/16

Anton Skrbec, dipl.san.inz.

JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJAD.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Narocilo 135/2018
Vodooskrbno obmogje Sentvid,

Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Datum in ura:

Sprejem vzorca

SLOVENSKA
‘ AKREDITACLIA
SIST EN ISO/IEC 17025

g v

Rezultati oznateni z # oz. neakreditirano

se jo na kreditirano dej

Evidencéna oznaka: 1072-17/20295-18/48909-K

Datum poroéila: 23.05.2018
10.05.2018 14:30

Odvzel: Andrej Povée, NLZOH OOZ Novo mesto  Sprejel: Boris Sodec

Rezultati preskuSanja # Rezulati oznaeni z # se nanaajo na neakreditirano deiavnost
Parameter g:f:‘:f; =Het Ili:)at/i:: Kra':,jI ?;(\)I:gbe f{ﬁ;ﬁ%‘é(
Splosni parametri

e St il NH4 1ISO 11 732:23({)\/?, poglavje 4, 1}821 g
Nitrit <0.001 mg/L NO2 1SO 13395:1996, NM ngg]g
Nitrat 205 mg/L NO3 M 5?0&??;1[?/13044: 1 1855)12
Sulfat 14.0 mg  sox SRl TR
Klorid 19.9 mg/L Cl - 5?05%\1&304-1: 1 18212
Fuor 00 L F e 1o
Celotni organski ogjik - TOC <03 mg/L c SIST IS0 8245: 2000, NM ]]8212
Kovine in metaloidi

Mangan 027 uglL IS0 17294-2:2016(E), NM mg}g
Kovine in nekovine

Aumin <09 uglL IS0 17204-2:2016(E), NM ];82]2
Antimon 0.057 Mg/L ISO 17294-2:2016(E), NM 1;8212
Arzen <0.1 Mg/l ISO 17294-2:2016(E), NM ];82}2
Sk 0.00085 mg/L IS0 17294-2:2016(E), NM };8212
Bor 0.0023 # mg/L ISO 17294-2:2016(E), NM 1;8212
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 1/7
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CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, e

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-18/48909-K

Rezultati PreSkU§anj a # Rezultati oznaCeni z # se nanaSajo na neakreditirano dejavnost
Rezultat zrazen Metoda Zadetek |
RArme er Opomba Bt kot/na Kraj izvedbe ZZ‘,‘,';‘.‘;S‘
1 , 17.05.18
Kadmij <0.02 uglL 150 17204-22016(8), w1 170518
SISTEN IS0 23913: 2009,  11.05.18
Krom (V) <10 Hg/L Cré+ NM 11.05.18
Krom 0.58 uglL 180 17204-22016(8) Nm 170518
Nikelj <01 uglL IS0 17204-22016(8), NM 1700118
Selen 0.11 uglL 1SO 17294-2:2016(E), NM };gg}g
Zelezo <40 uglL 1SO 17294-2:2016(E), NM ggg]g
Svinec <01 uglL 180 17204-22016(E) NM 170518
) SISTEN ISO 12846:2012,  16.05.18
Zilo'Sre0r0 S0 HglL Hg brez poglavja 7, NM 16.05.18
Kalci 84 mglL IS0 17294-2:2016(E), NM 1;855312
Magnei 18 mglL IS0 17294-2:2016(E), NM ggg}g
Natr 14 mglL IS0 17294-2:2016(E), NM };gg}g
Kali 16 mgiL IS0 17294-22016(8), NM 1702118
Skupna trdota 15.9 # °N [zraun, NM 1;8212

Pesticidi - organofosforni in drugi

Azoksistrobin <0002 uglL Laboratorijska metoda M 23.05.18

740_1, izdaja 7, NM 23.05.18

. M 712/5, izdaja 2, interna 11.05.18
0,p-Metoksiklor <0.03 # Mg/l metoda, NM 14.05.18
: M 712/5, izdaja 2, interna 11.05.18
p,p-Metoksiklor <0.03 # Mg/l metoda, NM 14,0518

Fenolne snovi

ISO 14402:1999(E)-tocka 4,  14.05.18

Fenolne snovi-skupne <5.0 Hg/lL NM 14.05.18

Lahkohlapni aromatski ogljikovodik - BTX
SIST EN ISO 15680: 2004,  15.05.18

Benzen <04 HolL NM 18.05.18
o Kslen e L SIST EN |sg I\}l 5680: 2004, 128212

. SIST EN ISO 15680: 2004,  15.05.18
o-Ksilen <04 Ho/lL NM 18.05.18

Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki
SIST EN ISO 15680: 2004,  15.05.18

Toluen <0.3 Mg/l NM 18.05.18

' SIST EN ISO 15680: 2004,  15.05.18
Etilbenzen <0.3 Ho/L NM 18.05.18
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 2/7
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ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

( — NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Rezultati preskusanja

SLOVENSKA
AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
‘ LP-014
Rezultati oznateni z # oz. neakreditirano
se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Evidencéna oznaka: 1072-17/20295-18/48909-K

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzrazen Metoda Zacetek |
kl
VLA Opomba Ehoa kot/na Kraj izvedbe Z:néﬂ‘zzzk
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki
Trihalometani (vsota) <11 uglL SIST EN ISO 15680: 2004, 15.05.18

NM 18.05.18

Visota trihalometanov je vsota spojin: triklorometan, tribromometan, bromodiklorometan in

dibromoklorometan.
Bromodiklorometan <0.8 Ho/lL SISTEN |Sﬁ|\j|5680: D 123212
Dibromoklorometan <0.7 Hg/L SieliEH IS%\;SGSO: 2004 128212
Tribromometan (bromoform) <1.1 pg/lL S 183&5680: 0% 128212
Triklorometan (kloroform) <09 Hg/L SISTEN '82&5680: A0 128212
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) <11 Mg/l SISTEN ISEI\;SGSO: 200, 128213
Trikloroeten (trikloroetilen) <0.9 Hg/L e 'Sﬁ,\}%w i 138213
Tetrakloroeten+trikloroeten <1.1 Mg/l BISTEN IS(I\)“JI5680: e, lggg}g
Bl 5 gl SISTEN ISg 'J] 5680: 2004, lggglg
i e uglL SISTEN ISEI\;S%O: 2004, lggglg
S o g SISTEN ISE I\jl 5680: 2004, 128212
T e uglL SISTEN ISﬁ “11 5680: 2004, 128212
14-Dikioroetan e uglL SIST EN ISEI\}'SGSO: 2004, }ggglg
TGt e uglL SIST EN ISE '\}15680: 2004, 12(0)212
N o il SIST EN ISﬁ l\jl 5680: 2004, 123212
1,1,2,2-Tetrakloroetan <20 HglL RISIEN ismse&o: 2004 128212
i okt 02 4 uglL SIST EN ISg [\jl 5680: 2004, 128212
OsnaZevala
Sl sl - gl N SISTEN IS(?\J :\21403-2:2013, “8212
Adsorbljivi organski halogeni (AOX) <6 HolL SISTEN lS,\(,J,\A%SZ 2005 138212
Osnovni parametri
Celotni fosfor <0.03 mg/L PO4 ISO 15681-2:2003, NM 128212
Pesticidi
o <0007 pol T TN 220578
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Rezultati preskusanja

SLOVENSKA
‘ AKREDITACIIA

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ SIST EN IS0/1EC 17025
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO _ LP:01s J
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, " e A e

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-18/48909-K

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Resut on [ M
Azinfos-metil <0.001 HolL Lal;%i? ,riijzsgzj;n ?t ?\?I\e/‘l a gggg}g
Diklorfos <0.003 Hg/L La%ﬁtﬁ ”.‘ESZJQ" 7Et ‘ﬁ?ﬁ g gggg}g
Dimetaklor <0.006 Hg/L La?iéi?”.’fé‘;;“ ?‘?fﬁ 4 ggg}g
Dimetenamid <0.001 ML Lal;z(r)zit? ,riij:gzj;n 7e,t?\ldl\€/il i gggg}g
Dimetoat <0.001 HglL La?iéit? nf:g:,;n ;t C|)\1dr\fj| E gggg} g
Diuron <0.007 HglL La;)zgitg,ﬂijzscli(:j;n ?,t?\ldl\e/ll . g;gg}g
Fention <0.002 HolL Lat;:(r)a_t;) ,riijzsclj(:j: ;,t?\ldla g gggg}g
Flufenacet <0.003 Mg/l Lal;z(r)a_tg,riijzsg:j;n ?t cl’\ldl\fjl ¥ 28212
Flurokloridon <0.007 Mg/l La?zgeit;riijzsg:j: ?,t?\fl\j i 28212
Imidakloprid <0.003 HglL La%it? nIJZSId(:j;n -
zopouron <008 vl oot 220818
Kiorantraniliprol <0.005 Mol Lagzga_tgnfzsé(:; ?“Ldﬁ g ggg}g
Klorfenvinfos <0.002 HglL La?z(r)eit;) ,riijzsclj(:z]j;n ?,t?\?l\j g ggggg
Kloridazon <0.004 MglL La;)z(r)itfr?zsggjz:n ;t e gggg}g
oroson o pol T N 140ss
Korolr <0009 pol R Ry v
Linuron <0.009 HglL La;:z(r)alt;riijzsgzj;n 7e,t$\?l\7l 3 ggg}g
Malation <0.008 Mol La?ZB??”.’fSZ,? ?,t%dﬁ ; gggg}g
Metalaksil <0.001 HglL La?%it? r?zsc‘i(:; ;t(ﬁl\jl i gggg}g
Metamitron <0.005 Mol Lal;z(r)eit;riij;g:jg] YGt ?\ldl\j p S;gglg
Metazakior <0.008 HglL La?ZBa_tgr?zSg:J: '?tcl’\ldl‘\?l -
Netokat 00 uol i
Metobromuron <0.009 Hg/L La?z(r)a_tg’riijzsé(:jgl ; t?ﬂa ‘ g;gg}g
Metolakior <0011 HglL La?i(ritgr?zsg:,;n ;t ek A
T— <0010 uol ST $hoats
Mevinfos <0.002 HglL Lal;zga_t;) ,riij;clj(:j;n ;,tcl)\?l\?l i gggg}g
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SLOVENSKA
_~S ‘ AKREDITACUA

e NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ SIST EN ISO/IEC 17025
(g ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO ‘ »LP‘O“ i
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, <€ nanstao v nskeeairans Gumnos

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-18/48909-K

Rezultati preskusanja # Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost
Parameter g;ﬁl:t:; Enota Ii:,at/i:: Krgj'l (ie;?l::be %ﬁiﬁ%ﬁ
Nepropamid <0010 pol TS T M 230516
Pendimetalin <0.001 Mol La?%a_t?,r?fg:jam ?WM 328212
Penkonazol <0.002 holL La?z(r)a—t;) ,riijzstlj(:j;n 7et cr)\idl\j i gggg}g
Petoksamid <0.021 HglL La?zgeitg,riij:é(:j;n ?t ?\ldla i g;gg}g
Pirimifos-metil <0.03 HglL . 712/:1&1%??5&/:mema 118212
priikrd <0009 pol T T M 23051
Prometrin <0010 Mol La?zcr)aitg’ﬁij;g:j: ;,toNdla d g;gg}g
Propikonazol <0.002 HglL Lak;zga-t;) ,riij:g:j: ?t (I)le\il g gggg}g
Terbutilazin <0.015 HglL La%itgnlj;g:;: ?t (r)\?nj g 32,82}2
Tiakloprid <0.007 Mg/l La?z(l;a_t10 ,riijzsc}j(:j;n ?t ?\ldl\zjl § gggg}g
Tradinefo 0003 vl oM 23051
Kvinoksifen 0009  # HglL La?iéi%?”.’iﬁ;? ;t N
Benoks 000 ¥ pol o TN 23051
Cibutrin <0005 # MglL La?ZBitg,r?fg:j? ;,t(ffﬁ LE
Diflufenikan <0.006 Ha/lL La;;z(r)eitgyriijzlj(:j;n ;t ?\?I\?I " S;gglg
Azinfos-ei <0010 # Mgl La;’z(r)it? nIJZSg:J: ?t ol\?la . gggglg
Detaetn 003 pol i 14051
Tebukonazol <0.01 # HglL La?Z(r)itg,riijzsclj(:j? :t (;\?helll . 1'7/8212
AKlonifen 0000  # uglL La?Z?_?".’iﬁZJ? ;t o

Pesticidi - triazinski

Afrazin, Desetil- 0,018 uglL Laboratorijska metoda M 21.05.18

740_3, izdaja 7, NM 22.05.18

- i . Laboratorijska metoda M 21.05.18
Afrazin, Desizopropil- <0.003 Mg/l 7403, izdaja 7, NM 92.05.18
- . Laboratorijska metoda M 21.05.18
N,N-dietil-m-toluamid <0.01 # Mg/l 7403, izdaja 7, NM 230518

Pesticidi - triazinski in drugi

Laboratorijska metoda M 21.05.18

SeRRUTEn S HglL 740.3,izdaja 7, NM 230518

: Laboratorijska metoda M 21.05.18
Aty =010 HglL 740.3,izdaja . NM 220518
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SLOVENSKA
‘ AKREDITACIJA

~—"  NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ SIST EN IS0/IEC 17025
(57 ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO .
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, < ranstas 1 neaedias amest

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-18/48909-K

ReZ u Itatl p res k u éa nj a # Rezultati oznaCeni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost
Rezultat lzrazen Metoda Zadetek /
= kljucek
Ratametar Opomba Engta kot/na Kraj izvedbe Z:n ;ﬁ;ﬁ

Pesticidi in metaboliti

2 B-Diklorobenzaniid <0.006 uglL Laboratorijska metoda M 23.05.18

740_1, izdaja 7, NM 23.05.18
f— <0007 pol TG daaT M Bots
ekl <0007 Hgl A or o
Bromacil <0.008 Mgl La?ﬁéi?,”f:ﬁ;: :tifl\j g ggg}g
Cianazin <0.009 HglL Lal;z(r)alt;riijzsg:j: 7e’tc,>\ld’a g ggg} g
Fluometuron <0.010 HolL Lal;:(r)alt;riij:g:j: 7et (I?\?l\j § g;gg}g
Heksazinon <0013 Mg/l La?itr)itgr?zsg;;n ?ti?ﬁ " ggglg
Korbomuron 0011 pol O T W monts
Metoksuron <0.009 HglL La?z(r)a_tg’riijzsgzjgn ?t cl)\?l\j . g;gg}g
Vetoakor£5A 0017 pol T2 e et
Metolaklor-OXA <0015  # HglL La?:éitgr?zsg;: ft?fﬁ 4 glgglg
Monolinuron <0.009 HalL Lal;z(r)a_tg’riij;g:j: 7e,t?\?l\7| i g;gg 12
Monuron <0.010 Hglk Lal;z(r)zit;riij:é(:j;’n ;lt ?\Idr\aﬂ ] 3;1;82 12
Propazin <0.009 Mg/L La?%itg,”ij:g:j: ;t?\ldl\j 4 gggglg
Sebutilazin <0.008 Mol La?j(ritﬂzsg:: 7et ‘K?ﬁ 4 gggg}g
Simez <009 ol TS TN 0t
S-Metolaklor <0.03 # Ho/L La?z(r)alt;riijzs(lj(:j? 7et i?l\?l g gggg} g
Terbutilazin-deset <0.004 HglL La?Zg""_t;’ ”,‘ZSQ‘Z,;“ 7e tﬁjﬁ 4 53821 3
Terbutrin <0.013 ML La?z?(r)a_tgr?zsg;;n 79%\71 " ggggqg
Piridat-M <0.005 HolL La?iéa_té’”.’fgi,? ?,t?fﬁ ¢ ggg}g
Splosni fizikalno-kemijski parametri
Barva (436 nm) <02 m-1 S kan ik

T=20°C

Fosfat-orto <0.006 mgl P04 IS01seet22003 M 100518
[1] Analizirano iz zamrznjenega vzorca.
et L e et ol
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NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

SLOVENSKA
‘ AKREDITACLJA

SIST EN ISO/IEC 17025
‘ LP-014

= Rezultati oznageni z # oz. neakreditirano
CENTER ZA KEM |JSKE ANALIZE Z]V|L, se nanasajo na neakreditirano dejavnost

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-18/48909-K

Vodja oddelka:

Jernejka Franko, univ.dipl.inZ.kem.inz.
Elektronsko podpisal Jernejka Franko, univ.dipl.inz kem.inz. ob 23.05.2018 13:41:08

Rezultati se nanasajo izkljucno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v €asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.sifistovetnost.
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— SLOVENSKA
‘ AKREDITACIJA

Q- " NACIONALNI LABORATORIJ ZA g i

ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO LP-014

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4002-17/20295-18/48909-M

PoroCilo o mikrobioloSkem preskus$anju

Vzorec: 2018/2677

Stevilka vzorca: 18/48909; Lab. st.: 18/4330

Naloga: JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 420 - 20/16

Vodija naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJAD.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Delovni nalog: Narocilo 135/2018

Mesto odvzema:  Vodooskrbno obmogje Sentvid,

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum poro¢ila: 14.05.2018
Datum in ura: 10.05.2018 12:10 Datum in ura: 11.05.2018 13:18

Odvzel: Andrej PovSe, NLZOH OOZ Novo mesto  Prevzel: Ales Vidmar

Rezultati preskusanja

Zatetek / zakljucek

Parameter Metoda Rezultat Enota ana"ze]
- y . - 10.05.2018 13:30
Escherichia coli ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 ni najdeno CFU/100 mL 11.05.2018 10-36
' " ) . oy 10.05.2018 13:30
Koliformne bakterije ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 ni najdeno CFU/100 mL 11.05.2018 10-36
; : - 10.05.2018 13:30
Enterokoki ISO 7899-2:2000 ni najdeno CFU/100 mL 14.05.2018 13:27

Pravilnik o pitni vodi (Ur. list .
Clostridium perfringens RS, &. 19/2004, 1. totka ni najdeno CFuMpomL 100520181330
: 11.05.2018 10:36
priloge 111)
Sy . omo . 10.05.2018 13:30
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C ISOC 6222:1999 12 CFU/mL 14.05.2018 13-27
i : e . " 10.05.2018 13:30
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C ISO 6222:1999 najdeno (<4) CFU/mL 14.05.2018 13-27
Analitik: Odgovorna oseba:
NezZka Lenardi¢ Matjaz Retelj

Elektronsko podpisal Matjaz Retelj ob 14.05.2018 14:11:23

Rezultati se nanasajo izkfjuéno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovolienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec e bil v ¢asu do zaetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.sifistovetnost.
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