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JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje zdravstvene

Evidencna oznaka:

Naroénik:

Narocilo:

Izvajalci:

Vodja naloge:

ustreznosti pithe vode

2132-19/20295-19/98600

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O.
VODOVODNA CESTA 90
1000 Ljubljana

Pogodba o poslovnem sodelovanju §t. 3234N/19 - TIS - Aneks §t. 1, 01.08.2019

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto

Oddelek za kemijske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Oddelek za kemijske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobioloske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Novo mesto, 26.09.2019

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Anton Skrbec, dipl.san.inz. Dusan Harlander, dr.med.,spec.epidemiolog

Elektronsko podpisal Anton Skrbec, dipl.san.inz. ob 26.09.2019 13:33:44

dokumenta.

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Cas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani
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Podatki o vzorcu
Vzorec:
Stevilka vzorca:

Namen:

Narocnik:

Vzorec odvzel:
Cas odvzema:

Mesto odvzema:

Vzorec sprejel:

Kraj in €as sprejema:

Ocena rezultatov

NACIONALNI LABORATORIJ ZA
Q ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

2019/5376 -
19/98600
Pogodba

Evidenéna oznaka; 2132-19/20295-19/98600

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.0.0., VODOVODNA

CESTA 90 , 1000 Ljubljana

Andrej Povse, NLZOH OOZ Novo mesto
05.09.2019 10:50

Vodooskrbno obmocje Klece - Hrastje - Jarski prod,

Ivan Rifelj
Novo mesto, 05.09.2019 14:30

Prikazani so rezultati z dolo¢enimi kriteriji.

lzrazen

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
kot/na
Terenske meritve
Temperatura vode 19.2 °C /N /
pH 73 6.5-9.5M skladen
Elektriéna prevodnost (20°C) 435 uSlcm 25000 skladen
Vonj brez posebnosti 1 /
Okus brez posebnosti /) /
Kovine in metaloidi
Zelezo <40 g/l 2000 skladen
Pesticidi - fenoksialkanojski
2457 <0.010 pg/L 0.1™ skladen
2,4-DP <0.020 Ha/L 010 skladen
Bentazon <0.012 pg/L 0.1 skladen
Dikamba <0.05 HglL 0.1 skladen
MCPA <0.013 Mg/l 0.1M skladen
MCPP <0.013 gL 0.1M skladen
2,4-DB <0.016 pall 0.1 skladen
24D <0.015 pglL 0.1 skladen
MCPB <0.022 ug/L 0.1® skladen
Kovine
Bor 0.018 mg/L /@ /
Mangan 0.00058 mg/L 1@ /
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Evidencéna oznaka: 2132-19/20295-19/98600

Kovine

Aluminij 1.4 uglL /@ /
Antimon 0.053 Mg/l /@ /
Arzen <0.1 Mg/l 1@ /
Baker 1.6 pg/L 1@ /
Kadmij <0.02 pg/L 1@ /
Molibden 0.15 Hg/L 1@ /
Nikelj 0.22 ug/L /@ /
Selen 0.15 ug/L /@ /
Svinec 0.18 uall 1@ /
Zivo srebro <0.01 ug/L Hg /@ /
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki

Heksakloroetan <04 pg/L 240) skladen
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

Trihalometani (vsota) <0.5 pg/L 100 skladen
Tetraklorometan <04 pg/L 124 skladen
Diklorometan <0.6 ya/L 2014 skladen
1,2-Dikloroetan <04 ug/L 10@ skladen
Trikloroeten (Trikloroeten (trikloroetilen) *) <05 Hg/L 10¢) skladen
Mikrobioloski parametri

Escherichia coli ni najdeno CFUM00 mL oM skladen
Koliformne bakterije ni najdeno CFU/M00 mL om skladen
Clostridium perfringens ni najdeno CFU/M00 mL om skladen
Enterokoki ni najdeno CFUM00 mL oM skladen
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 22°C ocenjeno 6 CFUImL 1M /
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 37°C ni najdeno CFU/mL 100 skladen
Organski parametri

Adsorbljivi organski halogeni (AOX) <6 pa/L /@ /
Pesticidi in metaboliti

Fenuron <0.008 pg/L 0.1M skladen
Kloridazon <0.004 Ha/L 0.1 skladen
Klorpirifos-etil <0.002 ug/L 0.1 skladen
Petoksamid <0.021 pa/L 0.1t skladen
Propikonazol <0.002 pg/L 0.1 skladen
Bromacil <0.008 ualL 0.1M skladen
Diuron <0.007 pg/L 0.1 skladen
Izoproturon <0.008 Ha/L 01M skladen
Klorbromuron <0.011 pg/L 010 skladen
Klorotoluron <0.009 palL 0.1M skladen
Linuron <0.009 HalL 0.1M skladen
Klomazon <0.005 pg/L 010 skladen
Metamitron <0.005 ug/L 0.1 skladen
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Evidenéna oznaka: 2132-19/20295-19/98600

Pesticidi in metaboliti

Metobromuron <0.009 pg/L 0.1 skladen
Metoksuron <0.009 pa/L 0.1t skladen
Metribuzin <0.010 Hg/L 0.1 skladen
Monolinuron <0.009 Hg/L 0.1t skladen
Monuron <0.010 pg/L 01M skladen
2,6-Diklorobenzamid <0.006 ug/L 01M skladen
Atrazin <0.007 HalL 0.1 skladen
Atrazin, Desetil- <0.009 yg/L 0.1M skladen
Terbutilazin-desetil <0.004 yg/L 0.1® skladen
Atrazin, Desizopropil- <0.003 Hg/L 01 skladen
Dimetenamid <0.001 pg/L 01 skladen
Metalaksil <0.001 pg/L 0.1M skladen
Metazaklor <0.008 pg/L 0.1t skladen
Metolaklor <0.011 Hg/L 0.1 skladen
Propazin <0.009 pg/L 010 skladen
Simazin <0.009 Hg/L 0.1 skladen
Terbutilazin <0.015 Hg/L 0.1M skladen
Terbutrin <0.013 ug/L 0.1 skladen
Prometrin <0.010 ya/L 0.1M skladen
Sebutilazin <0.008 pg/L 0.1 skladen
Klorfenvinfos <0.002 pg/L 0.1M skladen
N,N-dietil-m-toluamid <0.01 pg/L 0.1 skladen
Malation <0.006 pg/L 010 skladen

*V oklepaju je navedeno poimenovanije kot na prilozenih poro€ilih o preskusanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

(1) Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

(2) Okoljevarstveno dovoljenje VO-KA Odlagalis¢e nenevarnih odpadkov Barje( 2015-2016)-podzemna voda-Sirsi, st.,
VO-KA-Okoljevarstveno dovoljenje-Odlagalis¢e nenevarnih odpadkov Barje( 2015-2016)-podzemna voda-Sirsi

(3) Uredba o stanju povrsinskih voda, Ur.list RS, §t. 14/2009, 98/2010, 96/2013, 24/2016, Priloga 8: Mejne vrednosti
razredov ekoloskega stanja za posebna onesnazevala (LP-OSK)

(4) Uredba o stanju povrsinskih voda, Ur.list RS, §t. 14/2009, 98/2010, 96/2013, 24/2016, Priloga 2: 1. Okoljski
standardi kakovosti kot vrednost parametra kemijskega stanja v vodi (LP-OSK) - celinske povrSinske vode

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge porocila:

Porocilo o preskusanju z evidencno oznako 2132-19/20295-19/98600-T

Porocilo o kemijskem preskusanju z eviden€no oznako 1072-19/20295-19/98600-K
Porocilo o mikrobioloSkem preskusanju z evidenéno oznako 4002-19/20295-19/98600-M
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Evidenéna oznaka:2132-19/20295-19/98600-T

Porocilo o preskusanju

Vzorec: 2019/5376 -

Stevilka vzorca: 19/98600

Namen: Pogodba

Naloga: JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.0. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode
3234N/19-TIS - Aneks §t. 1

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.0., VODOVODNA CESTA 90
, 1000 Ljubljana

Narocilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju §t. 3234N/19 - TIS - Aneks st. 1, 01.08.2019

Plan vzorcenja: ,05.08.2019

Mesto odvzema: Vodooskrbno obmocje Klec€e - Hrastje - Jarski prod,
Metoda vzoréenja:  SIST ISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejemvzorca Datum poro¢ila: 26.09.2019
Datum inura: 05.09.2019 10:50 Datuminura: 05.09.2019 14:30

Odvzel: Andrej Povée, NLZOH OOZ Novo mesto ~ Sprejel: Ivan Rifelj

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzrazen Metoda Zatetek/
Parameter Opomba Enota kot/na Kraj izvedbe ZZ',‘,';‘.‘;Z"
Terenske meritve
Motnost 0.4 NTU SISTENISO 7027:2000,na  05.09.19
mestu odvzema 05.09.19
Temperatura vode 19.2 °C SIST DIN 38404-4:2000,na  05.09.19
mestu odvzema 05.09.19
pH 7.3 SISTEN IS0 10523: 2012, 05.09.19
na mestu odvzema 05.09.19
Elektricna prevodnost (20°C) 435 pS/em SISTEN 27888: 1998, na 05.09.19
mestu odvzema 05.09.19
Vonj brez posebnosti ONORM M 6620:2012, na 05.09.19
mestu odvzema 05.09.19
Okus brez posebnosti ONORM M 6620:2012, na 05.09.19
mestu odvzema 05.09.19
Pesticidi in metaboliti
Pesticidi (vsota) <0.2 # Hg/L Laboratorijska metoda - 18.09.19
izratun vsote pesticidov,na  26.09.19
mestu odvzema

Splosni fizikalno-kemijski parametri

Nitrat/50+nitrit/3 0.274 # mg/L Laboratorijska metoda- 05.09.19
izrauni, namestu odvzema  05.09.19

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naroénika.

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran: 1/2
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh si . -4
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SLOVENSKA
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ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO g Lrots

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE se jo na neakreditirano dej
Eviden¢na oznaka:2132-19/20295-19/98600-T

Vodja oddelka:
Dus$an Harlander, dr.med.,spec.epidemiolog

Elektronsko podpisal namestnik Anton Skrbec, dipl.san.inz. ob 26.09.2019 13:38:58

Rezultati se nanasajo izklju¢no na preskudani vzorec. Porocilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v asu do zagetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: htip://www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran: 2/2
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CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, se nanadajo na neakreditirano dej
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1072-19/20295-19/98600-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Yzorec: 2019/5376 -

Stevilka vzorca: 19/98600

Namen: Pogodba

Naloga: JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.0. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode
3234N/19-TIS - Aneks &t. 1

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Naro¢nik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.0., VODOVODNA CESTA 90
, 1000 Ljubljana

Narocilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju §t. 3234N/19 - TIS - Aneks st. 1, 01.08.2019

Mesto odvzema: Vodooskrbno obmocje Klece - Hrastje - Jarski prod, (

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum porocila: 26.09.2019

Datuminura: 05.09.2019 10:50 Datuminura: 05.09.2019 14:30

Odvzel: Andrej Povée, NLZOH OOZ Novo mesto  Sprejel: Ivan Rifelj

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzrazen Metoda Zacetek|
kljucek
Paraister Opomba Enota kot/na Kraj izvedbe z:n;ﬂ;::

Splosni parametri

SISTEN SO 9963-1:1998,  09.09.19

Hidrogenkarbonati 217 mg/l  HCO3 NM 09.09.19
Kovine in metaloidi

. i 10.09.19
Zelezo <40 pa/L IS0 17294-2:2016, NM 10.09.19

Pesticidi - fenoksialkanojski

Metolaklor-ESA <0.017 uglL ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  09.09.19

0_2, izdaja5, NM 11.09.19
s aw v oMAoGMn mm
o wREBOGN S
o mosn g
Dok e
as b uDOsman mo
I
N
o oo G
o DL e
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 1/7

Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 188, F:07 393 41 79, E:nm.cka@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.3
verzija predloge porogila: 1.2
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NACIONALNI LABORATOR” ZA ‘ SIST EN ISO/IEC 17025
Q ZDRAVJE, OKOLIE IN HRANO B o
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, e ransiel va reshetitans st

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-19/20295-19/98600-K

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Parameter g:zt;:ts; Enota Ii:)atli:: KrgzI ?:32: be zzél:?jl]é%%{‘
MCPB 0,022 glL e s M 11081
Anorganski parametri

Bromat <0.003 - 803 SISTEN ISC,\)1,3A5061 :2001, 188813
Klorid 966 il W T s
Nia 17 mL Nos ST 170ss
Sulfat 11.4 mgl  soa  SST %ﬁ?&&”“'“ 138813
Kovine

—_— o ugll b+ SISTEN lSON§A391 3: 2009, 828313
- 0018 mglL ISO729622016,NM  J0 o010
Mangan 0.00058 mg/L ISO 17294-2:2016, NM 188312
Aluminij 14 Mg/l IS0 17294-2:2016, NM 1883}3
Antimon 0.053 pg/L IS0 17294-2:2016, NM 188313
Arzen <0.1 ug/L IS0 17294-2:2016, NM 188813
Baker 16 pa/L 1SO 17294-2:2016, NM 188318
Kadmij <0.02 g/l 1SO 17294-2:2016, NM 138312
Krom 0.78 pglL ISO 17294-2:2016, NM 188813
Molibden 0.15 pa/L ISO 17294-2:2016, NM 1888]8
Nikelj 0.22 HalL 1SO 17294-2:2016, NM 188318
Selen 0.15 pgiL ISO 17294-2:2016, NM 188313
Svinec 0.18 HalL ISO 17294-2:2016, NM 188318
Kalcij 7 mg/L ISO 17294-2:2016, NM 188313
Magnezij 18 mg/L 1SO 17294-2:2016, NM 188312
Natri 5700 pg/L ISO 17294-2:2016, NM 188813
Kalij 1100 palL ISO 17294-2:2016, NM 183313
7Zivo srebro <0.01 ug/L Hg SIS;:szlosg(l)aljzas;‘.G I:\lzl\a1 : gggglg
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 2/7

Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 188, F:07 393 41 79, E:nm.cka@nlzoh.si
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ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.3
verzija predloge porotila: 1.2



SLOVENSKA
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Q ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO O ot
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VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-19/20295-19/98600-K

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznageni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Parameter g:i‘:‘t;'; Enota l;:;at]i:: Kr:? ?:?Ig:be zz:alslge‘l:iggll(
S <05 gl SISTEN IS(?\| :\A 5680: 2004, 1; 83}8
- 03 gl SISTEN ISCI)\“1\A5680: 2004, 1;8818
okl 03 il SISTEN ISCI‘)\I :\ll 5680: 2004, 1;8318
e <03 aght SISTEN ISC’)\“1M5680: 2004, 1;8813
P 04 " gl SISTEN ISCI)\l :\ll 5680: 2004, ]:13 8818
o 03 gl SISTEN ISC,)\l 14 5680: 2004, 1 ;8313
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) <05 glL SISTEN lSONL|5680: 2008 1;8313
Tetrakloroeten-+rikloroeten <0.5 # Hg/L SISTEN lSON[1\/|5680: - 1;8813
Trihalometani (vsota) <05 uglL SRR e
o et 03 il SISTEN ISON |1V| 5680: 2004, 1; 8313
P 03 il SISTEN ISON 1/1 5680: 2004, 1;83 13
Tribromometan (bromoform) <0.5 g/l SISTEN ISO’\”1\A5680: 2008, 1;83}2
Triklorometan (kloroform) <0.4 HglL SISTEN IS?\j:\A%BO: A, ];8813
Tetraklorometan <0.4 Mg/l SISTEN lSONLngO: 2004, 1;8813
- <06 - SISTEN ISCI)\1 :\A 5680: 2004, 1 ;gg 18
1,1-Dikloroetan <0.4 HglL SISTEN IS?\I;ASGBO: 200 1;83}2
P 04 il SISTEN ISC,)\l LI 5680: 2004, 1; 8813
 10rosten <04 ugll SISTEN ISON I1VI 5680: 2004, 1 ;gg}g
Trikloroeten (trikloroetilen) <0.5 HglL el lSON:\ASGB(): 2008 1;8318
4 4-TrkioTostan il uglL SISTEN ISCT)\l :\A 5680: 2004, 1; 8313
42T Eameion T gl SISTEN IS(?\j 1M 5680: 2004, Hgg}g
1,1,2,2-Tetrakloroetan <0.5 Ha/L SISTEN |S(|)\j|1v|5680: 20, 1;3313

Organska onesnazevala

ND-V-NLZOH-OKAMB-189, ~ 18.09.19

1-metil-1H-benzotriazol <0010 # Mg/l izdaja 2, MB 23.09.19

: ND-IV-NLZOH-OKAMB-189,  18.09.19
1H-benzotriazol 0.012 # ug/L izdaja2, MB 230919
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CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, SRS R S,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1072-19/20295-19/98600-K
Rezultati preskusanja

# Rezultali oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat Izrazen Metoda Zagetek |
Parameter Opomba Ehaki kot/na Kraj izvedbe z‘;',‘.'!,‘,’;ﬁﬁ"
. . ND-IV-NLZOH-OKAMB-189,  18.09.19
4-metil-1H-benzotriazol <0.010 # Mg/l izdaja 2, MB 23.09.19
. . ND-IV-NLZOH-OKAMB-189, ~ 18.09.19
5-metil-1H-benzotriazol <0.010 # Hg/L izdaja 2, MB 230919
; o ND-IV-NLZOH-OKAMB-288,  09.09.19
Perfluorooktanojska kislina <0.001 # ug/L MB 10.09.19
- ND-IV-NLZOH-OKAMB-288,  09.09.19
Perfluorooktansulfonska kislina 0.0012 # Mg/l MB 10.09.19
Organski parametri
. - ) 06.09.19
Celotni organski oglik - TOC <0.3 mg/L C SIST IS0 8245: 2000, NM 06.09.19
o . . SIST EN [SO 9562: 2005, 10.08.19
Adsorbljivi organski halogeni (AOX) <6 HalL NM 10.09.19
Osnovni parametri
- . ' . 16.09.19
Silicij 241 mg/L Si SM4500-Si02-C: 2017, NM 16.09.19
Ostali parametri
; - 18.09.19
Glufosinat-amonijeva sol <0.2 # Mg/l 1SO 21458, NM 18.09.19
Pesticidi
. 18.09.19
Glifosat 009 # uglL e ety bl 18.09.19
Pesticidi - sulfonilurea
; ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  09.09.19
Amidosulfuron <0.013 pg/L 0.2, izdaja5, NM 11.09.19
ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  09.09.19
Foramsulfuron <0.014 Mg/l 0.2, izdaja’5, NM 11.09.19
ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  09.09.19
Jodosulfuron <0.005 Mg/l 0.2, izdaja’5, NM 11.09.19
ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  09.09.19
Mezosulfuron <0.005 Mg/l 0.2, izdaja5, NM 11.09.19
: ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  09.09.19
Mezotrion <0.006 # yg/L 0.2, izdaja’5, NM 11.09.19
: ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  09.09.19
Nikosulfuron <0.013 Mg/l 0.2, izdaja’5, NM 11.09.19
- . ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  09.09.19
Primisulfuron-metil <0.014 Ha/L 02, izdaja’5, NM 11.09.19
ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  09.09.19
Prosulfuron <0.007 Hg/L 0.2, izdaja5, NM 11.09.49
; ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  09.09.19
Triasulfuron <0.010 ug/L 0.2, izdaja’5, NM 11.09.19
. ; ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  09.09.19
Tribenuron-metil <0.06 # pg/L 0.2, izdaja’5, NM 11.09.19
. ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  09.09.19
Tritosulfuron <0.004 pg/L 0.2, izdaja’5, NM 11.09.19
Pesticidi in metaboliti
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ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, o8 Tl e ten g Ol
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Eviden¢na oznaka: 1072-19/20295-19/98600-K
Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

e o Mo i
Arien owe ¥ ot OV O 0
Aminomeil fosfonska kislina 02 gl 1S0 21458, N ol
am o RO G
a3 o oMLDIGMn
Cmolsanl o0 pol s s 110919
o NG o
o RADIOGM GO
Al a0l 1 ol NDVALZOHOKAAHTS  0IS10
an o OMADIG o
Kloridazon <0.004 ug/L ND—IV(—)I\_II{IZi(Z)(Ij-Ia—jg)}éIAI:IN'\AM-M74 ??83}8
Klorpirifos-etil <0.002 Hg/L ND-IVEJIEI{'Zi(Z)(I:a-j(a)lgNNMM—M74 ??8313
Kvinoksifen <0.009 # g/l ND"V(')T;ZS:;J.?;%M'M” ??8213
Mandipropamid <0.01 # ug/L ND'lvgjlé’Zi(z):;j?;m’:AM_Mm ??8313
Oksadiazon <0.005 # ug/L ND_IV&T'{'ZIS:a}SEmNMM'MM ??8818
o MDA G
Propikonazol <0.002 gL ND"V(')'%CZ):;J.?;"\J‘,{AM'M74 ??8813
Tepraloksidim 01 # uglL ND""&"E?@Q}S?&W""’” PO
Tiofanat-meti €006 # uglL ND"VE)'EZSEE;S%NMM'M” o
o v lowuoan oo
Zoksamid 001 # uglL s e
I i
o OMADIOGIT
Izoproturon <0.008 palL ND'lVﬁ‘élzng:j?;{\&NMM'Mm ??gg]g
Klorbromuron <0.011 ug/L ND-IVbljg'ZiCZ)gIE;jCa)};A’;II:AM-M74 (1)?8818
o towNrOGAu s
D e T
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Q ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO : _”"“14 .
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, B et et

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-19/20295-19/98600-K

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Cramn s e
e e
Metamitron <0.005 Mg/l ND_IV&TE‘ZS:;J.?;"A‘NN'\AM'MM ??gg}g
Metobromuron <0.009 ug/L ND-IV(—)Tlé'ZiS(lj-Ia-jg};’A,;ll;lmM-M74 ??8313
Metoksuron <0.009 ug/L ND'lvg\jglziS:;j?;m;‘wM'M74 ??gg}g
Metrbuzin <0.010 gl S aga i M
w o o
s N T
2,6-Diklorobenzamid <0.006 bglL ND-Ivéle{'Zngi;jg}g\r:ll:AM-M74 s
B
Atrazin, Deseti- <0.009 gl S Tigets
Terbutilazin-desetil <0.004 Ha/lL ND'Ngjlé‘Zi(Z):a'j?;f\NNMM—MM ??8313
Atrazin, Desizopropil- <0.003 g/l ND—IVE)I‘j;,Zi(Z)(I;I;ng;:A’:‘I;lVIM-M74 ??8818
Dimetenamid <0.001 gl O e T oats
B T
o . oumDewn mme
Metolaklor <0011 gl O o Noea
wo v Bos
R T
w D B
N
N
N T
Klorfenvinfos <0.002 ug/L ND-IVE]I\iI{'ZISg{a-j(a)};A&I:AM-M74 ??8213
NN-dietil-m-toluamid €001  # uglL ND"V&E‘:;'ZiCZ’y;j?;‘AN“,‘MM'M74 ?fgg}g
wo S e
Splosni fizikalno-kemijski parametri
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Rezultati preskusanja

NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA

AKREDITACIJA

SIST EN ISO/IEC 17025
‘ LP-014

Rezultati oznafeni z # oz. neakreditirano

se jo na neakreditirano dej

Evidenéna oznaka: 1072-19/20295-19/98600-K

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzrazen Metoda Zacetek |
Parameter Opomba Enidta kot/na Kraj izvedbe ’Zﬁ'ﬁ,ﬂ’;ﬁk
. 1SO 11732:2005, poglavie4,  06.09.19
Amonij <0.01 mg/L NH4 NM 06.09.19
SISTEN SO 7887:2012; 06.09.19
B {450mm) 2 . metoda B, NM 06.09.19
T=22°C
. SIST EN ISO 10304-1: 16.09.19
Fluorid <40 Mg/l F 200911, NM 17.09.19
Fosfat-orto <0.006 mgl  PO4  ISOTSBB2201,NM oo 1?
: g b 05.09.19
SISTEN SO 10304-4:2000,  12.09.19
Klorat <0.02 mg/L ClO3 NM 12.09.19
; SISTENISO 10304-4:2000,  12.09.19
Klorit <0.01 mg/L Clo2 NM 12.09.19
. . 06.09.19
Nitrit <0.001 mg/L NO2 1SO 13395:1996, NM 06.09.19
o . 10.09.19
Skupna trdota 14.9 # N Izraéun, NM 10.09.19
[1] Analizirano iz zamrznjenega vzorca.
Kraj izvedbe preiskav:
NM - OKA Novo mesto, Dalmatinova ulica 3, Novo mesto
MB - OKA Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naroénika.
Elektronsko potrdili: Vodja oddelka:
dr. Bostjan Krizanec, univ. dipl. inZ. kem. tehnol. Maja Krizan, univ.dipl.kemik
OKA Maribor

Elektronsko podpisal Maja Krizan, univ.dipl.kemik ob 26.09.2019 09:55:26

Rezullati se nanaajo izkljucno na preskusani vzorec. Poroilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzoreg je bil v éasu do zagetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/www.nizoh.sifistovetnost.
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CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 4002-19/20295-19/98600-M

PorocCilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: 2019/5376 -

Stevilka vzorca: 19/98600; lab.st.: 19/7868

Namen: Pogodba

Naloga: JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.0. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode
3234N/19-TIS - Aneks &t. 1

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Narocnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.0., VODOVODNA CESTA 90
, 1000 Ljubljana

Narocilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju §t. 3234N/19 - TIS - Aneks &t. 1, 01.08.2019

Mesto odvzema:  Vodooskrbno obmocje Klece - Hrastje - Jarski prod,

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzemvzorca Datum porocila: 09.09.2019

Datum inura: 05.09.2019 10:50 Datuminura: 05.09.2019 14:08

Odvzel: Andrej PovSe, NLZOH OOZ Novo mesto  Prevzel: Ales Vidmar

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda Rezultat Enota Zaéetea';’afiizlju{m
Koliformne bakterije 9?)?1932%2/,3& d4% |§OO1 6 ni najdeno CFUM00 mL gggggg}g 1;1;
Clostridium perfringens P:gllzltk;g[/)ggé)\t[lo?l (tggkgSt ni najdeno CFU/M00 mL 82833818 121,15
priloge I11)
Enterokoki 1S0 7899-2:2000 ni najdeno cruMoomL  Joooa 1
Skupno &tevilo mikroorganizmov pri 22°C. S0 6222:1999 ocenjeno 6 CFUImL 838358]3 83;;
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C 1SO 6222:1999 ni najdeno CFU/mL 8388%818 g)g;;
Analitik: Odgovorna oseba:
David Cvetko, mag. mikrobiologije Matjaz Retelj

Elektronsko podpisal Matjaz Retelj ob 09.09.2019 14:46:40

Rezultati se nanaajo izkljucno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v ¢asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.sifistovetnost.
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