NLZOH

2018.04,12 13:28;17

ANTON SKRBEC

7= NACIONALNI LABORATORIJ ZA Proran oot dour
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

JP Vodovod - Kanalizacija d.o.0. - spremljanje zdravstvene ustreznosti
pithe vode

Porocilo o izvedeni nalogi 2132-17/20295-18/9646/1 v celoti zamenjuje Porocilo o izvedeni nalogi
2132-17/20295-18/9646, z dne 26.2.2018.

Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-18/9646/1

Naroénik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJAD.O.O.
VODOVODNA CESTA 90
1000 Ljubljana

Delovni nalog: Narocilo 30/2018

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.
Novo mesto, 12.04.2018
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Anton Skrbec, dipl.san.inZ. Dusan Harlander, dr.med.,spec.epidemiolog
Elektronsko podpisal Anton Skrbec, dipl.san.inz. ob 12.04.2018 13:26:31 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porogilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 1/5
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh si o
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.2.3

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLISI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4



ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Q’S NACIONALNI LABORATORL ZA

Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-18/9646/1

Podatki o vzorcu

Vzorec: 12 - KleCe, Hrastje, Brest,

Stevilka vzorca: 18/9646

Namen: Pogodba

Naroénik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90,
1000 Ljubljana

Vzorec odvzel: Andrej Pov8e, NLZOH OOZ Novo mesto

Cas odvzema: 01.02.2018 08:10

Mesto odvzema: Vodooskrbno obmodie Klece - Hrastje - Brest,

Vzorec sprejel: lvan Rifelj

Kraj in ¢as sprejema: Novo mesto, 01.02.2018 14:13

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z doloCenimi kriteriji.

Parameter Rezultat Enota Iiraien Kriterij Skladnost
ot/na

Terenske meritve

Elektriéna prevodnost (20°C) 432 uSicm 2500 skladen

Klor-prosti <0.1 mg/L / /

Vonj sprejemljiv / /

Okus sprejemljiv / /

Splo3ni parametri

Amonij <0.01 mg/L NH4 0.50 skladen

Nitrit <0.001 mgiL NO2 0.5 skladen

Nitrat 11.7 mg/L NO3 50 skladen

Sulfat 757 mg/L S04 250 skladen

Klorid 490 mg/L cl 250 skladen

Fluorid 0.045 mg/L F 1.5 skladen

Celotni organski ogljik - TOC 0.30 mg/L c / /

Kovine in metaloidi

Mangan 1.2 Hg/L 50 skladen

Kovine in nekovine

Aluminij 36 pglL 200 skladen

Antimon 0.060 pglL 5 skladen

Arzen 012 pg/L 10 skladen

Baker 0.0021 mg/L 2 skladen

Bor 0.011 mg/L 1 skladen

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 2/5

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh si

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.2.3

ID za DDV: SI119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4



ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

’Qs NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Kovine in nekovine

Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-18/9646/1

Kadmij <0.02 g/l 5 skladen
Nikelj 0.82 Hg/L 20 skladen
Selen 0.13 Hg/L 10 skladen
Zelezo <40 pg/lL 200 skladen
Svinec 022 Mg/l 10 skladen
Zivo srebro <0.01 pg/L Hg 1 skladen
Kalcij 63 mg/L / /
Magnezij 22 mg/L / /
Natrij 28 mg/L 200 skladen
Kalij 0.94 mg/L / /
Skupna trdota 13.9 °N / /
Pesticidi - organofosforni in drugi

Azoksistrobin <0.002 Hg/L 0.1 skladen
Lahkohlapni aromatski ogljikovodik - BTX

Benzen <04 Hg/L 1 skladen
m,p- Ksilen <06 pglL / /
o-Ksilen <04 Hg/L / /
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki

Toluen <03 HglL / /
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

Trihalometani (vsota) <11 HglL 100 skladen
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) <14 Mg/l 10 skladen
Trikloroeten (trikloroetilen) <0.9 Ve 10 skladen
Tetrakloroeten+trikloroeten <11 Mgl 10 skladen
1,2-Dikloroetan <0.9 HglL 3 skladen
Mikrobioloski parametri

Escherichia coli ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen
Koliformne bakterije ninajdeno  CFU/100 mL 0 skladen
Enterokoki ninajdeno  CFU/100 mL 0 skiaden
Clostridium perfringens ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C ocenjeno 6 CFU/mL / /
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C ni najdeno CFU/mL 100 skladen
OsnaZevala

Celotni cianid <1 Hg/lL CN 50 skladen
Pesticidi

Atrazin <0.007 Hg/iL 0.1 skladen
Azinfos-metil <0.001 Mg/l 0.1 skladen
Diklorfos <0.003 Mg/l 0.1 skladen
Dimetaklor <0.006 Hal/L 0.1 skladen
Dimetenamid <0.001 Hgl/L 0.1 skladen
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 3/5

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nizoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.7.2.3
verzija predioge porotila: 1.4



ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO

W'S NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-18/9646/1

Pesticidi

Dimetoat <0.001 Hg/L 0.1 skladen
Diuron <0.007 pgiL 0.1 skladen
Fention <0.002 Hg/L 0.1 skladen
Flufenacet <0.003 pg/L 0.1 skladen
Flurokloridon <0.007 Mg/l 0.1 skladen
Imidakloprid <0.003 pgiL 0.1 skladen
Izoproturon <0.008 pg/lL 0.1 skladen
Klorantraniliprol <0.005 ug/iL 0.1 skladen
Klorfenvinfos <0.002 Mg/l 0.1 skladen
Kloridazon <0.004 palL 0.1 skladen
Klorotalonil <0.03 HglL 0.1 skladen
Klorotoluron <0.009 pglL 0.1 skladen
Linuron <0.009 palL 0.1 skladen
Malation <0.006 ug/L 0.1 skladen
Metalaksil <0.001 pg/lL 0.1 skladen
Metamitron <0.005 Hg/L 0.1 skladen
Metazaklor <0.008 pg/L 0.1 skladen
Metiokarb <0.01 Hg/L 0.1 skladen
Metobromuron <0.009 pglL 0.1 skladen
Metolaklor <0.011 Mg/l 0.1 skladen
Metribuzin <0.010 pgiL 0.1 skladen
Mevinfos <0.002 Hg/L 0.1 skladen
Napropamid <0.010 ug/lL 0.1 skladen
Pendimetalin <0.001 pg/L 0.1 skladen
Penkonazol <0.002 Mgl 0.1 skladen
Petoksamid <0.021 uglL 0.1 skladen
Pirimifos-metil <0.03 Mg/l 0.1 skladen
Pirimikarb <0.009 pgiL 0.1 skladen
Prometrin <0.010 HgiL 0.1 skladen
Propikonazol <0.002 HgiL 0.1 skladen
Terbutilazin <0.015 pall 0.1 skladen
Tiakloprid <0.007 HgiL 0.1 skladen
Triadimefon <0.003 ug/L 0.1 skladen
Azinfos-etil <0.010 Mg/l 0.1 skladen
Tebukonazol <0.01 HglL 0.1 skladen
Pesticidi - triazinski

Atrazin, Desetil- 0.026 Mg/l 0.1 skladen
Atrazin, Desizopropil- <0.003 HglL 0.1 skladen
N,N-dietil-m-toluamid <0.01 Mg/l 0.1 skladen
Pesticidi - triazinski in drugi

Sekbumeton <0.008 pg/L 0.1 skladen
Ametrin <0.010 ugiL 0.1 skladen
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 4/5
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Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.2.3
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ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO

@3 NACIONALNI LABORATORI ZA

Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-18/9646/1

Pesticidi in metaboliti

2,6-Diklorobenzamid <0.006 pgiL 0.1 skladen
Acetoklor <0.007 pg/lL 0.1 skladen
Alaklor <0.007 HglL 0.1 skladen
Bromacil <0.008 pg/iL 0.1 skladen
Cianazin <0.009 Mg/l 0.1 skladen
Fluometuron <0.010 pgiL 0.1 skladen
Heksazinon <0.013 Hg/iL 0.1 skladen
Klorbromuron <0.011 Hg/lL 0.1 skladen
Metoksuron <0.009 Mg/l 0.1 skladen
Metolaklor-ESA <0.017 pg/L 0.1/10 skladen
Metolaklor-OXA <0.015 Mg/l 0.1/10 skladen
Monolinuron - <0.009 HglL 0.1 skladen
Monuron <0.010 Mg/l 0.1 skladen
Propazin <0.009 ug/L 0.1 skladen
Sebutilazin <0.008 g/l 0.1 skladen
Simazin <0.009 Mg/l 0.1 skladen
S-Metolaklor <0.03 pg/L 0.1 skladen
Terbutilazin-desetil <0.004 Mg/l 0.1 skladen
Terbutrin <0.013 pg/L 0.1 skladen
Pesticidi (vsota) 0.026 Hg/L 0.5 skladen
Piridat-M <0.005 g/l 0.1 skladen
Splo3ni fizikalno-kemijski parametri

Barva (436 nm) <0.2 m-1 / /
Motnost <0.1 NTU 4 skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/20086, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z uposStevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poroéila:

Poroéilo o presku$aniju z evidenéno oznako 2132-17/20295-18/9646-T/1

Porogilo o kemijskem presku$anju z evidenéno oznako 1072-17/20295-18/9646-K
Porocilo o mikrobioloskem presku$anju z evidenéno oznako 4002-17/20295-18/9646-M
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Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh si | =
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.2.3

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porogila: 1.4



AKREDITACIJA

SLOVENSKA
WQ NACIONALNI LABORATORIJ ZA A SIST EN ISO/IEC 17025

ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO o
i i z # oz. neakrediti
CENTER ZA OKOLJE |N ZDRAVJE se nanasajo na neakreditiranc dejavnost
Evidenéna oznaka:2132-17/20295-18/9646-T/1

PorocCilo o preskusanju

Poroéilo o preskusanju 2132-17/20295-18/9646-T/1 v celoti zamenjuje Porocilo o presku$anju
2132-17/20295-18/9646-T, z dne 26.2.2018.

Vzorec: 12 - Kle€e, Hrastje, Brest,

Stevilka vzorca:  18/9646

Namen: Pogodba

Naloga: JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 420 - 20/16

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Delovni nalog: Narocilo 30/2018

Mesto odvzema:  Vodooskrbno obmogie Klece - Hrastje - Brest

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum porogéila: 12.04.2018
Datum inura: 01.02.2018 08:10 Datum inura: 01.02.2018 14:13
Odvzel: Andrej Povse, NLZOH OOZ Novo mesto  Sprejel: Ivan Rifelj

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzraZen Metoda Zacetek |
Patamotr Opomba Enpta kot/na Kraj izvedbe Z:ﬂf;ik
Terenske meritve
Temperatura vode 95 °C SIST DIN 38404-C4-2: 2000, 01.02.18
tocka 4.1, na mestu odvzema  01.02.18
pH 73 SIST EN ISO 10523: 2012,  01.02.18
na mestu odvzema 01.02.18
Elektriéna prevodnost (20°C) 432 uSicm SIST EN 27888: 1998, na 01.02.18
mestu odvzema 01.02.18
Klor-prosti <0.1 mg/L SISTEN ISO 7393-2:2000  01.02.18
modif., na mestu odvzema  01.02.18
Vonj sprejemljiv SIST EN 1622:2007 (Anex ~ 01.02.18
C), na mestu odvzema 01.02.18
Okus sprejemljiv SIST EN 1622:2007 (Anex ~ 01.02.18
C), na mestu odvzema 01.02.18
Pesticidi in metaboliti
Pesticidi (vsota) 0.026 # Mg/l na mestu odvzema 26.02.18
26.02.18
Pesticidi vsota pomeni: vsoto vseh posameznih najdenih in kolicinsko doloGenih pesticidov.
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naroénika.
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran: 1/2

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
iD za DDV: S118651285; TRR: S15601100-6000043285; BiC: BSLJSI2X, Banka Siovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.7.2.3
verzija predloge poroéila: 1.6



AKREDITACLJA

SLOVENSKA
= NACIONALNI LABORATORLJ ZA A SIST EN ISO/IEC 17025
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO A A""‘°“ )

CENTER ZA OKOLJE |N ZDRAVJE se nanasajo na neakreditirano dejavnost
Evidenéna oznaka:2132-17/20295-18/9646-T/1

Opomba:

lzmerjena koncentracija prostega Cl2 = 0,00 mg/L #

Vodja oddelka:
Du$an Harlander, dr.med.,spec.epidemiolog

Elektronsko podpisal Anton Skrbec, dipl.san.inZ. ob 12.04.2018 13:28:18
Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Poroéilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v 8asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/www.nlzoh sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran: 2/2
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh si Orbita®LIMS ver- 1.7.2.3
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge por{:-éilla'ﬁ '6
ID za DDV: S119651295; TRR: SI15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije o



SLOVENSKA
= NACIONALNI LABORATORIJ ZA e sty
@ ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO ‘_ ross

CENTER ZA KEM'JSKE ANALIZE Z|V||_, se nanasajo na neakreditirano dejavnost
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidencéna oznaka: 1072-17/20295-18/9646-K

PoroCilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: 12 - Kle€e, Hrastje, Brest,

Stevilka vzorca:  18/9646

Namen: Pogodba

Naloga: JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 420 - 20/16

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inZ.

Naro€nik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJAD.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Delovni nalog: Narocilo 30/2018

Mesto odvzema: Vodooskrbno abmoéie Klece - Hrastje - Brest,

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum porocila: 23.02.2018
Datum in ura: 01.02.2018 08:10 Datum in ura: 01.02.2018 14:13
Odvzel: Andrej Povie, NLZOH OOZ Novo mesto  Sprejel: lvan Rifelj
Rezu Itatl pr eSKU§anja # Rezultati oznaCeni z # se nanaSajo na neakreditirano dejavnost
Rezultat lzrazen Metoda Zagetek |
kljuéek
Racameter Opomba Engta kot/na Kraj izvedbe zzn;f;:

Splosni parametri

Amonij <0.01 mglL NH4 ISO 11732:2005, poglavie 4,  02.02.18

NM 020218
Nitrit <0001 mgl  NO2 IS0 13395:1996, M 20218
- . mgl  Nos  SISTENISO100&1:2000, 010218
i o ngl  so4  SSTENISOI041:2008, 010218
i = mg o SSTENISOI004t:2008, 010218
ord e il ¢ SSTENISO{0041:2008, 010218
Celotni organski ogiiik - TOC 03 mglL C  siSTISO825:2000,NM D298
Kovine in metaloidi
Mangan 12 uglL IS0 1724-22016(E)NM o0 0219
Kovine in nekovine
Alumini 36 uglL IS0 17294-22016(E). NM 00 0212
Antimon 0060 uglL IS0 17294-22016(E) NM o0 0218
Arzen 012 uglL IS0 17294-2:2016(E), NM gggg}g
Baker 0.0021 mglL IS0 17294-22016(E), NM 00 oo 10
Oddelek za kemijske analize ivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 1/7

Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 161, F:07 393 41 79, E:nm.cka@nlzoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.7.2.3
verzija predloge porogila: 1.2



AKREDITACJA

SLOVENSKA
w,s NACIONALNI LABORATORIJ ZA A SIST EN ISO/IEC 17025

ZDRAVIJE, OKOLIJE IN HRANO _I-P-014 __

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, et e
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-18/9646-K

Rezultati preskusanja # Rezultati oznaceni 2 # se nanasaio na neakreditirano deiavnost
Parameter oR:z::t;; Enota ';;aﬂi:: Kr:jkia;z::be zza:ézllgi%‘é‘/(
Bor 0.011 mg/L 1SO 17294-2:2016(E), NM g;gg}g
Kadmij <0.02 Mg/L 1SO 17294-2:2016(E), NM gggg]g
Krom (V) <10 HglL Cré+ SIST EN ISi)mi3913: 2009, gggg}g
Krom 0.47 Mg/l I1SO 17294-2:2016(E), NM gggglg
Nikelj 0.82 Hg/L I1SO 17294-2:2016(E), NM gggg}g
Selen 0.13 ug/L I1SO 17294-2:2016(E), NM gggg}g
Zelezo <40 Mg/l I1SO 17294-2:2016(E), NM gggg:}g
Svinec . 0.22 Mo/l I1SO 17294-2:2016(E), NM gggg}g
Zivo srebro <0.01 Ho/L Hg SIS;;NPLZ%J;S;’GQZ‘\;NZ. gggg}g
Kalcij 63 mg/L I1SO 17294-2:2016(E), NM Gl
05.02.18
Magnezij 22 mg/L I1SO 17294-2:2016(E), NM gggg}g
Natrij 28 mg/L ISO 17294-2:2016(E), NM gggglg
Kalj 0.94 mg/L ISO 17294-2:2016(E), NM gggg}g
Skupna trdota 13.9 # °N lzracun, NM gggg;‘g

Pesticidi - organofosforni in drugi
Laboratorijska metoda M 09.02.18

Azoksistrobin <0.002 KoL 740_1, izdaja 7, NM 09.02.18
op etk 0 # bl T i 00021
ppHelosir 0 bol T i 06021
Fenolne snovi

Fenolne snovi-skupne <5.0 pg/lL 1SO 14402:1999(E), NM g;gg}g

Lahkohlapni aromatski ogljikovodik - BTX
SIST EN ISO 15680: 2004,  01.02.18

Benzen <04 Mg/l NM 02.02.18
m,p- Ksilen <06 uglL SIST EN ngJ&BOI 2004, 828312
oKsilen <04 uglL SIST EN ISEJ%SOZ 2004, g;gg}g

Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki

SIST EN ISO 15680: 2004,  01.02.18

Toluen <03 HolL NM 02.02.18

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 2/7
Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 161, F:07 393 41 79, E:nm.cka@nlzoh si = i

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor "nw(ij?arb;;tliadﬁg: ggrroé?':??’
ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije T - S o



AKREDITACUJA

SLOVENSKA
W® NACIONALNI LABORATORIJ ZA A SIST EN ISO/IEC 17025

ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO S

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, e s
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-18/9646-K

Rezu Itati pres kuga nj a # Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost
Rezultat lzrazen Metoda Zacetek /
Farmetes Opomba Enota kot/na Kraj izvedbe 12',‘.';}’-;2"
. SIST EN ISO 15680: 2004,  01.02.18
Etilbenzen <0.3 Hg/lL NM 02.02.18

Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki
SIST EN ISO 15680: 2004,  01.02.18

Trihalometani (vsota) <11 Mg/l NM 02.02.18
Vsota trihalometanov je vsota spojin: triklorometan, tribromometan, bromodikiorometan in
dibromoklorometan.

- SIST EN ISO 15680: 2004,  01.02.18
Bromodiklorometan <0.8 pg/lL NM 02.02.18
Dibromoklorometan <0.7 pg/lL SISTEN IS%,J‘S&O: 2004, g;g;}g
Tribromometan (bromoform) <11 Hg/lL SISTEN 182'315680: 2004, 8;8:22}2

. SIST EN ISO 15680: 2004,  01.02.18
Triklorometan (kloroform) <09 pg/lL NM 02.02.18
Tetrakloroeten (Tetrakloroetilen) <11 HalL = |Sﬁ&5680: i 8;8312

: . ; SIST EN ISO 15680: 2004,  01.02.18

Trikloroeten (trikloroetilen) <0.9 pgiL NM 02.02.18

Tetrakloroeten+trikloroeten <11 HolL AL ISngIS%O: e 8;_8%}3

i & . SIST EN ISﬁ A:I 5680: 2004, 8; gg}g

T {s il SISTEN lsg rJI 5680: 2004, g; gg}g

S = uglL SIST EN lsg '\'1'| 5680: 2004, g; gg]g

TR D HglL SISTEN ISﬁ l\14 5680: 2004, 8; gg}g

e e i ol SISTEN ISR lJl 5680: 2004, 8; gg 12

T 48 il SISTEN ISﬁ l\:l 5680: 2004, 8; gg]g

e s sl SISTEN IS?l '31 5680: 2004, 8; 8312

¥ o sl SISTEN ISﬁ h}‘ 5680: 2004, 8; gg]g

T 03 4 ol SISTEN IS(I\): IJI 5680: 2004, 8; gg 13

OsnaZevala

- SIST EN ISO 14403-2:2013, 02.02.18

Celotni cianid <1 Mg/l CN NM 020218

Adsorbljivi organski halogeni (AOX) <6 HglL aaiisy ISSN? g g: gglg
Analizirano iz zamrznjenega vzorca.

Osnovni parametri

Celotni fosfor <0.03 mg/L PO4 1SO 15681-2:2003, NM xgg 12

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 3/7
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NACIONALNI LABORATORL ZA
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEYV OKOLJA

Rezultati preskusanja

SLOVENSKA
‘ AKREDITACUJA
SISTEN ISO/IEC 17025
‘ LP-014
Rezultati &eni z # oz. neakrediti
se Sajo na neakr i it

Evidencéna oznaka: 1072-17/20295-18/9646-K

# Rezultati oznaceni z # se nanadajo na neakreditirano dejavnost

3 Zacetek /
Parameter g:i:j,l‘t:; Enota I;:,at/z:: Kr:g‘:;:::be z::':\?l’ii:k
Pesticidi
Avazin 0007 pol o S RN 14021
Azinfos-meti <0.001 HglL La?icr)a_tg’ ,I?:g:j;n ?,t?fﬁ i s it
Diklorfos <0.003 Ho/L La?Zéa_t ?,“ijzsﬁ;am?f?fﬁ r 828%12
Dimetaklor <0.006 HglL Lat;zcr)a_t g,ﬁijzsg:jam?,t‘l)\ldla i 1:3312
Dimetenamid <0.001 ML La?:(r)it;) ,ﬁijzsclj(;am;,t (l)\ldla r gggglg
Dimetoat <0.001 ML La?:?_t?,ﬁijzsg:;;n ?,t%dﬁ e
Diuron <0.007 HolL La?;’(r)it;ﬁij;g:jg‘ ?t ?‘Idhjl ) }igglg
Feton w02 pol. o T 000218
Flufenacet <0.003 HglL La?:(r)a_t ;ﬁijzsggjam;,t?qda 5 }g:ggjg
Furokoridon 0007 uol TS R TN 150218
Imidakloprid <0.003 Hg/L La%it?,ﬁij:ggj;n ?,Tﬁ i 833513
Izoproturon <0.008 HolL La?fmd_t g, ".Jfgg};n ?t ?«dra 3 ggg}g
Korantraniipro <0005 uglL e
Klorfenvinfos <0.002 HglL Lam ?, nfzsg:;;n ;att;‘da 5 833312
Kloridazon <0.004 HglL La%it?,ﬁij;g:; ;z’t?\lda # 883212
p— o bol et 080218
Klorotoluron <0.009 HglL Lal;:ra(ﬁgri SZS;(:];H‘?T:/I . 128?12
Linuron <0.009 Hg/L Lal;z(r)a_t gn I];lj(:j;n;tm i Egg:g
Malation <0.006 Mol Lal;:rat;) " ijzsggj;n ?,t(r)\ldﬁ % gggg}g
Metalaksil <0.001 HolL LE?ZB"_?,”LSZ‘ZE ;t ?J’J f gggg}g
Metamiron <0005 gL e e
Metazaklor <0.008 HglL La%itgﬁ ljzs(ltl(:j;n 7(at ‘&dﬁ 4 128312
Metiokarb <0.01 Hg/L La%it? n llzstlﬂ(:j;n 7et ‘Ki’& 3 888513
Metobromuron <0.009 HolL La%it ?(,),ﬂij;::j? ?t(r)sldrjl v Egg}g
Metolaklor <0.011 HolL L"?ﬁ{f_tg, ",‘2552;" 7et ‘Ldﬁ g :ggg}g
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto StarATT
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SLOVENSKA
= NACIONALNI LABORATORIJ ZA A s
(g ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO : ,LMM -
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, 2o imstssi ik Sesire o ottt

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Eviden¢na oznaka: 1072-17/20295-18/9646-K

Rezultati preskusanja # Rezultati oznageni z # se nanasaio na neakreditirano dejavnost
Parameter g;i::t:; Enota Ii:,at/i:: Kr::'I ‘ia;:g:be f’:ﬁ%
Metribuzin <0.010 HglL La%itg, ".JZS:Z,: ?t ?\ldbj : ggg}g
Mevinfos <0.002 Holl Lat;z(r)a_t:),ri IJ;::;? (:\Idla 4 88%:2
Napropamid <0.010 Hg/L La;)z(r)a_t é)n ij:é(:j;n 7et?\4dl\7| y 128212
Pendimetalin <0.001 HolL La?g(r)a_t ? ".J:gg,;n '(/at(:sldlsl r ggg%g
Penkonazol <0.002 Mgl Lal;zgit ? n Eg:;g‘?t m i gggg}g
Petoksamid <0.021 HglL La?z(r)zitg’n {zsg:; ?t ?\ldhi i 1 ggg}g
Pirimifos-mefi <003 Mgl o N o021
Pirimikarb <0.009 uglL Laboratorijska metoda M 09.02.18

740_1, izdaja 7, NM 09.02.18

— <0.010 HglL Laboratorijska metoda M 14.02.18

740_3, izdaja 7, NM 15.02.18
Propikonazol <0.002 HglL La?:md_t?,ﬂij;g:j:;} m 4 gggg}g
Terbutilazin <0.015 HglL La;);)(r]a—t;ﬁijzsg:j;’n;t ?\lda 2 1;8312
Tiakloprid <0.007 HolL Lat;gga_t;) ,ﬁij:g:j;n;t?\lda 3 88831283
Trdimeton 0003 pol A0S et M 000218
Kinoksten Q09 # bl 0D ap T 150218
Bifenoks <0.009 # ML Lat;gga_t;)’riijzsggj;n ?t(r)\ldhj 2 828212
Cibutrin 00025  # HlL La?Z?_‘ ;’ ".‘252,2‘ ? t?qdﬁ i }igglg
Diflufenikan <0.006 Hgl La?ZBa_t 3,“535‘2;2“?,‘??&” ro
Azinfos-etil <0010  # HalL L""?L’?f?,“?iﬁi;;“ ?f‘ﬁﬁ i gggg}g
Deltametrin <0.03 Mg/l 3 712/:‘gazjfa§&1intema g;gg:g
Tebukonazol <0.01 # Ha/L Lat;:{)a_tg,ﬁ ijzsclj(:j;n :t?\ldbjl . gggg}g
AKlonifen <0000  # HglL . :zsé(:];n T 140218

Pesticidi - triazinski
Laboratorijska metoda M 14.02.18

Atrazin, Desetil- 0.026 Mg/l 7403, izdaja 7, NM 14.02.18
: : : Laboratorijska metoda M 14.02.18
Atrazin, Desizopropil- <0.003 HglL 7403, izdaja 7, NM 14.02.18
s . Laboratorijska metoda M 14.02.18
N,N-dietil-m-toluamid <0.01 # Hg/lL 7403, izdaja 7, NM 15,0218
Pesticidi - triazinski in drugi
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 5/7
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ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

@3 NACIONALNI LABORATORL ZA

Rezultati preskusanja

o

SLOVENSKA
AKREDITACLJA

SIST EN ISO/IEC 17025
y— gy

Rezultati oznateni z # oz. neakreditirano
e i L rediti P

Evidencna oznaka: 1072-17/20295-18/9646-K

# Rezultati oznaCeni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

3 Zacetek /
Parameter g;f;,:t:; Enota Ikzroat/z:: Kr:ﬁ;?::be —
Sekbumeton <0.008 HglL La?g(r)a_t;ﬁijzsg:j;n;t ?\Jdla g Egé}g
Ametrin <0.010 HglL Lamgﬂj:ﬁ;;n;t ?\ldla 3 Egg}g
Pesticidi in metaboliti
2,6-Diklorobenzamid <0.006 HglL La%a_t . “,‘532,;“ ?tm 4 838312
Acetoklor <0.007 ML La?gga_tgﬁij:::j:] ;t ?\ldla 1 Egg:g
Alaklor <0.007 ML Lamgnfzsg:; ?tm i Egg}g
Bromacil <0.008 H/L Lagg{)itg,d l;:g:: ;t ?\ldla i }Zgﬁg
Cianazin <0.009 HolL La?f«,’{)a_tg,ﬁ 112532;1 '?t ?\ldl\jl F }:gglg
Fluometuron <0010 Mgl La?g(r)a_tgﬁ'ijsgzj;n 76‘t ?\ldhjl ¥ 128313
Heksazinon <0013 HglL La;:g(r)a_tg,ﬁij:g:jam;t (r)\ldl\il F 128312
Klorbromuron <0.011 HolL La?Z(r)a_tg,ﬁ fzsé(:;?t ?\ldl\jl F Eg;}g
Metoksuron <0.009 ML La?%it g”.’;::;?tm 4 Egglg
Metolaklor-ESA <0017 HglL La?:(r)it gnfzsgglz;n ft?«dﬁ e
Metolaklor-OXA <0015 HglL Lagg(‘;zi_t g,ﬂij;dk:jamf?\ldl\jl i 82831 g
Monolinuron <0.009 Mol La?:(r)a_t gn |]zs§:}g‘$t?\ldls| 2 1‘;32}2
_— 0010 pol MO ST 150218
Propazin <0.009 Mol La?z(rja—tgijzsg:;;t ?\ldl\jl i Egg}g
Sebutiiazin <0.008 gl N G
Simazin <0.009 HolL La?zga_tg'riij:g:j;n;} c;\ld& i ggg}g
S-Metolaklor <0.03 ML La?:{)a_t;ﬁijzsg:j?;t cr)\ldhjl M Egg}g
Terbutilazin-desetil <0.004 HglL La?:(r)a_tg'ﬁ ijzsggj:?,t?\ldfjl ] Egg:g
Terbutrin <0.013 Hg/L La?:ga_tgriij;g:j;n;}?\ldﬁ 4 1;3;12
Piridat-M <0.005 Hg/L La?:?_tg,ﬁajzsg:j: ;,tisdan Egg}g
Splosni fizikalno-kemijski parametri
Barva (436 nm) <02 4 P reodaB N 020218

T=21°C

Oddelek za kemijske analize ivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 6/7
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SLOVENSKA
‘ AKREDITACUA

= NACIONALNI LABORATORIJ ZA y-N\ SISTEN 1S0/1EC 17025
Q’ ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO P gt
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, o i o e s

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidencéna oznaka: 1072-17/20295-18/9646-K

Rezultati preskusanja # Rezutat oznaceni  # se nanasaio na neakreditirano dejavnost
Parameter g:f,l,',:t,f; Enota I'z(:)aﬂi:: Kr:? ?;:g:be %ﬁ%ﬁ
Motnost <0.1 NTU Slzl-e?:;;gv},: ng\%:/IOO 833312
Nitrat/50+nitrit/3 0.23 # mg/L SIST EN 26777: 1996, NM gggg}g
Fosfat-orto 0.014 mg/L PO4 I1SO 15681-2:2003, NM gggg jl g

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo narocnika.

Vodja oddelka:
Jernejka Franko, univ.dipl.inZ.kem.inz.

Elektronsko podpisal Jernejka Franko, univ.dipl.inzkem.inZ. ob 23.02.2018 14:17:27

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porocilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v ¢asu do zagetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanije istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 7/7
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SLOVENSKA
> NACIONALNI LABORATORIJ ZA A e
Q ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO LP.014
CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4002-17/20295-18/9646-M

PorocCilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: 12 - Klec¢e, Hrastje, Brest,

Stevilka vzorca: 18/9646; Lab. st.: 18/609

Namen: Pogodba

Naloga: JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 420 - 20/16

Vodija naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJAD.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Delovni nalog: Narocilo 30/2018

Mesto odvzema:  Vodooskrbno obmocje Klece - Hrastje - Brest,

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum porocila: 05.02.2018
Datum inura: 01.02.2018 08:10 Datum in ura: 01.02.2018 14:50

Odvzel: Andrej Povse, NLZOH OOZ Novo mesto  Prevzel: Nezka Lenargic

Rezultati preskusanja

Zacetek / zakljucek

Parameter Metoda Rezultat Enota analize
A ) ; 01.02.2018 09:04
Escherichia coli ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 0 CFU/100 mL 02022018 1215
. " i . 01.02.2018 09:04
Koliformne bakterije ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 0 CFU/100 mL 02.02.2018 12-15
; ! 01.02.2018 09:04
Enterokoki ISO 7899-2:2000 0 CFU/100 mL 05.02.2018 08:42

Pravilnik o pitni vodi (Ur. list -
Clostridium perfringens RS, &t. 19/2004, 1. totka 0 crufoomL 910220180904
. 02.02.2018 12:15
priloge I11)
e . Fe : 01.02.2018 09:04
Skupno tevilo mikroorganizmov pri 22°C 1SO 6222:1999 6 CFU/mL 05.02.2018 0842
T . P ] 01.02.2018 09:04
Skupno tevilo mikroorganizmov pri 37°C ISO 6222:1999 0 CFU/mL 05.02.2018 0843
Analitik: Odgovorna oseba:
Brigita Weiss, dipl. san. inZ. Matjaz Retelj

Elektronsko podpisal Matjaz Retelj ob 05.02.2018 13:00:50

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v éasu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh si/istovetnost.

Oddelek za mikrobiolo$ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 1/1
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