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ANTON SKRBEC

= NACIONALNI LABORATORI ZA i izoh soveines
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porodilo o izvedeni nalogi

JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje zdravstvene
ustreznosti pitne vode

Evidenéna oznaka: 2132-19/20295-21/65776

Naroénik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O.

VODOVODNA CESTA 90

1000 Ljubljana
Narogilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju §t. 3234N/19 - TIS - Aneks &t. 1, z dne 01.08.2019
Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inZ.
Novo mesto, 04.08.2021
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Anton Skrbec, dipl.san.inz. Dusan Harlander, dr.med.,spec.epidemiolog
Elektronsko podpisal Anton Skibec, dipl.san.inz. ob 04.08.2021 11:53:19 Cas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani

dokumenta.

Porotilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 1/5
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh.si o
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.5.1

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porogila: 1.4
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Podatki o vzorcu
Vzorec:
Stevilka vzorca:

Namen:

Narocénik:

Vzorec odvzel:
Cas odvzema:

Mesto odvzema:

Vzorec sprejel:

Kraj in €as sprejema:

Ocena rezultatov

NACIONALNI LABORATORI ZA
ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO

21/65776
Pogodba

Evidenéna oznaka: 2132-19/20295-21/65776

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA

CESTA 90, 1000 Ljubljana

Matic Molan, NLZOH OOZ Novo mesto

08.07.2021 11:40

Vodooskrbno obmogje Rakitna,
2021/5347

Brigita Weiss
Novo mesto, 08.07.2021 13:53

Prikazani so rezultati z dolo¢enimi kriteriji.

lzrazen

Parameter Rezultat Enota kot/na Kriterij Skladnost
Terenske meritve

Motnost <0.1 NTU 4 skladen
Temperatura vode 17.0 °C / /
Klor dioksid <0.1 mg/L / /

pH 8.1 6.5-9.5 skladen
Elektricna prevodnost (20°C) 423 uS/em 2500 skladen
Vonj brez posebnosti / /
Okus brez posebnosti / /
Kovine in metaloidi

Zelezo <40 uglL 200 skladen
Pesticidi - fenoksialkanojski

Metolaklor-ESA <0.017 ug/lL 0.1/10 skladen
Metolaklor-OXA <0.015 HglL 0.1/10 skladen
2,45-T <0.010 Mg/l 0.1 skladen
24-DP <0.020 Hg/lL 0.1 skladen
Bentazon <0.012 ug/lL 0.1 skladen
Dikamba <0.05 pglL 0.1 skladen
MCPA <0.013 pg/lL 0.1 skiaden
MCPP <0.013 pglL 0.1 skladen
24-DB <0.016 pglL 0.1 skladen
24D <0.015 pglL 0.1 skladen
MCPB <0.022 pa/lL 0.1 skladen
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 2/5

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.8.5.1
verzija predloge porogila: 1.4
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Anorganski parametri

NACIONALNI LABORATORIJ ZA
w ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 2132-19/20295-21/65776

Bromat <9 Ha/lL BrO3 10 skladen
Klorid 6.08 mg/L Cl 250 skladen
Nitrat 3.83 mg/L NO3 50 skladen
Sulfat 4,08 mg/L S04 250 skladen
Kovine

Bor 0.0042 mg/L 1 skladen
Mangan <0.1 pglL 50 skladen
Aluminij 8.9 palL 200 skladen
Antimon <0.05 pglL 5 skladen
Arzen <0.1 pglL 10 skladen
Baker 0.001 mg/L 2 skladen
Kadmij <0.02 uglL 5 skladen
Krom <04 uglL 50 skladen
Nikelj 0.24 pglL 20 skladen
Selen <0.1 pall 10 skladen
Svinec 0.16 pg/lL 10 skladen
Kalcij 54 mg/L / /
Magnezij 29 mg/L / /
Natrij 34 mg/L 200 skladen
Kalij 0.19 mg/L / /
Zivo srebro <0.01 pglL Hg 1 skladen
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) <0.5 pglL 10 skladen
Tetrakloroeten+trikloroeten <0.5 ug/L 10 skladen
Trihalometani (vsota) <0.5 pglL 100 skladen
1,2-Dikloroetan <04 pglL 3 skladen
Trikloroeten (Trikloroeten (trikloroetilen) *) <0.5 pg/lL 10 skladen
Mikrobioloski parametri

Escherichia coli ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen
Koliformne bakterije ni najdeno CFU/M00 mL 0 skladen
Clostridium perfringens ni najdeno CFU/M00 mL 0 skladen
Enterokoki ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C 21 CFU/mL / /
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C 23 CFU/mL 100 skladen
Organski parametri

Celotni organski ogljik - TOC 1.18 mg/L c / /
Pesticidi

Glifosat <0.09 Hg/lL 0.1 skladen
Pesticidi - sulfonilurea

Amidosulfuron <0.013 pg/lL 0.1 skladen
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 3/5

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nizoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.8.5.1
verzija predloge poroéila: 1.4
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Evidenc¢na oznaka: 2132-19/20295-21/65776

Pesticidi - sulfonilurea

Foramsulfuron <0.014 pglL 0.1 skladen
Jodosulfuron <0.005 pgll 0.1 skladen
Mezosulfuron <0.005 pglL 0.1 skladen
Mezotrion <0.006 pg/lL 0.1 skladen
Nikosulfuron <0.013 pg/lL 0.1 skladen
Primisulfuron-metil <0.014 Hg/L 0.1 skladen
Prosulfuron <0.007 Hg/lL 0.1 skladen
Triasulfuron <0.010 pglL 0.1 skladen
Tribenuron-metil <0.06 pg/L 0.1 skladen
Tritosulfuron <0.004 pglL 0.1 skladen
Pesticidi in metaboliti

Aminometil fosfonska kislina <0.09 pglL 0.1 skladen
Cibutrin <0.0025 pg/lL 0.1 skladen
Diklorfos <0.003 palL 0.1 skladen
Fenuron <0.008 ug/lL 0.1 skladen
Kloridazon <0.004 pglL 0.1 skladen
Klorpirifos-etil <0.002 pglL 0.1 skladen
Pesticidi (vsota) <0.1 pglL 0.5 skladen
Petoksamid <0.021 ug/lL 0.1 skladen
Propikonazol <0.002 HalL 0.1 skladen
Bromacil <0.008 pglL 0.1 skladen
Diuron <0.007 pg/L 0.1 skladen
Izoproturon <0.008 pg/lL 0.1 skladen
Klorbromuron <0.011 palL 0.1 skladen
Klorotoluron <0.009 Hg/lL 0.1 skladen
Linuron <0.009 pgll 0.1 skladen
Klomazon <0.005 pg/lL 0.1 skladen
Metamitron <0.005 palL 0.1 skladen
Metobromuron <0.009 Hg/L 0.1 skladen
Metoksuron <0.009 pglL 0.1 skladen
Metribuzin <0.010 pglL 0.1 skladen
Monolinuron <0.009 Ha/lL 0.1 skladen
Monuron <0.010 Hg/L 0.1 skladen
2,6-Diklorobenzamid <0.006 pglL 0.1 skladen
Atrazin <0.007 pgll 0.1 skladen
Atrazin, Desetil- <0.009 Ha/L 0.1 skladen
Terbutilazin-desetil <0.004 ugiL 0.1 skladen
Atrazin, Desizopropil- <0.003 pg/lL 0.1 skladen
Dimetenamid <0.001 pg/L 0.1 skladen
Metalaksil <0.001 ug/L 0.1 skladen
Metazaklor <0.008 pg/L 0.1 skladen
Metolaklor <0.011 pg/lL 0.1 skladen
Propazin <0.009 ug/L 0.1 skladen
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 4/5
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh si o
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.5.1

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge poro€ila: 1.4
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ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Pesticidi in metaboliti

Evidenéna oznaka: 2132-19/20295-21/65776

Simazin <0.009 pg/L 0.1 skladen
Terbutilazin <0.015 pg/L 0.1 skladen
Terbutrin <0.013 ug/lL 01 skladen
Prometrin <0.010 pg/L 0.1 skladen
Sebutilazin <0.008 pg/lL 0.1 skladen
Klorfenvinfos <0.002 pglL 0.1 skladen
N,N-dietil-m-toluamid <0.01 pg/L 0.1 skladen
Malation <0.006 Mg/l 0.1 skladen
Splosni fizikalno-kemijski parametri

Amonij <0.01 mg/L NH4 0.50 skladen
Barva (436 nm) <0.2 m-1 / /
Fluorid <0.04 mg/L F 1.5 skladen
Nitrit 0.0063 mg/L NO2 0.5 skladen
Skupna trdota 14.2 °N / /

*V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloZenih poroéilih o preskusanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge porocila:

Porocilo o preskus$anju z evidencno oznako 2132-19/20295-21/65776-T

Porocilo o kemijskem preskusanju z eviden¢no oznako 1072-19/20295-21/65776-K

Porocilo o mikrobioloSkem preskuSanju z evidenéno oznako 4002-19/20295-21/65776-M

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: S|19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran 5/5

Orbita®LIMS ver.: 1.8.5.1
verzija predloge poroéila: 1.4
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SLOVENSKA
‘ AKREDITACLIA

NACIONALNI LABORATORU ZA ‘ SIST EN ISO/IEC 17025
Q’ ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO oh Lroit
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE ce ranatlo na nesreclirane deavnon

Evidenéna oznaka:2132-19/20295-21/65776-T

Porocilo o preskusanju

Vzorec:

Matriks: Pitna voda

Stevilkavzorca:  21/65776

Namen: Pogodba

Naloga: JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode
3234N/19-TIS - Aneks §t. 1

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inZ.

Narocnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Narogcilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju §t. 3234N/19 - TIS - Aneks §t. 1, z dne 01.08.2019

Plan vzorcenja: , 05.08.2019

Mesto odvzema:  Vodooskrbno cbmodje Rakitna,

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum porocila: 04.08.2021

Datum inura: 08.07.2021 11:40 Datuminura: 08.07.2021 13:53

Odvzel: Matic Molan, NLZOH OOZ Novo mesto Sprejel: Brigita Weiss

Rezultati preskusSanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

. Zacetek /
Rezultat lzrazen Metoda e
kljucek
Fardmater Opomba Enta kot/na Kraj izvedbe ’2,,;‘.‘;2

Terenske meritve

Motnost <0.1 NTU SISTENISO 7027-1:2017,  08.07.21
NM 08.07.21

Temperatura vode 17.0 °C SIST DIN 38404-4:2000,NM  08.07.21
08.07.21

Klor dioksid <0.1 mg/L Standardne metode, 4500 08.07.21
ClO2-D: DPD metoda, NM 08.07.21

pH 8.1 SISTENISO 10523: 2012, 08.07.21
NM 08.07.21

Elektri¢na prevodnost (20°C) 423 uS/em SIST EN 27888: 1998, NM 08.07.21
08.07.21

Vonj brez posebnosti ONORMM 6620:2012,NM  09.07.21
09.07.21

Okus brez posebnosti ONORM M 6620:2012,NM  09.07.21
09.07.21

Pesticidi in metaboliti

Pesticidi (vsota) <0.1 # pa/L Laboratorijska metoda - 04.08.21
izraCun vsote pesticidov, NM  04.08.21

Splosni fizikalno-kemijski parametri

Nitrat/50+nitrit/3 0.0787 # mg/L Laboratorijska metoda- 16.07.21
izracuni, NM 04.08.21

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naroénika.

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran: 1/2
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh.si Orbita®LIMS ver.- 1.8.5.1
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija []::.edloge pon'a-(“:ilé'.1 6
ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije o
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SLOVENSKA
‘ AKREDITACUA

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ SIST EN S0/1EC 17025
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO O Lpois
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE g ol oo i

Evidenéna oznaka:2132-19/20295-21/65776-T

Opomba:

lzmerjena koncentracija prostega ClO2 = 0,00 mg/L #

Vodja oddelka:
Dusan Harlander, dr.med.,spec.epidemiolog

Elektronsko podpisal namestnik Anton Skrbec, dipl.san.inz. ob 04.08.2021 11:55:13

Rezultati se nana3ajo izkljucno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v Easu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanaajo na prejeti vzorec. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/fwww.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran: 2/2
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh si Orbita®LIMS ver - 1.8.5.1
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predloge port.y-éil-a'.1 6
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije o
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SLOVENSKA
‘ AKREDITACLIA

NACIONALNI LABORATORI ZA ‘ SIST EN 150/IEC 17025
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO B o
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN kel e ik g

DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenc¢na oznaka: 1072-19/20295-21/65776-K

Porocilo o kemijskem preskuSanju

Vzorec:

Matriks: Pitna voda

Stevilkavzorca:  21/65776

Namen: Pogodba

Naloga: JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode
3234N/19-TIS - Aneks §t. 1

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inZ.

Narocnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.0.0., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Narocilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju §t. 3234N/19 - TIS - Aneks §t. 1, zdne 01.08.2019

Mesto odvzema:  Vodooskrbno obmocje Rakitna,

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum porocila: 04.08.2021

Datuminura: 08.07.2021 11:40 Datuminura: 08.07.2021 13:53

Odvzel: Matic Molan, NLZOH OOZ Novo mesto Sprejel: Brigita Weiss

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzrazen Metoda Zacetek |
kljucek
Parameter Opomba Enota 4 otina Kraj izvedbe “anallze
Splosni parametri
. . SISTENISO9963-1:1998,  12.07.21
Hidrogenkarbonati 299 mg/L HCO3 NM 12.07.21
Kovine in metaloidi
” , 19.07.21
Zelezo <40 pglL ISO 17294-2:2016, NM 19.07.21

Pesticidi - fenoksialkanojski
ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  21.07.21

Metolakior-ESA <0017 Wgl 0.2, izdaja 5, NM 23.07.21
Metolakior-OXA 0015 # uglL iyt i s
245T <0.010 uglL ND‘IV&?&S&S@&%M_W 338331
240 200 pol O itaas M 23077
Bentazon <0.012 HglL ND_lVﬁZS%g?&TAM-MM g;g;g
Diab w5 # pol O adsas M 2307
MCPA <0.013 HglL ND'lVbT;ﬁS:;ﬁS?ﬁNnAM_M74 3333‘31
MCPP <0.013 HglL ND'IV&TIEZJSQS?&TAM_W 333531
2,4-DB <0.016 uglL ND*lVébili.zig:a-jgg\ﬁ’:AM-Mu 333331
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 1/7

Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 188, F:07 393 41 79, E:nm.cka@nlzah.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: Si19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.8.5.1
verzija predloge poroéila: 1.2
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SLOVENSKA
‘ AKREDITACIIA

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ SIST EN 150/ EC 17025

Q ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO ot et
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN o e Lo
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Eviden¢na oznaka: 1072-19/20295-21/65776-K
Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzrazen Metoda Zatetek |
kljucek

Peranstor Opomba Ensfa kot/na Kraj izvedbe zgni‘.‘iiﬁ
ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  21.07.21

24D D5 MglL 0.2, izdaja 5, NM 23.07.21
ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  21.07.21

MPB Q.02 MglL 0.2, izdaja 5, NM 23.07.21

Anorganski parametri

SISTEN ISO 15061:2001, 15.07.21

Bromat < # Wgl  Bro3 NM 15.07.21
Rezultat neakreditiran, ker je podan pod visjo mejo zaradi prisotnih interferenc.

o S s
Nirat 383 mL N0z T oral
Sl 408 ml soe T laor
Kovine

cona o wl oo SSTENSOZBMZIOG, 080721
Bor 0.0042 mg/L ISO 17294-2:2016, NM 138331
Mangan <0.1 Mg/l 1SO 17294-2:2016, NM 183;3}
Alumini 89 uglL SO 1720422016, NM 10072
Antimon <0.05 uglL ISO1720422016.NM (o7 2]
o a5 uglL ISO 1720422016, NM 1000 2]
Baker 0001 mglL soasz20t6 N 0072
Kadmij <0.02 uglL so 1222006 N 10072
oom <04 uglL SO 1720422016.NM 1507 2]
Molibden 0.11 HglL 1SO 17294-2:2016, NM 138;31
Nikel - uglL iSO 29422016, 10721
Sl <04 uglL SO 1729422016, NM 19072
Svinec 0.16 uglL SO 1720422016, NM 100 2]
Kalcij 54 mglL IS0 1720422016, NM 100721
o - malL so 1222016, 0072
Nt - mall ISO 1720422016, NM 100 2]
Kali 019 # mglL IS0 1720422016, NM 1007 21
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 2/7

Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 188, F:07 393 41 79, E:nm.cka@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.8.5.1
verzija predloge poroéila: 1.2
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SLOVENSKA
‘ AKREDITACUA

NAC'ONALN' LABORATORI.J ZA ‘ SIST EN ISO/IEC 17025
Q ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO R Leoss
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN e anatafo a ntaredivans doavios

DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidencéna oznaka: 1072-19/20295-21/65776-K

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzrazen Metoda Zacetek |
kljuek

PRamgor Opomba Encta kot/na Kraj izvedbe z:nij,lﬁz:
. SISTEN ISO 12846:2012, 13.07.21
Zivosrebro <0.01 Mgl Hg brez poglavia 7, NM 15.07.21

Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki

SISTEN ISO 15680: 2004, 09.07.21

Heksakloroetan <0.4 # g/l NM 13.07.21

Lahkohlapni halogenirani ogljikovediki
SIST EN ISO 15680: 2004, 09.07.21

Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) <0.5 Mg/l NM 13.07.21
Tetrakloroeten+trikloroeten <0.5 # HalL SISTEN IS?\I:WSGSO: 2008, ?gg;g}
Thelomelari{vsotz . ugl SISTEN ISON I1VI 5680: 2004, 2237121
Bromodiklorometan <0.3 HglL SISTEN IS(L;AE)GSO: S, (1)28'7/;1
Dibromoklorometan <0.3 HglL SISTEN IS%;ASGBOZ i (1)28;31
Tribromometan (bromoform) <05 HglL SISTEN IS%KASBBO: S ?gg;g}
Triklorometan (kloroform) <04 Hg/L SISTEN ls%:msm 2008 ?33331
E— p sl SISTEN ISC')\| I1VI 5680: 2004, g)gg;g}
Diklorometan <08 ugl SISTEN lSON ‘1V|5680: 2004, 223;31
A Diloroetan <04 gl SISTEN ISON 145680: 2004, ?gg;g}
{ 2Eiorosisn - gL SISTEN IS(?\l R;)GBO: 2004, ?gg;g}
1,1-Dikloroeten <0.4 Hg/L SISTEN ]S?\I;ASSSO: 2004 ?gg?/ﬂ
Trikloroeten (trikloroetilen) <05 HglL SISTEN IS(?\J:MSGSO: 2008, ?3833}
T iy gl SISTEN IS(?\l I1VI 5680: 2004, ?gg;%}
1,,2-Trikloroetan <0.7 HglL SISTEN IS?\]KEGBO: 2004 ?38;31
1,1,2,2-Tetrakloroetan <0.5 HglL SISTEN IS?\I;I?SBO: 2008, (1)28;21
Organski parametri

Celotni organski ogljik - TOC 1.18 mglL C  SISTISO8245:2000,NM 828;31
Adsorbljivi organski halogeni (AOX) 21 HglL SISTEN ISSGSSZ: 2005, gg;g]
Osnovni parametri

Silicij 26 mg/L Si SM4500-Si02-C: 2017, NM 118;2}
Ostali parametri
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SLOVENSKA
‘ AKREDITACLJA

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ SIST EN ISO/IEC 17025

W ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO : ,LP.OM )
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN o R e AN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1072-19/20295-21/65776-K
Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzrazen Metoda Zatetek |
kljuéek
Faramatar Opomba Enota kot/na Kraj izvedbe zini‘,‘;‘z:i
; - ) 22,07.21
Glufosinat-amonijeva sol <0.2 # pg/L 1SO 21458:2008, NM
23.07.21
Pesticidi
- . 22,07.21
Glifosat <009 # HglL 1S021458:2008, NM 23.07.21

Pesticidi - sulfonilurea

ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  21.07.21

Amidosulfuron <0.013 Holl 0_2, izdaja 5, NM 23.07.21
Foramsulfuron <0.014 uglL ND'N{,TIQ,ZS%%?\&NMM_MM it
Jodosulfuron <0.005 HglL ND-IVEEIZ_‘Zi(Z)cl’-ia-jg};f\&I:AM-M74 g;g;g
Mezosulfuron <0.005 HglL ND-lvérjlélziScl;;(a)?&T\nM_Mu g;g;ﬂ
Mezotrion <0006 # Mol ND.lVE)'jléZ,icz)clj.ia-jg}g\l‘:l,:/IM-Mu g;g;g}
Niosufuon 0013 pol. O a2z
Primisulfuron-metil <0.014 HglL ND_lVgiloj,Zicz):la-jg?rlele-Mu g;g;ﬂ
Prosulfuron <0.007 Mgl ND-N(-)'\_uz_,Zi(z)c;-la-jg};{-\l:lr\ll\lll\ll-"ll74 g;g;ﬂ
Triasulfuron <0.010 Mgl ND-N(-),\_l;,Zi(z)clj-la-j(ziI;{s‘l:lr\llvll\/l-M74 3(138;%1
Tribenuron-metil <0.06 # HolL ND_N(ST%S:E??&TAM-MM gg;g}
Tritosulfuron <0.004 HolL ND_IV&TZS%S?&T\AM-MM g;g;g}

Pesticidi in metaboliti

ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  12.07.21

Akdonifen <0009  # HolL 0.3, izdaja 8, NM 13.07.21
Aminometil fosfonska kislina <009 # HglL IS0 21458:2008, NM 32233'7131
sencks w0 # pol O s 13072
Cibutrin 00025 # HglL ND_IV&T%S;S?&TAM-MM }ig?i}
Cimoksanil <001 # Hgll. ND-IV(-)I\_II:;'Zi(Z)(}j-;(:}g\’:‘NMM-M74 1%8;21
Diklorfos <0.003 HalL ND_NBT%?:QS&T\AM-MM 133331
oM
Flutriafol <001 # HglL ND'N[;T%S%S?&TAM-MM 1:218;%
Karbendazim <001 # HglL ND_NEE%%;%%TAM-MM gg;g]
Kloridazon <0.004 pg/L ND'IV&T%S:&??&NMM-MM 128;%1
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SLOVENSKA
‘ AKREDITACLJA

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ SIST EN ISO/IEC 17025
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO B Lot
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN i e s~ ot

DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidencéna oznaka: 1072-19/20295-21/65776-K

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Parameter g:z‘:‘f; Enota I;Laﬂi: : Kr::'l ?:3::“ zzzaﬁz‘:’ég'l‘
Klorpirifos-etil <0.002 HglL ND_N&%S%S?QTAM-MM gg;g]
Kvinoksifen <0.009  # HglL ND_lV(-)rj:I;,Zicz)c:-la-jg?l:l,\ltAM-Mu gg?lgl
Mandipropamid <001 # Hg/L ND"V;)':‘:';IZiS:a}g’;”\&':AM'M74 }%g;g}
Ofsadazon ams ¥ pol O oo fa0ra
petcksari w0 pol O viaeonM 13072
Proponazo w002 pol O gt 13072
Tepraloksidim <001 # Mgl ND-IVE)hilé,Zi(z)clj-{a;jg}g\l:lNl\ﬂM-Mm gg;g}
Tiofanat-metil <0.06  # HglL ND_N{E%S%S?&T\AM-MM ggggl
Trialat 0004  # uglL ND‘N[;%SQS?&TAM-MM brr
Zoksamid <001 # HglL ND.NE)T:%S%SE,I\I‘;ITAM-MM 11238321
Bromacil <0.008 HglL ND_NEE?%SQJ??&TAM-MM b
Diron w00 pol O sishbM 130721
Izoproturon <0.008 Mol ND.lVE)r\_“:;,ZiCchIJ-;jglgﬁlr:/IM-M74 gg;g]
Klorbromuron <0.011 uglL ND_IV&?%S;:?&TAM_MM gg;g}
Klorotoluron <0.009 HglL ND-IV(-),\_":;,Zigc}j.*a-ngg\r:lNNlM-Mm 1%8331
Linaon <0009 pol O viaet M 13072
Klomazon <0.005 Mol ND-NEJ'\_J;,Z i(z):z;jg}éﬁ:lh:/lM-Mm gg;g}
Metarion <0005 pol O sishonM 130721
Metobromuron <0.009 HglL ND-IV(-)I\_II:;,Zi(Z)cl’-L-jSFg\&NMM-M74 jlgg;g}
Metoksuon <0009 pol O et 13072
Metribuzin <0.010 Mo/l ND-]V(-)TIQ,Z i(z)cljzjg}g\r:lr:ﬂM-Mu gg;g}
Monolinuron <0.009 Mol ND_lVEJh_l;.Zicz)dHe;jg?lzmﬂM-Mu 1§8§§1
Moruron w10 pol O ot 13072
2,6-Diklorobenzamid <0.006 Mg/l ND_IVE)T%ZESENTAM-M” }gg;gl
Atrazin <0.007 pglL ND'N&T%S;;;?&'\‘MM'MM gg;gl
Atrazin, Desetil- <0.009 HglL ND_lVE)'jlé,ziScI;:;jg]gf\r:lr\rfAM-M74 1 gg;g:
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SLOVENSKA
= NACIONALNI LABORATORIJ ZA A iy

W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO B roe
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN S8 i AR SO
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidencna oznaka: 1072-19/20295-21/65776-K
Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

3 Zacetek /
Parameter 3::,‘,',',?; Enota II:::IZ:: Kr:ﬁ::g;be g
Terbutilazin-deseti <0.004 uglL ND_NEJ%S:ESE.ANTAM-MM vt
Atrazin, Desizopropil- <0.003 HglL ND"VE,T;’ZE;;??,;TAM'M” }§3§§}
Dinetenaid <0001 vol N 130721
Metalaksil <0.001 HglL ND-IVE)IiI{.Zi(Z)c:-L-jSIg\&NMM-M74 gg;g}
Vetazadr <0008 vl O st 13072
T— <0 pal. O st 13072
Propazin <0.009 HolL ND-IVEJr\_‘:IE,ZiczTa-jggf\l:lr\lt/IM-Mu 128?31
simazi 0009 pol O s s 130721
Terbutilazin <0.015 HglL ND_lVE)TI:;,Zinga-jgg‘,AIIITAM-MM gg;g}
Tetbutin 0013 uol o s aa  130721
Prometn <0010 uol O st 130721
Sebutiazin <0.008 ulL i iy p i
Klorfenvinfos <0.002 HglL ND-NEJ'\_‘%,ZIS(T;;J‘?;{\I:INI\AM-MM 11233-7121
N, N-dietil-m-toluamid 001  # uglL ND_NE;T%%%?&TAM-MM ol
Malation <0.006 uglL ND"V('E%’ZSQS';A&NMM'M” Jipted

Splosni fizikalno-kemijski parametri

) IS0 11732:2005, poglavie 4,  09.07.21

Amonij <0.01 mg/L NH4 NM 09.07.21

SISTENISO7887:2012,  09.07.21

Barva (436 nm) <02 m-1 metoda B, NM 09.07.21
T= 20,5

. SISTENISO 10304-1:  13.07.21

iz <04 gl F 20000 NM 14.07.21

Fosfat-orto <0.006 mgl  PO4  ISOtsest-22018,NM 08072

: g ke 08.07.21

SISTEN IS0 103044:2000,  09.07.21

Klorat 0.045 # mg/L Clo3 NM 09.07.21

Rezultat neakreditiran, zaradi prisotnih interferenc.
SISTENISO 10304-4:2000,  09.07.21

Klorit 0.15 mgl  ClO2 NM 09.07.21

e . 09.07.21
Nitrit 0.0063 mg/L NO2 1SO 13395:1996, NM 09.07.21

o < 19.07.21

Skupna frdota 14.2 # N Izracun, NM 19.07.21
[1] Analizirano iz zamrznjenega vzorca.
[2] Konzerviranje vzorcev z Na2S203 in KHSO4.
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SLOVENSKA
‘ AKREDITACLJA
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ ilgz‘ljli)/lECUOZS
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO o= )
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN oty
DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-19/20295-21/65776-K

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naroénika.
*Rezultat je 0znacen kot neakreditiran, ker je izven obmogja akreditacije.

Vodja oddelka:
Maja Krizan, univ.dipl.kemik

Elektronsko podpisal Maja Krizan, univ.dipl.kemik ob 04.08.2021 11:49:21

Rezultati se nana3ajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v Easu od sprejema vzorca do zacetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nana3ajo na prejeti vzorec.

Vse dodatne informacije o opravijenem presku3anju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/fwww.nlzoh.sifistovetnost.
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SLOVENSKA
‘ AKREDITACLIA

NACIONALNI LABORATORL ZA SIST EN IS0/IEC 17025
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO ‘ LP-014

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 4002-19/202985-21/65776-M

PorocCilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec:
Matriks:

Stevilka vzorca:

Namen:
Naloga:

Vodja naloge:

Naroénik:

Naro¢ilo:

Mesto odvzema:

Stanje vzorca:

Pitna voda
21/65776; Lab. st.: 21/5828
Pogodba

JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode
3234N/19-TIS - Aneks §t. 1

Anton Skrbec, dipl.san.inz.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.0O., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Pogodba o poslovnem sodelovanju §t. 3234N/19 - TIS - Aneks §t. 1, z dne 01.08.2019
Vodooskrbno obmod¢je Rakitna,
Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum porocila: 12.07.2021
Datuminura: 08.07.2021 11:40 Datuminura: 08.07.2021 14:25
Odvzel: Matic Molan, NLZOH OOZ Novo mesto Prevzel: Barbara Hrastar
Rezultati preskusanja
Parameter Metoda, Kraj izvedbe Rezultat Enota Zaée‘i,kn’aﬁituueek
ISO 9308-1:2014, ISO 08.07.2021
Escherichia coli 9308-1:2014/Amd 1:2016, ni najdeno CFU/100 mL il
NM 09.07.2021
IS0 9308-1:2014, 1SO 08.07.2021
Koliformne bakterije 9308-1:2014/Amd 1:2016, ni najdeno CFU/100 mL e
NM 09.07.2021
s . . . 08.07.2021
Clostridium perfringens 1SO 14189:2013, NM ni najdeno CFU/100 mL 09.07.2021
. ; - 08.07.2021
Enterokoki 1S0O 7899-2:2000, NM ni najdeno CFU/100 mL 12.07.2021
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C ISO 6222:1939, NM 21 CFU/mL ?gg;ggg}
Skupno itevilo mikroorganizmov pri 37°C IS0 6222:1999, NM 2 CFUImL a0z, 2024
12.07.2021
Analitik: Odgovorna oseba:
Nika Krivec, mag. funk. biol. mag. Matjaz Retelj, univ. dipl. mikrobiolog

Elektronsko podpisal Brigita Weiss, dipl. san. inZ. ob 12.07.2021 13:18:49

Rezultati se nanasajo izkljucno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v €asu od sprejema vzorca do zagetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanagajo na prejeti vzorec.

Vse dodatne informacije o opravijenem presku3anju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.sifistovetnost.
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