JP VOKA SNAGA

2022.01.17 11:23:37

VLASTA KRAMARIC ZIDAR
JP VOKA SNAGA d.o.0.
z skupina Javnl Holding Ljubljana
%’ YODOVOD JP VOKA SNAGA d.o.o.
= KANALIZACIJA Vodovodna cesta 90
“‘{V SNAGA SI - 1001 Ljubljana
skupina Javni holding Ljubljana Cesta v Prod 100, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 5808 197
E-posta: Vlasta.Kramaric.Zidar@vokasnaga.si

Porocdilo o izvedbi

Stevilka vzorca: 2022/326

Narocnik: SEKTOR VODOVOD, SANITARNA SLUZBA
Vodovodna cesta 90
1000 Ljubljana

Pogodba/narocilnica: Nadzor pitne vode, EAD-300302, verzija 8,

Izvajalci: JAVNO PODJETIE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.0.0., Sluzba za nadzor kakovosti
pitne in odpadne vode

Vodja izvedbe: Karin Lah, univ.dipl.kem.

Metoda vzoréenja: SISTISO 5667-5:2007

Rezultati s kriteriji

Parameter Rezultat Enota Kriterij Ustreznost
Barva (436 nm) <L0Q=0.02 m-1 <0.5 ustrezno
Motnost <L0Q=0.10 NTU <1 ustrezno
pH-vrednost 8.1 6.5-9.5 ustrezno
Elektri¢na prevodnost (20°C) 355 uS/cm < 2500 ustrezno
Amonij NH4+ <L0Q=0.025 mg/L <0.50 ustrezno
Nitrit NO2- <L0Q=0.003 mg/L <0.50 ustrezno
Celotni organski ogljik (TOC) 0.25 mg/L <4 ustrezno

Upostevani pravilniki:
- Pravilnik o pitni vodi, (Uradni list RS, st. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15in 51/17), Priloga I

Mnenje o vzorcu: Preskusani vzorec ustreza upostevanim pravilnikom.

Priloge: Porocilo o preskusanju 2022/326
Ljubljana, 14.1.2022
Vodja izvedbe:

Karin Lah, univ.dipl.kem.
Elektronsko podpisal Karin Lah, univ.dipl.kem., 14.01.2022 11:24:50

Poro&ilo se sme reprodudirati samo v celoti. Uporaba v reklamne namene ni dovoljenal

Datum porocila: 14.1.2022 Stevilka porotila: 2022/326

TIOB-10-4.13/1.11.2021/VKZ Stran1/1



JP VOKA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90

S| - 1001 Ljubljana

Cesta v Prod 100, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 5808 197

SNAGA

skupina Javni holding Ljubljana

YODOVOD
v KANALIZACIJA

E-posta: Vlasta.Kramaric.Zidar@vokasnaga.si

SLOVENSKA

‘ AKREDITACIIA
SIST EN ISO/IEC 17025
A 5.0

Rezultati, oznaceni z #, se nanasajo
na neakreditirano dejavnost.

SEKTOR VODOVOD, SANITARNA SLUZBA
Vodovodna cesta 90
1000 Ljubljana

Marjetka Zitnik, Mojca Rupar
Porocilo o preskusanju

Podatki o vzorcenju

Stevilka vzorca: 2022/326

Obmodje vzorcenija: ST - Vodovodni sistem Studendice
Mesto vzorcenja: , Studendice !

Tip mesta/oznaka: pipa

Vrsta vzorca: pitna voda

Datum in ¢as odvzema: 13.1.202210:00

Metoda vzorcenja: SISTISO 5667-5:2007

Vzorcevalec: Marjan Cuden
Tehnika vzorcenja:
Vzorec prevzel:

Datum in ¢as prevzema:

Mateja Kozjek
13.1.202213:05

Terensko preskusanje

Oznaka projekta: NN4
Datum porocila: 14.1.2022
Stevilka porotila: 2022/326

Trenutni vzorec odvzet na pipi pri uporabniku

Standard Zaé./zakl.
Parameter Rezultat Enota lokacija izvedbe Opombe preskusa
SIST DIN 38404-4:2000 13.1
Temperatura (na terenu) 5.7 °C (C4), namestu 13'1'
vzorcenja o
Laboratorijsko preskusanje ZacCetek preskusanja: 13.1.2022
Zakljucek preskusanja: 13.1.2022

Standard Zaé./zakl.

Parameter Rezultat Enota lokacija izve::lbe Opombe preskusa
<L0Q=0.02 _ SISTENISO 13.1.
Barva (436 nm) pH=8.1 m-1 7887-B:2012, SNPOV 13.1.
Vidne necistoce brez SNPOV ]igi
s 13.1.
Vonj brez SNPOV 131,
_ SM 2130B. 23rd Ed. 13.1.
Motnost <L0Q=0.10 NTU SNPOV ' 13.1.
8.1 SISTIS0 10523:2010, 13.1.
pH-vrednost T=23.5°C SNPOV 13.1.
v SISTEN 27888:1998, 13.1.
Elektri¢na prevodnost (20°C) 355 uS/cm SNPOV 131,
. _ SISTISO 7150-1:1996 1341
Amonij NH4+ <L0Q=0.025 mg/L SNPOV ' 13.1.
o _ SM4500-NO2 B. 23rd 13.1.
Nitrit NO2- <L0Q=0.003 mg/L Ed., SNPOV 13.1.
. . . SISTISO 8245:2000, 13.1.
Celotni organski ogljik (TOC) 0.25 mg/L SNPOV 13.1.

Poroéilo se sme reproducirati samo v celotl. Uporaba v reklamne namene nl dovoljena!

Datum porocila: 14.1.2022

Stevilka porotila: 2022/326

TIOB-10-4.13/1.11.2021/VKZ

Stran 1/2



§@ YODOVOD JP VOKA SNAGA d.o.o. SLOVENSKA
o= KANALIZACIJA Vodovodna cesta 90 AKREDITACLJA
SNAGA S| - 1001 Ljubljana SIST EN ISO/IEC 17025
skupina Javni holding Ljubljana Cesta v Prod 100, 1000 Ljubljana ‘ LP-023
Telefon: 01 5808 197
E-posta: Vlasta.Kramaric.Zidar@vokasnaga.si Rezultati, oznaceni z #, se nanasajo

na neakreditirano dejavnost.

Rezultati, oznadeni z #, se nanasajo na neakreditirano dejavnost.

Oznaka "<LOQ" oznaéuje vrednost, ki je manj$a od meje dolo¢anja, oznaka "<LOD" vrednost, ki je manj$a od meje zaznavanja.
Podatke o merilni negotovosti vzoréenja in preskusanja posredujemo na podlagi zahteve naroénika.

Rezultati preskusanj se nanasajo na vzoréeni primerek (populacijo).

Opredelitev vzoréenega primerka (populacije) je razvidna iz Obmodje vzoréenja, Mesto vzoréenja, Tip mesta/oznaka, Vrsta
vzorca, Datum in ¢as odvzema, Tehnika vzoréenja in drugih podatkov morebitnih prilog tega Porodila o preskusu, e so potrebni

za dodatno opredelitev.

Pripravil/pripravila: Vodja sluzbe za nadzor kakovosti pitne in odpadne vode:
Karin Lah, univ.dipl.kem. Vlasta Kramaric Zidar, univ. dipl. biol.
Elektronsko podpisal Vlasta Kramaric Zidar, univ.dipl.biol., 17.01.2022
11:23:37
Poroilo se sme reproducirati samo v celotl. Uporaba vr nid
Datum poroéila: 14.1.2022 Stevilka porotila: 2022/326

TIOB-10-4.13/1.11.2021/VKZ Stran2/2



JP VOKA SNAGA

2022.01.18 13:37:16

VLASTA KRAMARIC ZIDAR
JP VOKA SNAGA d.o.0.
skuplina Javnl Holding Ljubljana
. VODOVOD JP VOKA SNAGA d.o.o.
~i= KANALIZACIJA Vodovodna cesta 90
v%/ SNAGA S| - 1001 Ljubljana
skupina Javni holding Ljubljana Cesta v Prod 100, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 5808 197
E-posta: Vlasta.Kramaric.Zidar@vokasnaga.si

Porocdilo o izvedbi

Stevilka vzorca: 2022/321

Narocnik: SEKTOR VODOVOD, SANITARNA SLUZBA
Vodovodna cesta 90
1000 Ljubljana

Pogodba/narocilnica: Nadzor pitne vode, EAD-300302, verzija 8,

Izvajalci: JAVNO PODJETIE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o0.0., Sluzba za nadzor kakovosti
pitne in odpadne vode
NLZOH, O0Z NM, okolje Novo mesto

Vodja izvedbe: Vlasta Kramaric Zidar, univ.dipl.biol.
Metoda vzoréenja: SISTISO 5667-5:2007

Rezultati s kriteriji

Parameter Rezultat Enota Kriterij Ustreznost
Escherichia coli 36°C 0 cfu/100mL 0 ustrezno
Koliformne bakterije 36°C 0 cfu/100mL 0 ustrezno
Skupno st. bakterij pri 37°C 5 cfu/mL <100 ustrezno

Upostevani pravilniki:
- Pravilnik o pitni vodi, (Uradni list RS, §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17), Priloga I

Mnenje o vzorcu: Preskusani vzorec ustreza upostevanim pravilnikom.

Priloge: Porocilo o preskusanju 2022/321
Porocilo o preskusanju NLZOH 2022/321

Ljubljana, 18.1.2022

Vodja izvedbe:

Vlasta Kramaric Zidar, univ.dipl.biol.
Elektronsko podpisal Vlasta Kramari¢ Zidar, univ.dipl.biol., 18.01.2022 13:27:48

Porodilo se sme reproducirati samo v celoti. Uporaba v reklamne namene ni dovoljenat

Datum porotila: 18.1.2022 Stevilka poroéila: 2022/321

TIOB-10-4.13/1.11.2021/VKZ Stran 1/1



& vopovob JP VOKA SNAGA d.o.o. SLOVENSKA
= KANALIZACUA Vodovodna cesta 90 ‘ AKREDITACIJA
SNAGA Sl - 1001 Ljubljana SIST EN ISO/IEC 17025
skupina Javni holding Ljubljana Cesta v Prod 100, 1000 Ljubljana ‘ LP-023
Telefon: 01 5808 197
E-posta: Vlasta.Kramaric.Zidar@vokasnaga.si
SEKTOR VODOVOD, SANITARNA SLUZBA Oznaka projekta: NLZOH NM/redni NN

Vodovodna cesta 90 T
Datum porocila: 18.1.2022
1000 Ljubljana v P rocxva
Stevilka porocila: 2022/321
Marjetka Zitnik, Mojca Rupar

Porocilo o preskusanju

Podatki o vzorcenju

Stevilka vzorca: 2022/321

Obmocdje vzorcenja: ST - Vodovodni sistem Studencice

Mesto vzoréenja: T , Studencice :

Tip mesta/oznaka: pipa

Vrsta vzorca: pitna voda

Datumin ¢asodvzema: 13.1.202210:00

Metoda vzorcenja: SISTISO 5667-5:2007

Vzorcevalec: Marjan Cuden

Tehnika vzoréenja: Trenutni vzorec odvzet na pipi pri uporabniku
Vzorec prevzel: Mojca Rupar

Datumin ¢as prevzema: 13.1.202213:02

Priloge: Porocilo o preskusanju NLZOH 2022/321

Terensko preskusanje

Standard Zac./zakl.

Parameter Rezultat Enota lokacija izve'clbe Opombe preskusa
SIST DIN 38404-4:2000 13.1
Temperatura (na terenu) 5.7 Le (C4), namestu 131,

vzorcéenja

Oznaka "<LOQ" oznaduje vrednost, ki je manjsa od meje doloc¢anja, oznaka "<LOD" vrednost, ki je manj$a od meje zaznavanja.
Podatke o merilni negotovosti vzoréenja in preskusanja posredujemo na podlagi zahteve naroénika.

Rezultati preskusanj se nanasajo na vzorceni primerek (populacijo).

Opredelitev vzoréenega primerka (populacije) je razvidna iz Obmodje vzoréenja, Mesto vzoréenja, Tip mesta/oznaka, Vrsta

vzorca, Datum in ¢as odvzema, Tehnika vzoréenja in drugih podatkov morebitnih prilog tega Poroéila o preskusu, &e so potrebni
za dodatno opredelitev.

Pripravil/pripravila: Vodja sluzbe za nadzor kakovosti pitne in odpadne vode:
Vlasta Kramaric Zidar, univ.dipl.biol. Vlasta Kramari¢ Zidar, univ. dipl. biol.
Elektronsko podpisal Vlasta Kramari¢ Zidar, univ.dipl.biol., 18.01.2022
13:37:16
Poroéllo se sme reproducirati samo v celotl. Uporaba v nl
Datum porodila: 18.1.2022 Stevilka porotila: 2022/321

TIOB-10-4.13/1.11.2021/VKZ Stran 1/1



2022.01.19 12:46:13
ANTON SKRBEC

7=> NACIONALNI LABORATORL ZA  fihimsess
@ ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o0. - spremljanje zdravstvene
ustreznosti pitne vode

Evidenéna oznaka: 2300-19/20295-22/2707

Narognik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.0.

VODOVODNA CESTA 90

1000 Ljubljana
Narogilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju §t. 3234N/19 - TIS - Aneks §t. 1, zdne 01.08.2019
Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode

Oddelek za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inZ.
Maribor, 19.01.2022
Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Anton Skrbec, dipl.san.inZ. Darja Repnik, univ. dipl. inz. kem. tehnol.

Cas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vhu prve strani

Elektronsko podpisal Anton Skrbec, dipl.san.inZ. ob 19.01.2022 11:10:17 dokumenta.

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.silistovetnost.

Oddelek za pitne in kopalne vode Stran 1/2
Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:mb.coz@nlzoh.si .
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.7.0

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge poroéila: 1.4



@ , NACIONALNI LABORATORIJ ZA

ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO
Podatki o vzorcu

Evidenéna oznaka: 2300-19/20295-22/2707

Vzorec: 2022/321

Stevilka vzorca: 22/2707

Namen:

Naroénik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.0.0., VODOVODNA
CESTA 90, 1000 Ljubljana

Vzorec odvzel: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGAD.O.O.

Cas odvzema: 13.01.2022 10:00

Vzorec sprejel: Ales Vidmar

Kraj in €as sprejema: Maribor, 13.01.2022 13:46

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z dolo¢enimi kriteriji.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Mikrobioloski parametri

Escherichia coli ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen
Koliformne bakterije ni najdeno CFU/100 mL skladen
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C najdeno (<4) CFU/mL /
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C ocenjeno 5 CFU/mL 100 skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upoStevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge porocila:

Porocilo o mikrobioloSkem presku$anju z evidenéno oznako 4002-19/20295-22/2707-M

Oddelek za pitne in kopalne vode

Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:mb.coz@nlzoh.si

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran 2/2

Orbita®LIMS ver.: 1.8.7.0
verzija predloge porotila: 1.4



AKREDITACLJA

g SLOVENSKA
@ NACIONALNI LABORATORIJ ZA A SIST EN IO/ IEC 17025
@ '/ ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LIRSS

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Eviden¢na oznaka: 4002-19/20295-22/2707-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: 2022/321

Matriks: Pitna voda

Stevilkavzorca:  22/2707; Lab. §t.: 22/188

Naloga: JPVODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.0. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode
3234N/19-TIS - Aneks §t. 1

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.0O., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Naroéilo: Pogodba o poslovnem sodelovaniju §t. 3234N/19 - TIS - Aneks §t. 1, zdne 01.08.2019

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum porocila: 18.01.2022

Datuminura: 13.01.2022 10:00 Datuminura: 13.01.2022 14:43

Odvzel: JAVNO PODJETJE VODOVOD Prevzel: Barbara Hrastar

KANALIZACIJASNAGAD.O.O.

Podatki naro¢nika navedeni na poroéilu o preskusanju so naslednji:
podatki o vzorcu, podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema, vzorcevalec).

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda, Kraj izvedbe Rezultat Enota Zaéetz':‘gffz'gj”ée"
1S0 9308-1:2014,1SO 14.01.2022
Escherichia coli 9308-1:2014/Amd 1:2016, ni najdeno CFU/100 mL ey
NM 17.01.2022
IS0 9308-1:2014, ISO 14.01.2022
Koliformne bakterije 9308-1:2014/Amd 1:2016, ni najdeno CFU/100 mL 17'0 1 '2022
NM -
o . < nno . . 14.01.2022
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C 1S0 6222:1999, NM najdeno (<4) CFU/mL 17.01.2022
il . P ; ; 14.01.2022
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 37°C IS0 6222:1999, NM ocenjeno 5 CFU/mL
17.01.2022
Analitik: Odgovorna oseba:
Barbara Hrastar, mag.mol.funk.biol. Brigita Weiss, dipl. san. inZ.

Elektronsko podpisal Brigita Weiss, dipl. san. inZ. ob 18.01.2022 13:21:36

Rezultati se nanasajo izkljuno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorecje bil v &asu od sprejema vzorca do zagetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nana3ajo na prejeti vzorec.

Vse dodatne informacije o opravijenem presku3anju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 1/1
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 121, F:07 39 34 101, E:matjaz.retelj@nlzoh.si, 07 39 34 130 Orbita®LIMS ver.: 1.8.7.0
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predloge porogila: 1.1

ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije



