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ANTON SKRBEC
00Z Novo mesto

’Ws NACIONALNI LABORATORIJ ZA o izon isiovetnos

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o0. - spremljanje zdravstvene
ustreznosti pitne vode

Evidenéna oznaka: 2132-19/20295-20/72144

Naroénik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O.

VODOVODNA CESTA 90

1000 Ljubljana
Narogilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju $t. 3234N/19 - TIS - Aneks §t. 1, 01.08.2019
Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.
Novo mesto, 31.08.2020
: Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Vodja naloge: ’ Vodja oddelka:
Anton Skrbec, dipl.san.inz. Dus$an Harlander, dr.med.,spec.epidemiolog
Elekiransko podpisal Anton Skrbec, dipl.san.in. ob 31.08.2020 07:11:02 S:Eucn?reirilfgranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani

Porotilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 1/5
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh.si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.2.6

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenie verzija predloge porogila: 1.4
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Podatki o vzorcu
Vzorec:
Stevilka vzorca:

Namen:

Narocnik:

Vzorec odvzel:
Cas odvzema:
Mesto odvzema:
Vzorec sprejel:

Krajin ¢as sprejema:

Ocena rezultatov

NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

2020/5605 -
20/72144
Pogodba

Evidenéna oznaka: 2132-19/20295-20/72144

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.0., VODOVODNA

CESTA 90, 1000 Ljubljana

Andrej Povse, NLZOH OOZ Novo mesto
06.08.2020 07:40

Vodooskrbno obmocje Ravno Brdo,
Andrej Povse

Novo mesto, 06.08.2020 14:00

Prikazani so rezultati z doloGenimi kriteriji.

Parameter Rezultat Enota Iigijznzn Kriterij Skladnost
Terenske meritve

Motnost 0.6 NTU 4 skladen
Temperatura vode 15.9 °C / /
Klor-prosti 0.07 mg/L / /
pH 74 6.5-9.5 skladen
Elektricna prevodnost (20°C) 592 pS/em 2500 skladen
Vonj brez posebnosti / /
Okus brez posebnosti / /
Kovine in metaloidi

Zelezo <40 g/l 200 skladen
Pesticidi - fenoksialkanojski

Metolaklor-ESA <0.017 Mg/l 0.1/10 skladen
Metolaklor-OXA <0.015 ugiL 0.1/10 skladen
245-T <0.010 ugiL 0.1 skladen
2,4-DP <0.020 ug/lL 0.1 skladen
Bentazon <0.012 pgiL 0.1 skladen
Dikamba <0.05 pg/L 0.1 skladen
MCPA <0.013 Hg/lL 0.1 skladen
MCPP <0.013 pg/L 0.1 skladen
24-DB <0.016 Hg/L 0.1 skladen
24D <0.015 pg/L 0.1 skladen
MCPB <0.022 pg/L 0.1 skladen
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 2/5

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh.si
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ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

@s . NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 2132-19/20295-20/72144

Anorganski parametri

Bromat <5 pg/L BrO3 10 skladen
Klorid 1.66 mg/L Cl 250 skladen
Nitrat 2.95 mg/L NO3 50 skladen
Sulfat 8.09 mg/L SO4 250 skladen
Kovine

Bor 0.0037 mg/L 1 skladen
Mangan <0.1 Mgl 50 skladen
Aluminij <0.9 ug/L 200 skladen
Antimon <0.05 pg/L 5 skladen
Arzen <0.1 Hg/L 10 skladen
Baker 0.0038 mg/L 2 skladen
Kadmij <0.02 uglL 5 skladen
Krom <04 pg/lL 50 skladen
Nikelj <0.1 pg/lL 20 skladen
Selen 0.50 Hg/L 10 skladen
Svinec 0.73 pgiL 10 skladen
Kalcij 86 mg/L / /
Magnezij 42 mg/L / /
Natrij 14 mg/L 200 skladen
Kalij 0.28 mg/L / /
Zivosrebro 0.02 ug/lL Hg 1 skladen
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) <0.5 pglL 10 skladen
Tetrakloroeten+rikloroeten <0.5 Mg/l 10 skladen
Trihalometani (vsota) 20 pg/L 100 skladen
1,2-Dikloroetan <04 ugiL 3 skladen
Trikloroeten (Trikloroeten (trikloroetilen) *) <0.5 ugit 10 skladen
Mikrobioloski parametri

Escherichia coli ni najdeno CFUM00 mL 0 skladen
Koliformne bakterije ni najdeno CFU/00 mL 0 skladen
Clostridium perfringens ninajdeno CFU/M00mL 0 skladen
Enterokoki ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 22°C ocenjeno 4 CFU/mL / /
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 37°C ninajdeno CFU/mL 100 skladen
Organski parametri

Celotni organski ogljik - TOC 0.41 mg/L C / /
Pesticidi

Glifosat <0.09 ug/L 0.1 skladen
Pesticidi - sulfonilurea

Amidosulfuron <0.013 ug/L 0.1 skladen
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ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

W's NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 2132-19/20295-20/72144

Pesticidi - sulfonilurea

Foramsulfuron <0.014 MglL 0.1 skladen
Jodosulfuron <0.005 HglL 0.1 skladen
Mezosulfuron <0.005 ug/L 0.1 skladen
Mezotrion <0.006 Mg/l 0.1 skladen
Nikosulfuron <0.013 uglL 0.1 skladen
Primisulfuron-metil <0.014 Mg/l 0.1 skladen
Prosulfuron <0.007 HglL 0.1 skladen
Triasulfuron <0.010 Mg/l 0.1 skladen
Tribenuron-metil <0.06 uglL 0,1 skladen
Tritosulfuron <0.004 ugiL 0.1 skladen
Pesticidi in metaboliti

Aminometil fosfonska kislina <0.09 HgiL 0.1 skladen
Cibutrin <0.0025 Mg/l 0,1 skladen
Diklorfos <0.003 pgiL 0.1 skladen
Fenuron <0.008 uglL 0.1 skladen
Kloridazon <0.004 uglL 0.1 skladen
Klorpirifos-etil <0.002 pglL 0.1 skladen
Pesticidi (vsota) <0.09 Hg/lL 0.5 skladen
Petoksamid <0.021 HalL 0.1 skladen
Propikonazol <0.002 [Ve/[ 0.1 skladen
Bromacil <0.008 pgiL 0.1 skladen
Diuron <0.007 Hg/L 0.1 skladen
Izoproturon <0.008 ugiL 0.1 skladen
Klorbromuron <0.011 ug/iL 0.1 skladen
Klorotoluron <0.009 ug/L 0.1 skladen
Linuron <0.009 pg/iL 0.1 skladen
Klomazon <0.005 uglL 0.1 skladen
Metamitron <0.005 Hg/L 0.1 skladen
Metobromuron <0.009 Mg/l 0.1 skladen
Metoksuron <0.009 pg/L 0.1 skladen
Metribuzin <0.010 pg/L 0.1 skladen
Monolinuron <0.009 pg/lL 0.1 skladen
Monuron <0.010 Mg/l 0.1 skladen
2,6-Diklorobenzamid <0.006 Hg/L 0.1 skladen
Atrazin <0.007 pg/L 0.1 skladen
Atrazin, Desetil- <0.009 pg/L 0.1 skladen
Terbutilazin-desetil <0.004 pg/l 0.1 skladen
Atrazin, Desizopropil- <0.003 ug/L 0.1 skladen
Dimetenamid <0.001 ugiL 0.1 skladen
Metalaksil <0.001 pg/L 0.1 skladen
Metazaklor <0.008 ugiL 0.1 skladen
Metolaklor <0.011 ug/L 0.1 skladen
Propazin <0.009 pg/L 0.1 skladen
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ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

@s NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Pesticidi in metaboliti

Evidencna oznaka: 2132-19/20295-20/72144

Simazin <0.009 Mg/l 0.1 skladen
Terbutilazin <0.015 ug/L 0.1 skladen
Terbutrin <0.013 Hg/L 0.1 skladen
Prometrin <0.010 Ha/lL 0.1 skladen
Sebutilazin <0.008 Mg/l 0.1 skladen
Klorfenvinfos <0.002 Mg/l 0.1 skladen
N,N-dietil-m-toluamid <0.01 Mg/l 0.1 skladen
Malation <0.006 Hg/L 0.1 skladen
Splosni fizikalno-kemijski parametri

Amonij 0.010 mg/L NH4 0.50 skladen
Barva (436 nm) <0.2 m-1 / /
Fluorid 0.042 mg/L F 1.5 skladen
Nitrit <0.001 mg/L NO2 0.5 skladen
Skupna trdota 217 °N / /

*V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloZenih porogilih o preskusanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge porocila:

Porocilo o preskusanju z evidenéno oznako 2132-19/20295-20/72144-T

Porocilo o kemijskem preskusanju z evidencno oznako 1072-19/20295-20/72144-K

Porogilo o mikrobioloSkem presku$anju z eviden&no oznako 4002-19/20295-20/72144-M

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh.si
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ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014

Rezultati oznateni z # oz. neakreditirano

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE se na neakreditirano d

SLOVENSKA
W'S . NACIONALNI LABORATORIJ ZA A e

Evidenéna oznaka:2132-19/20295-20/72144-T

Poro ilo o preskusanju

Vzorec: 2020/5605 -

Stevilkavzorca:  20/72144

Namen: Pogodba

Naloga: JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode
3234N/19-TIS - Aneks §t. 1

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.0.0., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Narocilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju 8t. 3234N/19 - TIS - Aneks §t. 1, 01.08.2019

Plan vzorcenja: ,05.08.2019

Mesto odvzema:  Vodooskrbno obmocje Ravno Brdo,
Metoda vzoréenja:  SIST ISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum poroéila: 31.08.2020
Datuminura: 06.08.2020 07:40 Datuminura: 06.08.2020 14:00

Odvzel: Andrej Povie, NLZOH OOZ Novo mesto  Sprejel: Andrej Povse

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat IzraZen Metoda Zacetek|

Parametar Opomba Engata kot/na Kraj izvedbe ‘Zﬁgﬂizk
Terenske meritve

Motnost 0.6 NTU SISTENISO 7027:2000, 06.08.20

NM 06.08.20

Temperatura vode 15.9 °C SIST DIN 38404-4: 2000, NM  06.08.20

06.08.20

Klor-prosti <0.10 007 # mgl SIST EN IS0 7393-2:2000 06.08.20

modif., NM 06.08.20

pH 74 SIST EN ISO 10523: 2012, 06.08.20

NM 06.08.20

Elektricna prevodnost (20°C) 592 pS/cm SIST EN 27888: 1998, NM 06.08.20

06.08.20

Vonj brez posebnosti ONORM M 6620:2012, NM 06.08.20

06.08.20

Okus brez posebnosti ONORM M 6620:2012, NM 06.08.20

06.08.20

Pesticidi in metaboliti

Pesticidi (vsota) <0.09 # Ha/L Laboratorijska metoda - 21.08.20
izratun vsote pesticidov, NM 25.08.20

Splosni fizikalno-kemijski parametri

Nitrat/50-+nitrit/3 0.059 # mg/L Laboratorijska metoda- 06.08.20
izracuni, NM 06.08.20

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran: 1/2
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CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE et o pons

Evidencna oznaka:2132-19/20295-20/72144-T

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo narocnika.

LOD-meja zaznavnosti, najnizja koncentracija analita, ki je detektirana, vendar ne vedno tudi kvantificirana.

LOQ-meja dolocljivosti, najnizja koncentracija analita, ki jo lahko pri dolocenih pogojih dolocimo s sprejemljivo toénostjo in natancnostjo.

V stolpcu "Vrednosti pod LOQ" navajamo izmerjene vrednosti med LOD in LOQ. Predpona "<" pred Stevilko pomeni, da je vrednost nizja od LOD. Tako porocani
rezultati so izven obmocija akreditirane dejavnosti (#). Navajamo jih na zahtevo narocnika ali zakonodaie.

Vodja oddelka:
Dusan Harlander, dr.med.,spec.epidemiolog

Elektronsko podpisal namestnik Anton Skrbec, dipl.san.inZ. ob 31.08.2020 08:43:19

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil véasu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskuSanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/Awww.nizoh.sifistovetnost.
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@S . NACIONALNI LABORATORIJ ZA A I ERE

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO O LPoia

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN se nanasajo na neakreditirano d
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidencna oznaka: 1072-19/20295-20/72144-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: 2020/5605 -

Stevilka vzorca: 20/72144

Namen: Pogodba

Naloga: JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.0. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode
3234N/19-TIS - Aneks §t. 1

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Narocnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.0.0., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Narocilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju t. 3234N/19 - TIS - Aneks §t. 1, 01.08.2019

Mesto odvzema:  Vodooskrbno obmocje Ravno Brdo,

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum poro¢ila: 25.08.2020

Datuminura: 06.08.2020 07:40 Datuminura: 06.08.2020 14:00

Odvzel: Andrej PovSe, NLZOH OOZ Novo mesto  Sprejel: Andrej Povse

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzrazen Metoda Zacetek/
kljuéek
Parameter Opomba Enota | otina Kraj izvedbe e

Splosni parametri
SIST EN IS0 9963-1: 1998, 11.08.20

Hidrogenkarbonati 445 mg/L HCO3 NM 11.08.20
Kovine in metaloidi

5 : 13.08.20
Zelezo <40 pg/lL 1SO 17294-2:2016, NM 13.08.20

Pesticidi - fenoksialkanojski
ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  17.08.20

Metolaklor-ESA <0017 uglL 0.2, izdaja’5, NM 19.08.20
Metolaklor-OXA 0015 # HglL ND_IVE)%?S%S?&T\AM-MM 1 ggggg
245T <0.010 ug/L ND_N{)%S&S?KJNMM_MM hers
240p 002 polL O a5 190820
Bentazon <0.012 Mgl ND.lVE)’jlé,ZiS:a.jg};mTAM-Mm ggggg
Diab w05 # polL O amaes N 160820
MCPA <0013 uglL N ot T th0am
MCPP <0.013 bglL ND’N&T%%:?&TAM'MM 60520
24-DB <0.016 HglL ND_lVbl\j;,zi(z):;j?;,A&NnnM-M74 157;8238
240 015 polL O o maas N 160820
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 1/7
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Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
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ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO . 'I-P-014 i

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN P o
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1072-19/20295-20/72144-K
Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Parameter g:f,l:,l,t;; Encts Iﬁ;ili:: Kr.:ljl ?2::be ZZ:a;EZﬁEE;I(
- 02 pol O s e 160820
Anorganski parametri
o & " ugll BIO3 SISTEN IS% IJA 5061:2001, 1(1)8258
Rezultat neakreditiran, ker je podan pod vi§jo mejo zaradi prisotnih interferenc.
G 166 m o w020
Nitrat 295 mgl  No3g ST Izzglo:;%?rlgim-t ey
Sufa acs mL s ST 0
Kovine
Kom V) o0 uglL i+ SISTEN IS?\I 2MSQ1 3: 2009, 8;8333
Bor 0.0037 mg/L 1SO 17294-2:2016, NM ggggg
Mangan <0.1 pg/L ISO 17294-2:2016, NM ggggg
Aluin <09 ol 801729422016, NM 120320
Antiron <005 bl 801729422016, NM 129320
Arzen <0.1 pg/L 180 17294-2:2016, NM }ggggg
Baker 0.0038 mg/L 1SO 17294-2:2016, NM 128238
Kadmij <0.02 Hg/L ISO 17294-2:2016, NM nggg
Krom <04 Hg/lL 18O 17294-2:2016, NM ]ggggg
Molibden <0.1 g/l 1SO 17294-2:2016, NM }ggggg
Nikel <01 uglL 801720422016, NM 120320
Selen 050 gl IO1720422016,NM 130020
Svinec 0.73 palL ISO 17294-2:2016, NM ggggg
Kalcij 86 mg/L 1SO 17294-2:2016, NM ggggg
Magnezi 4 mglL SO172422016,NM 120020
Natri 14 mg/L 1SO 17294-2:2016, NM nggg
Kalij 0.28 # mg/L 1SO 17294-2:2016, NM 1 ggggg
Zivo srebro 0.02 pg/L Hg SIS;;EZN plosg?aljzg,er:\lzl\gln > 128238
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 2/7
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ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO @A LPo1d

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN se nanasajo na itirano dej
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1072-19/20295-20/72144-K
Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaCeni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat Izrazen Metoda Zacetek
Farameter Opomba Enaéa kot/na Kraj izvedbe ZZ‘,‘,E‘.‘;S"
SIST EN ISO 15680: 2004, 10.08.20
Heksakloroetan <04 # ug/L M 10.08.20
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki
. SIST EN ISO 15680: 2004, 10.08.20
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) <0.5 Hg/L NM 10.08.20
. SISTEN ISO 15680: 2004, 10.08.20
Tetrakloroeten+trikloroeten <0.5 # ug/L NM 10.08.20
; ; SIST EN ISO 15680: 2004, 10.08.20
Trihalometani (vsota) 20 Hg/L NM 10.08.20
. SIST EN ISO 15680: 20041,  10.08.20
Bromodiklorometan 0.7 ug/l NM 10.08.20
) SIST EN ISO 15680: 2004, 10.08.20
Dibromoklorometan 0.3 Hg/L NM 10.08.20
. SIST EN ISO 15680: 2004, 10.08.20
Tribromometan (bromoform) <0.5 ug/L NM 10.08.20
; SIST ENISO 15680: 2004, 10.08.20
Triklorometan (kloroform) 1.0 ug/L NM 10.08.20
SIST EN ISO 15680: 2004, 10.08.20
Tetraklorometan <04 Hg/L NM 10.08.20
. SISTEN SO 15680: 2004, 10.08.20
Diklorometan <0.6 pg/L NM 10.08.20
, SIST EN ISO 15680: 2004, 10.08.20
1,1-Dikloroetan <0.4 pg/L NM 10.08.20
. SIST EN ISO 15680: 2004, 10.08.20
1,2-Diklorostan <04 HglL NM 10.08.20
. SIST ENISO 15680: 2004, 10.08.20
1,1-Dikloroeten <0.4 Mg/l NM 10.08.20
7 ' ; SIST EN ISO 15680: 2004, 10.08.20
Trikloroeten (trikloroetilen) <0.5 Hg/L NM 10.08.20
; SISTENISO 15680: 2004, 10.08.20
1,1,1-Trikloroetan <0.4 Mg/l NM 10.08.20
. SIST EN ISO 15680: 2004, 10.08.20
1,1,2-Trikloroetan <07 Ho/L NM 10.08.20
SIST EN IS0 15680: 2004, 10.08.20
1,1,2,2-Tetrakloroetan <0.5 ug/L NM 10.08.20
Organski parametri
. —_— . 07.08.20
Celotni organski ogljik - TOC 04 mg/L C SIST ISO 8245: 2000, NM 07.08.20
. . , SIST EN IS0 9562: 2005, 07.08.20
Adsorbljivi organski halogeni (AOX) 15 HalL NM 07.08.20
Osnovni parametri
—_ . ' . 18.08.20
Silicij 11 mg/L Si SM 4500-Si02-C: 2017, NM 18.08.20
Ostali parametri
Glufosinat-amonijeva sol €2 # uglL IS0 21458:2008, NM 140820
19.08.20
Pesticidi
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SLOVENSKA
’WS NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ gl

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO _ 'LP-014 )

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN se nanasajo na
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1072-19/20295-20/72144-K
Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasaio na neakreditirano dejavnost

Parameter g:f:;f; Enota I;:,aui:: Kr:;| ?:32: be fgégﬁ%gé
Glifosat <0.09 # g/l 1SO 21458:2008, NM 1;8238
Pesticidi - sulfonilurea

Amidosulfuron <0.013 HglL ND_]VEEIQIZdeHa-jg?&TAM-MM ggggg
Foramsulfuron <0014 HglL ND_lV(-),ilé,Zicz)(lj-gjg?r:ﬁ\lﬂM-Mm ggggg
Jodosulfuron <0.005 HglL ND_IV(-)TE,Zi(z)cl;;glg:A\I:JT\AM_M74 ggggg
Mezosulfuron <0.005 HolL N D—lvg\_uz-,zi(z)de;jg};,Ar:lr;\lﬂM-Mm ggggg
Mezotrion <0006  # HolL ND-[VE)T;,ZiS:e;j(a)?l:{:/IM-M74 ggggg
Nikosulfuron <0.013 HolL " D-Ivbﬂlz-,zicz)(lj-lz;jg};,p}:l,;\lﬁM-Mm ggggg
Primisulfuron-meti <0.014 HglL ND_IVE)T%S%S?&TAM-MM ggggg
Prosulfuron <0.007 Mg/l ND_N&E?S&S?&TAM-MM ggggg
Triasulfuron <0.010 HolL ND-lVE)Tlé,ZiS%glg,AIIJNNIM-Mm ggggg
Tribenuron-metil <0.06 # HglL " D'Nbrjg;g%g?&whm ggggg
Tritosulfuron <0.004 HolL ND.IV{)TIQ-,ZngIa;jg?r:lNIVIM-MM ggggg
Pesticidi in metaboliti

AKlonifen <0009 # HlL ND‘NE)%,ZS;;]S?&TAM_MM 120520
Aminometil fosfonska kislina <009 # Ha/lL SO 21458:2008, NM }ggggg
Bifenoks <0009 # HolL ND_IV(}T%S:;;?;{\N%M_MM lggggg
Cibutrin <0.0025 # Ho/L ND_IV&T&S&S?&TAM-W“ 138228
Cinoan 001 # pol O st 12062
Diklorfos <0.003 Hg/L ND_NE)T%%S?&TAM_MM 20820
Fenuron <0.008 Hg/L ND_lV(-)T:l;,Zi(z)(lj-gjggf\I:lTAM-Mm nggg
Flutriafol <001 # Mg/l ND-lvbrjlé,Zigre;jg};mr\ltﬂM-MM ggggg
Karbendazim <001 # HolL ND_IV&)&%S(E;S};,A&TAM—MH 1283%8
Kloridazon <0.004 uglL ND-lV(-)TI{,ZiScIj-lz;jggﬁll\lt/IM-MM }ggggg
Klorpirfos-eti <0.002 bglL o " o
Kvinoksifen <0009  # Hg/L ND_IV(-)I\_“é,ZiScIj;gg:AI:l’:/lM-MM 1282%8
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CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN oot ditirano dej .
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA
We‘ . NACIONALNI LABORATORIJ ZA A S R

Eviden¢na oznaka: 1072-19/20295-20/72144-K

Rezultati preskusanja # Rezultai oznaceni 2 # se nanascio na neakreditirano dejavnost
Parameter g:f,l:,',t;; Enota I;Latli:: Krzlvjl ?:3:: be ZZSIEEEE{(
Mandipropamid <001 # Hg/L ND_lVE)rjlﬁ,zicz)clj-:jgg,Arle\/lM-Mm 128328
Oksadiazon <0.005 # HolL ND_IVEJT%S?AE?I:;:AM-MM :ggggg
Petoksamid <0.021 HglL ND_lvéT:E,ZiS:a}ggf\&TAM'Mm lggggg
— <000 . O aisa 200
Tepraloksidim <0.01 # HglL ND_IV&%S:;;S?&TAM'MM }ggggg
& w oumome e
Trialat <0.004 # HolL " DJV{)T%ZES?&TAM'M74 1(2)8328
Zoksamid <0.01 # HglL ND_lV(-)TEIE,ZiScI;;(a)g',Ar:ﬁ\IAM-M74 138338
Bromacil <0.008 HolL ND-IV(}T:%S&S?NTVIM-MM 1282%8
Diuron <0.007 Mgl ND-[VE)Tlézzicz):a;jggﬁ:lNl\AM-Mm lggggg
zoproturon <0.008 ug/L ND'lv(')l\_lzlg,zng;gngAM'M74 128238
Klorbromuron <0.011 Mgl ND_N(E%?%%%TAM-MM lggggg
Klorotoluron <0.009 HolL ND_lVE)T:I;,Zng;j?g\I;RAM-M74 1(2)8358
Linuron <0.009 HolL ND_IV(-)%,ZiCchlj-Ie;j?;:AIIII\I:/IM-Mm 128228
Klomazon <0.005 HolL ND-NE)TI:;,ZS(:’;]SE‘,A{:ITAM-MM 1282%8
Metamitron <0.005 HolL ND'lVE),\_J?E,ZiS:a-jgg:AIIJI\IiAM-M74 1%258
pam— <00 ool e M 120620
Metoksuron <0.009 HolL ND_lV(-)T:IE,ZiS:a-jS?I;ITAM-Mm 138238
Metribuzin <0.010 HolL ND_lVE)TI?;,ZiS:a-jgg:AI:J,:AM-MM 138338
Morcinuon <0009 pol st M 120620
y— <0010 vol O s 120820
2,6-Diklorobenzamid <0.006 HglL ND_lVE)TI{,Zi(z):a;jgg,AI:JNI\AM-MM }ggggg
Atrazin <0.007 HolL ND_IV&T&S&S?&,\&M-W“ 128338
Atrazin, Desetil- <0.009 HolL ND_IV&“_‘;?@:&?&&TAM_MM 1 ggggg
Terbutilazin-desetil <0.004 uglL ND'lV(-)l\ilé,zi(ngle;jggﬁ;lT\/lM-Mm 1(2)8228
Atrazin, Desizopropil- <0.003 Hg/L ND_IV&T%S%S?{I]%M-MM 1(2)8238
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W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO ‘_ Lroia

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN se nanatajo na neakreditirano d
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1072-19/20295-20/72144-K
Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Ronut oa e i
Dimetenamid <0.001 HglL ND-IV(-)TI{,ZiS: a-jg}g‘,o‘r:l,\li/lM-Mm 1 ggggg
Metalaksil <0.001 HglL ND_NE)’%S;;%,A&%M_MM }ggggg
Metazaklor <0.008 bglL ND_lvblj;ﬁgyzﬁg?&TwM_M74 128238
Metolaklor <0.011 HolL " D-IV(-)T?I:,Zi(z)(li-Ia-j(a)gmr\ltﬂMme ] ggggg
— <0009 . O o 20
Simazin <0.009 Mgl ND_IV&T%S(ES?&TAM-MM 1 ggggg
Terbutilazin <0015 HalL ND_N&)T%SEA]S?NTAM-MM 138238
Terbutrin <0.013 HolL ND_IV&T?%S%S?&TAM-MM 1 ggggg
Prometrin <0.010 Mg/l " D-lvbr:lllg,zig:ea—jg];ﬁ:lr;\lﬂM-M-/'dr } ggggg
Sebutilazin <0.008 HolL ND_lVE)T:IS,Zi(z):I{e;jgg{\r:RAM-MM ] 282%8
Klorfenvinfos <0.002 HolL ND.IV{)T%S(ES?IIJTAM-MM 138238
N,N-dietil-m-toluamid 001 # Hg/L ND'IV&L,,ZSE;]Z?\&'\&M'Mm 128238
Malation <0.006 Hg/L ND'lV(-)T%,Zi(z)(Ij-Ia;jgg,Al:l’:AM_Mm 1(2)823.8

Splosni fizikalno-kemijski parametri

" ISO 11732:2005, poglavie 4, 07.08.20
Amonij 0.01 mg/L NH4 NM 07.08.20
SIST ENISO 7887:2012; 07.08.20
Barva (436 nm) <02 el metodaB, NM 07.08.20
T=21°C
. SIST EN ISO 10304-1: 12.08.20
Fluorid 0.042 mg/L F 20091, NM 13.08.20
Fosfat-orto <0.006 mgl P04 IsOfseel2208NM O 0020
SIST EN ISO 10304-4:2000, 11.08.20
Klorat 0.064 mgl  CIO3 NM 11.08.20
. SIST EN ISO 10304-4:2000, 11.08.20
Nitrit <0.001 mg/L NO2 1SO 13395:1996, NM 8;8258
Skupna trdota 217 # °N Izradun, NM 188238
[1] Analizirano iz zamrznjenega vzorca.
[2] Konzerviranje vzorcev z Na2S203 in KHSO4.
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo narocnika.
*Rezultatje oznaen kot neakreditiran, ker je izven obmogja akreditacije.
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Rezultati oznateni z # oz. neakreditirano

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN se nanasajo na neakreditirano
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenc¢na oznaka: 1072-19/20295-20/72144-K

Vodja oddelka:
Maja Krizan, univ.dipl.kemik

Elektronsko podpisal Maja Krizan, univ.dipl.kemik ob 25.08.2020 06:24:23
Rezultati se nanagajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porocilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v éasu do zagetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.sifistovetnost.
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Q ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014
CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4002-19/20295-20/72144-M

Porocilo o mikrobioloskem preskusanju

Vzorec: 2020/5605 -

Stevilka vzorca: 20/72144; Lab. st.: 20/6567

Namen: Pogodba

Naloga: JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode
3234N/19-TIS - Aneks &t. 1

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Narocnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.0.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Narocilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju §t. 3234N/19 - TIS - Aneks §t. 1, 01.08.2019

Mesto odvzema:  Vodooskrbno obmocje Ravno Brde )

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Prevzemvzorca Datum poro¢ila: 10.08.2020

Datuminura: 06.08.2020 07:40 Datum inura: 06.08.2020 14:32

Odvzel: Andrej Povée, NLZOH OOZ Novo mesto  Prevzel: Nika Krivec

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda, Kraj izvedbe Rezultat Enota Zaé"‘t‘:ﬁ]lalz;fj"hk
1S09308-1:2014, 1SO
Escherichia coli 9308-1:2014/Amd 1:2016, ni najdeno CFUM00 mL 08 rantl
NM 07.08.2020
. i ISO &?308-1:2014,.ISO o 06.08.2020
Koliformne bakterije 9308-1:2014/Amd 1:2016, ni najdeno CFUM00 mL 07.08.2020
NM e
- . ) A 06.08.2020
Clostridium perfringens 1SO 14189:2013, NM ninajdeno CFU/M00mL 07.08.2020
4 : P 06.08.2020
Enterokoki 1SO 7899-2:2000, NM ni najdeno CFU/M00 mL 10.08.2020
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 22°C IS0 6222:1999, NM ocenjeno 4 CFU/mL ?ggggggg
S . R ) I 06.08.2020
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C 1S0O 6222:1999, NM ni ngjdeno CFU/mL 10.08.2020
Analitik: Odgovorna oseba:
Nezka Lenarcic Matjaz Retelj

Elektronsko podpisal Matjaz Retelj ob 10.08.2020 13:01:49

Rezultati se nanaSajo izkljucno na preskusani vzorec. Poroilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzoreg je bil v éasu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.sifistovetnost.
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