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Q ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje zdravstvene
ustreznosti pitne vode

Evidenéna oznaka: 2300-19/20295-23/44133

Narognik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O.

VODOVODNA CESTA 90

1000 Ljubljana
Narogilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju $t. 3234N/19 - TIS - Aneks 3t. 1, z dne 01.08.2019
Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Novo mesto, 25.05.2023

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Anton Skrbec, dipl.san.inZ.

Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za pitne in kopalne vode Stran 1/5
Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, E:info@nlzoh.si L
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.9.4

ID za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge poroéila: 1.4
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Podatki o vzorcu
Vzorec:
Stevilka vzorca:

Namen:

Naroc¢nik:

Vzorec odvzel:
Cas odvzema:
Mesto odvzema:
Vzorec sprejel:

Kraj in €as sprejema:

Ocena rezultatov

NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Pitna voda - 2023/3626 -
23/44133
Pogodba

Evidenéna oznaka: 2300-19/20295-23/44133

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA

CESTA 90, 1000 Ljubljana

Andrej Pov§e, NLZOH OPKV
09.05.2023 09:15

Vodooskrbno obmocje Ravno Brdo,
Andrej Povse

Novo mesto, 09.05.2023 14:30

Prikazani so rezultati z dolo¢enimi kriteriji.

Parameter Rezultat Enota lemazen Kriterij Skladnost
kot/na
Terenske meritve
Temperatura vode 10.7 °C / /
Klor-prosti 0.12 mg/L / /
pH 74 6.5-9.5 skladen
Elektri¢na prevodnost (20°C) 591 pS/cm 2500 skladen
Vonj brez posebnosti / /
Okus brez posebnosti / /
Motnost 0.48 NTU 4 skladen
Kovine in metaloidi
Zelezo <40 pgiL 200 skladen
Pesticidi - fenoksialkanojski
Metolaklor-ESA <0.017 pglL 0.1/10 skladen
Metolaklor-OXA <0.015 pglL 0.1/10 skladen
2451 <0.010 pglL 0.1 skladen
2,4-DP <0.020 pglL 0.1 skladen
Bentazon <0.012 pglL 0.1 skladen
Dikamba <0.05 pglL 0.1 skladen
MCPA <0.013 pglL 0.1 skladen
MCPP <0.013 pglL 01 skladen
24-DB <0.016 pglL 0.1 skladen
24D <0.015 pglL 0.1 skladen
MCPB <0.022 pglL 0.1 skladen
Oddelek za pitne in kopalne vode Stran 2/5

Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, ckolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
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Orbita®LIMS ver.: 1.8.9.4
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Evidencna oznaka: 2300-19/20295-23/44133

Anorganski parametri

Bromat <3 pall BrO3 10 skladen
Klorid 2,60 mgiL Cl 250 skladen
Nitrat 4.73 mg/L NO3 50 skladen
Sulfat 9.27 mg/L SO4 250 skladen
Kovine

Bor 0.0061 mg/L 1 skladen
Mangan 0.11 pglL 50 skladen
Aluminij <0.9 pglL 200 skladen
Antimon <0.05 Hg/lL 5 skladen
Arzen <0.1 HgiL 10 skladen
Baker 0.0037 mg/L 2 skladen
Kadmij <0.02 ug/lL 5 skladen
Krom <04 pg/lL 50 skladen
Nikelj 0.12 Hg/lL 20 skladen
Selen <0.1 Hg/lL 10 skladen
Svinec 0.23 Hg/lL 10 skladen
Kalcij 83 mg/L / /
Magnezij 42 mg/L / /
Natrij 19 mg/L 200 skladen
Kalij 0.34 mg/L / /
Zivo srebro <0.01 g/l Hg 1 skladen
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) <0.5 pg/lL 10 skladen
Tetrakloroeten-+trikloroeten <0.5 ug/lL 10 skladen
Trihalometani (vsota) 29 Mg/l 100 skladen
1,2-Dikloroetan <04 Hg/lL 3 skladen
Trikloroeten (Trikloroeten (trikloroetilen) *) <0.5 Mg/l 10 skladen
MikrobioloSki parametri

Escherichia coli ninajdeno ~ CFU/100 mL 0 skladen
Koliformne bakterije ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen
Clostridium perfringens ni najdeno CFU/M00 mL 0 skladen
Enterokoki ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen
Skupno 3tevilo mikroorganizmov pri 22°C 48 CFU/mL / /
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C 63 CFU/mL 100 skladen
Organski parametri

Celotni organski ogljik - TOC 0.54 mg/L c / /
Pesticidi

Glifosat <0.09 Mg/l 0.1 skladen
Pesticidi - sulfonilurea

Amidosulfuron <0.013 ug/lL 0.1 skladen
Oddelek za pitne in kopalne vode Stran 3/5
Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR,; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si L
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Evidenéna oznaka: 2300-19/20295-23/44133

Pesticidi - sulfonilurea

Foramsulfuron <0.014 ug/lL 0.1 skladen
Jodosulfuron <0.005 pg/lL 0.1 skladen
Mezosulfuron <0.005 Hg/lL 0.1 skladen
Mezotrion <0.006 pglL 0.1 skladen
Nikosulfuron <0.013 pgll 0.1 skladen
Primisulfuron-metil <0.014 pglL 0.1 skladen
Prosulfuron <0.007 pglL 0.1 skladen
Triasulfuron <0.010 pglL 0.1 skladen
Tribenuron-metil <0.06 pglL 0.1 skladen
Tritosulfuron <0.004 pglL 0.1 skladen
Pesticidi in metaboliti

Aminometil fosfonska kislina <0.09 Hg/lL 0.1 skladen
Cibutrin <0.0025 pg/L 0.1 skladen
Diklorfos <0.003 pglL 0.1 skladen
Fenuron <0.008 pglL 0.1 skladen
Kloridazon <0.004 palL 0.1 skladen
Klorpirifos-etil <0.002 HglL 0.1 skladen
Pesticidi (vsota) <0.05 uglL 0.5 skladen
Petoksamid <0.021 pg/lL 0.1 skladen
Propikonazol <0.002 pglL 0.1 skladen
Bromacil <0.008 pglL 0.1 skladen
Diuron <0.007 ug/lL 0.1 skladen
Izoproturon <0.008 HglL 0.1 skladen
Klorbromuron <0.011 uglL 0.1 skladen
Klorotoluron <0.009 pall 0.1 skladen
Linuron <0.009 pglL 0.1 skladen
Klomazon <0.005 palL 0.1 skladen
Metamitron <0.005 Hg/lL 0.1 skladen
Metobromuron <0.009 HglL 0.1 skladen
Metoksuron <0.009 pglL 0.1 skladen
Metribuzin <0.010 pglL 0.1 skladen
Monolinuron <0.009 pglL 0.1 skladen
Monuron <0.010 Hg/L 0.1 skladen
2,6-Diklorobenzamid <0.006 Hg/lL 0.1 skladen
Atrazin <0.007 pglL 0.1 skladen
Atrazin, Desetil- <0.009 pg/lL 0.1 skladen
Terbutilazin-desetil <0.004 palL 0.1 skladen
Atrazin, Desizopropil- <0.003 pglL 0.1 skladen
Dimetenamid <0.001 pglL 0.1 skladen
Metalaksil <0.001 Hg/lL 0.1 skladen
Metazaklor <0.008 Hg/lL 0.1 skladen
Metolaklor <0.011 pglL 0.1 skladen
Propazin <0.009 pglL 0.1 skladen
Oddelek za pitne in kopalne vode Stran 4/5
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Pesticidi in metaboliti

Evidenc¢na oznaka: 2300-19/20295-23/44133

Simazin <0.009 Hall 0.1 skladen
Terbutilazin <0.015 pgll 0.1 skladen
Terbutrin <0.013 pglL 0.1 skladen
Prometrin <0.010 Ye/[8 0.1 skladen
Sebutilazin <0.008 Hg/lL 0.1 skladen
Klorfenvinfos <0.002 pglL 0.1 skladen
N,N-dietil-m-toluamid <0.01 ug/lL 0.1 skladen
Malation <0.006 pglL 0.1 skladen
Splosni fizikalno-kemijski parametri

Amonij <0.01 mg/L NH4 0.50 skladen
Barva (436 nm) <0.2 m-1 / /
Fluorid 0.044 mg/L F 1.5 skladen
Nitrit 0.0049 mg/L NO2 0.5 skladen
Skupna trdota 213 °N / /

*V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloZenih porogilih o preskusanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge porogcila:

Porocilo o preskusanju z evidencno oznako 2300-19/20295-23/44133-T

Porocilo o kemijskem preskus$anju z evidenéno oznako 1072-19/20295-23/44133-K

Poroéilo o mikrobioloSkem preskusanju z evidencno oznako 4002-19/20295-23/44133-M

Oddelek za pitne in kopalne vode

Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran 5/5

Orbita®LIMS ver.: 1.8.9.4
verzija predloge porogila: 1.4
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NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ SIST EN ISO/IEC 17025
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Evidenéna oznaka:2300-19/20295-23/44133-T

Porocilo o preskus$anju

Vzorec: Pitna voda - 2023/3626 -

Matriks: Pitna voda

Stevilkavzorca:  23/44133

Namen: Pogodba

Naloga: JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode
3234N/19-TIS - Aneks §t. 1

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Narocnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Narogilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju §t. 3234N/19 - TIS - Aneks §t. 1, zdne 01.08.2019

Plan vzorcenja: DN 192051, 09.05.2023
Mesto odvzema:  Vodooskrbno obmocje Ravno Brdo,
Metoda vzoréenja:  SIST ISO 5667-5:2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum porocila: 25.05.2023
Datuminura: 09.05.2023 09:15 Datuminura: 09.05.2023 14:30

Odvzel: Andrej Povse, NLZOH OPKV Sprejel: Andrej Povse

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanaSajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzrazen Metoda Zatetek/
kljucek
PEEMEter Opomba Enota kot/na Kraj izvedbe zzn;‘ﬁiz

Terenske meritve

Temperatura vode 10.7 °C SISTDIN 38404-4:2000,na  09.05.23
mestu odvzema 09.05.23
Klor-prosti 0.12 mg/L SISTEN IS0 7393-2:2018, 09.05.23
na mestu odvzema 09.05.23
pH 74 SISTENISO 10523: 2012, 09.05.23
na mestu odvzema 09.05.23

Meritev opravijena pri T=10.9 °C
Elektricna prevodnost (20°C) 591 pS/cm SIST EN 27888: 1998, na 09.05.23
mestu odvzema 09.05.23

Meritev opravijena pri T=10.7 °C
Vonj brez posebnosti ONORM M 6620: 2012, na 09.05.23
mestu odvzema 09.05.23
Okus brez posebnosti ONORM M 6620: 2012, na 09.05.23
mestu odvzema 09.05.23
Motnost 048 NTU SISTEN IS0 7027-1:2017, 09.05.23
na mestu odvzema 09.05.23

Pesticidi in metaboliti

Pesticidi (vsota) <0.05 # Mg/l Laboratorijska metoda - 17.05.23
izracun , na mestu odvzema 25.05.23

Splo3ni fizikalno-kemijski parametri

Oddelek za pitne in kopalne vode Stran: 1/2
Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, E:info@nlzoh.si Orbita®LIMS ver: 1.8.9.4
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge porc;éil.a'.1'6
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije U
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ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Rezultati preskusanja

Evidenéna oznaka:2300-19/20295-23/44133-T

# Rezultali oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzraZen Metoda Zagetek |
kljucek
Parmomster Opomba Engta kot/na Kraj izvedbe z:n;lﬁz:
Splosni fizikalno-kemijski parametri
Nitrat/50+nitrit/3 0.096 # mg/L Laboratorijska metoda- 12.05.23
izraCuni, NM 25.05.23

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naroénika.

Vodja naloge:
Anton Skrbec, dipl.san.inZ.

Elektronsko podpisal Anton Skrbec, dipl.san.inz. ob 25.05.2023 10:10

Rezultati se nanasajo na vzoréeni vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v €asu do zaetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem presku3anju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dok ta: hitp:/iwww.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za pitne in kopalne vode
Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR,; T:02 45 00 260, E:info@nlzoh.si

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI119651295; TRR: S[5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran: 2/2

Orbita®LIMS ver.: 1.8.9.4
verzija predloge porodila: 1.6
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NACIONALNI LABORATORI ZA ‘ SIST EN 150/1EC 17025
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CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN e SV ORI SRS

DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenc¢na oznaka: 1072-19/20295-23/44133-K

Porocilo o kemijskem preskuSanju

Vzorec:

Matriks:
Stevilka vzorca:

Namen:
Naloga:

Vodja naloge:

Narocnik:

Narogilo:

Mesto odvzema:

Stanje vzorca:
Odvzemvzorca
Datum in ura:
Odvzel:

Rezultati preskusanja

Pitna voda - 2023/3626 -

Pitna voda
23/44133

Pogodba

JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode
3234N/19-TIS - Aneks st. 1

Anton Skrbec, dipl.san.inZ.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.0., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Pogodba o posiovnem sodelovanju §t. 3234N/19 - TIS - Aneks §t. 1, zdne 01.08.2019
Vodooskrbno obmoéje Ravno Brdo, 1 )
Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Sprejemvzorca Datum porocila: 24.05.2023
09.05.2023 09:15 Datuminura: 09.05.2023 14:30
Andrej Povse, NLZOH OPKV Sprejel: Andrej Povse

# Rezullali oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Parameter

Rezultat lzrazen Metoda Zaetek/
kljuek
Opomba Endt kot/na Kraj izvedbe z:nélfizz

SploSni parametri

Hidrogenkarbonati

451 mglL HCO3 SISTENISO9963-1: 1998,  12.05.23

NM 12.05.23
Kovine in metaloidi
Zelezo <40 uglL SO 1729422016, NM 10002
Pesticidi - fenoksialkanojski
Metolaklor-ESA <0.017 HglL ND'OKANM&%O’ i2deja®, }ggggg
Metolaklor-OXA €015  # uglL ND'OKANM,\](,&O' izdajaG, 128223
245 wbis gl ND-OKANM,\-I(&ZO, izdaja6, 128253
. 0020 - ND-OKANMI\-I(;/?O, izdaja6, 128222
Bentazon <0.012 pglL ND-OKANM,;I%O’ lzdsp 8, 128222
Dikamba 005  # uglL ND'OKANM,\]%O' iziefa 128223
VCPA o3 " ND-OKANMI\-I(’:’.'IZO, izdaja6, 128223
MCPP <0.013 ual ND-OKANMr\-Itgﬁzo, izdaja6, 12322
2408 0ol il ND-OKANMF:I%O, izdaja 6, 1 ggggg
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 1/7

Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 162, E:nm.cka@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI119651295; TRR: S[5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.8.9.4
verzija predloge porogila: 1.2
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CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenc¢na oznaka: 1072-19/20295-23/44133-K
Rezultati preskusanja

# Rezultati oznateni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzrazen Metoda Zatetek/
kljuek

FATREY Opomba Encta kot/na Kraj izvedbe z:né'ﬁ(z::
ND-OKANM-020, izdaja 6, 15.05.23
24D <0.015 pg/L NM 16.05.23
ND-OKANM-020, izdaja 6, 15.05.23
MCPB <0.022 pglL NM 16.05.23

Anorganski parametri

SISTEN ISO 15061:2001, 15.05.23

Bromat <3 HglL Bro3 NM 15.05.23
Klorid 260 mglL cl B8t 255'0'9?1?,1&304'11 };gggg
Nira 473 mgl N0y N 208
Sulfat 0.7 mLl  so4 ST 5?05%&304'1: s
Kovine

o I wl  ope  SSTENSOZWIZWS,  f00s
Bor 0.0061 mglL IS0 1720422016, NM 10023
Mangan 0.41 uglL S0 1729422016, NM 15022
Al <09 uglL 1SO 17294-2:2016, NM }ggggg
P <005 uglL IS0 1720422016, NM 10023
Arzen <01 uglL S0 1729422016, NM 109323
Baker 0.0037 mglL IS0 1729422016, 109223
Kadrmij <0.02 uglL SO 1720422016, KM 100323
Krom <04 uglL IS0 1720422016,NM (50023
Molibden <01 uglL iso 1720422016, NM 109023
Nikel 042 uglL SO 1729422016, NM 190323
. <04 uglL iSO 1720422016, NM 109323
Svinec 023 uglL iso 172942206, NM 100323
Kalij 8 mglL iso 1720422016, M 109023
Magnezi 2 mglL 1SO 17294-2:2016, NM }ggggg
Natr 19 mglL IS0 1720422016, NM 105023
Kali 034 # mglL IS0 1729422016, NM 109323
Hparntss <t oL Hy AT 1h0ass
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev ockolja Novo mesto Stran: 2/7
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W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidencna oznaka: 1072-19/20295-23/44133-K
Rezultati preskusanja

# Rezullati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

5 Zacetek /
Rezultat lzrazen Metoda 2%
kljuéek
Parameter Opomba Enota kot/na Kraj izvedbe zznilﬁ;z

Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki

SISTEN ISO 15680: 2004, 15.05.23

Heksakloroetan <04 # HglL NM 18.05.23

Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki
SISTEN ISO 15680: 2004, 15.05.23

Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) <05 HglL NM 18.05.23
Tetrakloroeten+trikloroeten <05 HglL SISTEN ISC,)\I;;'GBO: A, 128233
Tihalometani (votz) - uglL SISTEN IS(.,)\l ;n5680: 2004, 128223
Bromodiklorometan 0.90 HglL BETE lSON1|v|5680: 20045 128222
Dibromokloromatan 050 il SISTEN IS(?\l ,1V|5680: 2004, 1:32%2
Tribromometan (bromoform) <0.5 Hg/L SISTEN IS?\IRASGBO: s 128233
Triklorometan (kloroform) 15 Mo/l SISTEN IS?\‘:;BBO: . }ggggg
P 04 uglL SISTEN ISON 11\45680: 2004, 128222
Diklorometan 08 uglL SISTEN ISON[1V|5680: 2004, ]gggig
14-Dikloroetan y gL SISTEN IS(',J\IKASGBO: 2004, 128232
1. .0reien <4 uglL SISTEN IS(?\l ;ASGBO: 2004, 1ggg§g
14-Dikloroeten . gL SISTEN IS?\1| l1\/15(:‘»80: 2004, 12832
Trikloroeten (trikloroetilen) <05 HglL SISTEN Is?q;ﬂssso: 2004 ]33233
14.4-Trikiorostan <4 gl SISTEN IS?\I;’ISBSO: 2004, Egggg
1,1,2-Trikloroetan <0.7 HglL SISTEN ls?\l1M5680: 2004 128232
1,1,2,2-Tetrakloroetan <0.5 HglL SISTEN lsc;)q:\/f BEER, 123223
Organski parametri

Celotni organski ogljik - TOC 0.54 mg/L C SIST ISO 8245: 2000, NM ?ggggg
Adsorbljivi organski halogeni (AOX) 29 HglL SISTEN IS%&SGZ S Egggg
Osnovni parametri

Silicij 1.1 mg/L Si SM4500-Si02-C: 2017, NM ggggg
Ostali parametri

Glufosinat-amonijeva sol <0.2 # HglL IS0 21458:2008, NM gigggg
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= NACIONALNI LABORATORIJ ZA
Q ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenc¢na oznaka: 1072-19/20295-23/44133-K
Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

3 Zacetek /
Rezultat lzrazen Metoda e
kljucek
Parameter Opomba Enota kot/na Kraj izvedbe z:nélﬁ:z
Pesticidi
; . 23.05.23
Glifosat <0.09 # Hg/lL ISO 21458:2008, NM 24.05.23

Pesticidi - sulfonilurea

Amidasultiten <0.013 uglL ND-OKANM-020, izdaja 6, 15.05.23

NM 16.05.23
Foramsulfuron <018 sgll ND-OKANM,\-I(;AZO, izdaja 6, 128233
Sodisenifiran <0.005 gL ND-OKANMI\](’:/?O, izdaja 6, }ggggg
zsenltoren <58 gl ND-OKANMF\-JRAZO' izdaja 6, 1 ggggg
Mezotrion <0006  # HglL ND-OKANMr\-l(Iz/fO, et 123233
Nikosulfuron <0.013 HglL ND-OKANMI‘\-I(I)V?OI it 128222
Primisulfuron-metil <0.014 HglL ND-OKANM;\]?\;ZO' RS, 128253
—— < - ND—OKANM,\-‘(;AZO, izdaja 6, 128222
Triasulfuron <0.010 bglL N s s
Tribenuron-meti <006  # HglL ND'OKANM,\]%O’ el 128253
Trtosulfuron <ALt uglL ND-OKANMI\-I(;:O, izdaja 6, 128223

Pesticidi in metaboliti

ND-OKANM-015, izdaja10, ~ 10.05.23

Aklonifen <0009 # Mgl NM 15.05.23
Aminometilfosfonska kislina <009 # HglL IS0 21458:2008, NM 328253
ook P - ND-OKANM;\?I\L 6, izdaja 10, 128252
- s 8 . ND-OKANM;)&S. izdaja 10, 1 ggggg
Cimoksanil <0.01 # HolL ND-OKANM;\?IJASI ol 10 12(3253
Diklorfos <0.003 HglL ND-OKANMmG' el 10 1282%3
Fenuron <0.008 HolL ND-OKANM;\?I\LS' e 12822\;’
Flutriafol 001 # pgiL ND'OKANM;\?&E" feckega 10, 128223
abondasin ol - ND-OKANM;\?’:A 5, izdaja 10, 123223
Kloridazon <0.004 HglL ND_OKANM;\?;AG' el 10 }ggggg
Klorpirifos-til <0.002 pglL ND'OKANM;\?&G' Py 12322
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= NACIONALNI LABORATORIJ ZA

@ ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1072-19/20295-23/44133-K
Rezultati preskusanja

# Rezullati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Parameter g;:l,:f; Enota Ilz(LatIi:: Kr:" ?:3g:be zz:aézjaellﬁiégl’(
Kvinoksifen <0.009 HglL ND-OKANM;\?&S' e 10 123233
T — 001 uglL ND-OKANM;\S);AS. izdaja 10, 128232
Oksadiazon <0005 ugll ND-OKANM;\?[J/'G. izdaja 10, 123232
Petoksamid <0.021 HglL ND_OKANM;\?I\LS' R, 128223
Propikonazol <0.002 pg/L ND_OKANM;\?I&S’ iedaatl, :‘lggggg
Tepraloksidim 001 uglL ND-OKANM;)I\‘IA& izdaja 10, 1(;32%3
Tiofanat-metil <0.06 HglL ND-OKANM;\(I)I\LS‘ S 128232
Traa <0004 HglL O
Zoksamid <0.01 HglL ND-OKANM;\?I\}ISI e }ggggg
_—— 0,008 gl ND-OKANM;\IO'&& izdaja 10, 128222
Diron <0007 hlL I s b o
Izoproturon <0.008 HglL ND-OKANM;\?I\LSI e 128222
Kiocbromuren <0011 uglL ND-OKANM;\?;AS, izdaja 10, 12322;
Kioroiluran <0.009 uglL ND-OKAN M;\?&& izdaja 10, 1 ggggg
Linuron <0.009 HglL ND-OKANM;\%AE' el 10 128232
Klomazon <0.005 HglL ND-OKANM;\?IJIIS' a2 10 128233
Metamitron <0.005 ugll ND-OKANM;\?J‘& izdaja 10, 123223
A <L gl ND-OKANM;\(I),\LS, izdaja 10, 128223
iitstion 0,003 gl ND-OKANM;\(‘)&E. izdaja 10, 1ggg§g
b Q010 uglL ND-OKANM;\?;AS. izdaja 10, 1ggg§g
Monolinuron <0008 ugll ND-OKANM;\E)I\1/|5, izdaja 10, 1282;3
Monuron <0.010 uglL ND-OKANM;\(I)I\}S, izdaja 10, 1ggg§§
2,6-Diklorobenzamid <0.006 HglL ND_OKANM}?,:AG' il 128222
Atrazin <0.007 HglL ND-OKANM;\?IJAS, el 10 123223
Fp— <0.000 gl ND-OKANM;\?'\‘IA& izdaja 10, ]ggggg
Terbutilazin-desetil <0.004 HglL ND_OKANM#[\;S' a0 123223
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= NACIONALNI LABORATORIJ ZA
W ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1072-19/20295-23/44133-K
Rezultati preskusanja

# Rezullali oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Parameter g:z"r":?; Enota I;::/i:: Kr::'l ?::gbe zzgégﬁzigg"(
Atrazin, Desizopropil- <0.003 HglL ND-OKANM£|\1/|5' vl 1ggg§§
Dimetenamid BT gl ND-OKANM;\?'J’IB, izdaja 10, 123223
o <0.001 gl ND-OKANM;\?,J'S. izdaja 10, 1232%2
Metazaklor <0.008 HglL ND-OKANM-I\?I\LS' i 128253
Metolaklor <0.011 HglL ND-OKANM;\?I\}S' el 10 1%3233
Propezh 01009 ugll ND-OKANM;\?“‘:'& izdaja 10, 1ggggg
Simazin <0.009 uglL ND-OKANM;\?’:/| 5, izdaja 10, 128223
Tzt G015 ugll ND-OKANM;\?'\‘IAS. izdaja 10, 128233
Tetut 0oty pol oK e
Prometrin <0.010 HglL ND-OKANM-I\?IJI& e 10 128233
Sebutiazin 0,008 ugll ND-OKANM;\?;AS, izdaja 10, 128233
S - ugll ND-OKANM;\?;AG. izdaja 10, 1?8223
N,N-dietil-m-toluamid <0.01 # HglL ND-OKANM;\?I\;S‘ Rt 128223
Malation <0.006 uglL i Al

Splosni fizikalno-kemijski parametri

ISO 11732:2005, poglavie 4, ~ 10.05.23

Amonij <0.01 mg/L NH4 NM 10.05.23
SISTEN SO 7887:2012; 10.05.23
Barva (436 nm) <02 1 metoda B, NM 10.05.23
. SIST EN ISO 10304-1: 11.05.23
Fluorid 0.044 mg/L F 200901, NM 12.05.23
. 11.05.23
Fosfat-orto <0.006 mg/L PO4 ISO 15681-2:2018, NM 11.05.23
SISTEN ISO 10304-4:2022, 12.05.23
Kiorat <0.05 mgl  CiO3 NM 12.05.23
. SISTEN ISO 10304-4:2022, 12.05.23
Klorit <0.05 mgl  Clo2 NM 12.05.23
- , 10.05.23
Nitrit 0.0049 mg/L NO2 1SO 13395:1996, NM 10.05.23
. . 16.05.23
Skupna trdota 213 # N Izracun, NM 16.05.23
[1] Analizirano iz zamrznjenega vzorca.
[2] Konzerviranje vzorcev z Na25203 in KHSO4.
[3] Kolonska tehnika (adsorpcija na aktivno oglje, sezig v toku kisika pri 1000 C, kulometri¢na titracija). Nefiltriran vzorec.
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo narocnika.
*Rezultat je oznagen kot neakreditiran, ker je izven obmo¢ja akreditacije.
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= NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-19/20295-23/44133-K

Vodja oddelka:
Jernejka Franko, univ.dipl.inz.kem.inZ.

Elektronsko podpisal Jemejka Franko, univ.dipl.inZ.kem.inZ. ob 24.05.2023 13:07:31

Rezultati se nanasajo na vzoréeni vzorec. Porocilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v €asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskuganju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/fwww.nlzoh sifistovetnost.
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& E > SLOVENSKA
—  NACIONALNI LABORATORIJ ZA PN A
(Y ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO aQ rou

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidencna oznaka: 4002-19/20295-23/44133-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: Pitna voda - 2023/3626 -

Matriks: Pitna voda

Stevilka vzorca: 23/44133; Lab. st.: 23/4212

Namen: Pogodba

Naloga: JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode
3234N/19-TIS - Aneks §t. 1

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.0., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Narocilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju §t. 3234N/19 - TIS - Aneks §t. 1, z dne 01.08.2019

Mesto odvzema:  Vodooskrbno obmocje Ravno Brdo,

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Prevzemvzorca Datum porocila: 12.05.2023

Datuminura: 09.05.2023 09:15 Datuminura: 09.05.2023 13:13

Odvzel: Andrej Povse, NLZOH OPKV Prevzel: Boris Sodec

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda, Kraj izvedbe Rezultat Enota zam';kn’af;z'j"éek
1SO 9308-1:2014, ISO 09.05.2023
Escherichia coli 9308-1:2014/Amd 1:2016, ni najdeno CFU/100 mL b
NM 10.05.2023
1SO 9308-1:2014, 1SO 09.05.2023
Koliformne bakterije 9308-1:2014/Amd 1:2016, ni najdeno CFU/100 mL ey
NM 10.05.2023
i : ) - 09.05.2023
Clostridium perfringens 1SO 14189:2013, NM ni najdeno CFU/100 mL 10.05.2023
. . I 09.05.2023
Enterokoki 1S0O 7899-2:2000, NM ni najdeno CFU/100 mL 12.05.2023
o . oo ) 09.05.2023
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C 1S0 6222:1999, NM 48 CFU/mL 12.05.2023
o . s A 1 09.05.2023
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C 1S06222:1999, NM 63 CFU/mL 12.05.2023
Analitik: Odgovorna oseba:
NezZka Lenarci¢, univ. dipl. mikrobiologinja mag. Matjaz Retelj, univ. dipl. mikrobiolog

Elektronsko podpisal mag. Matjaz Retelj, univ. dipl. mikrobiolog ob 12.05.2023 12:06:18

Rezultati se nanasajo na vzor&eni vzorec. Porocilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v €asu do zagetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskuganju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/www.nlzoh.sifistovetnost.
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