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Porocilo o izvedeni nalogi

JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje zdravstvene
ustreznosti pitne vode

Evidenéna oznaka: 2132-19/20295-20/120089

Narognik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.0.

VODOVODNA CESTA 90

1000 Ljubljana
Narocilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju §t. 3234N/19 - TIS - Aneks §t. 1, z dne 01.08.2019
[zvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.
Novo mesto, 08.01.2021
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Anton Skrbec, dipl.san.inz. Dusan Harlander, dr.med.,spec.epidemiolog
Elektronsko podpisal Anton Skrbec, dipl.san.inz. ob 08.01.2021 11:20:06 Cas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani

dokumenta.

Porotilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 1/5
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh.si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.3.0

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porogila: 1.4
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Podatki o vzorcu
Vzorec:
Stevilka vzorca:

Namen:

Narocnik:

Vzorec odvzel:
Cas odvzema:
Mesto odvzema:
Vzorec sprejel:

Kraj in ¢as sprejema:

Ocena rezultatov

NACIONALNI LABORATORI ZA
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

2020/9442 -
20/120089
Pogodba

Evidenéna oznaka: 2132-19/20295-20/120089

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA

CESTA 90, 1000 Ljubljana

Andrej Povse, NLZOH OOZ Novo mesto

08.12.2020 08:15

Vodooskrbno obmocje Trebeljevo,
Andrej Povse

Novo mesto, 08.12.2020 13:30

Prikazani so rezultati z dolo¢enimi kriteriji.

lzrazen _
Parameter Rezultat Enota kotfita Kriterij Skladnost
Terenske meritve
Motnost 0.3 NTU 4 skladen
Temperatura vode 8.0 °C / /
Klor-prosti 0.13 mg/L / /
pH 74 6.5-9.5 skladen
Elektricna prevodnost (20°C) 521 pSicm 2500 skladen
Vonj brez posebnosti / /
Okus brez posebnosti / /
Kovine in metaloidi
Zelezo <40 ug/L 200 skladen
Pesticidi - fenoksialkanojski
Metolaklor-ESA <0.017 pa/L 0.1/10 skladen
Metolaklor-OXA <0.015 pglL 0.1/10 skladen
245T <0.010 pa/L 0.1 skladen
2,4-DP <0.020 pg/L 0.1 skladen
Bentazon <0.012 pg/L 0.1 skladen
Dikamba <0.05 pglL 0.1 skladen
MCPA <0.013 HalL 0.1 skladen
MCPP <0.013 ug/L 0.1 skiaden
24-DB <0.016 ug/L 0.1 skladen
24D <0.015 pg/L 0.1 skladen
MCPB <0.022 pg/L 0.1 skladen
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 2/5

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.8.3.0
verzija predloge porogila: 1.4



~—_ NACIONALNI LABORATORIJ ZA
Q ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Anorganski parametri

Evidenéna oznaka: 2132-19/20295-20/120089

Bromat <3 pg/L BrO3 10 skladen
Klorid 0.86 mg/L Cl 250 skladen
Nitrat 0.81 mg/L NO3 50 skladen
Sulfat 6.43 mg/L S04 250 skladen
Kovine

Bor 0.002 mg/L 1 skladen
Mangan 0.13 Hg/L 50 skladen
Aluminij 30 pg/L 200 skladen
Antimon <0.05 ug/L 5 skladen
Arzen <01 ya/L 10 skladen
Baker 0.00061 mg/L 2 skladen
Kadmij <0.02 Hg/L 5 skladen
Krom <04 pg/L 50 skladen
Nikelj <0.1 palL 20 skladen
Selen <0.1 pg/L 10 skladen
Svinec <0.1 pglL 10 skladen
Kalcij 64 mg/L / /
Magnezij 37 mg/L / /
Natrij 0.82 mg/L 200 skladen
Kalij 0.21 mg/L / !
Zivo srebro <0.01 g/l Hg 1 skladen
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) <0.5 pg/L 10 skladen
Tetrakloroeten-rikloroeten <05 Hg/L 10 skladen
Trihalometani (vsota) <0.5 palL 100 skladen
1,2-Dikloroetan <0.4 pg/L 3 skladen
Trikloroeten (Trikloroeten (trikloroetilen) *) <05 pg/L 10 skladen
Mikrobioloski parametri

Escherichia coli ni najdeno CFUM00 mL 0 skladen
Koliformne bakterije ni najdeno CFUM00 mL 0 skladen
Clostridium perfringens ni najdeno CFUM00 mL 0 skladen
Enterokoki ni najdeno CFU/M00 mL 0 skladen
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 22°C ni najdeno CFU/mL / /
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C ni najdeno CFU/mL 100 skladen
Organski parametri

Celotni organski ogljik - TOC <0.3 mg/L C / /
Pesticidi

Glifosat <0.09 ug/L 0.1 skladen
Pesticidi - sulfonilurea

Amidosulfuron <0.013 Hg/L 0.1 skladen
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 3/5

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh.si
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Evidenéna oznaka: 2132-19/20295-20/120089

Pesticidi - sulfonilurea

Foramsulfuron <0.014 pglL 0.1 skladen
Jodosulfuron <0.005 pg/L 0.1 skladen
Mezosulfuron <0.005 HglL 0.1 skladen
Mezotrion <0.006 palL 0.1 skladen
Nikosulfuron <0.013 pglL 0.1 skladen
Primisulfuron-metil <0.014 pall 0.1 skladen
Prosulfuron <0.007 pg/L 0.1 skladen
Triasulfuron <0.010 Hg/lL 0.1 skladen
Tribenuron-metil <0.06 HglL 0,1 skladen
Tritosulfuron <0.004 pglL 0.1 skladen
Pesticidi in metaboliti

Aminometil fosfonska kislina <0.09 pglL 0.1 skladen
Cibutrin <0.0025 pg/L 0,1 skladen
Diklorfos <0.003 pglL 0.1 skladen
Fenuron <0.008 pg/L 0.1 skladen
Kloridazon <0.004 pa/L 0.1 skladen
Klorpirifos-etil <0.002 HalL 0.1 skladen
Pesticidi (vsota) <0.09 ug/L 0.5 skladen
Petoksamid <0.021 pglL 0.1 skladen
Propikonazol <0.002 ug/L 0.1 skladen
Bromacil <0.008 HalL 0.1 skladen
Diuron <0.007 palL 0.1 skladen
Izoproturon <0.008 palL 0.1 skladen
Klorbromuron <0.011 pglL 0.1 skladen
Klorotoluron <0.009 HglL 0.1 skladen
Linuron <0.009 pg/L 0.1 skladen
Klomazon <0.005 pglL 0.1 skladen
Metamitron <0.005 pglL 0.1 skladen
Metobromuron <0.009 uglL 0.1 skladen
Metoksuron <0.009 pa/L 0.1 skladen
Metribuzin <0.010 Hg/L 0.1 skladen
Monolinuron <0.009 g/l 0.1 skladen
Monuron <0.010 HglL 0.1 skladen
2,6-Diklorobenzamid <0.006 pglL 0.1 skladen
Atrazin <0.007 palL 0.1 skladen
Atrazin, Desetil- <0.009 pg/iL 0.1 skladen
Terbutilazin-desetil <0.004 pgiL 0.1 skladen
Atrazin, Desizopropil- <0.003 palL 0.1 skladen
Dimetenamid <0.001 pglL 0.1 skladen
Metalaksil <0.001 palL 0.1 skladen
Metazaklor <0.008 Ho/lL 0.1 skladen
Metolaklor <0.011 Ha/L 0.1 skladen
Propazin <0.009 yg/L 0.1 skladen
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Pesticidi in metaboliti

Evidenéna oznaka: 2132-19/20295-20/120089

Simazin <0.009 gL 0.1 skladen
Terbutilazin <0.015 pglL 0.1 skladen
Terbutrin <0.013 pglL 0.1 skladen
Prometrin <0.010 pgiL 0.1 skladen
Sebutilazin <0.008 uglL 0.1 skladen
Klorfenvinfos <0.002 HglL 0.1 skladen
N,N-dietil-m-toluamid <0.01 HglL 0.1 skladen
Malation <0.006 HglL 0.1 skladen
Splosni fizikalno-kemijski parametri

Amonij <0.01 mg/L NH4 0.50 skladen
Barva (436 nm) <0.2 m-1 / /
Fluorid <0.04 mg/L F 1.5 skladen
Nitrit <0.001 mg/L NO2 0.5 skladen
Skupna trdota 175 °N / /

*V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na prilozenih porogilih o preskusanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poro¢ila:

Porocilo o preskusanju z evidenéno oznako 2132-19/20295-20/120089-T

Porocilo o kemijskem presku$anju z eviden¢no oznako 1072-19/20295-20/120089-K

Porocilo o mikrobioloSkem presku$anju z evidenéno oznako 4002-19/20295-20/120089-M

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh.si

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: S119651295; TRR: SI15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran 5/5

Orbita®LIMS ver.: 1.8.3.0
verzija predloge porogila: 1.4
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NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ SIST EN S0/IEC 17025
Q ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO A ot
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE S8 g s PO VE R SCOR

Evidenéna oznaka:2132-19/20295-20/120089-T

PorocCilo o preskusSanju

Vzorec: 2020/9442 -

Matriks: Pitna voda

Stevilka vzorca:  20/120089

Namen: Pogodba

Naloga: JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.0. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode
3234N/19-TIS - Aneks &t. 1

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.0.0., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Narocilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju §t. 3234N/19 - TIS - Aneks $t. 1, z dne 01.08.2019

Plan vzoréenja: , 05.08.2019

Mesto odvzema: Vodooskrbno obmocje Trebeljevo,
Metoda vzoréenja:  SIST ISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum poro¢ila: 08.01.2021
Datum inura: 08.12.2020 08:15 Datum inura: 08.12.2020 13:30

Odvzel: Andrej Povée, NLZOH OOZ Novo mesto  Sprejel: Andrej Povse

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzrazen Metoda Zatetek |

Parameter Opomba Eneta kot/na Kraj izvedbe Z:I,(,Iélﬁggk
Terenske meritve

Motnost 0.3 NTU SISTENISO 7027-1:2017,  08.12.20

NM 08.12.20

Temperatura vode 8.0 °C SIST DIN 38404-4: 2000, NM  08.12.20

08.12.20

Klor-prosti 0.13 mg/L SIST EN IS0 7393-2:2018, 08.12.20

NM 08.12.20

pH 74 SISTEN SO 10523: 2012, 08.12.20

NM 08.12.20

Elektricna prevodnost (20°C) 521 pSicm SISTEN 27888: 1998, NM 08.12.20

08.12.20

Vonj brez posebnosti ONORM M 6620:2012, NM 08.12.20

08.12.20

Okus brez posebnosti ONORM M 6620:2012, NM 08.12.20

08.12.20

Pesticidi in metaboliti

Pesticidi (vsota) <0.09 # pg/L Laboratorijska metoda - 06.01.21
izradun vsote pesticidov, NM  07.01.21

Splosni fizikalno-kemijski parametri

Nitrat/50-+nitrit/3 0.0162 # mg/L Laboratorijska metoda- 08.12.20
izraCuni, NM 08.12.20
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran: 1/2

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.8.3.0
verzija predloge porogila: 1.6
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Evidenéna oznaka:2132-19/20295-20/120089-T

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo narocnika.

Vodja oddelka:
Dus$an Harlander, dr.med.,spec.epidemiolog

Elektransko podpisal namestnik Anton Skrbec, dipl.san.inz. ob 08.01.2021 11:28:17

Rezultali se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v Easu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljienem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran: 2/2
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh.si Orbita®LIMS ver.: 1.8.3.0
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Y

iia predi ila: 1.6
ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila
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CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN se nanasajo na neakreditirano dej
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1072-19/20295-20/120089-K

Porocilo o kemijskem preskusSanju

Vzorec: 2020/9442 -

lylatriks: Pitna voda

Stevilka vzorca: 20/120089

Namen: Pogodba

Naloga: JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.0. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode
3234N/19-TIS - Aneks &t. 1

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.0.0., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Narogilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju §t. 3234N/19 - TIS - Aneks §t. 1, zdne 01.08.2019

Mesto odvzema: Vodooskrbno obmodje Trebeljevo,

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejemvzorca Datum porocila: 08.01.2021

Datuminura: 08.12.2020 08:15 Datuminura: 08.12.2020 13:30

Odvzel: Andrej Povée, NLZOH OOZ Novo mesto  Sprejel: Andrej Povse

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

5 Zacetek/
Rezultat lzrazen Metoda oA
kljuéek
Phrameter Opomba Eneta kot/na Kraj izvedbe ’Znéﬁ’iii

Splosni parametri
SIST ENISO 9963-1: 1998, 14.12.20

Hidrogenkarbonati 390 mg/L HCO3 NM 14.12.20
Kovine in metaloidi

. i 16.12.20
Zelezo <40 ug/L IS0 17294-2:2016, NM 16.12.20

Pesticidi - fenoksialkanojski
ND-V-NLZOH-OKA-NM-M74  22.12.20

Metolaklor-ESA <0.017 Wl 02, izdaja 5, NM 28.12.20
p— w05 pol o Sdaas i 281220
2451 010 pol O aziags M 281220
240p 000 bl o tago M 781220
Bentazon <0.012 HglL ND-N(-)’\_”i,Zg:a;jg?l:lNl\llM-MM ggggg
Diab ST bl S taas 281220
MCPA <0013 bglL ND'W&%S:QS?&TAM'MM ey
PP 0013 bl o amtags M 281220
24-DB <0.016 uglL ND-'Vbhilé.ZiS?a_jg?&r:AM_Mm 220
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 1/7

Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 188, F:07 393 41 79, E:nm.cka@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI119651295; TRR: SI15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.8.3.0
verzija predloge poroéila: 1.2
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W ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO . "'P'°14 )
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN iisdanplobietomenem e
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Eviden&na oznaka: 1072-19/20295-20/120089-K
Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanaSajo na neakreditirano dejavnost

Parameter g:z‘:‘ﬁ; Enota I;Latli:: erI ?:Sgtaibe zz:alézlltliég{‘
24D <0.015 Mg/ ND_IV&%S:QS?&TAM-MM gg}ggg
MCPB <0.022 HlL ND‘lvbrj;,ziggla_jgg\NNMM_Mm 21220
Anorganski parametri

_— < il BrO3 SISTEN IS(E”:A5061 12001, 121328
Klorid 0.86 ml Ol SIST 255‘05%&304'1: e
Niat 0s LU R
Sufa 643 moL st ST ero
Kovine

Krom (VI) <10 HglL Crb+ SISTEN IS%§AS913: 2009, 831%38
Bor 0.002 # mg/L 1SO 17294-2:2016, NM 121%8
Mangan 0.13 ug/L ISO 17294-2:2016, NM 121%%8
Aluminij 30 Hg/L 1SO 17294-2:2016, NM 121%8
Antimon <0.05 pglL ISO 17294-2:2016, NM 121338
Arzen <0.1 pg/L ISO 17294-2:2016, NM 121%38
Baker 0.00061 mg/L ISO 17294-2:2016, NM 121 ggg
Kadmij <0.02 pg/L ISO 17294-2:2016, NM 121%%8
Krom <04 uglL iso 1720422006, 101250
Molibden <0.1 Mg/l 1SO 17294-2:2016, NM 1212%8
Nikelj <0.1 pgiL ISO 17294-2:2016, NM 121%8
Selen <0.1 HalL 1SO 17294-2:2016, NM lgggg
Svinec <0.1 ug/L ISO 17294-2:2016, NM 1213%8
Kalcij 64 mgiL ISO 17294-2:2016, NM 121%‘;‘3
Magnezij 37 mg/L ISO 17294-2:2016, NM 121%38
Natrij 0.82 mg/L ISO 17294-2:2016, NM 121%8
Kalij 0.21 # mg/L ISO 17294-2:2016, NM 121%%3
o w o SSEomem
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 2/7

Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 188, F:07 393 41 79, E:nm.cka@nlzoh si . :
g § i > ! ' ¢ H - Orbita®LIMS ver.: 1.8.3.0

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzijar ;[)redloge p\)lgrrobila' 12
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CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN £ A4 1 BB R

DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-19/20295-20/120089-K

Rezultati preskusanja

# Rezullati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

s Zacetek/
Rezultat lzraZzen Metoda e
zakljucek
HBFMELEF Opomba . kot/na Kraj izvedbe anélize

Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki

SIST EN ISO 15680: 2004, 11.12.20

Heksakloroetan <04 # Hg/L NM 18.12.20

Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki
SIST EN ISO 15680: 2004, 11.12.20

Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) <05 Mg/l NM 18.12.20
Tetrakloroeten+trikloroeten <05 # Hg/L SISTEN IS(?\I:V‘SGBO: 2008, 1;1%8
Trihalometani (vsota) <0.5 Hg/L SISTEN lS?\J:\ASGBO: 2008 ];]%%8
Bromodiklorometan <0.3 HolL SISTEN ISON:\/"SBBOZ 20 1;1358
. 03 gl SISTEN ls?\j:v?GSO: 2004, 1;1%%8
Tribromometan (bromoform) <0.5 Hg/L SISTEN 15%1,15680: 200 1;1%8
Triklorometan (kloroform) <04 Hg/L SISTEN Iscr)q?\nngO: 2008 1;1%28
Tetraklorometan <04 uglL SISTEN ]S?\I:\A%BO: 2004, 1;1%%8
S €06 uglL SISTEN ISONLISGBO: 2004, 1;1228
1 4-Dikoroetan <04 gL SISTEN IS?\"1\A5680: 2004, 1;}%38
1,2-Dikloroetan <0.4 Ho/L SISTEN ls?\l:\/ISGSO: 208 1&131 g%g
1. 1-Diklroeten <04 uglL SISTEN ‘8%1/15680: 2004, ‘};ggg
Trikloroeten (trikloroetilen) <0.5 Hg/L SISTEN IS(?\I:MSGBO: = 123]2%8
$.4,1-Trikoroetan <04 uglL SISTEN ISC')\IKAL'SGSO: 2004, 1;1%%8
1.4.2-Trikorostan 07 gl SISTEN |SON,1\A56801 2004, 1;1528
1,1,2,2-Tetrakloroetan <05 uglL SISTEN IS(?\I:\ASGBO: 2% 1&131 ggg
Organski parametri

Celotni organski ogliik - TOC <0.3 mg/L c SIST ISO 8245: 2000, NM 18%8
Adsorbljivi organski halogeni (AOX) 10 g/l SISTEN lsgy\j%z: A0, Hggg
Osnovni parametri

Sifc 17 mglL S SMAS00SI02.C:2017,NM 251520
Ostali parametri

Glufosinat-amonijeva sol <0.2 # g/l IS0 21458:2008, NM ?gggg
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Evidencéna oznaka: 1072-19/20295-20/120089-K

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzrazen Metoda Zatetek|
kljucek
Pt Opomba Enta kot/na Kraj izvedbe ’an‘ﬁig
Pesticidi
. ) 09.12.20
Glifosat <0.09 i# ug/L ISO 21458:2008, NM 1012.20

Pesticidi - sulfonilurea

ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  22.12.20

Amidosulfuron <0.013 hglL 0.2, izdaja 5, NM 28.12.20
Foramsulior 0ot pol 25 251220
Jodoslon <00s pol O aias N 281220
y—— <00 pol Oz s 281220
Mezotrion <0006 # HglL ND_lV(-),ilé,ZiSE e;jg}gél;lr:/lM-MM gg} ggg
Nikosufuron 0013 ol 2o M 281220
Primisulfuron-metil <0.014 Hg/lL ND-IVE)I\_llélZiCZ)(}j-Ia-jglg."\,:ﬁle-M74 ggggg
Prosulfuron <0.007 Hg/L ND_lV(-),ili,z icz):;j(;}g\&r\’:ﬂM-M74 ggggg
Trasufron 10 ol Oz s 281220
Tribenuron-metil <006 # Mgl ND-N(-)T[Q_,ZiCz)gI;jg?l:INIVIM_MM gg}ggg
Tritosulfuron <0.004 HolL ND_lVE),i;Zi(z):a;j?;,Al:JNI\AM-MM gg} ggg

Pesticidi in metaboliti

ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  14.12.20

Aklonifen <0009  # HolL 0.3, izdaja 8, NM 18.12.20
Aminometil fosfonska kislina <0.09 # HglL 150 21458:2008, NM ?8%8
sfenols e # bl O e M 81220
Giuti s # pal O e 81220
Cimolsari o0 8 pol O s ntaa M 181220
Diiors 0003 bl e 81220
- 0008 pol O e M 181220
Fuicfol 0 bolL O it 81220
Karbendazim 001 # Mgl ND_NEE;,Z i(z):a-jgg,Al;I,:/IM-Mm 131338
W ORDOGn un
Klorpirifos-etil <0.002 Ho/L ND-lvE),jl{,Zi(z):a-j?é:L\l;lTVIM-Mﬂ 131%8
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DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-19/20295-20/120089-K

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

b A e W
Kvinoksifen <0.009 # uglL ND"'VEE;ZSQS?%M'W“ mggg
Mandipropamid <001 # ug/L ND"VEE;’Z%;?;%NMM'M” ]gggg
Oksadiazon <0005 # ug/L ND""&%S%%%’KAM'M” ]gggg
Petoksamid <0.021 ug/L ND""&%%“&S?&TAM‘MM mggg
Propikonazol <0.002 g/l ND"Vb'j%’ZiS:a'jg’gmNMM'M” ]g}ggg
Tepraloksidim Q01 # uglL ND“V(')T%CZ’:%?;A&NMM'M” ]gggg
Tiofanat-metil <006 # uglL ND""&T‘&?&&S?&TAM'MM }g}ggg
Trialat 0004 # gl o oot o120
Zoksanid €01 # uglL ND"Vbﬁgfgja}g’;mM‘M74 gt
Bromacil <0.008 uglL ND"ngg'ng”a'jg*gﬁfgﬂM'M74 e
<007 ol s st 181220
Izoproturon <0.008 pgiL ND'IVleéziCZ):a'Q EA&NMM'MM 1;}%%8
_9, Ja o, 2.
o NomLIOGT 22
oI OAT 14122
e
Klomazon <0.005 ugiL ND"VEE;‘ZI%S?&NMM‘M74 }gggg
Metamitron <0.005 uglL ND"Vb'iglzigg'a'jggA&mM'M74 e
Metobromuron <0.009 uglL ND"Vb'jglzgg;?;mNMM'M” }gggg
Metoksuron <0.009 g/l ND-IVEJI\_IIiZi(;)(Ij-i a—j(;i;Ar:lNMM-MM 1;1 338
P T
Monolinuron <0.009 ugiL ND"Vb’jg‘zigya'jggA&NMM'M” mggg
oo toMImOGIn iz
2,6-Diklorobenzamid <0.006 ugiL ND"VE)"_";'ZiS:z;jggﬁ'ﬁﬂM'M74 mggg
I T
Atrazin, Desetil- <0.009 Hg/L ND"Vé'jlélzigra'jgg‘A&'fwM'M74 mggg
Terbutilazin-desetil <0.004 g/l ND'IVb’jlé‘ziS:a'j?gm:AM'M74 rgggg
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W ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Rezultati preskusanja

SLOVENSKA
‘ AKREDITACLA
SIST EN ISO/IEC 17025

‘ LP-014

Rezultati oznateni z # oz. neakreditirano
se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Evidenéna oznaka: 1072-19/20295-20/120089-K

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzrazen Metoda Zacetek |
ki
Farameter Opomba Enet kot/na Kraj izvedbe zaanélfiizk
; : ; ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  14.12.20
Atrazin, Desizopropil- <0.003 pg/L 0.3, izdaja 8, NM 18.12.20
. ; ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  14.12.20
Dimetenamid <0.001 Mg/l 0.1, izdaja8, NM 1812.20
. ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  14.12.20
Metalaksil <0.001 pg/L 01, izdaja 8, NM 182,20
ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  14.12.20
Metazaklor <0.008 pg/L 0.3, izdaja8, NM 1812.20
ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  14.12.20
Metolaklor <0.011 Hg/L 0.3, izdaja 8, NM 18.12.20
: ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  14.12.20
Fropazn <0008 HglL 0.3, izdaja8, NM 1812.20
_ ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  14.12.20
Simeain <0.009 HglL 0.3, izdaja8, NM 18.12.20
_ ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  14.12.20
Terbutilazin <0.015 pg/L 0.3, izdaja8, NM 1812.20
g ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  14.12.20
Terbutrin <0013 HglL 0.3, izdaja8, NM 18.12.20
: ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  14.12.20
Prometrin <0.010 Hg/L 0.3, izdaja8, NM 18.12.20
P ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  14.12.20
Sebutilazin <0.008 Mg/l 0.3, izdaja8, NM 1812.20
. ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  14.12.20
Klorfenvinfos <0.002 pg/L 0.1, izdaja8, NM 18.12.20
- . ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  14.12.20
N,N-dietil-m-toluamid <0.01 pg/L 0.3, izdaja 8, NM 1812.20
: ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  14.12.20
Kelation Q.00 Mgl 01, izdaja 8, NM 18.12.20
Splosni fizikalno-kemijski parametri
" 1SO 11732:2005, poglavie 4,  10.12.20
Amonij <0.01 mg/L NH4 NM 1042.20
SISTENISO 7887:2012; 08.12.20
Bapvagaainim) 02 -1 metoda B, NM 08.12.20
T=20°C
. SIST EN I1SO 10304-1: 18.12.20
Fluorid <0.04 mg/L F 20091 NM 19.12.20
. 10.12.20
Fosfat-orto <0.006 mg/L PO4 ISO 15681-2:2018, NM 104220
SISTEN SO 10304-4:2000,  16.12.20
Klorat 0.030 mg/L ClO3 NM 17.12.90
; SISTENISO 10304-4:2000,  16.12.20
Klorit <0.01 mgl/L Cl02 NM 17.12.20
- ! 10.12.20
Nitrit <0.001 mg/L NO2 1SO 13395:1996, NM 101220
o g 17.12.20
Skupna trdota 175 N lzracun, NM 17.12.20
[1] Analizirano iz zamrznjenega vzorca.
[2] Konzerviranje vzorcev z Na2S5203 in KHSO4.
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo narocnika.
*Rezultat je oznacen kot neakreditiran, ker je izven obmocja akreditacije.
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,‘: SLOVENSKA
= NACIONALNI LABORATORIJ ZA A oo
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO O Lro1e

CENTER ZA KEM'JSKE ANAL'ZE Z'V”_, VOD |N se nanasajo na neakreditirano dejavnost
DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-19/20295-20/120089-K

Vodja oddelka:
Maja Krizan, univ.dipl.kemik

Elektronsko podpisal Maja Krizan, univ.dipl.kemik ob 08.01.2021 09:52:54
Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v €asu do zagetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/www.nlzoh.sifistovetnost.
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W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO A ro

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidencna oznaka: 4002-19/20295-20/120089-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: 2020/9442 -

Matriks: Pitna voda

Stevilka vzorca: ~ 20/120089; Lab. t.: 20/10714

Namen: Pogodba

Naloga: JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode
3234N/19-TIS - Aneks §t. 1

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Narocnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.0., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Narocilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju §t. 3234N/19 - TIS - Aneks §t. 1, z dne 01.08.2019

Mesto odvzema:  Vodooskrbno obmocje Trebeljevo,

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Prevzemvzorca Datum poroéila: 14.12.2020

Datum inura: 08.12.2020 08:15 Datuminura: 08.12.2020 12:53

Odvzel: Andrej Povie, NLZOH OOZ Novo mesto  Prevzel: David Cvetko

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda, Kraj izvedbe Rezultat Enota Zaéeteaknlaﬁiléljuéek

IS0 9308-1:2014, 1SO 08.12.2020

Escherichia coli 9308-1:2014/Amd 1:2016, ni najdeno CFU/M00 mL .
NM 09.12.2020
IS0 9308-1:2014, 1SO 08.12.2020

Koliformne bakterije 9308-1:2014/Amd 1:2016, ni najdeno CFU/M00 mL oy
M 09.12.2020
o - ) - 08.12.2020
Clostridium perfringens 1SO 14189:2013, NM ninajdeno CFU/M00 mL 09.12.2020
; i . 08.12.2020
Enterokoki ISO 7899-2:2000, NM ni najdeno CFU/100 mL 11.12.2020
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C 1S06222:1999, NM ninajdeno CFUImL e
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C 150 6222:1999, NM ninajdeno CFUImL ??]ggggg

Analitik: Qdgovorna oseba:
Nika Krivec, mag. funk. biol. mag. Matjaz Retelj, univ. dipl. mikrobiolog

Elektronsko podpisal Brigita Weiss, dipl. san. inZ. ob 14.12.2020 07:06:51

Rezultali se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabjati v reklamne namene.
Vzorec je bil v ¢asu do zagetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: htip:/fwww.nlzoh.sifistovetnost.
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