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Porocilo o izvedeni nalogi

JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti
pitne vode

Eviden¢na oznaka: 2132-17/20295-19/35526

Naroénik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGAD.O.O.
VODOVODNA CESTA 90
1000 Ljubljana

Delovninalog: Narocilo: 45001384426, 28.02.2019

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto

Oddelek za kemijske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobiolo$ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inZ.
Novo mesto, 30.04.2019
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Anton Skrbec, dipl.san.inz. Dusan Harlander, dr.med.,spec.epidemiolog
Elektronsko podpisal Anton Skibec, dipl.san.inz. ob 30.04.2019 13:28:46 Cas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani

dokumenta,

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 1/5
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh si .
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.3

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4
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NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Podatki o vzorcu

Vzorec: Z - Lokalni vodovodni sistem Zelimlje,
Stevilka vzorca: 19/35526

Namen:

Naroc¢nik:

Vzorec odvzel:

Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-19/35526

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA

CESTA90 1000 Ljubljana

Cas odvzema: 02.04.201909:05
Mesto odvzema: Vodookrbno obmotje Zelimije,
Vzorec sprejel: Boris Sodec

Krajin ¢as sprejema: Novo mesto, 02.04.2019 14:03

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z dolo¢enimi kriteriji.

Andrej Povse, NLZOH OOZ Novo mesto

Izrazen

Parameter Rezultat Enota kabita Kriterij Skladnost
Terenske meritve

Temperatura vode 13.8 °C / /
Elektricna prevodnost (20°C) 501 pS/em 2500 skladen
pH 75 6.5-9.5 skladen
Vonj brez posebnosti / /
Okus brez posebnosti / /
Splosni parametri

Amonij <0.01 mg/L NH4 0.50 skladen
Nitrit <0.001 mg/L NO2 0.5 skladen
Nitrat 3.86 mg/L NO3 50 skladen
Sulfat 8.27 mg/L S04 250 skladen
Klorid 0.71 mg/L Cl 250 skladen
Fluorid 0.052 mg/L F 1.5 skladen
Celotni organski ogljik - TOC 0.39 mg/L c / /
Kovine in metaloidi

Mangan <0.1 ug/L 50 skladen
Kovine in nekovine

Aluminij <0.9 pg/L 200 skladen
Antimon <0.05 palL 5 skladen
Arzen 0.10 pglL 10 skladen
Baker 0.0012 mg/L 2 skladen
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 2/5

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.3
verzija predloge poroéila: 1.4
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Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-19/35526

Kovine in nekovine

Bor 0.003 mg/L 1 skladen
Kadmij <0.02 pg/L 5 skladen
Nikelj 0.99 pg/L 20 skladen
Selen <0.1 pg/L 10 skladen
Zelezo <40 ugiL 200 skladen
Svinec 0.46 yg/L 10 skladen
Zivo srebro <0.01 ug/L Hg 1 skladen
Kalcij 71 mg/L / /
Magnezij 37 mg/L / /
Natrij 0.84 mg/L 200 skladen
Kalij 0.28 mg/L / /
Skupna trdota 18.5 °N / /
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

Trihalometani (vsota) <0.5 pa/L 100 skladen
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) <0.5 ug/L 10 skladen
Trikloroeten (trikloroetilen) <0.5 ya/L 10 skladen
Tetrakloroeten-+trikloroeten <0.5 Hg/L 10 skladen
1,2-Dikloroetan <04 pg/L 3 skladen
Mikrobioloski parametri

Escherichia coli ni najdeno CFU/M00 mL 0 skladen
Koliformne bakterije ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen
Enterokoki ni najdeno CFU/M00 mL 0 skladen
Clostridium perfringens ni najdeno CFU/00 mL 0 skladen
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C ni najdeno CFU/mL / /
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C najdeno (<4) CFU/mL 100 skladen
Osnazevala

Celotni cianid <9 yg/L CN 50 skladen
Pesticidi

Afrazin <0.007 ug/L 0.1 skladen
Azinfos-metil <0.001 pglL 0.1 skladen
Azoksistrobin <0.002 Hg/L 0.1 skladen
Diklorfos <0.003 pg/L 0.1 skladen
Dimetaklor <0.006 Hg/L 0.1 skladen
Dimetenamid <0.001 Hg/L 0.1 skladen
Dimetoat <0.001 pg/L 0.1 skladen
Diuron <0.007 Hg/L 0.1 skladen
Fention <0.002 pg/L 0.1 skladen
Flufenacet <0.003 ug/iL 0.1 skladen
Flurokloridon <0.007 Ha/L 0.1 skladen
Imidakloprid <0.003 pg/L 0.1 skladen
Izoproturon <0.008 pg/L 0.1 skladen
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 3/5
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh.si .

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.3

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4
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Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-19/35526

Pesticidi

Klorantraniliprol <0.005 Mg/l 0.1 skladen
Klorfenvinfos <0.002 Hg/L 0.1 skladen
Kloridazon <0.004 Ha/L 0.1 skladen
Klorotalonil <0.03 pgl/L 0.1 skladen
Klorotoluron <0.009 pglL 0.1 skladen
Linuron <0.009 HalL 0.1 skladen
Malation <0.006 ug/L 0.1 skladen
Metalaksil <0.001 pg/L 0.1 skladen
Metamitron <0.005 Hg/L 0.1 skladen
Metazaklor <0.008 palL 0.1 skladen
Metiokarb <0.01 ug/L 0.1 skladen
Metobromuron <0.009 palL 0.1 skladen
Metolaklor <0.011 pa/L 0.1 skladen
Metribuzin <0.010 Ha/L 0.1 skladen
Mevinfos <0.002 Mgl 0.1 skladen
Napropamid <0.010 pg/L 0.1 skladen
Pendimetalin <0.001 Hall 0.1 skladen
Penkonazol <0.002 pglL 0.1 skladen
Petoksamid <0.021 pa/L 0.1 skladen
Pirimifos-metil <0.03 Hg/L 0.1 skladen
Pirimikarb <0.009 pg/L 0.1 skladen
Prometrin <0.010 Mg/l 0.1 skladen
Propikonazol <0.002 pg/L 0.1 skladen
Terbutilazin <0.015 pa/L 0.1 skladen
Tiakloprid <0.007 Hg/L 0.1 skladen
Triadimefon <0.003 yg/L 0.1 skladen
Glifosat <0.09 g/l 0.1 skladen
Azinfos-etil <0.010 pg/L 0.1 skladen
Tebukonazol <0.01 pg/L 0.1 skladen
Pesticidi - triazinski

Atrazin, Desetil- <0.009 pg/L 0.1 skladen
Afrazin, Desizopropil- <0.003 Hg/L 0.1 skladen
N,N-dietil-m-toluamid <0.01 Ha/L 0.1 skladen
Pesticidi - triazinski in drugi

Sekbumeton <0.008 pg/L 0.1 skladen
Ametrin <0.010 palL 0.1 skladen
Pesticidi in metaboliti

2,6-Diklorobenzamid <0.006 pa/l 0.1 skladen
Acetoklor <0.007 palL 0.1 skladen
Alaklor <0.007 pglL 0.1 skladen
Bromacil <0.008 Hg/L 0.1 skladen
Cianazin <0.009 pg/L 0.1 skladen
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Pesticidi in metaboliti

Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-19/35526

Fluometuron <0.010 pglL 0.1 skladen
Heksazinon <0.013 uglL 0.1 skladen
Klorbromuron <0.011 pg/L 0.1 skladen
Metoksuron <0.009 palL 0.1 skladen
Metolaklor-ESA <0.017 polL 0.1/10 skladen
Metolaklor-OXA <0.015 pg/L 0.1/10 skladen
Monolinuron <0.009 pg/L 0.1 skladen
Monuron <0.010 pg/L 0.1 skladen
Propazin <0.009 ug/L 0.1 skladen
Sebutilazin <0.008 Hg/L 0.1 skladen
Simazin <0.009 pa/L 0.1 skladen
S-Metolaklor <0.03 pg/L 0.1 skladen
Terbutilazin-desetil <0.004 palL 0.1 skladen
Terbutrin <0.013 palL 0.1 skladen
Pesticidi (vsota) <0.09 pg/L 0.5 skladen
Piridat-M <0.005 pg/L 0.1 skladen
Splosni fizikalno-kemijski parametri

Barva (436 nm) <0.2 m-1 / /
Motnost 04 NTU 4 skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge porocila:

Porocilo o preskusanju z evidencno oznako 2132-17/20295-19/35526-T
Porocilo o kemijskem preskusanju z evidenéno oznako 1072-17/20295-19/35526-K

Porocilo o mikrobioloSkem preskus$anju z evidenéno oznako 4002-17/20295-19/35526-M

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: Si19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije
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Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.3
verzija predloge poroéila: 1.4
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Evidenéna oznaka:2132-17/20295-19/35526-T

Porocilo o preskusanju

Vzorec: Z - Lokalni vodovodni sistem Zelimlje,

Stevilka vzorca:  19/35526

Naloga: JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 2694N ; 420 -
20/16

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Narocnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90
, 1000 Ljubljana

Delovni nalog: Narodcilo: 45001384426, 28.02.2019

Mesto odvzema: Vodookrbno obmocje Zelimlje,

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum porocila: 30.04.2019
Datuminura: 02.04.201909:05 Datuminura: 02.04.201914:03

Odvzel: Andrej Povse, NLZOH OOZ Novo mesto Sprejel: Boris Sodec

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanaajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzrazen Metoda Zatetek|
ljucek
Parsmetar Opomba Eneta kot/na Kraj izvedbe z:ﬁé‘.‘.ii
Terenske meritve
Temperatura vode 13.8 °C st.C SIST DIN 38404-C4. 2000, 02.04.19
namestu odvzema 02.04.19
Elektriéna prevodnost (20°C) 501 uS/em SISTEN 27888: 1998, na 02.04.19
mestu odvzema 02.04.19
pH 75 1SO 10523: 2008, NM 02.04.19
02.04.19
Von; brez posebnosti ONORM M 6620:2012, na 02.04.19
mestu odvzema 02.04.19
Okus brez posebnosti ONORM M 6620:2012, na 02.04.19
mestu odvzema 02.04.19
Pesticidi in metaboliti
Pesticidi (vsota) <0.09 # yg/L Laboratorijska metoda - 25.04.19
izracun vsote pesticidov, na 29.04.19
mestu odvzema
Pesticidi vsota pomeni: vsoto vseh posameznih najdenih in koli¢insko dolocenih pesticidov.
Splosni fizikalno-kemijski parametri
Motnost 04 NTU SISTENISO 7027:2000,na  02.04.19
mestu odvzema 02.04.19
Nitrat/50-+nitrit/3 0.0772 # mg/L Laboratorijska metoda- 02.04.19

izracuni, namestu odvzema  02.04.19

Kraj izvedbe preiskav:
NM- 00Z Novo mesto, Dalmatinova ulica 3, Novo mesto

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran: 1/2
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh.si Orbi IMS 1803
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzi'ar ;t::hohge ;;/::c.al(‘.il;’-x"1 -6
ID za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije ! t
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CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE se jo na neakreditirano dej

Evidenéna oznaka:2132-17/20295-19/35526-T

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo narocnika.

Vodja oddelka:
Dusan Harlander, dr.med.,spec.epidemiolog

Elektronsko podpisal namestnik Anton Skrbec, dipl.san.inz. ob 30.04.2019 13:30:29

Rezultati se nanasajo izkljucno na preskusani vzorec. Porocilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v ¢asu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran: 2/2
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nizoh.si Orbi ;

. A . A et . : F rbita®LIMS ver.: 1.8.0.3
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predloge porotila: 1.6

ID za DDV: SI119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije
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VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidencna oznaka: 1072-17/20295-19/35526-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: Z - Lokalni vodovodni sistem Zelimlje,

Stevilka vzorca:  19/35526

Naloga: JP Vodovod - Kanalizacijad.o.0. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 2694N ; 420 -
20/16

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Naro¢nik: JAVNO PODJETJE YVODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.0.0., VODOVODNA CESTA 90
, 1000 Ljubljana

Delovni nalog: Narocilo: 45001384426, 28.02.2019

Mesto odvzema: Vodookrbno obmocje Zelimlje, |

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum porocila: 30.04.2019
Datum inura: 02.04.201909:05 Datuminura: 02.04.201914:03

Odvzel: Andrej Povse, NLZOH OOZ Novo mesto Sprejel: Boris Sodec

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Parameter g:f,‘,',',f; Enota I;;a;li:: KrélzI ?:3::be zzgaﬁzlltjgéli
Splosni parametri

_ 001 mall NHA IS0 1 1732:2([)\105, poglavie 4, 838313
Nitrit <0.001 mg/L NO2 1SO 13395:1996, NM 828113
i 346 O S TR T
Sufa 627 m - sot el osodds
or 071 b o e osodds
Fuor 0052 mb o F T w osodds
Celotni organski ogljik - TOC 0.39 mg/L c SIST IS0 8245: 2000, NM 818313
Kovine in metaloidi

Mangan <0.1 ug/L 1SO 17294-2:2016, NM 1;8:18
Kovine in nekovine

Aluminij <0.9 Mg/l 1SO 17294-2:2016, NM 1;8218
Antimon <0.05 pg/L ISO 17294-2:2016, NM 1;8213
Arzen 0.1 Hg/L ISO 17294-2:2016, NM 1;3218
Baker 0.0012 mg/L ISO 17294-2:2016, NM 1;8213
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 1/6

Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 188, F:07 393 41 79, E:nm.cka@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®.IMS ver.: 1.8.0.3
verzija predloge poroéila: 1.2



SLOVENSKA
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NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ SIST EN ISO/IEC 17025
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO i
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, e e i

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-19/35526-K

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Parameter g:zl::;; Ensta I;:)atli:: Krg? ?:?Igcaibe ZZ{@EIEEI’(
Bor 0.003 mg/L 1SO 17294-2:2016, NM ggj]g
Kadmij <0.02 ug/iL 1SO 17294-2:2016, NM 1 ;81]3
KoVl <0 il e+ SISTEN IS?\I 2M391 3: 2009, 828218
Krom <04 Mg/l 1SO 17294-2:2016, NM 1;8113
Nikelj 0.99 HalL ISO 17294-2:2016, NM 1;8318
Selen <0.1 Hg/L ISO 17294-2:2016, NM }'158113
Zelezo <40 Mg/l 1SO 17294-2:2016, NM 1 ;8218
Svinec 0.46 V[ 1SO 17294-2:2016, NM 1;82}3
Zhosetr <001 b T 050419
Kalcij 71 mg/L ISO 17294-2:2016, NM 1;8113
Magnezij 37 mg/L ISO 17294-2:2016, NM 1 ;8118
Natrij 0.84 mg/L ISO 17294-2:2016, NM };8213
Kalij 0.28 # mg/L 1SO 17294-2:2016, NM lggilg
Skupna trdota 18.5 # °N Izragun, NM 128112

Pesticidi - organofosforni in drugi

o.p-Metoksiklor <0.03 # uglL ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M71  06.04.19

215, izdaja 2, NM 08,0419
. ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M71 ~ 06.04.19
p.p-Metoksiklor e 8 HglL 215, izdaja 2, NM 08.04.19

Fenolne snovi

ISO 14402:1999(E)-tocka 4,  03.04.19

Fenolne snovi-skupne <6.0 HglL NM 03.04.19

Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki
SIST EN ISO 15680: 2004, 04.04.19

Trihalometani (vsota) <0.5 Hg/L NM 08.04.19
Vsota trihalometanov je vsota spajin: triklorometan, tribromometan, bromodiklorometan in
dibromoklorometan.

. SIST EN ISO 15680: 2004, 04.04.19

Bromodiklorometan <0.3 Ja/L NM 08.04.19

. SIST EN ISO 15680: 2004, 04.04.19

Dibromoklorometan <0.3 Mg/L NM 08.04.19

; SIST EN ISO 15680: 2004, 04.04.19
Tribromometan (bromoform) <0.5 pg/L NM 08.04.19

; SIST EN ISO 15680: 2004, 04.04.19
Triklorometan (kloroform) <0.4 ug/L NM 08.04.19
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 2/6

Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 188, F:07 393 41 79, E:nm.cka@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.3
verzija predloge poroéila: 1.2
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CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, G anatefo na neasedtivane djanest

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-19/35526-K

Rezultati preskusanja

# Rezultali oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Parameter g::,l;:f; Epite I:;atli:: Krggl ?:3::be ZZZa‘,‘?'ie{'EE'I‘
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) <0.5 g/l SISTEN ls?q|1v|5680: 2008, 838213
Trikloroeten (trikloroetilen) <05 Mg/l SISTEN lS%KASGSO: P 838313
Tetrakloroeten-+rikloroeten <0.5 # Hg/L SISTEN 'S%K,ISGBO: A 838313
1. 2-Diklorostan 04 nglL SISTEN ISON1M5680: 2004, gggjlg
1 1-Dikorosten <04 ugll SISTEN IS(?\”‘{ASGBO: 2004, 8;8113
P 04 il SISTEN lSONL;SGBO: 2004, 8382]3
.4.4-Triderostan <04 uglL SISTEN ISC')\l:v'5680: 2004, 838:18
1 4 Diorastn <04 gl SISTEN |SC,)\”1v|5680: 2004, 8382}3
1.5 Tkl 07 gL SISTEN |S?\l:v15680: 2004, gggi}g
Bioremtan 08 gl SISTEN ISON:\A5680: 2004, gggi}g
1,1,2,2-Tetrakloroetan <05 Mg/t SISTEN IS(?\]1M5680: — 838213
Heksekloroetan <04 4 uglL SISTEN |SC’)\"1\A5680: 2004, 8;8213
Osnazevala

Celotni cianid ” uglL CN SISTEN ISO,\11,\4/¢|403-2:2013. 838213
Adsorbljivi organski halogeni (AOX) <6 Hg/L SISTEN ISSlaSSZ: 2005 828113
Osnovni parametri

Celotnifosfor <0.03 gl PO4  IsOts68t22018 MM Jpo1Y
Pesticidi

Az <000 uol O s 12041
Azinfos-metil <0.001 uglL ND‘lvg)r\ilizi(z):a'j?;f\&h’{AM'Mm ?ggﬂg
paokistoti 002 ool O o 120419
Diklorfos <0.003 Mol " D-IVE)I\iI{,ZiCZ):E;j?;mNI\AM-MM ?ggi 1 g
Dimetaklor <0.006 HglL ND-lv(-)Tl::},Zi(z):a;jg};ﬁ:l[\l‘\‘AM-Mm ?ggj}g
Dimetenamid <0.001 HglL " D-lvg)r\ilizigc}j-ia-j?;ﬁlNl\llM-Mm (1)282 1 g
Dimetoat <0.001 Mgl ND_lV(-)rj%,Zi(z)cii-le;j?;',L\f:lNl\AM-Mm ?ggilg
Diuron <0.007 HglL ND—IVE)'\_I;ZiCz):a-j?;,Al:}\l{/IM-MM ?ggilg
Oddelek za kemijske analize #ivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 3/6
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= & FREEG.,
=~ NACIONALNI LABORATORIJ ZA AKREDITACIA
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO a v

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, 48 RSN eSS BTN
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-19/35526-K
Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzrazen Metoda Zadetek/

Paranier Opomba Enata kot/na Kraj izvedbe ZZ‘,‘,'};‘,’iiik
N T
Flufenacet <0.003 uglL ND"VEJ“_';Z%';J.S%TMM'M” oyt
Flurokloridon <0.007 uglL ND_N&;?S:QS?&TAM_MM e
Imidakloprid <0.003 uglL ND"V(')T%’Zi(Zg'E;j?;’mM'M” e
Izoproturon <0.008 ug/L ND-IbejI{%‘Ziggla}gl;{-\“l;le—M74 ?ggﬂg
Klorantranilirol <0.005 uglL ND"V(')"E‘ZS;;J.?%\NN,\AM'M74 e
Klorfenvinfos <0.002 uglL ND"VE)“_'%'Z.'S:;J.?;%'KAM'M74 e
Kloridazon <0.004 uglL ND“V('E%'ZSQ;J.S%TAM'M74 s
Klorotalonil €03  # uglL ND"V'Z',“;Z&';SEA,\]R'AM'M71 I
Klorotoluron <0.009 ug/L ND'NEE%S:;JS?‘&':AM'MM ?ggi}g
R
Malation <0.006 uglL ND"VQ)"_’%‘ZS;';’;'A,;‘NMM'M74 1
Metalaksi <0.001 uglL ND""&T%SJL‘S?%W'M74 PO
Metamitron <0.005 uglL ND"Vé’jélziS:a'j?;mNMM'W‘* 1S
Metazaklor <0.008 uglL ND"ngg'Zng'a'j?;f\&NMM'M” i in
o o
Metobromuron <0.009 ug/L ND-]V(—)l\iIé‘Ziggia-jg};:l\&NMM-MM ?ggj} g
Metolaklor <0011 uglL ND""JE?@JL‘S?&':AM'M” 1o
Metribuzin <0.010 uglL ND_N&%?S:;]?;{\NNMM'MM e
Mevinfos <0.002 uglL ND"V(')“_’%IZSJL}S%':AM'M74 e
m oS s
Pendimetalin <0.001 uglL ND"VE)%IZS:;E%“&M'M” I
Penkonazol <0.002 uglL ND"VE)'j%‘Zi%j?;"“,;‘NMM'M74 e
Petoksamid <0.021 g/l ND-IVE)[\_I;ZiCZ):a}?;:A&NMM_MM ?ggi}g
Pirimifos-metil <0.03 g/l ND'N;}‘;%SE}S? ,\-f\l\‘/lM-Mﬂ 828112
m ovADTmn wo
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SLOVENSKA
‘ AKREDITACLIA

NACIONALNI LABORATORU ZA ‘ SIST EN ISO/IEC 17025
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO B Lrois
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, e anataf n et dirans dejunost.

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-19/35526-K

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanaSajo na neakreditirano dejavnost

Parameter g:f,l:,t;; Erinta I:Latli:: Kr:,jl?:sg:be zz:aiEZ‘IEEE((
— 0010 polL O bt 120410
Propkcnazo 0002 polL O L mtmaT M 120419
Terbutilazin <0015 Hg/L ND_W[)T'&,ZS:;,'?;{\&NMM_W ?ggjlg
Tiakloprid <0.007 ol ND_N&%S:a}gmAM'MM 120615
Triadimefon <0003 uglL ND"Vé'jﬁjzgya}g’;mNMM‘M” P
Glifosat <0.09 # ugiL 1SO 21458, NM §§8313
Kvinoksifen €009  # uglL ND"V(')T;ZiCZ’:;jg%NMM'M” =
Bifenoks <0009  # HglL ND_IVEE%,Zi(z):;;j?;,A&NI\AM_Mm 20813
Cibutrin 00025  # uglL ND"V[ES,Z-SSL}%TAM'MM 20419
Diflufenikan <0.006 HglL ND_IVEJ%%S%T\AM_MM ?ggﬂg
Azinfos-eti 0010 # gL T BTN 1004
- 003 pol M 08041
Tebukonazol <0.01 # MglL ND_IV(-)I\_I;,Zi(z)gIa-j?g\I:IT\AM-MH (1)382 18
Alonifen 008 # polL R M 120419

Pesticidi - triazinski

Atrazin, Deseil- <0.009 uglL ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74  09.04.19

0_3,izdaja7, NM 12.04.19
Atrazin, Desizopropil- <0.003 pg/L ND'lvleélzigg:j?;m\,th'Mm ?ggilg
N,N-dietil-m-toluamid 01 # uglL ND_N&T;?S:Q]?#\&NMM_MM T
Pesticidi - triazinski in drugi
— - i IDANIOHOMIATY 03041
s SRDOGm

Pesticidi in metaboliti

ND-IV-NLZOH-OKA-NM-M74 ~ 09.04.19

2,6-Diklorobenzamid <0.006 Hg/L 0.1, zdja 7, KM 0419
O
o omn a
o owEn an
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 5/6
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SLOVENSKA
‘ AKREDITACLJA

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ SIST EN S0/IEC 17025
Q ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO B ross
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, S R e TN

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-19/35526-K

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasaio na neakreditirano dejavnost

3 Zacetek/
Farameter Oponi o [ Kajedse
v T
Fluometuron <0.010 uglL ND-IV(-)%,Zicz):a-jg};ﬁlNl\AM-M74 ?ggj]g
Heksazinon <0.013 ug/L ND-IV(—)IiIé:ZiCZ)dHa-jg)I;'A,:RAM-M74 ?ggi}g
ot oy
w  esipome an
Metolaklor-ESA <0.017 uglL ND_IVbhi;,Ziggia_jg};Ar:j’;\jnM-Mm ?ggj}g
Metolaklor-OXA <0.015 # ug/L ND-IVE)liIé,Zi(Z):a-jg};{\&NMM-MM (1)28:18
o gy
o omCmw ms
w  ME
o ou o
ST e
o+ D
Terbutilazin-desetil <0.004 uglL ND_lVE)I\ilé,Zi(z):a;j?;,Al;I’\I:/IM-MM ?ggi}g
N
P s ol O nmar o 120615

Splosni fizikalno-kemijski parametri

Barva (436 nm) <02 i SISTENISO 7887:2012; 03.04.19

metoda B, NM 03.04.19
T=21°C
; 03.04.19
Fosfat-orto <0.006 mg/L PO4 1SO 15681-2:2018, NM 03.04.19

[1] Analizirano iz zamrznjenega vzorca.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo narocnika.
*Rezultat je izven obmocja preskusanja akreditirane metode in/ali metoda ni bila izvedena v predpisanem roku metode (kasnejse naracilo) oziroma je vzrok
opustitve SA zapisan ob rezultatu.

Vodja oddelka:
Maja Krizan, univ.dipl.kemik

Elektronsko podpisal Maja Krizan, univ.dipl.kemik ob 30.04.2019 11:06:05
Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Poroilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v €asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.
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AKREDITACIJA

! - ‘ SLOVENSKA
o NACIONALNI LABORATORIJ ZA SIST EN 1S0/1EC 17025
‘k_“‘\? ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO ‘ LP-014

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, o ransif a st Sfost
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

f

Evidenéna oznaka: 4002-17/20295-19/35526-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskusaniju

Vzorec: Z - Lokalni vodovodni sistem Zelimlje, ¢

Stevilka vzorca: 19/35526; lab.st.: 19/2688

Naloga: JP Vodovod - Kanalizacija d.o.0. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 2694N ; 420 -
20/16

Vadja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Delovni nalog: Narodilo: 45001384426, 45001384426, 28.02.2019

Mesto odvzema: Vodookrbno obmogje Zelirque,

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kritenjem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum poroéila: 05.04.2019
Datum inura: 02.04.201909:05 Datuminura: 02.04.201914:30

Odvzel: Andrej Povse, NLZOH OOZ Novo mesto Prevzel: David Cvetko

Rezultati preskusanja

# Rezullati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Parameter Metoda Rezultat Enota  Zao%teklzaiudek
Escherctacl oot tiamd a0t e CFUIL g5 34 0 053
Koliformne bakterije 9 é(s)gf 32%81; /fr?dﬁ lggs ni najdeno CFU/00 mL gggigg}g 182;
Enterokold 1O 7899-2:2000 hi najdeno CFUMOOML g 0g 210 1o 09
Clostridium perfringens ng":,;k f Qeggg\tlloil (tggkl:t ni najdeno CFUM00 mL 8281%8}8 1%;
priloge I1l)
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 22°C IS0 6222:1999 ni najdeno CFU/mL gggigg}g lgg;
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 37°C 1SO 6222:1999 najdeno (<4) # CFUmL gggjgg}g 182;
Analitik: Odgovorna oseba:
David Cvetko, mag. mikrobiologije Matjaz Retelj

Elektronsko podpisal MatjaZ Retelj ob 05.04.2019 14:52:52

Rezullati se nanaSajo izkljuéno na preskusani vzorec, Porocilo se brez pisnega dovaljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v ¢asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodalne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosli dokumenta: hitp://www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 1/1
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