ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE @ TR

SIST EN ISO/IEG 17025

IPAVGEVA 18, 3000 CELJE, telefon: +386 3 42 51 200, telefax: +386 3 42 51 115 LP-037

Oddelek za sanitarno kemijO Rezultati vznadeni z # se nanadajo
ha neakraditirano dajavnost

W,

Datum: 06.03.2009 KEMIJA prot.8t.;. PV 2009/125
Pitne vode Datum izvida: 06.03.2009

POROCILC O PRESKUSU
Obé&asne preiskave

Izvor; Vodovod Sentvid (E), omr.

Lastnik: Vodovod - Kanalizacija, Javno podjetje d.o.0. Ljubljana, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
Naroénik: Vodovod - Kanalizacija, Javho podjetie d.o.o. Ljubljana, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
Odvzem: 09.02.2009, 11:00 Kandorfer Joze, dipl.san.inZ.

Sprejem: 09.02.2009, 14:00 Preiskan do: 06.03.2009

Rezultati preskusanja

Parameter Rezultat Enota Normativ Metoda Opombe Z:::::k
Laboratorijski parametri

OSNOVNI PARAMETRI

Barva <010 # m-1 0.50 241/SIST EN IS0 7887 ]g'gg'
Okus sprejemljiv # sprejernliiv 2581 13:33:
Vonj sprejemljiv. # sprejemljiv 259/ :ggg
Motnost 0.5 # NTU 260/ 18:32:

i 10.02.
pH-vrednost 7.55 enote pH 6.5-9.5 238/SIST 150 10523 10.02.
Elektricna prevodnost (20 °C) 540 #  psfom 2500 2611150 7888 Doy

. R " analizo opravil; Regionalni
Celotni organski ogljik (TOC) <030 # mglLcC tehnolodki center Zasavie d.0.0.
ANORGANSKI PARAMETRI
Aluminij <10 #  pgLAl 200 204/SIST EN IS0 12020 :ggg
. 23.02.
Antimon <10 # g sb 5,0 219/8IST EN SO 15586 2602
Arzon < # uglLAs 10 205/SIST EN IS0 15586 §§'g§'
Baker <0.01 mg/L Cu 2 211/SIST IS0 8288 celokupna frakcija :g'gg'
# 17.02.
Bor <0.04 mo/l. B 1,0 27BISIST IS0 8390 17.02
Kadmij <0.2 # alLcd 5 202/SIST EN ISO 15586 calokupna frakcija ;Iggg
i # " 02.03.
Celotni krom <2 yg/L Cr 50 209/SIST EN IS0 15586 celokupna frakcija 02.03
Krom-§estvalentni <0.025 mg/L Cr 279/SIST IS0 11083 1] 82
Nikelj <5 # o/l Ni 20 218/SIST EN iSO 155868 celokupna frakcija 32:82:
# 03.03.
Selen <1 ug/L Se 10 222/8IST EN S0 15586 03,03
Rezultati preskudanja se nanaajo izidiuéno na preskudani vzorec. Ocena velja, Ge je bilo vzoréenje izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi. Stran: 1/5
Porotilo se brez pisnaga pristanka preskusnega laboratoriia ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene. Verzija programa; 1.2

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vkljuéena v cbseg akreditacije.



Datum: 06.03.2009

Rezultati preskusanja

KEMIJA prot.8t.: PV 2009/125

Pitne vode Datum izvida: 06.03.2009

Parameter Rezultat Enota Normativ Metoda Opombe z:j’,?:ik
Svinec <2 # po/L Pb 25 2214SIST EN ISC 15586 celokupna frakcija :g:gg:
Zelezo <50 pg/l. Fe 200 212/DIN 38406-32 celokupna frakeija :ggg
Zivo srebro <0.2 pa/L Hg 1 2138IST 150 5666-1 :Jgg
Amonij <002 # mg/LNH4 0.50 263 1382
Fluorid <0.1 mg/L F 15 SO oy " 15° 1208,
Klorid 28 mg/L CI 250 2a3nso110213¢;1 in IS0 1 gzgi:
Nitrat 18 mo/L NO3 50 283”501:,{;36:;1 n IS0 : g-'gg-.
Nitrit <001 # mglLNO2 0,5 150 26777 1002
Suifat 15 mgiL SO4 250 233/13013313)331 in 150 ggg
ORGANSKI PARAMETRI
Benzen <0.5 Hg/L 1.0 16?’%3&5&“ :glggi
TRIHALOMETANI - Vsota <0.5 pgiL. 100 320/DIN 38407-30:2003 1(1)35
Kioroform <0.5 ug/L B20/DN 38407-30:2003 lg:gg:
Bromoform <0.5 Ha/l 320/DIN 38407-30:2003 113:82‘_
Bromodiklorometan <0.5 pgiL 320/DIN 38407-30:2003 1232
Dibromoklorometan <0.5 Mg/l 320/DIN 38407-30:2003 :?gg
POLICIKLIENI AROMATSKI
OGLJKOVQDIKI - PAQ
E}\iﬂ;diéni aromatski ogljikovodiki w01 # uglL 0.1 /1S 13877 idey
Benzo(b)fluoranten <0.01 # Mg/l NS0 13877 ;gg‘;
Benzo(k)flucranten <001 # g/l S0 13877 ;?13%
Benzo(g,h,i}perilen <0.01 # paiL S0 13877 ;?gg
Indeno(1,2,3-c d)piren <001 # pgil. S0 13877 oy
Benzo(a)piren <0.010 ¥ g/l 0,010 80 13877 12?,'_3‘22’_
PESTICIDI - Vsota <005 # Ho/L 0,50 ! %605
ORGANCKLORNI PESTICIDI
Delta HCH <002 #  ugn 0.1 170/ o
Gama HCH (Lindan) <002 # g/l 0.1 170! i?gi
Heksaklorobenzen (HCB) <002 # ugiL 0.1 170/ §3j§§j
Heksaklorobutadien <002 # Mg/l 0,1 170t §3f3§1
Pentaklorobenzen <002 # Mg/l 0,1 170/ 3332
Rezullati preskusanja se nanasajo Izkfjuéno na presiuiéani vzorec. Ocena velja, & je bita vzoréenje izvedeno v skladu Z veljavnimi predpisi. Stran: 2/5

Porotilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v rektamne namene.
Mnenja in interpretacije rezuftatov niso vkijuéena v obsag akreditacije.

Verzija programa; 1.2



Datum: 06.03.2009

Rezuitati preskusanja

KEMIJA prot.8t.: PV 2008/125

Pitne vode Datum izvida: 06.03.2009

Parameter Rezultat Enota Normativ Metoda Opombe Z:::;?;k
3.02.
Endosulfan sulfat <0.02 # ugiL 01 170/ g?.oz.
3.02.
Aldrin <002 # po/L 0.03 170/ 27.02.
o 3.02.
Dieldrin <002 # gL 0.03 7o g?.oz.
3.02.
Heptaklor <002 ¥ Ha/L 0.03 7o g?.oz.
) 23.02.
Heptaklor epoksid <00z # pgrL 0.03 1704 27.02.
Endosuifan - alfa <0.02 # yg/L 01 170/ g?gg
3.02.
Endosulfan - beta <0.02 # ug/L 0.1 1704 i?.oz.
ORGANOFOSFORNI PESTICIDI
Malation <0.05 # ng/L 0.1 170/ ey
Diazinon <005 # ugiL 0.1 1ol gﬁi:
Klorpirifos-metil <005 # pgiL 0,1 1704 ;§3§
_ 15.02,
Klorfenvinfos <005 # Hg/L 0,1 1o 23.02.
TRIAZINSKI IN DPRUGI
PESTICIDI
10.02.
Acetoklor <005 # Ko/l 0.1 7 20.02.
Alaklor <005 # pgiL 0.1 el ;ggg
Ametrin <0.05 # pg/l. 0.1 17 33:33:
Atrazin <005 # ug/L 0.1 1wy ;g:g§:
Bromacil <005 # Mg/l 0.1 7Y ;ggg
Cianazin <0.05 # pg/L 0.1 17 ;g:gg:
) . 10.02,
Desetilatrazin <005 # pa/L 0.1 71 20.02.
Deizopropilatrazin <005 # pg/l 0.1 74 ;ggg
Metribuzin <005 # pgiL 0.1 1711 ;gfgi
Metolaklor <0.05 # gL 0.1 7Y lggi
Metazakior <005 # pafl 0.1 171 lgjgii
Propazin <005 # gt 0.1 7Y 20,02
Prometrin <005 # pg/L 0.1 171 ;g:gg:
Sebutilazin <005 # bg/L 0.1 il 12823%.
Simazin <005 # g/l 0.1 17 ;ggg
Terbutilazin <0.05 # Mg/l 0.1 17 2000
Terbutrin <005 # po/lL 0.1 171 ;323
Rezultati preskuanja se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Ocena velja, ¢e je bilo vzorenje izvedenc v skladu z veljavmimi predpisi. Stran; 35

Porotilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne smae reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v rgklamne namene.

Mnenja in interpretacije rezuitatov niso vkljuEena v obseg akreditacije.

Verzija programa: 1.2



Datum: 06.03.2009

Rezultati preskusanja

KEMIJA prot.&t.: PV 2009/125
Pitne vode Datum izvida: 06.03.2009

Zadetek
Parameter Rezultat Enota Normativ Metoda Opombe ko:ec
_ 10,02,
Trifluralin <005 # pg/lL 0.1 17 2002,
] ) 10.02,
Pendimetalin <0.05 # ug/L 0.1 17 20.02.
10.02.
Vinklozolin <005 # pgiL 0,1 171 20.02.
10.02.
Heksazinon <0.05 # Lo/l 0.1 7 20.02.
) _ 10.02.
Dimetenamid <005 # gl 0.1 171 2002
) ] 10.02,
Diklobenil <005 # pafl 0.1 ral 20.02.
10.02.
Sekbumeton <005 # ug/L o1 el 20.02.
, , 10.02.
2.6-Diklorobenzamid <0.05 # Mg 0.1 7 20.02.
. 10.02.
Napropamid <005 ®# pail 0,1 174 20.02.
FENOKSI PESTICID!
19.02.
2.45T <0.05 # pgfl 0.1 w2 25.02.
. 19.02.
Diklorprop (2,4-DP) <005 # gl 0.1 172 26.02.
19.02.
MCPA <0.05 # Hgfl 0.1 172/ 25,02,
19.02.
MCPP (Mekoprop) <0.05 # ug/l 0.1 172/ 25.02.
FENILUREA PESTICIDI
13.02.
Buturon <005 # pg/t 0.1 307 27.02.
) 13.02.
Diuron <0.05 # ug/l 0.1 307/ 27.02,
13.02.
Izoproturon <005 # ugit 0.1 307/ 27.02.
13.02.
Kiorbromuron <005 # pa/L 0.1 o7 27.02,
13.02.
Klortoturon <005 # pg/t 0.1 307/ 27.02.
13.02.
Linuron <005 # gL 0.1 o1 27.02,
13.02,
Metobromuron <005 ¥ ugiL 041 307/ 27.02.
13.02.
Metoxuron <005 # Hg/L 0,1 307/ 27.02.
i 13.02.
Monolinuron <0,05 # pa/L 0.1 307/ 27.02.
13.02,
Monuron <005 # ug/L Q.1 a7 27.02.
13.02,
Neburon <005 # ug/L 0,1 307/ 27.02.
13.02.
Fluometuron <005 # ug/L 0,1 307/ 27.02.
LAHKOHLAPN| HALOGENIRANI
ALIFATSKI OGLHKOVODIKI -
LKCH
13.02.
1,2-Diklarcetan <0.5 g/l 3,0 "ﬂfﬂﬁﬁo 16.02.
Rezultati praskusanja se nanasajo zkljuéno na preskudani vzorec. Ocena velja, &e je bilo vzorfenje izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi. Stran: 4/5

Porotilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratovija ne sme reproducirati, razen v celoti in 88 ne sma uporabljali v rekdamne namene.

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vkljudena v obseg akreditacije.

Verzija programa: 1.2



Datum: 06.03.2009

KEMIJA prot.3t.: PV 20091125
Pitne vode Datum izvida: 06.03.2009

Rezultati presku$anja

Parameter Rezultat Enota Normativ Meatoda Opombe Z::::k
Tetrakloroeten in trikioroeten 167/SIST EN 150 13,02,
(vsota) <0.5 Hg/L 10 10301-3-1968 18.02.
- rezultati oznadeni z # se nanadajo na neakreditiranc dejavnost Tocke: 1075
Veljavni predpisi uporabljeni za oceno:
- Pravilnik o pitni vedi (Ur. | RS. 8t 19/04, 35/04, 26/06, 92/06)
Ocena: \ 7
Glede na rezultate in obsgg opravljenin preiskav vzorec ustreza veljavnim predpisom.
- "\\ j mag. Andrej Planiniek, univ.dipl.kem.
Aled ZagajSek, univ.dipl.kem: spec.san.kemije
Odgovomi analitik Predstojnik
Stran: 5/5

Rezultali preskusanja se nanasajo izkljuéno na preskudani vzorec. Ocena velja, &e jo bilo vzoréenje izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi.
Poroilo se braz pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v caloti in & ne sma upcrabljati v reldamne namens,

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vidjuena v obseg akreditacije,

Verzija programa: 1.2



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE
£, IPAVGEVA 18, 3000 CELJE, telefon: (03) 42 51 200, telefax: (03) 42 51 115
« A ODDELEK ZA MIKROBIOLOGIJO, LABORATORIJ ZA SANITARNO MIKROBIOLOGLIO
GREGORCIGEVA 5, 3000 CELJE, telefon: (03) 42 51 210, telefax: (03) 42 51 212

Protokol: PVI593
Status: Konéni, Verzija: 1.00

POROCILO O PRESKUSU

Posiljatelj, naroénik, plaénik, lasinik. JP VODOVOD KANALIZACIJA, d.0.0, Vodovodna c. 90, 1000 LJUBLJANA
Poslano v vednost. posiljatelju

Sprejem: 09.02.2009 ob 14:30, Preiskano do: 12.02.2009

Namen odvzema: Notranji nadzor Vzorce prinesel: Kandorfer JoZe

Vzorec.  Pitna voda iz omrezja

Lokacija: E - OSKRBNI SISTEM SENTVID
Odvzel: Kandorfer JoZe

Datum odvzema: 09.02.2009 ob 11:00

Stanje ob prevzemu:  usfrezno

Voda klorirana: Ne

Temperaturavode: 11 °C

Preiskava: ObZasna preiskava pitne vode MF + CP
Zahtevek: Kriteriji za zahtevane parameitre so povzeti po pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS, 8t. 19/20004,35/2004,26/2006,92/20086).

100 mi ni najdeno 09.02.2009
8308-1:2001 12.02.2009
Cor1:2007
Standard test
Koliformne SISTENISO 100 mt ni najdeno ni najdeno CFU/100 ml 09.02.2009
bakterije 9308-1:2001 12.02.2009
Cor1:2007
Standard test
Enterokoki SISTEN ISO 100 ml ni ngjdeno ni najdeno CFU/00 ml 09.02.2009
7899-2:2000 12.02.2009
Clostridium perfringens HPA NHS W5 100 mi ni najdeno ni najdeno CFUM00 ml # 09.02.2009
(s sporami) 12.02.2009
Stevilo kolonij pri 22°C SISTEN ISO 1ml / ni najdeno CFU/ml 09.02.2009
6222:1999 12.02.2009
Stevilo kolonij pri 36°C SISTEN ISO 1ml 100 3 ocenjeno &t. CFU/ml 09.02.2008
6222:1999 12.02.2009
Tolke: (244 <

Odgovorna oseba;
Mag. Maja Gosnj
dr.vet.med "wa

SLOVENSKA
AKREDITACHIA
ST EN IS0/1EC 17025

+P-043 Rezultati, oznadeni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost.
Rezultati preskusa se nanadajo izklju&no na preskusani vzorec,

V Celjy, 12.02.2009
Porodilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namense.

Stram: 1od t



