SIST EN 1SO/EC 17025
IPAVEEVA 18, 3000 CELJE, telefon: +386 3 42 51 200, telefax: +386 3 42 51 115 ‘ LP-037

Oddelek za sanitarno kemijo Rezultati oznadeni z # se nanasajo
na nsakrsditirano dejavnost

- ™ i"u?a‘é%'l‘rsn&a
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE é

Datum: 07.07.2009 KEMIJA prot.&t.: PV 2009/757
Pitne vode Datum izvida: 07.07.2009

POROCILO O PRESKUSU
Obgasne preiskave

lzvor: Vodovod Prezganje (T), omr.

Lastnik: Vodovod - Kanalizacija, Javno podjetje d.o.0. Ljubljana, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
Naro&nik: Vodovod - Kanalizacija, Javno podjetje d.o.0. Ljubljana, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
Odvzem: 08.06.2009, 11:20 Kandorfer JoZe, dipl.san.inZ.

Sprejem: 08.06.2009, 15:00 Preiskan do: 07.07.2009

Rezultati preskusanja

Parameter Rezultat Enota Normativ Metoda Opombe Z: ::::k
Laboratorijski parametri
OSNOVNI PARAMETRI
09.06.
Barva 0,10 # m-1 0.50 241/SIST EN ISO 7667 0906
09.06.
Okus . sprejemljiv # sprejemijiv 258/ 09.06.
09.08.
Vonj sprejemljiv # sprejemljiv 255/ 09.06.
09.06.
Motnost 0,5 # NTU 2601 09.08.
09.06.
pH-vreanSt 7‘62 enote pH 6|5_9'5 238/SI1ST IS0 10523 09.08.
09.06.
Elektriéna prevodnost {20 °C) 569 # pS/iem 2500 261A50 7888 09.06.
Celotni organski ogljik (TOC) 0,35 # mgiLC / analizo opravil: ZZV Novo mesto
ANCRGANSKI PARAMETRI
11.06.
Aluminij 10 # ugLAl 200 piand el
. 12.08.
Antimon <1,0 # o sb 50 :?25;45”2‘5'02 1208
{SISTEN SO 11.06,
Arzen <1 # gL As 10 17284.2-2005 11.08.
Baker . <d’l 01 } mg/L Cu 2 211/SIST IS0 8288 celokupna frakcija 1: 'gg'
Bor <001 # mglLB 1,0 276ISIST 1S0 9390 26,06
. SIST EN ISO 11.08.
Kadmij <01 # pgLCd 5 17294-2:2005 11.06.
. 11.06.
Celotni krom <2 # ugitcr 50 R £1.06.
Krom-Sestvalentni <0,025 mg/L Cr 279iS15T 150 11083 Jppe
- : ISISTEN ISO 11.06.
Nikelj <5 #  pgLNi 20 17294.2:2006 11.08.
ISIST EN IS0 11.06.
Selen <1 # gl Se 10 17294-2:2005 11.086.
. 11.086.
Svinec <t # ugLPb 25 s 200 11.06.
Regzultati proskusanja se nanadajo izkijuéno na preskudani vzorec. Ocena velja, e je hilo vzoréenje izvedenc v skiadu z veljavnimi predpisi. Stran: 1/5
Porodiio se brez pisnaga pristanka praskusnega laboraterija ne sme reproducirati, razen v celoti in sa ne sme uporabljati v reklamne namene. Verzija programa: 1.2

Mrienja in interpratacije rezultatov niso vkljufena v obseg akreditacije.



Datum: 07.07.2009

Rezultati preskusanja

KEMIJA prot.&t.. PV 2009/757
Pitne vode Datum izvida: 07.07.2009

Parameter Rezultat Enota Normativ Metoda Opombe Z:f::k
Zeleza <50 # ughrFe 200 :s-,'zs;EzNzloso% ::Zgg:
Zivo srebro <0,2 Kg/L Hg 1 213SIST 180 5686-1 ;ggg
Amonij <002 # mg/L NH4 0.50 263/ 3322
Fluorid <01 ma/L F 1.5 283[1801:)(;03221 in 1SO ?g:gg:
Klorid 10,1 mg/L CI 250 263180 100041 In1S0 Teos
Nitrat 12,3 mg/L NO3 50 SO e 0 1508
Nitrit <001 # mg/LNO2 0.5 nsQ 26777 8332
s mgisor o meemmins e
ORGANSKI PARAMETRI
Benzen <05 by 1.0 o 56B0.200 1206,
TRIHALOMETANI - Vsota 24 Hg/L 100 320/DIN 38407-30:2003 1;82
Kloraform 1,0 ugiL 320/DIN 38407-20-2003 1;'_3::
Bromoform <0,5 pait. 320/DIN 38407-30:2003 :;:gg:
Bromodiklorometan 07 Hg/l 320/DIN 368407-30:2003 : ;:gg:
Dibromokiorometan 0.7 Ho/L 320/DIN 38407-30:2003 1;:22:
POLICIKLIEN! AROMATSKI
OGLJIKOVODIKI - PAD
g;:jl\i;i;ctiéni aromatski ogljikovodiki w01 & uglL 0.1 /SO 13877 ;ggg
Benzo{b)fluoranten <0, # pg/L S0 13877 ;g:gg:
Benzo(k)fluoranten <001 # ug/L S0 13877 ;2:32?
Benzo{g,h,i)perilen <001 # ug/L S0 13877 jzg:gg:
Indeno{1,2,3-¢,d)piren <001 # g/l NS0 13877 ;?ng:
SgnzoGa)piren <0010 # Mg/l 0,010 AS0 13877 ;2:82:
PESTICIDMVsota 006 #H  pon 0,50 / o707,
ORGANOKI.ORN| PESTICIDI
Detta HCH <002 #  pgn 0.1 170/ 1908
Gama HCH (Lindan) <002 # palL 0.1 1701 1382
Heksaklorobenzen (HCB) <002 # gL 0.1 R 1332
Heksaklorobutadien <002 # ugiL 0,1 170 :g:gg:
Pentakiorobenzen <002 # ugiL 0,1 7o 13:32:
Endosulfan sulfat <0,02 # Hg/L 0.1 170t :Ilg:gg:
Aldrin <002 #  pgi 0.03 170/ 1508
Rezultati preskuzanja se nanadajo izkljutno na preskudani vzorec. Ocena velja, &a je bilo vzortenje izvedeno v skiadu z veljavnimi predpisi. Stran: 245

Porogilo se brez pisnega pristanke preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamna namene.
Mnenja in interpretecije rezultatov niso vidjuéana v obseg akreditacije.

Verzija programa: 1.2



Datum: 07.07.2009 KEMIJA prot.§t.: PV 2009/757
Pitne vode Datum izvida: 07.07.2009

Rezultati preskusanja

Parameter Rezultat Enota Normativ Metoda Opombe Z:::::k
Dieldrin <002 # MgiL 0.03 170 15,00,
Heptaklor <002 # Hg/L 0.03 7o 19.06
Heptaklor epoksid <002 # Hg/L 0.03 7o :g:gg:
Endosulfan - alfa <002 # gl 0.1 70 18.08
Endosulfan - beta <002 # Mg/l 0.1 7 19,08
ORGANOFQSFORNI PESTICIDI
Malation <005 # Mg/l 0.1 R 25.08.
Diazinon <005 # Hg/L 0.1 7w ggg
Klorpirifos-metil <005 # gL 0,1 1700 23,06
Klorfenvinfos <005 # Hg/L 0.1 7o g:gg:
TRIAZINSKI IN DRUGH

_PESTICIDI
Acetoklor <005 # KglL 0.1 1 ?g:gg:
Alaklor <005 # KL 01 7 ngggi
Ametrin <005 # Mo/L 0.1 RaY 1006,
Atrazin <006 # HgiL 0.1 T gg:gg:
Bromacil <0,06 # Ha/L 0.1 A sgig::
Clanazin <005 # ug/l. 0.1 i ?gtgg:
Desetilatrazin 0,06 # Hoil 01 7 ?g:gg:
Deizopropilatrazin <005 # gL 0.1 74 ?3;82;
Metribuzin <005 # pafL o1 1w 23:32'.
Metolaklor <005 # Hg/L 0.1 ReT %08
Metazaklor <005 # KoL 0.1 e Toce.
Prbpazié <0,05 # . kgl 0.1 171 ?gg
Prometrin > <005 # J ugiL 01 7 ?gﬁggl
Sebutilazin <005 # bgfit 0.1 1T sg:gg:
Simazin <005 # Hg/L 0.1 e ggjgg:
Terbutilazin <005 # oL 0.1 A So.00,
Terbutrin <005 # Hg/L 0.1 m ?g:gg:
Trifluralin <005 # gL 0.1 7 1006,
Pendimetalin <005 # kg/L 0.1 7 ?gjgg:
Vinklozolin <005 # gL 0,1 174 t006

Rezultall proskusanja s nanasajo izkiubno na praskudani vzorec, Ocena velja, &8 je bilo vzorbenje izvedeno v skiadu z veljavnimi predpisi. Stran: 5

Porotilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratoriia e sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene. Verzija programa: 1.2

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vkijudena v obseq akreditacije.



Datum: 07.07.2009 KEMIJA prot.&t.; PV 2009/757
Pitne vode Datum izvida: 07.07.2009

Rezultati presku$anja

tetek
Parameter Rezultat Enota Normativ Metoda Opombe Zl?onec
05.06.
Heksazinon <005 # ug/lL 0.1 171 10.06.
09.06.
Dimetenamid <0,05 # ug/L 0.1 174 10.086.
06.06.
Diklobenil <005 # ngfl 01 1y 10.08.
09.06.
Sekbumeton <0,05 # ug/L 0,1 174 $0.06.
- ] ©09.06,
2,6-Diklorobenzamid <005 # pgiL 0.1 e 10.06.
09.06.
Napropamid <0,05 # pg/L 0.1 17 10.06.
FENOKSI PESTICIDI
15.06.
2.4,5-T <005 # pafl 0.1 172 22.08.
) 15.06.
Diklorprop (2,4-DP) <005 # wg/l 0.1 172 22,06,
15.08,
MCPA <005 # ugfl 0.1 7Y 22.06.
15.06.
MCPP (Mekoprop) <0,05 # ugh 0.1 L) 22.06.
FENILUREA PESTICIDI
15.08.
Buturon <005 # Mo/l 01 o7 01.07.
) 15.08.
Diuron <005 # pg/L 0.1 307t 01.07.
15.08.
lzoproturon <005 # pg/L 0.1 so7t 04.07.
15.06.
Kilorbromuron <005 # ug/L 0.1 3071 04.07.
15.06.
Klortoluron <006 # ugiL 0.1 3074 01.07.
15.06.
Linuron <0,05 # ug/l 0.1 307 01.07.
15.08.
Metobromuron <005 # jgiL 0.1 307 01.07.
15.08,
Metoxuron <005 # ugiL 0.1 3071 01.07.
15.06.
Monolinuron <005 # giL 0.1 307/ 01.07.
15.08.
Monuron <005 # pg/L 0.1 o 01.07.
T 15.06.
Neburon . <@.,05 #‘ Lol 0,1 o7 01.07.
¥ 15,06
Fluometuron <005 # g/t 0,1 307 01.07.
LAHKOHLAPNI HALOGENIRANI
ALIFATSKI OGLJIKOVODIKI -
LKCH
] 167/5IST ENI1SO 11.06.
1,2-Diklorcetan <0,5 Hg/L 3.0 10301-3:1998 12.06.
Tetrakloroeten in trikloroeten 167/SIST EN 150 11.06.
(vsota) <0,5 HgfL 10 10301-3:1958 12.08.
- rezultati oznaéeni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost Tocke: 1075
Veljavni predpisi uporabljeni za oceno:
- Pravilnik o pitni vodi {Ur. |. RS. &t 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09)
Rezultati preskudanja se nanagajo iziljuino na preskudani vzorec. Ocena velja, &e je bilo vzoréenje izvedeno v siladu z veljavnimi predpisi. Stran: 4/5
Porotilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sma reproducirali, razen v celoti in se ne sma upcrabijati v reklamne namene. Verzija programa: 1.2

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vkljudena v obseg akreditacije.



Datum: 07.07.2009 KEMIJA prot.5t.: PV 2009/757
Pitne vode Datum izvida: 07.07.2009

QOcena:
Glede na rezultate in obsegippravljenih preiskav vzorec ustreza veljavnim predpisom. L e
AY :,.,f.i»-
Ale§ ZagajSek, ufiv-dipl.kem. mag. Andrej Planindek, univ.dipl.kem.
Odgovorni analitik _ spec.san.kemije
EA Predstojnik
N @
. }
¢
Rezultati preskufanja se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Ocena velja, &e je bilo vzorCenje izvedeno v skiadu z veljavnimi predpisi. Stran: 5/5
Porodilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in sa ne sme uporabljati v reklamne namene. Varzija programa; 1.2

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vkljudena v obsag akreditacije.



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE
£ PAVCEVA 18, 3000 CELJE, telefon: (03) 42 51 200, telefax: (03) 42 51 115
'« Aw ODDELEK ZA MIKROBIOLOGLIO, LABORATORIJ ZA SANITARNO MIKROBIOLOGLIO
GREGORCICEVA 5, 3000 CELJE, telefon: (03) 42 51 210, telefax. {03) 42 51 212

Protokal: PVI3218
Status: Konéni, Verzija: 1.00

POROCILO O PRESKUSU

Posiljatelj, naroénik, placnik, lastnik; JP VODOVOD KANALIZACIJA, d.0.0, Vodovodna c. 80, 1000 LJUBLJANA
Poslano v vednost: posiljatelju

Sprejem: 08.06.2009 ob 14:00, Preiskano do: 11.06.2009
Namen odvzema: Notranji nadzor Vzorce prinesel: Kandorfer JoZe

Vzorec:  Pitna voda

Lokacija: T- LOKALNI VODOVODNI SISTEM PREZGANJE
Odvzel: Kandorfer JoZe

Datum odvzema: 08.06.2009 ob 11:20

Stanje ob prevzemu: ustrezno

Preiskava: Ob¢asna preiskava pitne vode MF + CP
Zahtevek: Kriteriji za zahtevane parametre so povzeli po pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS, §t. 19/2004,35/2004,26/2006,92/2006,25/2009).

: becbocbnr UNEL ey

Escherichia SISTEN ISO 100 ml ni najdeno CFUA00 ml 08.06.2009

coli 9308-1:2001 11.06.2009
Cort;2007
Standard test

Koliformne SISTEN ISC 100 ml ni najdeno ni ngjdeno CFUM00 ml (8.06.2009

bakterije 9308-1:2001 11.06.2009
Cor1:2007
Standard test

Enterokoki SISTENISO 100 ml ni najdeno ni hajdeno CFU/00 ml 08.06.2009
7899-2:2000 11.06.2009

Clostridium perfringens HPA NHS W5 100 ml ni najdeno ni najdeno CFU00 ml # 08.06.2009

{s sporami) 11.06.2009

Stevilo kolonij pri 22° C SISTENISO 1ml / ni najdeno CFU/mi 08.06.2009
6222:1999 11.06.2009

Stevilo kalonij pri 36° C SISTEN 1SO 1 ml 100 2 ocenjeno §t. CFU/m 08.06.2009
6222:1999 11.06.2009

Totke: [24:
-

Odgovorna oseba:

Tatjana Car Deoviel

univ., dfb’l‘f)logn kY

h IEEme, |
ST EN (507G 17025
LP-o43 Rezultati, oznadeni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost
Rezultati preskusa se nanalajo izkijuéno na preskuSani vzorec. ' V Celju, 11.06.2009

Porodilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene. Stran: tod 1



