m ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE d HREmdn

y SEST EN ISO/EC 17025
IPAVCEVA 18, 3000 CELJE, telefon: +386 3 42 51 200, telefax: +386 3 42 51 115 ‘ LP-037
Oddelek za sanitarno kemijo Rezuftati oznaceni 2 # se nanasaio
na nealceditirano dejavnost
Datum: 26.10.2009 KEMIJA prot.5t.: PV 2009/1480
Pitne vode Datum izvida: 26.10.2009
POROCILO O PRESKUSU
Obéasne preiskave
lzvor; Vodovod Kleée, Hrastje, Jarski prod (H), omr. T
Lastnik: Vodovod - Kanalizacija, Javho podjetje d.o.o. Ljubljana, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
NaroZnik: Vodovod - Kanalizacija, Javno podjetje d.o.o. Ljubljana, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
QOdvzem: 28.09.2009, 11:45 Kandorfer JoZe, dipl.san.in2.
Sprejem: 29.09.2009, 13:30 Preiskan do: 26.10.2009
Rezultati preskusanja
Parameter Rezultat Enota Normativ Metoda Opombe Z:::::k
Laboratorijski parametri
OSNOVNI PARAMETRI
Barva <010 # m-1 0.50 24USIST EN 150 7887 gs:sg:
Ohus sprejemljiv ¥ sprejemijiv 258/ g?:?g:
Vonj sprejemijiv # sprejemljiv 259/ 30.05.
30.09.
Motnost <02 # N 2601 01.10.
pH-vrednost 7.62 enote pH 6,5-9,5 238/5I5T ISO 10523 g?;?g:
Elektri¢na prevodnost (20 °C) 42 #  psim 2500 261150 788 808
Celotni organski ogljik (TOC) 0,26 # mglLcC f analizo opravil: ZZV Novo mesio
ANORGANSKI PARAMETRI
Alumini; <0 #  pgLa 200 s vy
Antimon <10 # ugsb 5,0 A 2
15.10.
Arzen <t B poras 10 72022008 15.10.
Baker <001 # mgLcu 2 SIS EN 0 oy
S0 12.10.
Bor 002 # mgLB 1.0 720422008 12.10.
. 15.10.
Kadmij <01 # ygrcd 5 72ou2.2008 15.10.
Celotni krom <2 # pglLcr 50 A b :g: g
. 08.10.
Krom-$estvalentni <0,025 mg/t Cr 279/SIST IS0 11083 0810
o . 15.10.
Nike(j <5 #  ugLNi 20 T4 22008 15.10.
15.10,
Selen <2 #  ug Se 10 oo a008 15.10.
: SIST EN 15O 15.10.
Svinec <1 #  uglLPb 25 :7294-2:2005 15.10.
Rezuliati preskudania se nanadajo zkijuéno na preskudani vzorec. Ocena velja, ¢e je bilo vzortenje v skladu z veljavnimi prodpisi. Stran: 1/5
Porotilo se brez pishega pristanka praskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celod in s ne sme uporabljati v reklamna namene, Verzija programa: 1.2

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vkijuena v obseg akreditacije. |



Datum: 26.10.2009 KEMIJA prot.§t.: PV 2009/1480
Pitne vode Datum izvida: 26.10.2009

Rezultati preskusanja

Parameter Rezultat Enota Normativ Metoda Opombe Z::::?
Zelezo <50 # gl Fe 200 ‘;S'flfsrfzuzhsog gg:g
2Zivo srebro <0,2 Hg/t. Hg 1 213/SIST 150 5666-1 gg::g:
Amon €02 # mgLNHe 050 28 o110
Fluorid <0,1 mg/L F 1,5 o o710,
Klorid 10,1 mgiL Cl 250 o o710,
Nitrat 14,2 mg/L NO3 50 e 0 o710,
Nitrit <001 # mg/LNO2 0.5 NS0 26777 33?3
Sulfat 12,7 mg/L S04 250 28SIST EN 50 o7 10.
ORGANSKI PARAMETRI
Benzen <0,5 Hg/L 1.0 m?ggg:g‘olso g;:;l g:
TRIHALOMETAN] - Vsota <0,5 gL 100 320/DIN 36407-30:2003 o1 10,
Kloraform <0,5 HgiL 320/DIN 38407-30:2003 gm
Bromoform <0,5 Hg/L 320/DIN 38407-30:2003 331?32
Bromodiklorometan <0,5 Mg/l 320/DIN 38407-20:2003 o1 10,
Dibromoklorometan <0,5 Hg/L 320/DIN 38407-30:2003 g?:?g:
POLICIKLIENI AROMATSKI
OGLJIKOVODIKI - PAO
?Xﬂ?liéni aromatski ogljiikovodiki <0,01 # g 0.1 NS0 13877 fg:?g:
Benzo(b)flucranten <001 # Hg/L 150 13877 fgiggl
Benzo(k)fluoranten <001 # pg/l. A0 13877 f:?g
Benzo(g.h.i)perilen <001 # ug/L AS0 13877 32?3
Indeno(t,2,3-¢,d)piren <001 # ugfl AS0 13877 5323
Benzo(a)piren <0010 # Hg/L 0,010 50 13877 f:‘,’g
PESTICIDI - Vsota oos # pg/L 0,50 ! 26.10.
ORGANOKLORNI PESTICIDI
Defta HCH <002 # Mg/l 0.1 1o 10,
Gama HCH (Lindan) <002 #  pai 0.1 1701 Tt
Heksaklorobenzen (HCB) <002 #  por 0.1 170/ Toto.
Heksakiorobutadien <002 # o/l 0,1 7o fgﬁ’g
Pentaklorobenzen <002 # pg/L 0,1 170/ fgﬁg:
Endosulfan sulfat <002 # Hg/L 0,1 1 ﬁgigg:
Aldrin <002 #  ug 0.03 7o 210
Rezultati praskuanja se nanaiajo izkljuéno na preskusani vzorec, Ocena vaija, &6 je bilo vzorSenjs izvedenc v skladu z veliavnimi predpisi. Stran: 215
Porotilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se e sme uporabljati v reklamne namene. Verzija programa: 1.2

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vkljubena v obseg akreditacije.




tum: 26.10.2009

KEMIJA prot.&t.: PV 2009/1480
Pitne vode Datum izvida: 26.10.2009

Rezultati preskusanja

Parameter Rezultat Enota Normativ Metoda Opombe ZaGetok
Dieldrin <002 # ol 0.03 170 ot
Heptakior <002 # T 0.03 o fg:g}g:
Heptaklor epoksid <002 # pgiL 0.03 1700 fg?g
Endosuifan - alfa <002 # pgiL 0.1 170/ ot
Endosulfan - beta <002 # pgiL 0.1 70 fg?ﬁ
ORGANOFOSFORN! PESTICIDI
Malation <005 # pgl. 0.1 7y gg::g:
Diazinon <005 # ug/lL 6.1 7y gg::g:
Klorpirifos-metil <005 # pg/lL 0.1 173 8318
Klorfenvinfos <005 # pg/L. 0,1 73 gg:-} g
TRIAZINSKI IN DRUGI
PESTICIDI
Acetoklor <005 # Ha/L 0.1 U g;:g
Alaklor <005 # pg/L 0.1 R4 g;::g:
Ametrin <005 # pg/L 0.1 7y 3.1,18
Atrazin <005 # gt 01 i o 1o,
Bromacil <0,05 # pgiL 0.1 i g;::g:
Cianazin <0,05 # pgiL 0.1 171 g;: o
Desetilatrazin 0,05 # pg/L 1 iy g;::g:
Deizopropilatrazin <005 # HgiL 0.1 i g;::g:
Metribuzin <005 # pg/L 0.1 171 8213
Metolaklor <005 # pgiL 0.1 71 3;1 o
Metazaklor <005 # g/l 0.1 171 3,1,} 8;
Propazin <005 # pg/L 0.1 171 0510
Prometrin <005 # Hg/L 0.1 7y g;:g
Sebutilazin <005 # gL 0.1 71 21—1‘1?,'_
Simazin <005 # gL 0.1 1 2510,
Terbutilazin <005 # ug/L 0.1 17 3;13
Terbutrin <005 # ugiL 0.1 7 3213
Trifluralin <005 # g/l 0.1 74 3;;13;
Pendimetalin <005 # Ko/l 0.1 1 g;f:g:
Vinklozolin <005 # pgiL 0,1 171 8;}3
Razultati preskuanja se nanaisjo izkijuéno na praskuiani vzorec. Ocena velja, e je bifo vzorSenje izvedeno v skladu z veljamimi pradpisi, Stran: 35

Porodilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v calcti in e np sme
Mnenja in interpretacije rezultatov niso vkijudena v obseg akreditacije,

uporabliati v reklamne namene.

Verzlja programa: 1.2



Datum: 26.10.2009 KEMIJA prot.&t.: PV 2009/1480
Pitne vode Datum izvida: 26.10.20090

Rezultati preskusanja

Parameter Rezuitat Enota Normativ Metoda Opombe 2:0" eck
Heksazinon <005 # HoiL 0.1 71 g;:g
Dimetenamid <0,05 # Mg/ 0.1 171/ g;:g
Diklobenil 0,05 # pgiL 0.1 17 3;;13;
Sekbumeton <005 # HgiL 0,1 7Y f,’;j}gj
2,6-Diklorobenzamid <005 # HoL 0.1 171 3;:3
Napropamid <005 # pgiL 0,1 171 g;:g
FENOKSI PESTICIDI
2,4,5T <005 # Hg/l 0.1 172 3;13
Diklorprop (2,4-DP) <005 #  pgn 0.1 172 gy
MCPA <0,05 # pgh 0.1 172 31’.13'.
MCPP (Mekoprop) <005 # pgil 0.1 72 3;:3
FENILUREA PESTICIDI
Buturon <006 # ug/L 0.1 307 fg:sg:
Diuron <005 # gL 0.1 307 f’_;,‘:?,
lzoproturon <005 # g/l 0.1 307/ fgsg
29.09.
Klorbromuron <0,05 # HgiL 0.1 3074 1510,
Klortoluron 005 # gL 0.1 3o ety
Linuron <005 # o 0.1 3071 e
29.08.
Metobromuron <0,05 # g/, 0.1 307 15.10.
Metoxuron <005 # paiL 0,1 307 ':’g..ggt
Monolinuron <005 # g/t 0.1 307/ f:;:’g;
Monuron <005 # pgiL 01 307/ ﬁ:gg
Neburon <005 # ug/t 0.1 307/ f:;:’g;
Fluometuron <005 # HolL 0.1 207t fg:?gj
LAHKOHLAPNI HALOGENIRANI
ALIFATSKI OGLJIKOVODIK! -
LKCH
; 167/SIST EN ISO 0%.10.
1,2-Dikloroetan <0,5 HOL 3.0 10301-3:1998 02.10.
Tetrakloroeten in trikloroeten 167/SIST EN 1SO 01.10.
(vsota) <05 Hlt 10 10301-3:1998 02.10.
- rezultati oznadeni z # se nana&ajo na neakreditirano dejavnost Tokke: 975
Veljavni predpisl uporabljen} za oceno:
- Pravilnik o pitni vodi (Ur. [. RS. &t 19/04, 35/04, 26/08, 92/06, 25/09)
Rezultati proskusania sa nanagajo izkljuino na preskuiani vzores, Ocena valja, &e je bilo vzorSenie iz-Ebno v skladu z veljavnimi predpisi. Stran: 45
Porogilo se braz pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razsn v celoti in ae §e sme uporabijati v rekiamne namene. Verzija programa: 1.2
Mnenja in interprelacije rezultatov niso vkljutena v obseg akredilacije.




tum; 26.10.2009 KEMIJA prot.&t.: PV 2009/1480
Pitne vode Datum izvida: 26.10.2009

rezultate in obseg opravijenih preiskav vzorec ustreza veljavnim predpisom. % :
= =
e e

Aled ZagajSek, univ.dipl.kem, mag. éﬁnﬂﬁaninsek, univ.dipl.kem.
Odgovomi analitik spec.san kemije

Predstojnik
Rezultati presku$anja 8o nanasajo izkljuZno na preskukani vzorec. Ocena velja, &e ja bilo vzortenje i v skiadu z veljavnimi predpisi. Stran; S5
Porotilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirali, razen v celoti in se nejsme uporabliati v reklamne namane, Verziia programa: 1.2

Mnecja in interpretacije rezultatov niso vidjufena v cbsey akreditacije.



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE

B IPAVCEVA 18, 3000 CELJE, telefon: (03) 42 51 200, telefax: {03) 42 51 115
' ODDELEK ZA MIKROBIOLOGIJO, LABORATORIJ ZA SANITARNO MIKROBIOLOGIJO
GREGORCICEVA 5, 3000 CELJE, telefon: (03) 42 51 210, telefax: (03) 42 51 212

Prolokol: PVI6100
Status: Konéni, Verzija: 1.00

POROCILO O PRESKUSU

Posiljatelj, narocnik, plaénik, lasinik: JP VODOVOD KANALIZACIJA, d.c.0, Vodovodna c. 90, 1000 LJUBLJANA
Poslano v vednost: posiljatelju

Sprejem: 29.09.2009 ob 13:40, Preiskano do: 02.10.2009
Namen odvzema: Notranji nadzor Vzorce prinesel: Kandorfer Joze

Vzorec:  Pitnavoda

Lokacija H - OSKRBNI SISTEM KLECE HRASTJE JARSKI PROD
Cdvzel: Naroénik

Datum odvzema: 29.09.2009 ob 11:45

Stanje ob prevzemu:  ustrezno

e e e F

Preiskava: Obcasna preiskava pitne vode MF + CP
Zahtevek: Kriteriji za zahtevane parametre so povzeti po pravilniku o pitni vedi (Ur.l. RS, t. 19/2004,35/2004,26/2008,92/2006,25/2009).

5 o | KoLIG .. |KONEC
Escherichia SISTEN ISO 100 ml ni najdeno ni najdeno CFU/100 mi 29.08.2009
cofi 9308-1:2001 02.10.2009
Cor1:2007
Standard test
Koliformne SIST EN 180 100 ml ni najdeno ni najdeno CFU/100 ml 29.09.2009
bakterije 9308-1:2001 02.10.2009
Cor1:2007
Standard test
Enterokoki SISTEN ISO 100 ml ni najdeno ni najdeno CFUM00 ml 29.08.2009
7899-2:2000 02.10.2009
Clostridium perfringens HPA NHS Wh 100 ml ni najdeno ni najdeno CFU/MO00 ml # 20.09.2009
{s sporami) _ 02.10.2009
Stevilo kolonij pri 22°C SISTEN ISO 1ml / ni najdeno CFU/ml| 29.08.2009
6222:1999 02.10.2009
Stevilo kolonij pri 36°C SISTEN I1SO 1 mi 100 ni najdeno CFU/mi 29.09.2009
6222:1999 02.10.2009
Todke: [24 .1
Odgovorna oseba:
Mag. Maja Gospjak
dr.vetrhed.V
it
o Rezultati, oznaceni z # se nana3ajo na neakreditirano dejavnost.
Rezultati preskusa se nana3ajo izkljutno na presku3ani vzorec, ) V Celju, 02.10.2009

Porotilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti ir, se ne sme uporabljati v reklamne namene. Stran: 1 od 1




