ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE é

2

SIST EN 1SO/IEC 17025
IPAVCEVA 18, 3000 CELJE, telefon: +386 3 42 51 200, telefax: +386 3 42 51 115 . LP-037
Oddelek za sanitarno kemijo Rezultati oznaleni z # se nanasajo
na neakreditirana dejavriost
Datum: 26.10.2009 KEMIJA prot.5t.: PV 2009/1464
Pitne vode Datum izvida: 26.10.2009
POROCILO O PRESKUSU
Obéasne preiskave
lzvor: Vodovod Kleée (A), omr. '
Lastnik: Vodovod - Kanalizacija, Javno podjetie d.o.o0. Ljubljana, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
Naro&nik: Vodovod - Kanalizacija, Javno podjetje d.o.o. Ljubljana, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
Odvzem: 28.09.2009, 12:30 Kandorfer JoZe, dipl.san.inZ.
Sprejem; 28.09.2009, 15:10 Preiskan do: 26.10.2009
Rezultati preskusanja
Parameter Rezultat Enota Normativ Metoda Opombe Z:f:::k
Laboratorijski parametri
OSNOVNI PARAMETRI
Barva <0,10 # m-1 0.50 241/51ST EN ISO 7887 23'33'
Okus sprejemijiv # sprejemljiv 258/ gggg
Vonj sprejemljiv # sprejemljiv 259/ gg:gg:
Motnost <0,2 # NTU 260/ ;g:gg:
pH-vrednost 7,37 enote pH 6,5-9,5 238/5IST IS0 10523 o
Elektrigna prevodnost (20 °C) 447 #  pSlem 2500 261150 7888 ig'gg'
Celotni organski ogljik (TOC) <0,2 # mg/LC ! analizo opravil: ZZV Novo mesto
ANORGANSKI PARAMETRI
- ISISTEN ISC 15.10.
Aluminij <10 #  pglLAl 200 1726422005 3510,
. ISIST EN ISC i2.10,
Antimon <10 # ugnsb 50 17284.2:2005 12.10.
ISIST ENISC 15.10.
Arzen <1 #  ponLAs 10 17284.2:2005 15.10.
ISIST EN ISC 15.10.
Baker <001 # mgLcCu 2 17294.2.9008 1510,
ISISTEN ISC 12.10.
Bor 002 # mgLB 1.0 17294-2:2005 12,10,
" ISISTEN IS0 15.10.
Kadmij <01 # pgLcd 5 17294-2:2005 15.10.
- ISISTEN ISC 15.10.
Celotni krom <2 # ugncr 50 17264.2.2005 1510
Krom-3estvalentni <0,025 mg/L Cr 279/SIST 430 11083 gg‘_ggi
. . ISIST EN IS0 15.10.
Nikelj <5 #  pgiNi 20 17294-2:2005 16.40.
15.10.
Selen <2 # gL se 10 2022008 15.10.
. ISISTENISO 15,10,
Svinec <1 # ugiLPo 25 1728457008 1510,
Rezultati pruku!ania e nanaiqo |d(lp.|&\o na preskusani vzorec. Ocena velja, &e je bilo vzorSenje izvedeno v skladu z veljawimi predpisi. Stran; 15
Porodilo se brez p ga p ga laboratorija e sme reproducirati, razen v celot! in 8 ne ame uporabljati v reklamne namene. Verzija programa: 1.2

Mnenja in interpretaujs rezultatov niso vkijdena v obsag akreditacije.



Datum: 26.10.2009 KEMIJA prot.8t.: PV 2009/1464
Pitne vode Datum izvida: 26.10.2009

Rezultati preskusanja

Parameter Rezuitat Enota Normativ Metoda Opombe z:f:::k
Zelezo <50 # pgLFe 200 72022008 Bt
Zivo srebro <02 pg/L Hg 1 213/8IST IS0 5666-1 gg::g:
Amonij <002 # mg/L NH4 0.50 26¥ 3383
Fluorid <0.1 mg/L F 1,5 et a2.%0
Klorid 104 mg/L C! 250 i firy
Nitrat 14,7 mg/L NO3 50 bl s
Nitrit <001 # mgLNO2 0,5 S0 26777 2333
Sulfat 12,8 mgiL S04 250 2T N 80 Pty
ORGANSKI PARAMETRI

Benzen <0,5 po/L 1,0 167:;%5:0180 g%:lg:
TRIHALOMETANI - Vsota 0.6 ugit 100 320/DIN 38407.30:2003 S0.08.
Kioroform 06 Hg/l 320/DIN 33407-30:2003 ggﬁg:
Bromoform <0,5 pg/L 320/DIN 38407-30:2003 g??g
Bromodiklorometan <0,5 pg/L 320/DIN 38407-30:2003 ggjgg:
Dibromoklorometan <0,5 paiL S20/DIN 38407-30:2003 g?:?g:
POLICIKLIGNI AROMATSKI

OGLJIKOVODIKI - PAO

:’;ﬂﬂ;&liéni aromatski ogljikovodiki <001 # pg/L 0.1 150 13677 fggg
Benzo(b)fluaranten <00 # uglL ASO 13877 fg:?g:
Benzo(k)flucranten <001 # pgiL 150 13677 fgi?gi
Benzo(g,h,i)perilen <0,01 # pgiL SO 13877 fg?g
Indeno(1,2,3-¢,d)piren <001 # HgiL 150 13877 fﬁg
Benzo(a)piren <0010 #  pgL 0,010 180 13877 ity
PESTICIDI - Vsota <005 # Ho/L 0.50 / 210,
ORGANOKLORNI PESTICID!

Delta HCH 002 # o 0.1 1700 29.08.
Gama HCH (Lindan) <002 # ug/L 0.1 1706 s
Heksaklorobenzen (HCB) <002 # ug/L 0.1 170/ 1910,
Heksaklorobutadien <02 # pg/L 0,1 L fgfgj
Pentaklorobenzen <002 # pg/t 0,1 170/ fg:sg:
Endosulfan sulfat <002 # pgL 01 170/ fgjgg:
Aldrin <002 # o 003 1700 a0
e o ST e i -

Mnenia in interpretaciie rezutatov niso vkljuéena v obseq akreditacije.



KEMIJA prot.5t.: PV 2009/1464
Pitne vode Datum izvida: 26.10.2008

Rezultati preskusanja

Parameter Rezultat Enota Normativ Metoda Opombe z:::::k
Dieldrin <002 # o 0.03 170/ 210,
Heptakior <002 # Mgl 0.03 170 oo,
Heptakior epoksid <002 # pg/L 0.03 1700 ?3‘1’3
Endosulfan - alfa <002 # Hg/L 0.1 7o fggg
Endosulfan - beta <002 # pg/L 0.1 170/ fg?g
ORGANOFOSFORNI PESTICIDI

Malation <005 # gL 0.1 17 oa10.
Diazinon <005 # Hg/L 0,1 ¥ 33113
Klorpirifos-metit <0,05 # ugiL 0,1 7Y 83}3
Klorfenvinfos 0,05 # gL 0,1 173 83}8
TRIAZINSKI IN DRUGI

_PESTICIDI

Acetoklor <005 # pgil 0.1 17 gg:ggﬁ
Alaklor <005 # ugiL 0.1 171 R0
Ametrin <005 # g0 0.1 "y 2006,
Atrazin <005 # gL 0.1 kil Ay
Bromacil <005 # Hg/L 0.1 174 gg:g::
Cianazin <005 # gL 0.1 el 08,
Desetilatrazin <005 # o 0.1 7 20
Deizopropilatrazin <005 # ug/L 0.1 i gg:gg:
Metribuzin <go5 # pgiL 0.1 17 2?,33
Metolaklor <005 # Hg/L, 0.1 A 231332
Metazakior <005 # ugiL 0.1 171 A
Propazin <0,05 # pgiL 0.1 Al 3282
Prometrin <005 # Hg/L 0.1 17y §gfgg.'
Sebutilazin <0,05 # T8 0.1 171 2333
Simazin <005 # gl 0.1 171 By
Terbutilazin <005 # ug/L 0.1 17U §§8§
Terbutrin <0,05 # pgiL 0.1 7 231331
Trifturalin <005 # g 0.1 7 200
Pendimetalin <005 # pg/L 01 171 §38§
Vinklozolin <005 #  pgn 0.1 e 006,
Razultati preskusanja se nanaafo izkljuéno na preskubani vzorec. Ocona velie, 2o je blic vzortanje izvedno v sidadu Z veljavrimi predpisi. Stran: U5
Porotilo se braz pisnega pristanka preskusnega [aboratoria ne sme reproducirati, razen v caloti in se na jme uporabljati v rekiamne namena. Verzija programa: 1.2
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Datum: 26.10.2009

Rezultati preskusanja

KEMIJA prot.3t.: PV 2009/1464
Pitne vode Datum izvida: 26.10.2009

Parameter Rezultat Encta Normativ Metoda Opombe Z:::::k
Heksazinon <005 # Mg/l 0.1 171 532331
Dimetenamid <005 # Mg/l 0.1 7y gg-.gg'.
Diklobenil <005 # g 0.1 7 20.06.
Sekbumeton <005 # ug/L 0,1 i ggtggi
2 B8-Diklorobenzamid <0,05 # Hg/L 0.1 7 gg:gg:
Napropamid <005 # ba/L 01 i ";3;33:
FENOKSI PESTICIDI
245T <005 # ugh 0.1 172 .
Diklorprop (2,4-DP) <005 #  ugh 0.1 V72 N
MCPA <005 # pg/l 0.1 1721 o210,
MCPP (Mekoprop) <005 # pgft 0.1 72 g;:g
FENILUREA PESTICIDI
Buturon <g0s # pgiL 0.1 3071 fg:?g:
Diuron <005 # Hg/L 0.1 37 ?2‘,’?,
Izoproturon <005 # pgiL 0.1 07 Tg0.
Klorbromuron <005 # /L 0.1 3071 ?g'_?g'_
Klortoluron <005 # g 0.1 o7 510,
Linuron <005 # HgiL 0.1 o7 ig:?g:
Metobromuron <005 # ug/L 0.1 307/ fgﬁ?gi
Metoxuron <005 # gL 0.1 307/ ﬁgiggi
Monolinuron <0,05 # ugfL 0.1 307/ fg:gg:
Monuron <005 # paft 0.1 307/ f::)g
Neburon <005 # HgiL 0,1 2071 1690,
Fluometuron <005 ¥ po/L 0,1 307t fgﬁg:
LAHKOHLAPNI HALOGENIRANI
ALIFATSKI OGLHKOVODIKI -
LKCH
1,2-Diklorostan <0,5 HO/L 3.0 %07 91988 0210
a;?:;oroelen in trikloroeten <05 pg/lL 10 16:;2;5‘;2 ﬁl:;go g; 11 g.'
- rezultati oznadeni z # se nanaSajo na neakreditirano dejavnost Tocke: 975
Veljavni predpisi uporabljeni za oceno:
- Pravilnik o pitni vodi (Ur, |. RS. §t 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09}
Rezuftat] preskusania s& nanatajo izkjuéno na preskudani vzorec, Ocena veia, e Je bilo vzortenie v sklacu z veljavnimi predplsi. Stran; /5

Porotilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v caloti in se §e sme uporabljati v rekdamne namene.

Mnenja in interpratacije razultatov niso vidjudena v obseg akreditacie.

Verzija programa: 1.2



KEMIJA prot.8t.: PV 2009/1464
Pitne vode Datum izvida: 26.10.2009

\
Ocena: '?%
Glede_na rezultate in obseg:opravijenih preiskav vzorec ustreza veljavnim predpisom. / N
e
(T
Ales Zagajsek, “dipl.kem. mag. Nrdﬁ Planin$ek, univ.dipl.kem.
Odgovomi analitik spec.san.kemije
Predstojnik
Rezultati preskudanja so nanadajo izk(utno na preskudani vzorec. Ocena velja, &e je bilo vzordenje izvedeno v skiadu z veliavnimi predpisi. Stran: 5/5
Perotilo se brez pisnega pristanka praskusnega laboratorija na sine reproducirati, razen v celoti Inum‘mupombljalivrddmnm. Verzija programa: 1.2

Mnenja in interpretacije rezuitatov niso vkljudena v obseg akreditacije.



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE
.. PAVCEVA 18, 3000 CELJE, telefon: (03) 42 51 200, telefax: (03) 42 51 115
« Aw ODDELEK ZA MIKROBIOLOGIIO, LABORATORL ZA SANITARNO MIKROBIOLOGIJO
GREGORCICEVA 5, 3000 CELJE, telefon: (03) 42 51 210, telefax: (03) 42 51 212

Protokol: PVI6071
Status: Konéni, Verzija: 1.00

POROCILO O PRESKUSU

Posiljatef, naro&nik, pracnik, lastnik: JP VODOVOD KANALIZACIJA, d.o.0, Vodovodna ¢. 90, 1000 LJUBLJANA
Paslano v vednost, posiljatelju

Sprejem: 28.09.2009 ob 14:35, Preiskano do: 01.10.2009
Namen odvzema: Notranji nadzor Vzorce prinesel: Hladen Marjan

Vzorec.  Pitnavoda

Lokacija: A - OSKRBNI SISTEM KLECE
Odvzeh Kandorfer Joze

Datum odvzema: 28.09.2009 ob 12:30

Stanje ob prevzemu: ustrezno

Preiskava: Obgasna preiskava pitne vode MF + CP
Zahtevek: Kriteriji za zahtevane parametre 50 povzeli po pravilniku o pitni vodi {Ur.l. RS, §t. 19/2004,35/2004, 26/2008,92/2006,25/2009).

0 ; Bty ET
Escherichia SISTEN ISO 100 ml ni najdeno CFUA00 ml 28.09.2009
colf 9308-1:2001 01.10.2008
Cor1:2007
Standard test
Koliformne SIST EN SO 100 ml ni najdeno ni najdeno CFUMOOmi 28.09.2009
bakterije ‘ 9308-1:2001 01.10.2009
Cor1:2007
Standard fest
Enterokoki SISTEN ISO 100 ml ni najdeno ni najdeno CFUH00 m 28.09.2009
7899-2:2000 01.10.2009
Clostridium perfringens HPANHS W5 100 mi ni najdeno ni najdeno CFU/MA00 ml # 28.09.2009
{s sporami) 01.10.2009
Stevilo kolonij pri 22°C SIST EN ISO 1mi ! ni najdeno CFU/ml 28.09.2009
6222:1999 01.10.2009
Stevilo kolonij pri 36° C SISTEN ISO 1ml 100 2 ocenjeno §t. CFU/ml 28.09.2009
6222:1999 01.10.2005
Totke: 24 .
Odgovorna oseba:
Mag. I{%ﬁoé‘m}ak
dr.vet éd 11
S IamEe,
SISTEN IS0AEC 7026
LP043 Rezultati, oznageni z # se nanadajo na neakrediirano dejavnost.
Rezultati preskusa se nana3ajo izkljudno na preskusani vzorec. V Celju, 01.10.2009

Poroéilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene. Stran: 10d 1



