ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE ARREDITACkA

IPAVCEVA 18, 3000 CELJE, telefon: +386 3 42 51 200, telefax: +386 3 42 51 115 trost
Oddelek za sanitarno kemijo Rezultati oznadeni z # se nanadsjo

na neakreditirano dejavnost

Datum: 26.10.2009 KEMIJA prot.&t.: PV 2009/1418
Pitne vode Datum izvida: 26.10.2009

POROCILO O PRESKUSU
Obéasne preiskave

lzvor: Vodovod Lipoglav (K), omr.

Lastnik: Vodovod - Kanalizacija, Javno podjetje d.o.o. Ljubljana, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
Naroénik; Vodovod - Kanalizacija, Javno podjetje d.o.o. Ljubljana, Vodovodna cesta 80, 1000 Ljubljana
Odvzem: 21.09.2009, 13:15 Kandorfer Joze, dipl.san.inZ.

Sprejem: 21.09.2009, 15:00 Preiskan do: 26.10.2009

Rezultati preskusanja

Parameter Rezultat Enota Normativ Metoda Opombe Z::.::;k
Laboratorijski parametri
OSNOVNI PARAMETRI
Barva <0,10 # m-1 0.50 241/SIST EN IS0 7887 522:8:
Okus sprejemljiv # sprejemljiv 254! §§:3§j
Vonj sprejemijiv # sprejemljiv 258/ :g:gg:
Motnost <0,2 # NTU 260/ gﬁggﬁ
pH-vrednost 7.57 enote pH 6,5-9,5 238/5IST ISO 10523 g:gg:
Elektriéna prevodnost (20 °C) 5199 #  pSiem 2500 261150 7888 S0
Celotni organski ogljik (TOC) 0,35 i mg/L C ! analizo opravil: ZZV Novo mesto
ANORGANSK] PARAMETRI
Aluminij <10 # oA 200 755422008 _ 208,
Antimon <1,0 #  ugnsb 50 ﬁzssznz?og gggg
Arzen <1 #  pglLAs 10 15712"5;4—’52"2?0% gg-.gg'.
Baker <001 # mgnCu 2 o200 20.00.
Bor <0,01 # moLsB 1.0 :S'rlzs;‘i-EzNzﬁ iggg
Kadmij <01 # ugiLCd 5 720422008 20.00.
Celotni krom <2 #  ugLcr 50 1720422008 20,06,
Krom-$estvalentni <0,025 mg/L Cr 279/51ST SO 11083 ig:gg'_
Nikelj <5 #  pgnNi 20 204 2:2008 200
Selen <2 # g se 10 30452008 gg:gg:
Svinec <1 # pgl P 25 gt :gjggi
Rezullali preskuiana s& nanatsjo I2kjuino na preskusan; vzorec. Dcena velia, &= je bilo vzortanpe izvedeno v skiadu z veliavrimi predgisi, Stran: 1/5
Porodilo se brez pisnega pristanka presikusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v caloll in sa ne sme uporabljati v reklamne namene. Verzija programa: 1.2

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vkljutena v cbseg akreditacije.



Datum: 26.10.2009 KEMIJA prot.§t.;. PV 2009/1418
Pitne vode Datum izvida: 26.10.2009

Rezultati preskusanja

Parameter Rezultat Enota Normativ Metoda Opombe z::::k
Felezo <50 #  pglLFe 200 729022008 S50
Zivo srebro <0,2 ugiL Hg 1 21/SIST IS0 5666-1 :i:gg:
Amonij <002 # mg/L NH4 0.50 2631 2233
Fluorid <0,1 mg/L F 1,5 o C 2a0n.
Kiorid 3,16 mg/L CI 250 o 2 2e08
Nitrat 5,84 mgiL NO3 50 2BUSIST EN 180 e
Nitrit <001 # mg/LNO2 0,5 150 26777 §§3§
Sulfat 10,1 mg/L S04 250 ZBUSIST EN IS0 ey
ORGANSKI PARAMETRI
Benzen <0,5 pgi 1.0 1661,;[2;:;?0 gg..gg-.
TRIHALOMETANi - Vsota <0,5 po/L 100 320/DIN 38407-30:2003 ey
Kloroform <0,5 paiL 320/DIN 38407-30:2003 ggjgg:
Bromoform <0,5 Mg/l 320/DiN 38407-30:2003 iigg
Bromodiklorometan <0,5 Hg/L 320/DIN 38407-30:2003 §§jg§j
Dibromoklorometan <0,5 polL 320/DIN 33407-30:2003 Tato.
POLICIKLICNI AROMATSKI
OGLJIKOVODIKI - PAQ
ngﬁil;liéni aromatski ogljikevodiki <001 # uglL 0.4 S0 13877 fg:':g:
Benzo(b)fuoranten <0,01 # poiL ASQ 13877 f:?g:
Benzo(k)fluoranten <0,01 # po/L NS0 13877 3::?8:
Benzo(g,h,i)perilen <0,01 # pg/L NS0 13877 fg?g
Indeno(1,2,3-c,d)piren <001 # pgiL ASC 13877 ety
Benzo(a)piren <0010 # ug/L 0,010 ASO 13877 _ 32?3
PESTICID! - Vsota <005 # gL 0,50 ! , 26 10.
ORGANOKLORNI PESTICIDI
Delta HCH <0,02 # HgiL 0.1 170/ fg?g
Gama HCH (Lindan) <002 # ngiL. 0.1 179 2a.to.
Heksaklorobenzen (HCR) <002 # ug/L 0.1 170/ 23‘1’3
Heksaklorobutadien <002 # HgiL 0,1 1o To.10.
Pentaklorobenzen <002 # ugiL. 01 7o fgfgi
Endosulfan sulfat <002 # pgiL 0,1 170/ fg?g
Aldrin <002 # o 0.03 170/ S
Rezultati preskugania se nanasajo izidjuZno na praskusani vzoree, Ocena veljs, &a je bil vzortanie izvedeno v skladu 2 veljavaimi pradpisi. Stran: 2/5
Poroilo se brez pisnega pristanka praskusnega laboratorija ne sme reproducirat, razen v celoti in sa ne sme uporabliati v rekiamne namena, Verzija programa: 1.2

Mrenja in interpretaciie rezultatov niso vidiutena v obseg akreditacie.



KEMIJA prot.5t.: PV 2009/1418
Pitne vode Datum izvida: 26.10.2009

Rezultati presku$anja

Parameter Rezultat Enota Normativ Metoda Opombe Z:::r;k
Dieldrin <002 # g 0.03 170/ aoto.
Heptaklor <002 # Hg/L 0.03 170 fgﬁgg:
Heptaklor epoksid <002 # pgiL 0.03 170/ fg‘ii’,
Endosulfan - alfa <002 # Ha/L 0.1 1704 3333
Endosulfan - beta <0,02 # pg/L 0.1 170 fg:sg:
ORGANOFOSFORNI PESTICIDI
Malation <005 # paiL 0,1 7y gg::g:
Diazinon <005 # BgiL 01 7 gg:: g-.
Kiorpirifos-metil <005 # Hg/L 0.1 1731 gg:g
Klorfenvinfos <005 # wgiL 01 RES gg:g
TRIAZINSKI IN DRUGI
PESTIGIDI
Acatoklor <005 # Hg/L 0.1 wu gg:gg:
Alaklor <005 # g/l 0.1 17 2823
Ametrin <005 # ug/L 0.1 il 2000,
Atrazin <005 # pgiL 0.1 71 205
Bromacil <005 # Hg/l 0.1 7 gg:gg:
Cianazin <005 # ugi 0.1 v gg:gg:
Desetilatrazin <005 # g 0.1 A7 oy
Deizopropilatrazin <005 # ugiL 0.1 7 gg:gg:
Metribuzin <0,05 # ugiL 0.1 171 2333
Metolaklor <005 # pg/L 0.1 17 §§jg§j
Metazakior <005 # HgiL 0.1 i 53;83:
Propazin <0,05 # HgiL ¢.1 171 §§8§
Prometrin <005 # g 0.1 174 2000,
Sebutilazin <005 # HgiL 0.1 171 :2,333
Simazin <005 # Hg/L 0.1 1711 2000,
Terbutilazin <005 # pg/iL 0.1 il 2000,
Terbutrin <005 # HG/L 0.1 71 2333
Trifturalin <005 # gL 0.1 gal 2000,
Pendimetalin <005 # paiL 0,1 71 gg:gg:
Vinklozolin <0,05 # pa/L 0,1 LAl gggg
Rezultati preskusarja se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Ocena velja, e je bilo vzor&anje Lzvedena v skiady z vellavnimi predpisi. Stran; 315
Porotilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namena. Verzija programa; 1.2

Mnenja in interpretacije rezuitatov niso vkljutena v obseg akreditacije.



Datum: 26.10.2009 KEMIJA prot.3t.: PV 2009/1418
Pitne vode Datum izvida: 26.10.2009

Rezultati preskusanja

Parameter Rezultat Enota Normativ Metoda Opombe Z:::;Zk
Heksazinon <005 # gL 0,1 17v §§jg§ﬁ
Dimetenamid <005 # Hg/L 0,1 7 gg:gg:
Diklobenit <005 # L 0.1 U 30.06.
Sekbumeton <005 # HgiL 0.1 7 gg:gg:
2,6-Diklorobenzamid <005 # HgiL 0.1 171 §§;3§:
Napropamid <005 # ygn 0.1 171 igjggﬁ
FENOKSI PESTICIDI
2,45T <005 # pg/! 0.1 REd 0210
Diklorprop (2,4-DP) <005 # Haf 0.1 172 o210,
MCPA <005 # pg/l 0.1 1721 0240,
MCPP (Mekoprop) <005 # g 0.1 172 52.10.
FENILUREA PESTICIDI
Buturon <0,06 # Hg/L 0.1 307/ fg?g
Diuron <005 #  pon 0.1 307! o0
Izoproturon <005 # pgL 0.1 307/ fg:?g:
Klorbromuron <0,05 # Ha/lL 0.1 3074 fg:?g:
Kiortoluron <05 # ugiL 0.1 3071 fg:?g:
Linuron 005 #  pon 0.1 307! 1510
Metobromuron <005 # HgiL 0.1 307/ Py
Metoxuron <005 # g/l 0,1 307/ fgﬁg:
Monolinuron <005 # pg/L 0.1 307/ 3215’2;
Monuron <005 # pg/L 0.1 07 fg:?g:
Neburon <005 #  pgn 0.1 3071 e
Fluometuron <005 # g/l 0,1 307 f::sg:
LAHKOHLAPNI HALOGENIRANI
ALIFATSKI OGLJIKOVODIKI -
LKCH
1,2-Dikloroetan <06 Ho/L 3,0 80131508 2500,
'(I;it‘l;atl:)loroeten in trikloroeten <05 uglL 10 167/SIST EN SO paoey
- rezultati cznadeni z # se nanadajo na neakreditirano dejavnost Totke: 975
Veljavni predpisi uporabijeni za oceno:
- Pravilnik o pitni vodi (Ur. |. RS. &t 19/04, 35/04, 26/06, 92/08, 25/09)
Rezultati preskubana se nanadajo izkljuéne na preskuani vzorec. Ocena velja, & fe bilo vzordenie zvadens v skladu z veljavnimi predgis, Stran: 415
Porotila sa brez pisnega pristanka preskusnega Isboralorija ne sme reproduciratl, razen v celot In se ne sme upcrabljati ¥ reklamne namene. Verzja programa: 1.2

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vikljuena v obseg akreditacije.




KEMLIJA prot.&t.; PV 2009/1418
Pitne vode Datum izvida: 26.10.2009

Ales Zagajiek, univ.dipl.kem. mag. Andrej Planindek, univ.dipl.kem.
Odgovorni analitik spec.san.kemije
Predstojnik
Rezultati preskusanja se nanalajo mu]uéno na preskugani vzorec. Qcena veija, &e jo bilo vzordenje izvedeanc v skiadu Z veljavnimi pradpisi. Stran; 5/5
Porolilo se brez pi pristarka p ga laboratorija e sme reproducirati, razen v celoli in se ne sme uporabljat v reklamne namene. Verzija programa: 1.2

Mnenja in interpratacije rezultatov nise vidjuiena v obsag akraditacije.



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE
M IPAVCEVA 18, 3000 CELJE, telefon: (03) 42 51 200, telefax: (03) 42 51 115
« 4 » ODDELEK ZA MIKROBIOLOGIJO, LABORATOR!J ZA SANITARNO MIKROBIOLOGIJO
GREGORCICEVA 5, 3000 CELJE, telefon: {03) 42 51 210, telefax; (03) 42 51 212

Protokol: PVI5873
Status: Konéni, Verzija: 1.00

POROCILO O PRESKUSU

Pogiljatelj, narocnik, pladnik, lastnik: JP VODOVOD KANALIZACIJA, d.o.0, Vodovodna c. 90, 1000 LJUBLJANA
Poslano v vednost: posiljatelju

Sprejem: 21.09.2009 ob 14:30, Preiskano do; 24.09.2009
Namen odvzema: Notranji nadzor Vzorce prinesel: Kandorfer JoZe

Vzorec:  Pithavoda

Lokacija: K - LOKALNI VODOVODNI SISTEM LIPOGLAV
Odvzel: Kandorfer Jole ‘
Datumn odvzema: 24.09.2009 ob 13:15

Stanje ob prevzemu:  ustrezno

Preiskava: Ob&asna preiskava pitne vode MF + CP
Zahtevek: Kriteriji za zahtevane paramefre so povzeli po pravilniku o pitni vodi {Ur.l. RS, §t. 19/2004,35/2004,26/2006,92/2006,25/2008).

0L KONEC
Escherichia SISTEN IS0 100 ml ni najdeno ni najdenc CFU/100 ml 21.09.2009
coli 9308-1:2001 24.09.2009
Cor1:2007
Standard test
Koliformne SISTEN ISO 100 ml ni najdeno ni najdeno CFU/M00 ml 21.09.2009
bakterije 9308-1:2001 24.09.2008
Cor1:2007
Standard test
Enterokoki SISTEN ISO 100 mi ni najdenc ni najdeno CFU/100 ml 21.09.2009
7899-2:2000 24.09.2009
Clostridium perfringens HPA NHS W5 100 ml ni najdeno ni najdeno CFUM00 ml # 21.09.2009
(s sporami) 24.09.2009
Stevilo kolonij pri 22°C SISTEN ISO 1 ml / ni najdeno CFU/m! 21.09.2009
6222:1999 24.09.2009
Stevilo kolonij pri 36° C SISTEN ISO 1ml 100 ni najdeno CFU/ml 21,09.2000
6222:1999 24.09.2009

Odgovorna oseba:

Mag. Me[a Gosnjdk
dr.vetfgm'\/IT

& Lomum,

SIST €M SOAEC 17025

LP-843 Rezultati, oznadeni z # se nana3ajo na neakreditirano dejavnost.
Rezultati preskusa se nanaSajo izkljuéno na preskuSani vzorec. V Celju, 24.09.2009
Porogilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene. Stran: 1 0d 1




