‘ZAVOD ZA ZDRAVSTVENG VARSTVO MARIBOR 223 gl  Akemiacia
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor http:/fwww.zzv-mb.si % ‘ Sar e ys oz

P9
INSTITUT ZA VARSTVO OKOLJA
Telefon: (02) 4500170  Telefaks: (02) 4500227  E-podta: ivo@zzv-mb.si

1D za DOV: S130447046 Stevika transakdjskega ratuna: 01100-6030926630

POROCILO O VZORCENJU IN MERITVAH NA TERENU

Eviden&na oznaka: 132-09/3556-10/05506-T Kraj, datum: Maribor, 02.06.2010

Naloga . cioiiciiidne oo e i ey g

Ime: izvajanje laboratorijskih preskusov za potrebe notranjega nadzora pitne vode

Vodja: NataZa Sovi&, univ. dipl. inZ. kem. tehnol.

Naroé&nik: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana, Vodovodna cesta S0, 1000
Ljubljana

Delovni nalog: pogodba 3t. 1511N z dne 30.09.2009

Vzorec.: . -

Stevilka: 10/05506 Cas vzortenja:
Oznaka: Pitna voda - E - 10.05.2010 10:00
Odvzel: Ale3 Lednik, kem. tehn.

Metoda vzoréenja: 1SO 5667-5

Mesto vzoréenja: Sentvid -
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Oddelek za vode, prehranc in PSR 74‘3 ¢ v&fitut za varstvo okolja
Vodja: stojnik: > ;,E
Arh_g)g. Venceslay Lapajne, univ. dipl. kem. e mag. Emi umiv. dipl, inZ. kem. tehnol.
! ; ' f/

-

ReZUIati [\ /oo o o

Parameter Rezultat Enota [zrazeno Metoda (standard) Zatetek
Opomba kot/na Konec
Meritve na terenu
Temperatura vode ST A8 T °C DIN 384044  10.05.2010
10.05.2010
Elektricna prevodnost .~ #5271 - o uS/em EN 27888 10.05.2010
(20°C) . 10.05.2010
pH T O - ISO 10523 10.05.2010
10.05.2010
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Evidenéna oznaka: 132-09/3556-10/05506-T Kraj, datum: Maribor, 02.06.2010

‘Rezultati se nanadajo izidjutno na preiskan vzorec. PoroZilo se brez pisnega dovoljenja in&tituta ne sme reproducirati, razen v celoti.
Ne sme se uporabiiati v reklamne namene.

Porodilo vsebuje samo osnovne podatke o izvedenih preskusih. Vse dodatne informacile o opravijenem preskusanju so dostopne v
inStitutu.

D26074 Zavod za zdravstveno varstvo Maribor - institut za varstvo okolja 2i2



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENG VARSTVO MARIBOR %  Amacha

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor http:/iwww.zzv-mb.si o
INSTITUT ZA VARSTVO OKOLJA Rezultati, oznatenl z #, se
Telefon: {02) 4600170  Telefaks: (02) 4500227  E-postn: ivo@zzv-mb.si nanatajo na neakrneditiranc
ID z2 DOV: S130447048  Siaviia transskoijskega raduns: 01100-6030926630 dejavnost.
POROCILO O PRESKUSIH

Evidenéna oznaka: 132.09/3556-10/05506-A Kraj, datum: Maribor, 02.06.2010

Nalo:

Ime: Izvajanje laboratorijskih preskusov za potrebe notranjega nadzora pitne vode

Vodja: Nataga Sovi&, univ. dipl. in2. kem. tehnolyjj

Naro&nik: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.0., Ljubljana, Vodovodna cesta 90, 1000

Ljubljana

Delovni nalog: pogodba &t. 1511N z dne 30.09.2009

Stevilka: 10/05506 Cas vzoréenja:

Oznaka; Pitna voda - E - ) 10.05.2010 10:00

Odvzel: Ales Lednik, kem, tehn, Cas sprejema:

10.05.2010 13:00

Oddelek zg analizno kemijo

Vodja: Zill}

Marjana Babi&, univ. dipl. inZ. kem. inZ. i 'al. univ. dipl. inZ. kem. tehnol.

: 4 edititano. dejavnost.
Parameter Rezultat Normativ  Enota lzraZeno Meotoda (standard) Zafetek
Opomba kot/na Konec
Splosni fizikalno-kemijski parametri
Barva (a) m-1 iSO 7887 11.05.2010
11.05.2010
Motnost (a) NTU IS0 7027 11.05.2010
11,05.2010
Vonj (a) g Intema metoda - vonj 11.05.2010
) 11.05.2010
Okus {a) # Intema metoda -  11.05.2010
okus 11.05,2010
Amonij 0,5 mgll NH4 ISO 11732 11.05.2010
11.05.2010
Nitrit 0,5 mg/l- NO2 ISO 13395 11.05.2010
11.05.2010
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Evidenéna oznaka: 132-09/3556-10/05506-A Kraj, datum: Maribor, 02.06.2010

Rezultati. . .. :
Parameter Rezultat Normmativ  Enota lzraZzeno Metoda (standard) Zadetok
Opomba kot /na Konec
Splosni fizikalno-kemijski parametri
Nitrat . 50 mg/l NO3 I1SO 10204-1 14.05.2010
14.05.2010
Sulfat 250 mgl S04 1SO 10304-1 14.05.2010
14.05.2010
Klorid 250 mgA CI 1SO 10304-1 14.05.2010
14.05.2010
Skupni organski ogljik - (¢} mgl C ISO 8245 25.06.2010
TOC 25.05.2010
Fluorid 15 mgfl 1SO 10359-1 13.05.2010
13.05.2010
Krom &+ ugh ISO 11083 11.05.2010
11.05.2010
Kovine in nekovine
Aluminij 200 ugl 1SO 172942  17.05.2010
17.05.2010
Antimon 5 ugf ISO 17294-2 17.05.2010
17.05.2010
Arzen 10 ugh ISO 17294-2 17.06.2010
17.05.2010
Baker 2 mgit Cu ISO 17294-2 17.05.2010
17.05.2010
Bor 1 mgll ISO 17294-2 17.05.2010
17.05.2010
Kadmij 5 ugh ISQ 17294-2 17.05.2010
17.05.2010
Krom 50 ugh ISO 17294-2 17.05.2010
17.05.2010
Nikelj 20 ugh ISO 172942  17.05.2010
17.05.2010
Selen 10 ugh iSO 17294-2 17.05.2010
17.05.2010
Zelezo 200 ugl Fe ISO 17294-2  17.05.2010
17.05.2010
Zivo srebro 1 ug/ ISO 5666, modif.  12.05.2010
12.05.2010
Svinec 10 (d) ugh I1SO 17294-2 17.05.2010
17.05.2010
Pesticidi in metaboliti-
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Evidencna oznaka: 132-08/3556-10/05506-A Kraj, datum: Maribor, 02.06.2010
Rezultati

Parameter Rezultat Normativ  Enota lzraZeno Metoda (standard) Zadetek

Opomba kot/na Konec

Pesticidi in metaboliti e e
Bromacil 9 #410,03] 01 ugh DIN ENISO 11369  14.05.2010

modif. 14.05.2010

Buturon ug/ DIN EN ISO 11368  14.05.2010
modif. 14.05.2010

Diuron ug/ DIN EN 1SO 11368  14.05.2010
modif. 14.05.2010

Fiuometuron ugh DIN EN ISO 11369 14,05.2010
modif. 14.05.2010

Izoproturon ug/l DIN EN 1SO 11368  14.05.2010
modif. 14.05.2010

Klorbromuron ugh DIN EN ISO 11369 14.05.2010
modif. 14.05.2010

Klorotoluron ugh DIN EN ISO 11368  14.05.2010
modif. 14.05.2010

Linuron ugh DIN EN ISO 11369  14.05.2010
: modif. 14.05.2010

Metobromuron ugh DIN EN ISO 11369  14.05.2010
modif. 14.05.2010

Metoksuron ug/  DINENISO 11369 14.05.2010
modif. 14052010

Metribuzin ugh DIN EN ISO 11368 14.05.2010
modif. 14.05.2010

Monolinuron ug DIN EN ISO 11369 14.05.2010
miodif. 14.05.2010

Monuron ugh DIN EN ISO 11369 14.05.2010
modi. 14.05.2010

Neburon ugA DIN EN ISO 11369  14.05.2010
modif. 14.05.2010

2,6-Diklorobenzamid ugh 4 DINEN ISO 11368 14.05.2010
modif. 14.05.2010

Acetoklor ugh 4 DIN ENISO 11369 14.05.2010
modf. 14.05.2010

Alaklor ug/ DIN EN ISO 11369  14.05.2010
modif. 14.05.2010

Ametrin ugh DIN EN ISO 11369  14.05.2010
modif. 14.05.2010

Atrazin ugh DINEN ISO 11369 14.05.2010
modif. 14.05.2010

Cianazin ugh DIN EN ISO 11369 14.05.2010
modif. 14.05.2010
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Evidentna oznaka: 132-09/3556-10/05506-A Kraj, datum: Maribor, 02.06.2010

Rezultati riéakreditirano dejanost.

Parameter Rezultat Normativ  Enota lzrazeno Metoda (standard) Zadetek

Opomba kot/na Konec

Pesticidi in metaboliti

Atrazin-desetil 0,1 ugi DIN ENISO 11369 14.05.2010
modif. 14.05.2010
Airazin-desizopropil 0,1 ugh DIN EN ISO 11369 14.05.2010
modif. 14.05.2010
Dimetenamid 0.1 ugh DIN EN ISO 11369 14.05.2010
modif. 14.05.2010
Diklobenil 0,1 ug/ IM/GC-MSD/SOP034 14.05.2010
14.05.2010
Heksazinon 0,1 ~ugh DIN EN1SO 11369 14.05.2010
modif. 14.05.2010
Metazaklor 0,1 ugh DIN EN ISO 11369 14.05.2010
modif. 14.05.2010
Metotaklor 0,1 ugh DIN ENISO 11369 14.05.2010
modif. 14.05.2010
Napropamid 0,1 ugh DIN EN ISO 11369 14.05.2010
modif. 14.05.2010
Pendimetalin 0,1 ugh DIN EN ISO 11369 14.05.2010
modif. 14.05.2010
Prometrin 0.1 ugh DIN EN ISO 11369 14.05.2010
modif. 14.05.2010
Propazin 0,1 ug DIN EN ISO 11369  14.05.2010
modif. 14.05.2010
Sebutilazin 0,1 ugh DIN EN 1SO 11369 14.05.2010
modif. 14.05.2010
Sekbumeton 0.1 ugA IM/GC-MSD/SOP034 14.05.2010
‘ 14.05.2010
Simazin 0,1 ught DIN EN ISO 11369  14.05.2010
' modif. 14.05.2010
Terbutilazin 0,1 ugf DIN EN ISO 11368  14.05.2010
modif. 14.05.2010
Terbutrin 0,1 ugh DIN EN IS0 11369  14.05.2010
modif. 14.05.2010
Triadimefon 0,1 ugh DIN EN ISO 11360 14.05.2010
modif. 14.05.2010
Trifluralin 04 ugll 4 IM/GC-MSD/SOP034 14.05.2010
14.05.2010
Vinklozolin e 04 ugh IM/GC-MSD/SOP034 14.05.2010
' 14.05.2010
2,4DP 0.1 ugh ISO 15913 modif.  17.05.2010
17.05.2010
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Ev'idenéna oznaka: 132-09/3556-10/05506-A Kraj, datum: Maribor, 02.06.2010

Parameter Rezultat Nommativ Enota lzraZeno Metoda (standard) ZaZetek
Opomba kot/na Konec
Pesticidi in metaboliti

0,1 ug/ DIN EN ISO 11369 14.05.2010

Malation

medif. 14.05.2010
2,45T 0.1 ug ISO 15913 modif.  17.05.2010
17.05.2010
Diazinon 0.1 ugh DIN EN ISO 11369  14.05.2010
modif. 14.05.2010
Klorpirifos-metil 0.1 ug/ IM/GC-MSD/SOP034 14,05.2010
14.05.2010
Klorfenvinfos 0,1 ugfl DIN EN ISO 11369  14.05.2010
modif. 14.05.2010
MCPP 0,1 ugh ISO 15913 modif.  17.05.2010
_ 17.05.2010
MCPA 0,1 ugh ISO 15913 modif.  17.05.2010
17.05.2010
delta-HCH 0.1 ug/ 1SO 6468 - modif.  18.05.2010
19.05.2010
gama-HCH 0,1 ugh ISO 6468 - modif.  18.05.2010
18.05.2010
Heksaklorobenzen 0.1 ug ISO 6468 - modif. 18.05.2010
19,05.2010
Pentaklorobenzen 0,1 ug/l ISO 6468 - modif. 18.05.2010
19.05.2010
Endosulfan sulfat 0,1 ugh ISO 6468 - modif.  18.05.2010
19.05.2010
alfa-Endosulfan 0.1 ugh iSO 6468 - modif.  18,05.2010
19.05.2010
beta-Endosulfan 0,1 ugh , ISO 6468 - modif.  18.05.2010
19.05.2010
Aldrin 0,03 ugl ISO 6468 - modif.  18.05.2010
: 19.05.2010
Dieldrin 0,03 ug/ ISO 6468 - modif.  18.05.2010
19.05.2010
Heptaklor 0,03 ugh ISO 6468 - modif.  18.05.2010
19.05.2010
cis-Heptaklorepoksid 0,03 ugh ISO 6468 - modif.  18.05.2010
19.05.2010
trans-Heptaklorepoksid - 0,03 ugn ISO 6468 - modif.  18.05.2010
19.05.2010

Pesticidi (vsota) 05 ugh #
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Eviden&na oznaka: 132-09/3556-10/05506-A Kraj, datum: Maribor, 02.06.2010

Parameter Rezultat Normativ  Enota lzraZeno  Metoda (standard) Zadetek
Opomba kot/na Konec

Policikliéni arom. ogljikovodiki

Benzo(b)fluoranten ugh I1ISO 17993:2002  31.05.2010
01.06.2010
Benzo(k)fiucranten ug/l ISO 17993:2002  31.05.2010
01.06.2010
Benzo(a)piren 0,01 ugi ISO 17993:2002  31.05.2010
01.06.2010
Benzo(ghi)perilen ugfl ISO 17993:2002  31.05.2010
01.06.2010
Indeno(1,2,3-cd)piren ugl g 18017893:2002 31.05.2010
01.06.2010
Trihalometani -
Bromdiklorometan ughl # ISO 15680 10.05.2010
13.05.2010
Dibromklorometan ugh 8 ISO 15680 10.05.2010
13.05.2010
Tribromometan ugl # ISC 15680 10.05.2010
13.05.2010
Triklorometan ugl # ISO 15680 10.05.2010
13.05.2010
Trihalometani (vsota) 100 ugl
1,2-Dikloroetan 3 ugh # ISO 15680 10.05.2010
13.05.2010
1,1,2,2-Tetrakioroetilen " 10 ugl # 15015680 10.05.2010
13.05.2010
1,1.2-Trikloroetilen 10 ugh # 1SO 15680 10.05.2010
13.05.2010
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki
Benzen 1 ugl # ISO 15680 10.05.2010
13.05.2010
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Evidenéna oznaka: 132-09/3556-10/05506-A Kraj, datum: Maribor, 02.06.2010

Praviinik o pitni vodi (Ur.list RS, 5t. 18/2004, 35/2004, 28/2008, 92/2006 in 25720089)

(a) Sprejemijiva za potronike in brez necbiZajnih sprememb.

{c) Brez neobitajnih sprememb.

(d) Do 01.11.2013 je mejna vrednost za svinec 25 ugA.

S krepkimi znakd izpisan rezultat ne ustreza nomativu. Ocena sikladnost ne uposteva podatkov o meriini negotovosti, posredujemo jih
na zahtevo narotnika.

Rezuitat v oglatem oklepaju pomeni, da je vsebnost parametra ped navedeno mejo zaznavanja.

Rezultati se nanalajo izkljuZno na preiskan vzorec, Porotilo se brez pisnega dovojienja inStituta ne sme reproducirati, razen v celoti,

Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v £asu do zatetka analiz ustrezno hranjen.

Porotilo vsebuje samo osnovne podatke o izvedenih preskusih. Vse dodatne informacije o opravijenem preskuianju so dostopne v
inStitutu.
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OSLOVNA TAINA Stran 1 od 1
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor hitp:/iwww.zzv-mbsi = S0, ‘ SLOVENSKA &

CENTER ZA MIKROBIOLOGLIO Sy ‘ SIST EN 1SO/IEC 17025

LP-035
Telefon: (02) 4500110, Telefaks: {02) 4500181 o
Davina tevilka: 30447048, 3tevilka transakciskega ratuna: 01100-6030926630

Rezultati oznadeni z # se
nanafajo na pgakreditirano

REZULTATI MIKROBIOLOSKE PREISKAVE ST.:3 /2010 / 4941 dejavmost
SPLOSNI PODATKI
Narodnik: 305 JAVNO PODJETIE VODOVOD- KANALIZACIJA, D.O.O.
VODOVODNA CESTA 90, 1000 LIUBLJANA
Proizvajalec:
Lastnik: 305 JAVNO PODJETIE VODOVOD- KANALIZACIJIA, D.O.O.
VODOVODNA CESTA 90, 1600 LIUBLJANA
Plaénik: 305 JAVNO PODJETIE VODOVOD- KANALIZACIIA, D.O.O.
VODOVODNA CESTA 90, 1000 LYUBLJIANA
Odvzemno mesto: , XLOPCICEVA . -E
PODATKI O VZORCU
Vzorec: PITNE VODE
10/5506
Vzorec odvzel(a): ALES LEDNIK
Datum odvzema: 10.05,2010
Datum sprejema:  10.05.2010
Datum izvida: 13.05.201¢
Laboratorijska §t.: 11576
Metoda Parameter LOD Kolitina Rezultat Zacetek anal.
vzorca Konec anal.
1SO 9308-1 Koliformne bakterije pri 37°C 1 CFU 100 ml NI NAJDENO 10.05.2010
12.05.2010
ISO 9308-1 Escherichia coli pri 44°C 1 CFU 100ml NINAJDENO ~ 10.05.2010
. )2:05.2010
ISO7899-2 Enterokoki pri 44°C 1 CFU 100 m] NI NAJDENO 10.05.2010
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 12.05.2010
ZM S1 070601  Clostridium perfringens (s sporami) 1 CFU 100 mi # NINAJDENO 10.05.2010
e, 11,05.2010
IS0 6222 Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 1 CFU I ml pod 10 10.05.2010
___________________________ 370 e 12,05.2010
ISO 6222 Skupno #tevilo mikroorganizmov pri 1 CFU 1 ml pod 10 10.05.2010
22°C 13.05.2010

LOD: Meja detckcije - najnizje Stevilo mikroorganizmov, ki jih lahko delogimo v vzorcu
Vzorec je bil v &asu do zafetka analiz ustrezno hranjen. Izjavljamo, da se rezultati preiskave nanaZajo izkljutno na preiskovani vzorec.
Reprodukcija porotila nepoobla¥enim osebam ni dovoljena.

Preiskavo opravil(a):

Katja Zeleni
dr.vet.me

Vaollja oddelka:
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