ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR % A

- Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor hitp:/www.zzv-mb.si e woas
INSTITUT ZA VARSTVO OKOLJA
. Teleon: (02) 4500170  Telefaks: (02) 4500227  E-poits: ivo@xzv-mb.si
ID 2a DDV: S130447046 __ Stovilka tranas refune: 01100-6030926630

POROCILO O VZORCENJU IN MERITVAH NA TERENU

Eviden&na oznaka: 132-09/3556-10/02073-T _ Kraj, datum: Maribor, 24.03.2010

Naloga R R

Ime: tzvajanje skih preskusov za potrebe notranjega nadzora pitne vode

Vodja: Nata#a Sovi&, univ. dipl. inZ. kem. tehnol.

Naroénik: . Javno podjefje Vodovod-Kanalizacija, d.o.0., Ljubjana, Vodovodna cesta 80, 1000
Ljubljana

Delovnl nalog: ~ pogodba §t. 1511N z dne 30.08.2009

Stoviika: 10/02073 Cas vzortenja:

Oznaka: Pitna voda -F 02.03.2010 08:30

Odvzel: Rok Mihalina, kem. tehn.

Metoda vzoréenja: ISO 5667-5
Mesto vzortenja: Hrastje, Jariki prod

Oddelek za vode, ppshrano in PSR Indtitut za varstvo okolja
Vodia: ] Predsioink: &\, ~ .[
mag. Vendeslav , univ. dipl. kem. mag. Emi niv. dipl. inZ. kem. tehnol.
Parameter Rezultat Enota fzraZeno  Metoda (standard) Zatetek
kot/ na Konec
Meritve na terenu _ .
Temperatura vode *C DIN 38404-4 02.03.2010
02.03.2010
Elektritna prevodnost uSicm EN 27888 02.03.2010
(20°C) 02.03.2010
pH ISO 10523 02.03.2010
' 02.03.2010
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Eviden&na oznaka: 1382-09/3556-10/02073-T Kraj, datum: Maribor, 24.03.2010

Rezultat v ogiatem okiepaju pomeni, da je vsebnost parametra pod navedenc mejo Zsznavania.

Rezuttati se nanaiajo zidjuno ne preiskan vzorec. Poro&iio se brex pisnega dovoljenja inftituls ne sme reproducirati, razen v celoti.
Ne sme se uporabiati v reklamne namene,

Poroliio vsebuje samo osnowne podatka o zvedenth preskusih. Vse dodaine informacije 0 opravijenem preskulanju so dostopne v
inktitutu.
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ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR % A A

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor _ http:J/iwww.zzv-mb.si
INSTITUT ZA VARSTVO OKOLJA Rezultst], aznsbent z #, se
. Telslon: (02) 4800170  Telefaks: (02) 4500227  E-poita: ivo@zzv-imb.sl nanalejo na neakreditirano
1D za DDV: SIS0A47048 _ Sievilka ratuna: 01100-8030928630 dejevnost.
POROCILO O PRESKUSIH
Evidentna oznaka: 132-09/3558-10/02073 Kraj, datum: Maribor, 24.03.2010
Naloga:: - bl GO VSRR s
Ime: Izvajanje laboratorijskih preskusov za potrebe notranjega nadzora pitne vode
Vodja: Natada Sovig, univ. dipl. inZ. kem. tehnol. _
Naro&nik: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.0., Ljublana, Vodovodna cesta 90, 1000
Ljubljana
Delovni nalog: pogodba ét. 1511N z dne 30.09.2009
Stevilka: 1002073 Cas vzortenja:
Oznaka: Pitna voda -F - ) 02.03.2010 09:30
turlzon'.|, Preglov trg © Cas sprejema:
Odvzel: Rok Mihalina, kem. tehn. 02.03.2010 14:26
Oddelek zg analizno kemijo Inétitut za varstvo okolja
Vadje: . — Predstojnik: - 'cv
Marjana Babi&, univ. dipl inZ. kem. inZ. mag. Emil univ. dipl. inZ kem. tehnol.
Parameter Rezultat Normativ  Enota izraZeno Metoda (standard) Zaletek
Opomba kot/na Konec
§pb6nl fizikalno-kemijski parametri . _
Barva ; (@) m-1 1SO 7887 03.03.2010
. 03.03.2010
Motnost (n) NTU ISO 7027 03.03.2010
03.03.2010
Vonj (a) gintema metoda - vonj 03.03.2010
03.03.2010
Okus (a) # Intemametoda-  03.03.2010
okus 03.03.2010
Amoni} mgh NH4 ISO 11732  03.03.2010
' 03.03.2010
Nitrit mgl NO2 1ISO 13395 03.03.2010
03.03.2010
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Evidenéna oznaka: 132-09/3556-10/02073 Kraj, datum: Maribor, 24.03.2010

A RRAEOL R A7 Dy 2

Parameter Rezultat Normmativ  Enota no  Metoda (standard) Zalstek

Opomba kot/na Konec
SploZni fizikaino-kemljski paramistri y
Nitrat 8 50 mgA NO3 ISO 103041  04.03.2010
04.03.2010
Sulfat 250 mgh S04 ISO 10304-1  04.03.2010
04.03.2010
Klorid 250 mgh Ci 1SO 10304-1  04.03.2010
04.03.2010
Skupni organski ogljik - © mghi C ISO 8245 03.03.2010
TOC 03.03.2010
Fluorid mgit ISO 10359-1  04.03.2010
04.03.2010
Krom 8+ ugh ISO 11083 03.03.2010
03.03.2010
Kovine in nekovine
Aluminij ugh 1SO 172842  03.03.2010
03.03.2010 .
Antimon ugA 1SO 17204-2 03.03.2010
03.03.2010
Arzen ugl ISO 17294-2  03.03.2010
03.03.2010
Baker mgh Cu ISO 172042  03.03.2010
03.03.2010
Bor mgh ISO 17294-2  03.03.2010
03.03.2010
Kadmij ugh 1SO17204-2  03.03.2010
03.03.2010
Krom ugh 1SO 172042  03.03.2010
03.03.2010
Nikelj ug ISO 172942  03.03.2010
03.03.2010
Seien ugh ISO 17204-2  03.03.2010
03.03.2010
Zelezo ug! Fe # 180172042  03.03.2010
03.03.2010
Zivo srebro ugh 1SO 5868, modif.  09.03.2010
. 09.03.2010
Svinec 10 (d) ugh ISO 172042  03.03.2010
03.03.2010

Pesticidl in metaboliti
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Eviden&na oznaka: 132-09/3556-10/02073 Kraj, datum: Maribor, 24.03.2010

Parameter Rezultat Normmativ

Opomba kot/ na Konec

Peasticidi in metaboliti _ S .
Bromacil 0.1 ugh DIN EN (SO 11389 09.03.2010
modif. 09.03.2010
Buturon 0.1 ugh DIN EN ISO 11369 09.03.2010
modif. 09.03.2010
Diuron 0,1 ugh DIN EN ISO 11369 00.03.2010
modif. 09.03.2010
Fluometuron 0,1 ugh DIN EN ISO 11368 09.03.2010
mod. 09.03.2010
Izoproturon 0,1 ugh DIN EN ISO 11369 09.03.2010
modif. 09.03.2010
Klorbromuron 0,1 ugh DIN EN ISO 11368 09.03.2010
modif. 09.03.2010
Klorotoluron 0,1 ugh DIN EN ISO 11369 09.03.2010
modif. 09.03.2010
Linuron 0,1 ugh DIN EN ISO 11368 09.03.2010
modif. 09.03.2010
Metobromuron 0,1 ugh DIN EN ISO 11360 09.03.2010
modif. 09.03.2010
Metoksuron 0.1 ugh DIN ENISO 11369 09.03.2010
modif. 00.03.2010
Metribuzin 01 ugh DIN EN ISO 11369 09.03.2010
modif. 09.03.2010
Monolinuron 01 ugh DIN EN ISO 11369 08.03.2010
modif. 09.03.2010
Monuron 0,1 ugh DIN EN ISO 11368 09.03.2010
modif. 09.03.2010
Neburon 0,1 ugh DIN EN ISO 11369 08.03.2010
‘ modif. 09.03.2010
2,6-Diklorobenzamid 0,1 ugh IM/GC-MSD/SOP(034 09.03.2010
00.03.2010
Acetokior 0,1 ugh IM/GC-MSD/SOP034 09.03.2010
08.03.2010
Alakior 01 ugh IWGC-MSD/SOP034 09.03.2010
06.03.2010
Ametrin o1 v/ 4 WGC-MSD/SOPO34 09.03.2010
00.03.2010
Atrazin 0.1 ~ugh IM/GC-MSD/SOP034 09.03.2010
09.03.2010
Clanazin 0,1 ugh IM/GC-MSD/SOP034 09.03.2010
09.03.2010
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Evidentna oznaka: 132-09/3556-10/02073 Kraj, datum: Maribor, 24.03.2010

Parameter Rezuitat Normativ  Enota lzra¥eno  Metoda (standard) ZaZetek

Opomba kot/na Konec

Pesticidi in metaboliti . o
Atrazin-desetil ug IM/GC-MSD/SOP034 09.03.2010
. 09.03.2010
Atrazin-desizopropil ugh IM/GC-MSD/SOP034 09.03.2010
09.03.2010
Dimetenamid ug/ IM/GC-MSD/SOP034 09.03.2010
09.03.2010
Dikiobenil ugh IM/GC-MSD/SOP(34 09.03.2010
09.03.2010
Heksazinon ug/ IM/GC-MSD/SOP034 09.03.2010
' 09.03.2010
Metazakior ugh IM/GC-MSD/SOP034 09.03.2010
09.03.2010
Metolakior ugh IM/GC-MSD/SOP034 09.03,2010
09.03.2010
Napropamid ugh IM/GC-MSD/SOP034 09.03.2010
09.03.2010
Pendimetalin ug/l IM/GC-MSD/SOP034 08.03.2010
00.03.2010
Prometrin 0.1 ugh IM/GC-MSD/SOP034 09.03.2010
09.03.2010
Propazin 0,1 ugh IM/GC-MSD/SOP034 09.03.2010
09.03.2010
Sebutilazin 0.1 ugh IM/GC-MSD/SOP034 09.03.2010
00.03.2010
Sekbumeton 0,1 vgh IM/GC-MSD/SOP034 09.03.2010
09.03.2010
Simazin 0.1 ugh IM/GC-MSD/SOP034 09.03.2010
09.03.2010
Terbutilazin 0,1 ugh IM/GC-MSD/SOP034 09.03.2010
09.03.2010
Terbutrin 0.1 ug/ IM/GC-MSD/SOP034 09.03.2010
09.03.2010
Triadimefon 0,1 ugh IM/GC-MSD/SOP034 08.03.2010
09.03.2010
Trifturalin 0.1 ugh 4 IM/GC-MSD/SOP034 00.03.2010
09.03.2010
Vinklozolin 0.1 ug IM/GC-MSD/SOP034 09.03.2010
09.03.2010
2,4-DP 0,1 ugh 1SO 15913 modif.  10.03.2010
16.03.2010
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Evidentna oznaka: 132-09/3556-10/02073 Kraj, datum: Maribor, 24.03.2010

Rezultati :
Parameter Rezultat Normativ Enota kxraZeno Metoda (standard) Zatetek

Opomba kot/ na
Pesticidl in metaboliti

Konec

01 ugh {M/GC-MSD/SOP034 09.03.2010

Malation
00.03.2010
2,4,5-T 0,1 ugh ISO 16913 modif.  10.03.2010
16.03.2010
Diazinon 0,1 ugh IM/GC-MSD/SOP034 00.03.2010
09.03.2010
Klorpirifos-metil 0,1 ugh IM/GC-MSD/SOP034 09.03.2010
09.03.2010
Klorfenvinfos 0.1 ugh IM/GC-MSD/SOP034 09.03.2010
09.03.2010
MCPP 0,1 ugh ISO 15913 modif.  10.03.2010
16.03.2010
MCPA 0,1 ugh . ISO 15913 modif.  10.03.2010
16.03.2010
delta-HCH 0,1 ugh ISO 6488 - modif.  18.03.2010
16.03.2010
gama-HCH 0,1 ugh ISO 6468 - modif.  18.03.2010
19.03.2010
Heksakiorobenzen 0.1 ugh ISO 8488 - modif.  18.03.2010
19.03.2010
Pentaklorobenzen ugh ISO 6468 - modif.  18.03.2010
19.03.2010
Endosulfan sulfat ugh ISO 6488 - modif.  18.03.2010
19.03.2010
alfe-Endosulfan ugh ISO 6468 - modif.  18.03.2010
19.03.2010
beta-Endosulfan ugh ISO 6468 - modif.  18.03.2010
19.03.2010
Aldrin ugh ISO 6468 - modif. 18.03.2010
19.03.2010
Dieldrin ugh ISO 6468 - modif.  18.03.2010
19.03.2010
Heptakior ugh ISO 6488 - modif.  18.03.2010
' 19.03.2010
cis-Heptakiorepoksid 0,03 ugh ISO 6488 - modif.  18.08.2010
19.03.2010
trans-Heptakiorepoksid : ugh ISO 6468 - modif. 18.03.2010
19.03.2010
Pesticidl (vsota) ugh #
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Eviden&na oznaka: 132-09/3556-10/02073 Kra], datum: Maribor, 24.03.2010

Parameter Rezultat Normativ Enota IzraZeno Metoda (standard) Zaletek
Opomba . kot na Konec
Policikliént arom. ogljlkovodiki - : L
Benzo(b)fiuoranten 4 i ugh ISO 17093:2002  12.03.2010
15.03.2010
Benzo(k)flucranten ugh SO 17993:2002  12.03.2010
15.03.2010
Benzo(a)piren 0,01 ugh 1SO 17893:2002 12.03.2010
15.03.2010
Benzo(ghi)perilen ug/ ISO 17993:2002  12.03.2010
15.03.2010
Iindeno(1,2,3-cd)piren ugh ™ I1SO 17993:2002 12.03.2010
15.03.2010
Trihalometanl
Bromdikiorometan ug # ISO 15680 08.03.2010
10.03.2010
Dibromkiorometan ugh 4 15015680  08.03.2010
10.03.2010
Tribromometan ugh # ISO 15880 08.03.2010
10.03.2010
Triklorometan ugl # I1ISO 15680 08.03.2010
10.03.2010
Trihalometani (vsota) 100  ugn
Lahkohiapni halogenirani ogljikovodiki
1,2-Dikloroetan 3 ugh 4 15015680  08.03.2010
10.03.2010
1,1,2,2-Tetrakloroetilen 10 ugh g 15015880 08.03.2010
10.03.2010
1,1,2-Trikloroetilen 10 ugh g 15015880  08.03.2010
10.03.2010
Lahkohlapni aromatski ogljlikovodiki . .
Benzen 1 ugh 4 1s015680  08.03.2010
10.03.2010
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Evidené&na oznaka: 132-09/3556-10/02073 Kraj, datum: Maribor, 24.03.2010

Praviink o pitni vodi (Ur.list RS, §t. 18/2004, m.mszmmme)
(a)muppuolnlwhbrumsm.

(c) Brez spremamb.

(d) Do 01.11.2013 je mejna vrednost za svinec 25 ughl.

S krepkimi 2naki kzpisan rezuitat ne ustreza normativu. Ocena sikisdnost ne upodieva podatkov o meriinl negotovost, posredujemo jih
na zahtevo narodnika.

Rezultat v oglatem oklepeju pomeni, da je vsebnost parametra pod navedenc mejo zaznavanja.

Rezultali se nanaiajo iziduno na prelskan vzorec. Porodilo se brez pisnega dovoljenja indtituta ne sme reproduciratl, razen v celodl.
Ne sme se uporabijati v rekilamne namene.

Vzorec je bil v Easu do zatetka anallz ustrezno hranjen.

Porotlilo vassbuje samo osnovne podatie o zvedenih preskusih. Vse dodatne informacije o opravijenem preskuanju so dostopne v
Indtituty.

11.64 mn




POSLOVNA TAJNA

O VARSTVO MARIBOR

Teleton: (02) 4500110, Telefaks: (02) 4500181
Davina Bieviks: 30447048, Stevika transakciskega retuna: 01100-6030926630

ZAVOD ZA ZDRAVSTVEN
Prvomajaka ulica 1, 2000 Maribor Mip:/iwww .22v-mb.si SE
CENTER ZA MIKROBIOLOGLIO

Rezultati ozna&eni z # se

nana¥ajo na pgakreditiranc

dej t
REZULTATI MIKROBIOLOSKE PREISKAVE ST.:3 /2010 / 2193 eavnos
SPLOSNI PODATKI
Naro¢nik: 305 JAVNO PODIJETIE VODOVOD- KANALIZACIIA, D.O.O.
VODOVODNA CESTA 90, 1000 LTUBLJANA
Proizvajalec:
Lastnik: 305 JAVNO PODIJETIE VODOVOD- KANALIZACIDIA, D.O.O.
VODOVODNA CESTA 90, 1000 LTUBLJANA
Plagnik: 305 JAVNO PODJETJE VODOVOD- KANALIZACDJA, D.O.O.
VODOVODNA CESTA 90, 1000 LIUBLJANA
Odvzemno mesto: _ -F
PODATKI O VZORCU
Vzorec: PITNE VODE
10/2073 - F
Vzorec odvzel(a): ROK MIHALINA
Datum odvzema: 02.03.2010
Datum sprejema: ~ 02.03.2010
Datum izvida: 05.03.2010
Laboratorijska $t.: 5266
Metoda Parameter LOD Kolitina Rezultat Zadetek anal.
vzorca Konec ana_I.l
ISO 9308-1 Koliformne bakterije pri 37°C 1 CFU 100 ml NI NAJDENO 02.03.2010
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 04.03.2010
I1SO 9308-1 Escherichia colipriddcC 1 CFU 100ml~~~  NINAJDENO 02.03.2010
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 04.03.2010
1SO7899-2 Enterokoki pri44°C 7 1 CFU 77100 mi NI NAJDENO 02.03.2010
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 04.03.2010
ZM 81 070601  Clostridium perfringens (s sporami) 1 CFU 100 ml # NINAIJDENO 02.03.2010
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 03.03.2010
1SO 6222 Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 1CFU  ~ 1ml ) 02.03.2010
e oo 370 ! 04.03.2010
180 6222 Skupno dtevilo mikroorganizmov pri 1¢FU7 T iml T T T  ped 02.03.2010
22°C 05.03.2010

LOD: Meja detckcije - najnizje $tevilo mikroorganizmoyv, ki jih lahko dologimo v vzorcu

Vzorec je bil v ¢asu do zaletka analiz ustrezno hranjen. Izjavljamo, da sc rezultati preiskave nanaSajo izklju&no na preiskovani vzorec.
Reprodukcija porotila nepoobla$enim osebam ni dovoljena.

" Preiskavo opravil(a):

Katia Zel Vodja oddelka:
t1a Ze . .
dr.vet.med. o . Marija LuSicky

/



