ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR £, @l  Akkibiacia

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor http:/iwww.zzv-mb.si 7= ﬁ;":‘s:ﬂﬁc o
|NST|TUT ZA VARSTVO OKOLJA Rezultati, oznadeni z #, se
Telefon: (02) 4500170  Telefaks: (02) 4500227 E-podta: ivo@zzv-mb.si nanasajo na neakreditirano
ID za DDV: S130447046  Stevilka transakcijskega raduna: 01100-6030926630 dejavnost.

POROCILO O VZORCENJU IN MERITVAH NA TERENU

Eviden&na oznaka: 132-09/3556-11/02392-T Kraj, datum: Maribor, 04.04.2011

Naloga AT e T Feli A B

ime: lzvajanje laboratorijskih preskusov za potrebe notranjega nadzora pitne vode

Vodja: A Nata$a Sovi¢, univ. dipl. inZ. kem. tehnol. J\)S

Narocnik: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o0., Ljubljana, Vodovodna cesta 90, 1000
Ljubljana

Delovni nalog: Narogilnica §t. 4500004844 z dne 10.08.2010

Vzorec ‘ .

Stevilka: 11/02392 Cas vzoréenja:

Oznaka: Pitna voda -F - . . 08.03.2011 09:30

Prinesitelj: Lednik (IVO)

QOdvzel: Ales Lednik, kem. tehn.

Metoda vzoréenja: ISO 5667-5: 2006

Mesto vzoréenja: Hrastje, Jarski prod -

Oddelek za vode, prehrano jrPSR ~ Intitut za varstvo okolja

Vodja: | Predstojnik: Q J

mag. Vendeslav l/apajné, univ. dipl. kem. mag. Emi ~univ. dipl. inZ. kem. tehnol.

Rezultati # - rezultati se nanaajo na neakreditirano dejavnost.

Parameter Rezultat Normativ Enota [zrazeno Metoda (standard) Zaéetek

Opomba kot/na Konec

Meritve na terenu

Temperatura vode 13,0 °C DIN 38404-4: 1976 08.03.2011
08.03.2011

Elektrina prevodnost : “500 e uS/cm EN 27888: 1993  08.03.2011

(20°C) 08.03.2011

pH 7.7 ISO 10523: 2008  08.03.2011
08.03.2011
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Evidenéna oznaka: 132-09/3556-11/02392-T Kraj, datum: Maribor, 04.04.2011

Parameter Rezultat Normativ  Enota IzraZeno Metoda (standard) Zacetek
s Opomba kot/na Konec
Meritve na terenu
Klor-prosti mg/I # 1S07393-2:1985 08.03.2011
08.03.2011

S krepkimi znaki izpisan rezultat ne ustreza normativu. Ocena skladnosti ne upo&teva podatkov o merilni negotovosti, posredujemo jih
na zahtevo naro¢nika.

Rezultati se nana3ajo izkljudno na preiskan vzorec. Porotilo se brez pisnega dovoljenja in§tituta ne sme reproducirati, razen v celoti.
Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Porotilo vsebuje samo osnovne podatke o izvedenih preskusih. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne v
institutu.
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ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR 2 gl AkREomicim

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor http:/iwww.zzv-mb.si 7 M trota
|NST|TUT ZA VARSTVO OKOLJA Rezultati, oznaéeni z #, se
Telefon: (02) 4500170  Telefaks: (02) 4500227  E-posta: ivo@zzv-mb.si nanadajo na neakreditirano
ID za DDV: 130447046 Stevilka transakdijskega raduna: 01100-6030926630 dejavnost.

POROCILO O PRESKUSIH

Evidenéna oznaka: 132-09/3556-11/02392-A Kraj, datum: Maribor, 04.04.2011
Naloga ‘ T L i
Ime: Izvajanje laboratorijskih preskusov za potrebe notranjega nadzora pitne vode
Vodja: . Nataa Sovi&, univ. dipl. inz. kem. tehnol. |~
Narocnik: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.0.0., Ljubljana, Vodovodna cesta 90, 1000
Ljubljana
Delovni nalog: Narogilnica §t. 45600004844 z dne 10.08.2010
Vzorec Lo : L . : .
Stevilka: 11/02392 Cas vzoréenja:
Oznaka: Pitnavoda -F -. , . 08.03.2011 09:30
] o Cas sprejema:
Prinesitelj: Lednik (IVO) 08.03.2011 13:26
Odvzel: Ale$ Lednik, kem. tehn.
Oddelek za analizno kemijo * In&titut za varstvo okolja
Vodja: %, Predstojnik: \_ > .
Marjana Babi¢, univ. dipl. inZ. kem. in2. mag. Emil é}uni\* dipl. inZ. kem. tehnol.
Rezultati 3jo na neakreditirano dejavnost.
Parameter Rezultat Normativ  Enota IzraZeno Metoda (standard) Zadetek
Opomba kot/na Konec
Splosni fizikalno-kemijski parametri
Barva [0,01] : (a) m-1 4 1S07887:1994  09.03.2011
09.03.2011
Motnost 0,30 (a) NTU ISO 7027: 1999  09.03.2011
09.03.2011
Vonj BREZ (a) 4Interna metoda - vonj 09.03.2011
09.03.2011
Okus . 'BREZ = - (a) 4 Internametoda-  09.03.2011
okus 09.03.2011
Amonij . <0,013 0,5 mg/l  NH4 ISO 11732: 2005  09.03.2011
09.03.2011
Nitrit . 0,003} 0,5 mgl NO2 4 ISO 133951996 09.03.2011
09.03.2011
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Eviden¢na oznaka: 132-09/3556-11/02392-A Kraj, datum: Maribor, 04.04.2011

Parameter Rezuitat Normativ Enota IzraZzeno Metoda (standard) Zacetek
Opomba kot/na Konec
Splosni fizikalno-kemijski parametri
Nitrat B 50 mg/l NO3 ISO 10304-1: 2007 10.03.2011
10.03.2011
Sulfat o8 250 mgN S04 ISO 10304-1: 2007 10.03.2011
. 10.03.2011
Klorid 250 mg/l Cl ISO 10304-1; 2007 10.03.2011
10.03.2011
Skupni organski ogljik - a8 (c) mgh C ISO 8245: 1999  10.03.2011
TOC : 10.03.2011
Fluorid Coofeder o 15 mg 4 180 10350-1: 1992 09.03.2011
09.03.2011
Krom 6+ oo . 4 1SO 110831994 09.03.2011
09.03.2011
Skupna trdota 156 . °N ISO 6059: 1984  09.03.2011
09.03.2011
Kovine in nekovine
Aluminij R & o) R 200 ug/ 4 150 17294-2: 2003 09.03.2011
09.03.2011
Antimon ' [0,20 - 5 pg/l 4 1SO 17294-2: 2003 09.03.2011
09.03.2011
Arzen . [080F. s 10 ug/l # 1SO 17294-2: 2003 09.03.2011
09.03.2011
Baker . 0,0054 2 mgl Cu ISO 17294-2: 2003 09.03.2011
09.03.2011
Bor 1 mgh I1ISO 17294-2: 2003 09.03.2011
09.03.2011
Kadmij : 0,465 5 uall 1ISO 17294-2: 2003 09.03.2011
09.03.2011
Krom 4,0 50 pg/! ISO 17294-2: 2003 09.03.2011
" 09.03.2011
Nikelj [0,40] 20 pg/l 4 1S017294-2: 2003 09.03.2011
09.03.2011
Selen [0.60] 10 Hg/ g 1SO 17294-2: 2003 09.03.2011
09.03.2011
Zelezo {50,0] 200 ug/l  Fe # 1ISO 17294-2: 2003 09.03.2011
09.03.2011
Svinec o o201 10 (d)  pg/ 4 1SO 17294-2: 2003 09.03.2011
: 09.03.2011
Zivo srebro 40,01 L 1 ug/l #SISTEN ISO 17852, 11.03.2011
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Evidenéna oznaka: 132-09/3556-11/02392-A Kraj, datum: Maribor; 04.04.2011

Rezultati LT #erezyltati se nanasajo na neakreditirano dejavnost
Parameter Rezultat Normativ  Enota IzraZeno Metoda (standard) Zadetek
Opomba kot/na Konec

Pesticidi in metaboliti

MCPA ~10,002] 0,1 ugh # 1SO 15913 modif.:  15.03.2011
2000 16.03.2011

MCPP ‘10,003] -~ 01 pgh 4 10 15913 modif.. 15.03.2011
2000 16.03.2011

2,4-DP {0005] : 0.1 pal # 15015913 modif.. 15.03.2011
2000 16.03.2011

24,5-T o003 0,1 pg/l 4 1SO 15913 modif:  15.03.2011
: 2000 16.03.2011

Bromacil - {0,015]. 01 g 4 DINEN SO 11369 15.03.2011
Buturon 00081 01 poA 4 DINENISO 11369 15.03.2011
‘ modif.: 1997 15.03.2011

Diuron - 10007] S 01 pg/ 4 DINENISO 11369 15.03.2011
| ' modif.: 1997 45,03.2011

Fluometuron . [opo4] 0,1 pgh 4 DINENISO 11369 15.03.2011
_ modif.: 1997 15.03.2011

Izoproturon Yjoo04] - 01 pgh 4 DINENISO 11369 15.03.2011
modif.: 1997 45032011

Klorbromuron - [0:004] - 01 pgh 4 DINENISO 11369 15.03.2011
Klorotoluron ©]0,004] 0,1 pg/l # DINENISO 11369 15.03.2011
Linuron i foe18) 0,1 pg/l 4 DINENISO 11369 15.03.2011
| modif.; 1997 45,03.2011

Metobromuron Coeete] 0,1 pg/l 4 DINENISO 11369 15.03.2011
Metoksuron - {0,009] 0,1 pgil 4 DINENISO 11369 15.03.2011
modif.: 1997 15.03.2011

Metribuzin 10,005] - 0,1 paht 4 DINENISO 11369 15.03.2011
‘ modif: 1997  45.03.2011

Monolinuron {0,004] 0,1 ugfl 4 DINENISO 11369 15.03.2011
Monuron  [0,004] 0,1 pg/ 4 DINENISO 11369 15.03.2011
modif.: 1997 45,03.2011

Neburon oqee1e] 0,1 ugh 4 DINENISO 11369  15.03.2011
modif.: 1997 15.03.2011

2,6-Diklorobenzamid - [0,020] 0,1 pg/l 4 DINENISO 11369 15.03.2011
Acetoklor ©“[o.008] - 0,1 pghl 4 DINENISO 11369 15.03.2011

modif: 1997 15.03.2011
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Evidenéna oznaka: 132-09/3556-11/02392-A Kraj, datum: Maribor, 04.04.2011

Rezultati - = o oo - #=rezultatise nanasajona néakreditirano dejavnost.

Parameter Rezultat Normativ  Enota lzraZeno Metoda (standard) Zagetek

Opomba kot'l na Konec

Pesticidi in metaboliti

Alaklor : {0,608} oo 041 ug/l # DINENISO 11369 15.03.2011
‘ ) modif.: 1997 15.03.2011
Ametrin 01 Hgh # DINENISO 11369 15.03.2011
Atrazin S <0080 . 01 pgi DIN EN ISO 11369 15.03.2011
Cianazin -;-;{%0;004]'. ; 0.1 pan # DINENISO 11369 15.03.2011
) ' modif.: 1997 15.03.2011
Atrazin-desetil e,oge S 0.1 ugfl DIN EN ISO 11369 15.03.2011
Atrazin-desizopropil et 0,1 pg/ # DINENISO 11369 15.03.2011
' modif.: 1997  4503.2011
Dimetenamid e [0,005] : 0,1 pai # DINENISO 11369 15.03.2011
Diklobenil 40001 . 0 ug/ # IM/GC- 14.03.2011
MSD/SOP034.07 45 93.2011
Heksazinon - 0,006] 01 pan - 4 DINENISO 11369 15.03.2011
modif.: 1997 15.03.2011
Metazaklor s {0,004} e 0,1 ugh # DINENISO 11369 15.03.2011
modif.: 1997 15.03.2011
Metolakior 0,008] 0,1 pgl # DINENISO 11369 15.03.2011
Napropamid i 00041 4 0,1 ug/ # DINENISO 11369 15.03.2011
Pendimetalin S oafe020r - 01 g 4 DINEN SO 11369 15.03.2011
Prometrin {6,003] , . 0,1 Mg/ # DINENISO 11369 15.03.2011
) modif. 1997 15.03.2011
Propazin 16,003] 0,1 ug/l # DINENISO 11369 15.03.2011
modif.: 1997 15.03.2011
Sebutilazin < 10,008] - : 0,1 gl # DINENISO 11369 15.03.2011
modif.: 1997 15.03.2011
Sekbumeton - [0,002] 0.1 pgh # IM/GC- 14.03.2011
MSD/SOP034.07 45 03.2011
Simazin CEe011y 0,1 ugh # DINENISO 11369  15.03.2011
Terbutilazin -10,008] 0,1 Hafl # DINENISO 11369 15.03.2011
modif.: 1997 15.03.2011
Terbutrin - 40,004] 0.1 Mg/l # DINENISO 11369 15.03.2011

modif.: 1997 15.03.2011
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Eviden¢na oznaka: 132-09/3556-11/02392-A Kraj, datum: Maribor, 04.04.2011

Rezultati ifirano:dejavnost.
Parameter Rezultat Normativ  Enota IzraZeno Metoda (standard) Za&etek
Opomba kot/na Konec
Pesticidi in metaboliti
Triadimefon .[0,007] 0,1 pg/ 4 DINENISO 11369 15.03.2011
modif.: 1997 15.03.2011
Trifluralin +10,001] 01 g/l # IM/GC- 14.03.2011
MSD/SOP034.07 45 03,2011
Vinklozolin © o H0.012) 01 Hg/l # IM/GC- 14.03.2011
MSD/SOP034.07  45.03.2011
Malation . CU00081 . 01 ugh 4 DINENISO 11369 15.03.2011
, modif.: 1997  45.03.2011
Diazinon 00021 - F 041 pg/l # DINENISO 11369 15.03.2011
modif.: 1997 15.03.2011
Klorpirifos-metil 0003 - 01 ug/l # IM/GC- 14.03.2011
MSD/SOP034.07 45 03.2011
Klorfenvinfos - {0.009) - 0,1 Hg/l # DINENISO 11369 15.03.2011
- modif.: 1997 15.03.2011
delta-HCH  [0,002] 0,1 ug/ 4 106468 -modif 24.03.2011
1996 26.03.2011
gama-HCH [0,002] : 0,1 ug/ g S0 6468 - modif.  24.03.2011
1996 26.03.2011
Heksaklorobenzen {0,001]. 0,1 ug/ 4 1506468 - modif.: 24.03.2011
1996 26.03.2011
Pentaklorobenzen [0,002] 0,1 ugh 4 1506468 - modif.:  24.03.2011
' 1996 26.03.2011
Endosulfan sulfat -{6,002] 0,1 Hg/ g# S0 6468 - modif.: 24.03.2011
1996 26.03.2011
alfa-Endosulfan ~feee2] - 0,1 pgi # 150 6468 - modif.:  24.03.2011
1996 26.03.2011
beta-Endosulfan . {0,002) - 0,1 ugfl # 1SO 6468 -modif.. 24.03.2011
1996 26.03.2011
Aldrin 10,002} 0,03 g/ 4 1SO 6468 - modif. 24.03.2011
: 1996 26.03.2011
Dieldrin [0,002] 0,03 g/ # 1SO 6468 - modif..  24.03.2011
1996 26.03.2011
Heptaklor [0,002] 0,03 ugh 4 150 6468 - modif.. 24.03.2011
1996 26.03.2011
cis-Heptaklorepoksid .. - ,?[o;:,ﬂm,]* S 0,03 ua/l # 1806468 - modif.:  24.03.2011
, 1996 26.03.2011
trans-Heptaklorepoksid = [0,001] ' 0,03 pg/l 4 150 6468 - modif.. 24.03.2011
1996 26.03.2011
Pesticidi (vsota) 0,08 0,5 g/ # Izragun '
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Evidenéna oznaka: 132-09/3556-11/02392-A Kraj, datum: Maribor, 04.04.2011

Rezultati - 4 fleakreditiranc dejavriost.
Parameter Rezultat Normativ  Enota lzraZeno Metoda (standard) Zatetek
Opomba kot/na Konec
Policikli¢ni arom. ogljikovodiki
Benzo(b)fluoranten SEe001) g/ # SO 17993:2002 16.03.2011
18.03.2011
Benzo(k)fluoranten cofekoty g g4 15017993:2002 16.03.2011
18.03.2011
Benzo(a)piren Y [0.001] 0,01 pgll 4 S0 17993:2002 16.03.2011
18.03.2011
Benzo(ghi)perilen 100,002 Lo poll # 150 17983:2002 16.03.2011
18.03.2011
Indeno(1,2,3-cd)piren - 120,004 pgh 4 1S017993:2002 16.03.2011
18.03.2011
Trihalometani
Bromdiklorometan - [010] pghl 4 EN 1SO 15680: 2003 28.03.2011
) 30.03.2011
Dibromklorometan o101 pgn 4 EN SO 15680: 2003 28.03.2011
30.03.2011
Tribromometan . - [o40) pg/ # ENISO 15680: 2003 28.03.2011
30.03.2011
Triklorometan [0,05]. el 4 EN SO 15680: 2003 28.03.2011
30.03.2011
Trihalometani (vsota) SRR [0 % RN 100 ugh # Izradun
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki
1,2-Dikloroetan o e10] ' 3 ug/ 4 EN1SO 15680: 2003 28.03.2011
30.03.2011
1,1,2,2-Tetrakloroetilen -~ - : 0,30 - 10 ugh EN ISO 15680: 2003 28.03.2011
30.03.2011
1,1,2-Trikloroetilen 010 10 ugfl EN ISO 15680: 2003 28.03.2011
30.03.2011
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki
Benzen 16,10 1 pg/l 4 ENISO 15680: 2003 28.03.2011
30.03.2011
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Eviden€na oznaka: 132-09/3556-11/02392-A Kraj, datum: Maribor, 04.04.2011

Pravilnik o pitni vodi (Ur.list RS, 8t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009)
(a) Sprejemijiva za potro3nike in brez neobiajnih sprememb.

{c) Brez neobitajnih sprememb.

{d) Do 01.11.2013 je mejna vrednost za svinec 25 ug/l.

S krepkimi znaki izpisan rezultat ne ustreza normativu. Ocena skladnosti ne uposteva podatkov o merilni negotovosti, posredujemo jih
na zahtevo naro&nika.
Rezultat v oglatem oklepaju pomeni, da je vsebnost parametra pod navedeno mejo zaznavanja.

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preiskan vzorec. Poroé&ilo se brez pisnega dovoljenja initituta ne sme reproducirati, razen v celoti.
Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v &asu do zaZetka analiz ustrezno hranjen.

Porotilo vsebuje samo osnovne podatke o izvedenih preskusih, Vse dodatne informacije o opravijenem presku3anju so dostopne v
inStitutu.
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POSLOVNA TAINA

Stran 1 od 1
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR
. Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor http:/iwww.zzv-mb.si SLOVEMSIA A
CENTER ZA MIKROBIOLOGLJO ipogs e

Telefon: (02) 4500110, Telefaks: (02) 4500181
Davina &tevilka: 30447046, Stevilka transakcijskega raduna: 01100-6030926630

Rezultati oznadeni z # se
nanazajo na peakreditirano

REZULTATI MIKROBIOLOSKE PREISKAVE ST.:3 /2011 / 2508 dejavnost
SPLOSNI PODATKI
Naro¢nik: 305 JAVNO PODJETJE VODOVOD- KANALIZACIJA, D.O.O.
VODOVODNA CESTA 90, 1000 LYUBLJANA
Proizvajalec:
Lastnik: 305 JAVNO PODIJETJE VODOVOD- KANALIZACIJA, D.O.O.
VODOVODNA CESTA 90, 1000 LYUBLJANA
Pla¢nik: 305 JAVNO PODJETIJE VODOVOD- KANALIZACIJA, D.O.O.
: VODOVODNA CESTA 90, 1000 LYUBLJANA
Odvzemno mesto: -F
PODATKI O VZORCU
Vzorec: PITNE VODE
11/2392

Vzorec odvzel(a): ALES LEDNIK
Datum odvzema: 08.03.2011
Datum sprejema:  08.03.2011
Datum izvida: 11.03.2011
Laboratorijska §t.. 5897

Metoda Parameter LOD Kolizina Rezultat Zazetek anal.
. vzorca Konec anal.

I1SO 9308-1 Koliformne bakterije pri 37°C 1 CFU 100 ml NI NAJDENO 08.03.2011
10.03.2011

IS0 9308-1 Escherichia coli pri 44°C 1 CFU 100ml NI NAJDENO 08.03.2011
10.03.2011

ISO7899-2 Enterokoki pri 44°C T 1 CFU 100ml NI NAJDENO 08.03.2011
10.03.2011

ZM S107 0601 Clostridium perfringens (s sporami) 1 CFU 100ml g NINAJDENO 08.03.2011
09.03.2011

1S06222  Skupno ¥evilo mikroorganizmov pri 1 CFU Iml 77 T pod10  08.03.2011
37°C . 10.03.2011

ISO6222  Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 1 CFU Iml pod 10 08.03.2011
22°C 11.03.2011

LOD: Meja detekcije - najnije $tevilo mikroorganizmov, ki jih lahko dologimo v vzorcu
Vzorec je bil v asu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Izjavljamo, da se rezultati preiskave nanasajo izklju¢no na preiskovani vzorec.
Reprodukcija porotila nepoobla¥€enim osebam ni dovoljena.

Preiskavo opravil(z): Zavod za zdravstveno varstvo VOd a oddelka:
Mojca Sostarie ; CENTER ZA MIKROBIOLOGIJO ma] MaﬂJa Luficky
univ.dipl.mikr. MARIBOR, Prvomaijska 1 dr.vét:

/ ! f



