ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR

.97 EN ISQAEC 17222,

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor http:/iwww.zzv-mb.si LP-0l14
|NSTITUT ZA VARSTVO OKOLJA Rezultati, cznaéeni z # se
Telefon: (02) 4500170  Teletaks. (02) 4800227 E-podta: Ivo@zzv-mb.si nanadajo na neakreditirano
ID za DDV: 8130447048 Stevika transakaiskega recuna: 01100-6030926630 dejavnost.
POROCILO O MERITVAH NA TERENU
Evidencna oznaka: 132-09/3556-11/06824-T Kraj, datum: Maribor, 04.07.2011
Naloga
Ime: Izvajanje laboratorijskih preskusov za potrebe notranjega nadzora pithe vode
Vodja: Nataga Sovi&, univ. dipl. inZ. kem. tehnol. d)
Naroénik: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubliana, Vodovodna cesta S0, 1000
Ljubljana
Delovni nalog: Narocilnica §t. 4500004844 z dne 10.08.2010
VzZorec
Stevilka: 11/06824 Cas vzoréenja:
Oznaka: Pitna voda - U - | , Mali vrh pri 01.06.2011 10:20
Pre2ganju
Odvzel: Rok Mihalina, kem. tehn,

Metoda vzortenja: SO 56887-5: 2006

L
S
Oddelek za vode, prehrano in PSR E Mpﬁ‘e’o :g\ titut za varstvn okolia
Vodja: c?;, P tnjmk
mag. Venleslav Lapa;nﬂ untv. dipl. kem. We ag Emll &né\umv dipl. inz. kem. tehnol,
"h.,__ II
Rezultati # - rezultati se nana3ajo na neakreditirano dejavnost.
Parameter Rezuitat Normativ Enota Izrazeno Metoda (standard) Zadetek
Opomba kot/ na Konec
Meritve na terenu
Temperatura vode 14,6 °C DIN 38404-4; 1976 01.06.2011
_ . 01.06.2011
Elektriéna prevodnost 4658 uS/em EN 27888: 1993  01.06.2011
(20°C) 01.06.2011
pH 7.6 ISO 10523: 2008 (01.06.2011
| . 01.06.2011
Klor-prosti 0,20 mg/l g IS0 7393-2: 1985 01.06.2011
01 06.201 1.

— — - —_— — —— — —_— . [ ]
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Evidentna oznaka: 132-09/3556-11/06824-T Kraj, datum: Maribor, 04.07.2011

S krepkimi znaki izplsan rezultat ne ustreza normativu, pri tem niso upodtevani podatki o merinl negotovosti.
Podatke & merilni negotovosti posredulemo na Zahtevo narotnika.

Rezultati se nanasajo iZkjutno na preiskan vzorec. Porodilo se brez pisnega dovoljenja indtituta ne sme reproduciratl, razen v celoti.
Ne sme se uporabliati v reklamne namene.

Porodilo vsebuje samo osnovne podatke o izvedenih preskusih, Vse dodatne informacije o opravijenem preskuianju so dostophe v
indtitutu.
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ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR &= ‘ LA

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor http:liwwwzzv-mb.sl 23 o :T"Eﬂ 17026,
INSTITUT ZA VARSTVO OKOLJA Rezulat, cznaceniz ¥, se
Teleton: (02) 4500170  Teletaks: {02) 4500227 E-podta: ivo@@zzv-mb.si nanadajo na neakreditirano
D za ODV: S130447046 Stevikka transskci] ratura: 01100-8030926830 dejavnost.

POROCILO O PRESKUSIH

Evidenina oznaka: 132-09/3556-11/06824-A Kraj, datum: Mariber, 04.07.2011

Naloga

ime: Izvajanje laboratorijskih preskusov za potrebe notranjega nadzora pitne vode

Vodija: Natasa Sovié, univ. dipl. in2. kem. tahnnlﬂ <

Naroénik: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.0., Ljubljana, Vodovodna cesta 80, 1000
Ljubljana

Delovni nalog: Narodilnica §t. 4500004844 2 dne 10.08.2010

Vzorec

Stevilka: 11/06824 Cas vzortenja:

Oznaka: Pitna voda - U - , Mali vrh pri 01.06.2011 10:20
Pre2zganu

Cas sprejema:

Odvzel: Rok Mihalina, kem. tehn. 02.06.2011 06:55

st VENG
<SEEN

‘{-‘;,x\ In§titut 2a varstvo okolja
Q\BO < ~ Predstojnik: B .
< mag. Emibfgrjéi,xuniv. dipl. inZ. kem. tehnol.

f

Oddelek za analizno kemijo
Vodia:
‘Marjana BabiZ, univ. dipi. inZ. kem. i

b

Rezultati # - rezuttati se nanasajo na neakreditirano dajavnost.
Parameter Rezultat Normativ Enota lzraZzeno Motoda (standard) Zaletek
Opomba kot/na Konec

Splosni fizikalno-kemijski parametri

Barva [0.01] (a) m-1 4 15S07887:1884  02.06.2011
— | - L - ) 02.06.2011
Motnost 0,40 (a) NTU ISC 7027: 1899  02.06.2011
o ~ 02.06.2011
Vonj BREZ {a) ) gInterna metoda - vonj 02.06.2011
| - ) S o 02.06.2011
Okus BREZ (a) 4 Intema metoda -  02.06.2011
okus 02.06.2011

Amonij <0,013 0.5 mg/l NH4 1ISO 11732: 2005 02.06.2011
02.06.2017

Nitrit [0,003] 0,5 mgl NO2 4 ISO 13395 1996 02.06.2011
02.06.2011
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Evidenéna oznaka: 132-09/3556-11/06824-A Kra), datum: Maribor, 04.07.2011
Rezultati - ' # - pezultati 38 nansdajo na heekreditirano déjavnost.
Parameter Rezultat Normativ Enota IzraZzeno Metoda (standard) Zatetek
Opomba kot / na Konec
Splosni fizikalno~kemiiski parametri
Nitrat 40 - 50 mgd NO3 ISO 10304-1: 2007 08.06.2011
o | 08.06.2011
Sulfat 13 250 mgl S04 IS0 10304-1: 2007 08.06.2011
08.06.2011
Klorid .29 250 mgl Cl ISO 10304-1: 2007 08.06.2011
) B 08.06.2011
Skupni organski ogljik - <0,5 (c) mgl C ISO 8245: 1989  06.06.2011
TOC . 06.06.2011
Fluorid [0,10] 1.5 mg/ & 1SO 10359-1. 1992 03.06.2011
o ) | 03.06.2011
Krom 6+ - [5:0] ugh g 1SO 11083; 1984  02.06.2011
02.06.2011
Skupna trdota 176 °N ISO 8059: 1984 02.06.2011
o ~ 02.06.2011
Kovine in nekovine
Aluminij <10 200 ug/l ISC 17294-2: 2003 08.08.2011
: __ o 08.06.2011
Antimon [0,20] 5 . g/l # 150 17284-2: 2003 08.08.2011
- | 08.08.2011
Arzen [0,80] 10 g/ 4 SO 17294-2: 2003 08.06.2011
o o 08.06.2011
Baker 0,0033 2 - mgl Cu 1ISO 17294-2: 2003 08.06.2011
- 08.06.2011
Bor <0,010 1 mg/l 1SO 17294-2: 2003  08.06.2011
o 08.06.2011
Kadmij [0,05] 5 ugA 4 1SO 17294-2: 2003 08.06.201"
e o ~ 08.06.2011
Krom <1,0 50 gl 1S5S0 172984-2. 2003 08.06.2011
| 08.06.2011
Nikelj <1,0 20 g/l ISO 17294-2: 2003 08.06.2011
S - _ 08.06.2011
Selen [0,80] 10 g/l 4 1SO 17294-2: 2003 08.06.2011
08.06.2011
Zelezo [50,0] 200 ugt Fe g 150 17294-2: 2003 08.06.2011
o o 08.06.2011
Zivo srebro [5.0] 1000 ng/1 4 SIST EN 1SO 17852, 06.06.2011
modif.: 2008 g 06.2011
Svinec [0,20] 10 (d) Lg/ 4 1S0 17294-2: 2003 08.06.2011
o 08.06.2011
Pesticidi in metaboliti
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Evidenina oznaka: 132-08/3556-11/06824-A Kraj, datum: Maribor, 04.07.2011
Rezultati # - rezuitatl se nanadajo na neakreditiranc dejavriost
Parameter Rezuitat Normativ @ Enota kraZeno Metoda (standard) Zaletek
Opomba kot/na Konec
Pesticidi in metabolit
Bromacil [Q,015) 0.1 Tl 4 DIN EN1SO 11369 23.06.2011
modif.: 1997 23 06.2011
Buturon {0,005] 0.1 pg/ 4 DINENISO 11369 23.06.2011
. modif.. 1997 23 08,2011
Diuron [0,007] 0,1 ugh 4 DINENISO 113689 23.08.2011
| ] modif.. 1887 23 06.2011
Fiuometuron 10,004) 0.1 el 4 DIN EN1SO 11369  23.06.2011
modif.. 1887 23 06.2011
Izoproturon {0,004] 0,1 g/ 4 DIN ENISO 11368 23.08.2011
Kiorbromuron ' [0,004) 0,1 P g DINENISO 11369 23.06.2011
modif.. 1987 23.08.2011
Klorotoluron - [0.004] 0,1 Hg 4 DINENISO 11369 23.06.2011
] modit.: 1987 23 06.2011
Linuron - [0,018]) | 0.1 pgh 4 DIN EN ISO 11368 23.06.2011
modit.- 1997 23.06.2011
Matobromuron - {0,01] 0,1 g/l 4 DIN ENISO 11368 23.06.2011
modif.: 1997 23 06 2011
Metoksuron [0,009] 0,1 g/ y4 DINENISO 11368 23.06.2011
modif: 1997 23 06.2011
Metribuzin {0,005] 0,1 ug/ 4 DINEN ISO 11369 23.06.2011
3 | ] mochf.. 1897 23.06_2011
Monalinuren [0,004] 0,1 ug/ 4 DIN ENISO 11368 23.06.2011
Monuron [0,004} 0,1 g/ 4 DINEN ISO 11369 23.06.2011
modif.: 1997 23.08.2011
Neburon {0,016] 0,1 g 4 DINENISO 11369 23.06.2011
2,6-Diklorobenzamid [0,02) 0,1 g/ 4 DINENISO 11369 23.08.2011
| - modif: 1997 23 06.2011
Acetokior [0,006] 0,1 Lgh 4 DINEN SO 11360 23.06.2011
- modif.: 1997 B 23*m_?911
Alaklor [0.008] 0.1 ugh 4 DIN EN1SO 11369 23.06.2011
| modif.. 1887 23.06.2011
Ametrin [0,003) 0,1 ua 4 DINENISO 11368 23.06.2011
- | ,_ modif.: 1987 73 06.2011
Atrazin [0,002) 0.1 HgA g& DINENISO 11389  23.06.2011
| . | o modd- 1997 23.06.2011
Cianazin [0,004] 0,1 ugh # DIN EN 1SO 11369 23.06.2011

modif.: 1997 23.06.2011
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Evidenéna oznaka: 132-09/3556-14/06824-A

Kraj, datum: Maribor, 04.07.2011

Rezultah . . # - rezuitati sa'nan'a_éajn nama!aadrtrann dejavnost.
Parameter Rezultat Normativ  Enota lzraZeno Metoda (standard) Zaletek
Opomba kot / na Konec
Pesticid} in metaboliti
Atrazin-desetil [0,008] - - 0,1 pof # DINENISO 11368 23.06.2011
| - _ mod.: 1897 23.06.2011
Atrazin-desizopropil - [0,011] 0,1 Mgh g DIN ENISO 11368 23.06.2011
- modif.o 1997 23 06.2011
Dimetenamid [0.005] 0,1 g/l 4 DINENISO 11360 23.06.2011
modif.: 1997 23.06.2011
Diklobenil - [0,001] 0.1 ug/ " IM/GC- 09.06.2011
Heksazinon - {0,008] 0,1 g # DINENISO 11388 23.06.2011
modif. 1997 23.06.2011
Maetazaklor 10,004} 0,1 pgh # DINENISO 11369 23.06.2011
modif.: 1997 23 06.9011
Metolaklor {0,005} 0,1 ug/ 4 DINENISO 11368 23.06.2011
Napropamid [0,004] 0,1 [feT) # DIN EN ISO 11368 23.06.2011
Pendimetalin [0,02] 0.1 Maf ¥ DIN EN ISO 11369 23.06.2011
Prometrin [0,003] 0.1 ug/ 4 DINENISO 11368 23.06.2011
Propazin [0,003] 0, ugh 4 DINEN SO 11369 23.06.2011
Sebutilazin [0,008] 0,1 ugh 4 DINEN ISO 11369 23.06.2011
- modif.: 1987 23 06,2011
Sekbumeton {0,002] 0,1 MO/l IM/GC- 09.06.2011
MSD/SOP034.07 45 56 901
Simazin [0,011] 0,1 ug/ 4 DINEN ISO 11369 23.06.2011
- e § - modif:1987 5356 2011
Terbutilazin [0,603] 0.1 Ko/l # DIN EN ISO 11369 23.06.2011
Terbutrin [0,004 0,1 ugA 4 DINENISO 11363 23.06.2011
L - modifti 1897 53062011
Triadimefon [0,007] 0.1 ugh 4 DINEN SO 11369 23.06.2011
Trifluralin [0,001] 0,1 pgh # IM/GC- 09.06.2011
MSD/SOP034.07 44 68 2011
Vinkiozoiin [0,012] 0,1 ugA ~IMGC- 09.06.2011
MSD/SOP034.07 44 182011
24-DP [0,001] 0,1 pol g 150 15913 modif.:  01.07.2011
o - ] 2000 01.07.2011
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Evidenéna oznaka: 132-09/3556-11/08824-A Kraj, datum: WMaribor, 04.07.2011
Rezultati - #- rezuitati se nanaiajo na neekreditirano dejavnost
Parameter Rezuitat Nomativ Enota zraZeno Meatoda (standard) Zaletek
Opomba kot / na Konec
Pesticidi in metaboliti
Malation [0,003] 0.1 g/ DIN EN ISO 11389  23.08.2011
modif.. 1887 53 05.2011
2,4,5T [0,001] 0,1 ugh ISO 15913 modif.. 01.07.2011
2000 01.07.2011
Diazinon [0,002] 0,1 Lg/ DIN EN 1SO 113688 23.08.2011
modif.: 1997 23.06.2011
Kiompirifos-metil {0,003] 0.1 ug IM/GC- 05.068.2011
MSD/SOP034.07 14 g 2014
Kiorfenvinfos [0,009] 0,1 ug/ DIN EN ISO 11368 23.08.2011
modif.. 1997 23.08.201
MCPP [0,002] 0,1 pgh ISO 15913 modif.  01.07.2011
2000 01.07.2011
MCPA [0,001] 0,1 ug/ 1SO 15913 modif..  01.07.2011
2000 01.07.2011
deita-HCH [0.002] 0.1 pgh ISO 6468 - modif:  13.08.2011
1996 15.06.2011
gama-HCH (0,002] 0.1 po ISO 6468 - modif.. 13.06.2011
1996 15.06.2011
Heksaklorobenzen 10,001] 0.4 vl 1SO 6468 - modif.. 13.06.2011
N | 1996 15.06.2011
Pentaldorobenzen [0,002] 0,1 ugh iSO 8468 - modif.. 13.08.2011
| 1996 15.06.2011
Endosulfan sulfat [0,002) 0.1 ugh ISO 6468 - modit.: 13.06.2011
1996 15.08.2011
alfa-Endosulfan [0.002] 0,1 uoh ISO 6468 - modif.. 13.06.2011
3 | 1996 15.08.2011
beta-Endosulfan [0,002) 0,1 pg 1SO 6468 - modif.. 13.08.2011
9% 15082011
Aldrin . [0,002) 0.03 vt ISO 6488 - modif. 13.06.2011
| . 1996 15082011
Dieldrin [0,002] 0,03 ugh ISO 6468 - modif.:  13.06.2011
. | 1996 15.06.2011
Heptakior [0,002] 003  pgh ISO 6468 - modif.. 13.06.2011
| | 1896 15.06.2011
cis-Heptaklorepoksid [0,001] 003 g/ 1SO 6468 - modif.. 13.068.2011
o 1996 ~ 15.08.2011
trans-Heptaldorepoksid [0.001] 0,03 ngh ISO 6468 - modif..  13.06.2011
| 1996 15.06.2011
Pesticidi (vsota) <0,015 0,5 pgh |zradun
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Evidencna oznaka:

132-09/3556-11/06824-A

Kraj, datum: Maribor, 04.07.2011

Rezultati = - - #+rezultati se nanasajo na neakreditirano dejavnost.
Parameter Rezultat Normativ Enota IlzraZzeno Metoda (standard) Zadetek
Opomba kot / na Konec
Policikli¢ni arom. ogljikovodiki
Benzo(b)fluoranten . {0,001] ug # ENISO17983  15.06.2011
modif.- 2003 17.06.2011
Benzo(k)flucranten {0,001) el g ENISO 17993 15.08.2011
— ~ modif.- 2003 47 06,2011
Banzo(a)piren [0,001] 0,01 ug/ # ENISO 17893 15.06.2011
modit: 2003 47,08.2011
Benzo(ghi)perilen [0,0002] ugh 4 ENISO17993  15.062011
modif.: 2003 47,06.2011
Indeno(1,2,3-cd)piren [0,0002] ugf! & ENISO17983  15.06.2011
B modif.. 2003 17.08.2011
Trihalometani
Bromdiklorometan 0,60 g/l EN ISO 15680: 2003 02.06.2011
. 06.08.2011
Dibromklorometan 0,40 ugh EN 1SO 15680: 2003 02.06.2011
- ) _ ~ 06.08.2011
Trnbromometan <0.,20 el EN ISO 15680 2003 02.06.2011
— _ - 06.06.2011
Triklorometan 1.2 ug/l EN {SO 15680:; 2003 02.06.2011
e N 06.06.2011
Trihalcmetani (vsota) 2,2 100 pgh Izradun
Lahkohlapni haloganirani ogljikovodiki
1,2-Dikloroetan (0,10} 3 pg/ « EN SO 15680: 2003 02.06.2011
. 06.06.2011
1,1,2,2-Tetrakloroetilen [0.05} 10 ug/ 4 EN ISO 15680: 2003 02.06.2011
o ] 06.06.2011
1,1,2-Trikloroetilen {0,05] 10 ugh 4 EN ISO 15680: 2003 02.06.2011
- —_—— ) 06.06.2011
Lahkohiapni aromatski ogljikovodiki
Benzen [0,10] 1 pgh % EN iSO 15680: 2003 02.06.2011
L ) o 06.06.201 1
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Evidentna oznaka: 132-09/3556-11/08824-A Kraj, datum: Maribor, 04.07.2011

Pravilnik o pini vodi (Ur list RS, #t. 18/2004, 35/2004, 26/2008, §2/2008 in 25/2009)
(a) Sprejemijiva za potrodnike in braz neobilajnth spremamb.

(c) Brez necbitainih sprememb.

(d) Do 01.11.2013 je majna wrednost za svinec 25 ug.

S krepkimi znaki izpisan rezultat ne ustreza narmativu, pri tem niso upostevani podatki 0 meriini nagotovostl.
Podatke ¢ meriini negotovosti posredujemao na zahtevo narodnika.
Rezuliat v oglatem oklepaju pomeni, da je vasbnost parametra pod navedeno mejo zaznavanja.

Rezultat! se nanaiajo izkijutno na preiskan vzorec. Porodilo se brez pisnega dovoljenja initituta ne sme reproducirati, razen v celoti.
Ne sme 3¢ uporabjatl v reklamne namene.

Vzorec je bil v Zasu do zadetks analiz ustrezno hranjen.

Porodilc vasebuje samo oenovne podatke o izvedenih preskusih. Vse dodame informacie o opravijenem preskusanju so dostopne v
indtitutu.
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POSLOVNA TAINA Stran 1 od 1

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor hitp://www.zzv-mb.si A%AIJA
CENTER ZA MIKROBIOLOGIJO ‘IS:EFTE;EEWIE 17025

Telafon: (02) 4500110, Teiefaks: (02) 4500181
Davina stevilka: J0447046, Stevike transakeijskega racuna: 01100-6030926630
_—_-_%

Rezultati oznadeni z t# se
nanazale Néd neakreditiranc

REZULTATI MIKROBIOLOSKE PREISKAVE $T.:3/2011 /5662 Aedavmost

SPLOSNI PODATKI

Narognik: 305 JAVNO PODJETJE VODOVOD- KANALIZACIIA, D.O.O.
VODOVODNA CESTA 90, 1000 LTUBLJANA

Proizvajalec:

Lastnik: 305 JAVNO PODJETJE VODOVOD- KANALIZACIIA, D.O.O.
VODCOVODNA CESTA 90, 1000 LTUBLJANA

Plagnik: 305 JAVNO PODJETJE VODOVOD- KANALIZACIJA, D.O.O.
VODOVODNA CESTA 90, 1000 LJUBLJANA

Odvzemno mesto: MALI VRH PRI PREZGANJU .U

PODATKI O VZORCU

Vzorec: PITNE VODE

11/6824

Vzorec odvzel(a): ROK MIHALINA
Datum odvzema: 01.06.2011
Datum sprejema:; 01.06.2011

Datum izvida: 06.06.2011
Laboratorijska §t.: 13131

Metoda Parameter _' - LOD Kolizina Rezultat ~ Zazetek anal.
——— - _ vZorca Konec anal.
I$6 9308-1 Koliformne bakterije prl 37°C CUCRG TTTTiGemL T NI NAJDEND T 62.06.5611
S 04.06.2011
SO 9308-1 Escherichia coli pri 44°C 1 CFU 100 ml NINAJDENO 02.06.2011
.............. © 04.06.2011
[SO7899-2 Enterokoki pri 44°C 1 CFU 160 mi NI NAIDENOQG 02.06.2011
L G e 04.06.2011
ZM 51 07 0601 Clostridium perfringens (s sporami) 1 CFU 100 m! # NINAIJDENO 02.06.2011
................ . 03.06.2011
1SO 6222 Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 1 CFU 1 mil pod 10 02.06.2011
........ e TG ) ~ 04.06.2011
[SO 6222 Skupno ¥tevilo mikroorganizmov pri 1 CFU lml pod 10 02.06.2011
22°C 06.06.2011

_________
---------------

LOD: Mgja detekcije - najni¥je Stevilo mikroorganizmov, ki jih lahko dologimo v vzoreu
Vzorec je h‘lvl v Casu do zaletka analiz ustrezno hranjen. Izjavljamo, da se rezultati preiskave nanadajo izkljuéno na preiskovani vzorec,
Reprodukceija porotila nepooblad&enim osebam nj dovoljena.

 Preiskavo opravil(a): , - . | L - Vodja oddelka:
Moijca So¥tarié ' S AT R Je STy
univ.dipl.mikr.

mag. Marijja Lusicky
dr.vet.med,

- . - [

— = © s sma




