ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR (=2 A AkRLoriACLA
_Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor http:/iwwwzzv-mb.si “7~57 L».014

INSTITUT ZA VARSTVO OKOLJA
Telefon; (02) 4500170  Telefaks: (02) 4500227  E-poda: ivo@zzv-mb.si
D za 0DV SI30447048 Stevika transakd ratuna: 01100-6030926630

POROCILO O VZORCENJU IN MERITVAH NA TERENU

Evidenéna oznaka: 132-09/3556-11/09855-T Kraj, datum: Maribor, 30.08.2011
Naloga

Ime: |zvajanje laboratorijskih preskusov za potrebe notranjega nadzora pitne vode
Yodja: Natada Sovi¢, univ. dipl. in2. kem. tehnol.

Naroénik: Javno podjetje Vadoved-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana, Vodovodna cesta 90, 1000

Delovni nalog:

Vzorec
Stevilka:
Oznaka:

Prinesitelj:
Odvzel:

Mesto vzoréenja:

Oddelek za vnd? prehranb in PSR

Vodia:

mag. Uenéesiav Lapa[ne univ. dipl.

Ljubljana
Naroéilnica 3t. 4500004844 z dne 10.08.2010

11/09855 Cas vzordenja:
Pitna voda - E - * 01.08.2011 09:00
Mihalina (IVO)

Rok Mihalina, kem. tehn.

Sentvid -

institut za varstvo okolja
 Predstojnik:
mag. Emil {eqal \.knw dip| inz. kem. tehnol.

i —"

Rezultati
Parameter Rezultat Normativ Enota lzraZzeno Moatoda (standard) Zaletek
Opomba kot / na Konec

Moritve na terenu

Temperattira vode 18,4 °C DIN 38404-4: 1976 (1.08.2011
. ._ 01.08.2011

Elektriéna prevodnost 486 uSiem EN 27888 1993 01.08.2011

(20°C) 01.08.2011

pH 75 1ISO 10523: 2008 01.08.2011

L ] 01.08.2011
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Evidenéna oznaka: 132-09/3556-11/09855-T Kraj, datum: Maribor, 30.08.2011

S krepkimi znaki izpisan rezultat ne ustreza normativu, pri tam niso upodtevani podatki 0 meariini negotovost.
Fodatke o meriint nagotovoasti posredujemo na zahievo narotnika.

Rezuitat s& nanasajo izidjuino na preiskan vzorec. Porofilo se brez pisnaga dovollenja inftituia ne sme reproducdiratl, razen v celodl.
Ne sme sa uporabljsti v rekiamne namens.

Vie dadatne informacije o opravijenam preskusanju so dostopne v indtitut.

D49360 Zavod za zdravstveno varstvo Maribor - InBlitut za vamstvo okolja 2/2



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR ) %
Lﬂ?lu ulica 1, 2000 Martbor http:/fwww.zzv-mb.si %7357 ‘
INSTITUT ZAVARSTVO OKOLJA Rezuktati, oznaleni Z ¥, se

Telefon: {02) 4500170  Teiefaks: (02) 4500227  E-posta: ivo@zzv-mb.si nanadajo na ""'L’:ﬁﬂ::ﬂ
10 za DOV 5130447048 Stevika transakcijskega racuna: 01100-6030928830
POROCILO O PRESKUSIH
Evidencna oznaka: 132-09/3556-11/09855-A Kraj, datum: Maribor, 30.08.2011
Naloga
Ime: Izvajanje laboratorijskih preskusov za potrebe notranjega nadzera pitne vode
Vodja: Natasda Sovi¢, univ. dipl. inZ, kem. tehnol.
Naroénik: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana, Vodovodna cesta 90, 1000
Ljubljana

Delovni nalog: Narodilnica &t. 4500004844 z dne 10.08.2010
Vzorec
Steviika: 11/08855 Cas vzordenja:
Oznaka: Pitna voda - E - _ 01.08.2011 06:00
Prinesitelj: Mihalina (IVO) Cas sprejema:
Odvzel: Rok Mihalina, kem, tehn. 02.08.2011 07:1C

N Rl I

:555 ab

N f‘f’n stitut za yarstvo okolja
~ ?\\6{:} d’redsiujmk \ -
2 WP A < aq. Emitier}ai univ. dipl. inZ. kem. tehnol.

'75-(). i

QOddelek za analizno kemijo
Vodia: 1
Marjana Babi€, univ. dipl. inZ. kem. inZ.

Rezultati # - rezultati se nanasajo na neakreditirano dejavnost.
Parameter Rezultat Normativ Enota IlzraZeno Metoda (standard) Zadetek
Opomba kot / na Konec
Splo&ni fizikalno-kemijski parametri
Barva [0,01] (a) m-1 4 1S07887: 1994 701 02.08.2011
02.08,2011
Motnost 0.40 @  NTU - 1SO 7027 1999  04.08.2011
05.08.2011
vony BREZ (a) Interna metoda - vonj 02.08.2011
|  02.08.2011
Okus BREZ @ 4 Intermametoda-  02.08.2011
okus 02.08.2011
Amoni <0013 0.5 ‘mgh NHé  ISO11732:2005 02.08.2011
. 02.08.2011
Nitrit [0,003] 0.5 mgl NO2 4 ISO 13395: 199673 04.08.2011
 05.08.2011

_——— .
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Evidenéna oznaka: 132-09/3556-11/09855-A Kraj, datum: Maribor, 30.08.2011
Rﬂ:l.iltati LA L | T ‘*ri' LT - #_m HW{H; editicicic défavidet
Parameter Rezultat Nomativ  Enota LkraZeno Metoda (standard) Zadetek
Opomba kot/na Konec
Spiosni fizikalno-kemijskl parametri
Nitrat 18, - 50 mgh NO3 ISO 10304-1: 2007 04.08.2011
| 04.08.2011
Sulfat 14 250 mgh S04 ISO 10304-1: 2007 04.08.2011
04.08.2011
Klorid 18 250 mgl Cli ISO 10304-1; 2007 04.08.2011
04.08.20%1
Skupni organski ogljik - 0.8 (©) mght C ISO 8245: 1999y 03.08.2011
TOC 03.08.2011
Fluorid 16,101 15 mg/l 4 1SO 10359-1: 1992 02.08.2011
02.08.2011
Krom 6+ [5.0] g/l 4 1S0 11083: 1994 30y 02.08.2011
_ 02.08.2011
Skupna trdota 1856 °N ISO 6059: 1984 02.08.2011
02.08.2011
Kovine In nekovine
Aluminij [1.00 200 g » 1SO 17294-2: 2003 08.08.2011
. 08.08.2011
Antimon [0,20] 5 pg/1 4 1SO 17204.2: 2003 08.08.2011
B 08.08.2011
Arzen [0,80] 10 ug/! 4 S0 17294-2: 2003 08.08.2011
N 08.08.2011
Baker 0,0085 2 mg? Cu 1ISO 17294-2: 2003 08.08.2011
08.08.2011
Bor 0,030 1 mg/l ISO 17284-2: 2003 08.08.2011
08.08.2014
Kadmij [0,05] 5 g/ g 1SO 17294-2: 2003 08.08.2011
08.08.2011
Krom 3.8 50 pgfl ISO 17294-2: 2003 08.08.2011
08.08.2011
Nikel; <1,0 20 g/l 1ISO 17294-2: 2003 08.08.2011
08.08.2011
Selen [0,60] 10 pg/l y4 1SO 17294-2: 2003 08.08.2011
08.08.2011
Zelezo [50,0) 200 g/l Fe g4 1SO 17294-2: 2003 08.08.201"
08.08.2011
Svinec <1,0 10 (d) ng/| ISC 17294-2: 2003 08.08.2011
08.08.2011
Zivo srebro <0,010 1 ugh SIST EN iSO 17852, 05.08.2011
modif.: 2008 05.08.2011
Pesticidi in metaboliti
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Evidenéna oznaka: 132-09/3556-11/09855-A

Kraj, datum: Maribor, 30.08.2011

Rezuitati =~ ' # - rezultati se nanadajo na neskreditiranc dejavnost
Parameter Rezuitat Normativ Enota lzrazeno = Metoda (standard) Zacetek
Opomba kot / na Konec
Pesticidl In metaboliti
Bromacil - 10,015} 0,1 ugA DIN EN 1SO 11368  05.08.2011
modif: 1997 95.08.2011
Buturon ] [0,005] 0.1 ugh DIN EN ISO 11369 05.08.2011
modif.; 1997 05.08.2011
Diuron - [0,007} 0.1 HgA DIN EN ISC 11368 05.08.2011
modif.: 1897 5 08.2011
Fluometuron [0.004] 0.1 LG/ DIN EN ISO 11368 05.08.2011
' modif.: 1997 95.08.2011
|zoproturon " [0,004] 0,1 Hg/ DIN EN ISO 11368 05.08.2011
modif.; 1997 05,08 2011
Klorbromuron -10,004] 0,1 HgA DIN EN ISO 11389 05.08.2011
modif.- 1997 5 08,2011
Klorotoluron [0,004] 0,1 g DIN EN ISO 11368 05.08.2011
modif.; 1987 05 08.2011
Linuron {0,018] 0,1 ug/l DINEN ISO 113689 05.08.2011
modif.: 1997 05.08 2011
Metobromuron {0,01] 0.1 pght DIN EN ISO 11369 (05.08.2011
modif.: 1987 05.08 2011
Metoksuron [0,009] 0,1 Mg/ DINEN IS0 11369 (5.08.2011
modif.: 1997 55 08.2011
Metribuzin [0,005) 0,1 b/ DIN EN ISO 11369 05.08.2011
modif.. 1997 05.08.2011
Monalinuron  {0,004] 0.1 ngh DIN EN iSO 11369 05.08.2011
modif.: 1897 05.08.201 1
Monuron [0,004] 0.1 ol DIN EN ISO 11369 05.08.2011
modif.. 1997 05.08.2011
Neburon [0,018] 0.1 Hgh DIN EN ISO 11369 05.08.2011
modif: 1987 g5 082011
2,6-Diklorobenzamid [0,02] 0,1 ug/! DIN EN ISO 11369 05.08.2011
modif.. 1987 05.08.2011
Acetokior [0,006] 0.1 ug/ DIN EN ISO 11369 05.08.2011
modif: 1987 g 08.9011
Alakior [0,008] 0,1 igA DIN EN ISO 11369 05.08.2011
modif: 1987 05 082011
Ametrin [0,003] 0,1 ug/l DIN EN ISO 11369 05.08.2011
modif.. 1997 05.08.2011
Atrazin <0.05 0,1 g/l DIN EN iSO 11369 05.08.2011
modif.. 1967 05.08.2011
Cianazin [0,004] 0.1 ugh 4 DINEN ISO 11368 05.08.2011
modif.: 1987 05 08 2011
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Evidenna oznaka: 132-09/3556-11/09855-A Kraj, datum: Manbor, 30.08.2011
Rezultaﬂ | | #-mitaﬁumnﬂdomwmw
Parameter Rezultat Nommativna  Enota Izrateno Matoda (standard) Zaletek
Opomba kot / na Konec
Pesticidi in metaboliti
Atrazin-desetil 0,05 0.1 ug DIN EN ISC 11368 05.08.2011
Atrazin-desizopropil [0,011] 0.1 ug/l 4 DIN ENISO 11369 05.08.2011
modif.. 1997 05 08 2041
Dimetenamid {0,0085] 0.1 Vel g DINENISO 11368 05.08.2011
modift- 1997 05,08.2011
Diklobenil {0,001] 0,1 g/l " IM/GC- 05.08.2011
MSD/SOP034.07 g 082011
Heksazinon [0.006} 0,1 ug/l 4 DINENISO 11368 05.08.2011
Metazaklor 10,004] 0,1 Lg/ « DIN EN (SO 11369 05.08.2011
modi: 1997 05.08.2011
Metolaklor {0,005) 0,1 Lg/ 4 DINENISO 11369 05.08.2011
Napropamid [0.004]) 0.1 g1 4 DIN EN SO 11369 05.08.2011
Pendimetalin [0,02] 0.1 bg/l 4 DINENISO 11369 05.08.2011
. - o modit.. 1997 05,08.2011
Prometrin [0,003]) 0,1 g % DIN EN1SO 11369 05.08.2011
modit- 1997 05 08.2011
Propazin [C,003] 0.1 Hgn # DINENISO 11369 05.08.2011
modif.: 1897  05.08.2011
Sebutilazin {0,006] 0.1 Ko/l % DIN EN ISO 11369 05.08.2011
B _ modit.: 1997 g5 082011
Sekbumeton {0,002] 0,1 ug/l p IM/GC- 05.08.2011
Simazin [0,011) 0,1 ug/ 4 DIN EN SO 11369 05.08.2011
modif.: 1997 05.08.2011
Terbutilazin [0,003] 0,1 g/t & DIN EN ISO 11369 05.08.2011
Terbutrin [0,004) 0.1 ugh « DINEN ISO 11368 05.08.2011
Triadimefon [0,007] 0.1 ug/l 4 DINENISO 11369 05.08.2011
Trifiuralin [0,001] 0,1 g/l # IM/GC- 05.08.2011
MSD/SOP034.07 49 08 201+
Vinklozolin 0,012] 0.1 ug/ . IM/GC- 05.08.2011
MSD/SOP034.07 gg na 2011
2.4-DP [0,001] 0,1 Teri % 150 15813 modif..  11.08.2011
* 2000 11.08.2011
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Evidentna oznaka:

132-09/3556-11/09855-A

Kraj, datum: Maribor, 30.08.2011

Rezultati # - rezultati se nana3ajo na neakreditirano dejavnost
Parameter Rezultat Normativ Enota IzraZzeno Metoda {standard) Zatetek
Opomba kot / na Konec
Pesticidi in metaboliti
Malation [0,003] 0,1 ug/! 4 DINENISO 11369 05.08.2011
modif.. 1987 05.08 2011
2,4 5T [0,001] 0.1 g/ 4 150 15913 modif..  11.08.2011
) 2000 11.08.2011
Diazinon [0,002] 0,1 pgh 4 DINEN SO 11368 05.08.2011
modif: 1997 45 08.2011
Klorpirifos-metil £0,003] 0.1 pah # IM/GC- 05.08.2011
MSD/SOP034.07 g 08.2011
Klorfenvinfos [0.009] 0,1 ugh 4 DINEN ISO 11369 05.08.2011
modif: 1997 55082011
MCPP [Q,002] 0.1 ug/l g4 150 15913 modif. 11.08.2011
2000 11.08.2011
MCPA [0,001) 0,1 ug 4 1SO 15913 modit:  11.08.2011
B 2000 41,08.2011
delta-HCH [0,002] 0,1 i) 4 SO 6468 - modif. 10.08.2011
) 1986 11.08.2011
gama-HCH [0,002] 0,1 g/ 4 1SC 6468 - modif..  10.08.2011
L 1986 11.08.2011
Heksaklorobenzen [0,001] 0,1 Mg/l 4 IS0 6468 - modif.:  10.08.2011
1996 11.08.2011
Pentaklorobenzen {0,002} 0,1 Hg/ 4 180 8488 - maodif.:  10.08.2011
Endosulfan sulfat {0,002] 0,1 ugh 4 1SO 8468 - modif. 10.08.2011
1996 11.08.2011
atfa-Endosulfan [0,002] 0,1 LG/ 4 SO 6468 - modif..  10.08.2011
beta-Endosulfan [0,002] 0.1 Mg 4 SO 6468 - modif.. 10.08.2011
. 199 11.08.2011
Aldrin [0,002] 0,03 ug/ 4 1SO 6488 - modif:  10.08.2011
1986 11.08.2011
Dieldrin [0,002] 0.03 pg/l 4 150 6468 - madif.: 10.08.2011
1996 11.08.2011
Heptaklor [0,002) 0,03 ug/ y 1SO 6468 - modif..  10.08.2011
B 1966 11.08.2011
cis-Heptaklorepoksid [0,001] 0,03 ugh 4 SO 6468 - modif..  10.08.2011
) 10996 11.08.2011
trans-Haptaklorepoksid [0,001] 0,03 Hg/l 4 SO 6468 - modif.. 10.08.2011
. _ o 11082011
Pesticidi (vsota) 0,05 0.5 ugh # {zradun
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Evidenéna oznaka:

132-09/3556-11/08855-A

Kraj, datum: Maribor, 30,08.2011

Rezultati # - rezultati se nanaZajo na neakreditirano dejavnost.
Parameter Rezultat Normatlv Enota lzraZeno Matoda (standard) Zaletek
Opomba kot / na Konec
Policikli€ni arom. ogljikovodiki
Benzo(b)fluoranten [0,001] Hg/l g ENISO17993  17.08.2011
) modif.: 2003 1303201_1_
Benzo(k)flucranten [0,001] ol # ENISO 17983  17.08.2011
o modif.: 2003 1398201 1
Benzo(a)piren [0,001] 0,01 ugfl # ENISO 17993 17.08.2011
B moaif. 2003 1g,08.2011
Benzo(ghi)perilen [0,0002] ugll # ENISO 17993 17.08.2011
modif.. 2003 43 08,2011
Indeno(1,2,3-cd)piren 10,0002] ug) « ENISO17993  17.08.2011
Trihalometani
Bromdikiorometan [0,10] pg/! 4 EN SO 15680: 2003 17.08.2011
22.08.2011
Dibromklorometan {0,10] Tl 4 EN 180 15680: 2003 17.08.2011
_____ 22.08.2011
Tribromometan [0,10] Hg/ # EN ISO 15680: 2003 17.08.2011
. - 22.08.2011
Triklorometan [0,086] o)l 4 EN 1SC 15680: 2003 17.08.2011
B - ) 22.08.2011
Trihalometani (vsota) {0,1] 100 ugh # Izradun
Lahkohlapni halogenirani ogljiikovodiki
1,2-Dikloroetan (0,40} 3 g/ 4 EN SO 15680: 2003 17.08.2011
) 22.08.2011
1.1,2 2-Tetrakioroetilen [0,05] 10 Bg/ 4 EN ISO 15680: 2003 17.08.2011
N 22.08.2011
1,1,2-Trikloroetilen [0,05] 10 U/l # EN IS0 15680: 2003 17.08.2011
~ 22.08.2011
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki
Benzen [0,10] 1 ug/l 4 EN 1SO 15680: 2003 17.08.2011
—_——— 22.08.2011
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Evidentna oznaka: 132-09/3556-11/09855-A Kraj, datum: Maribor, 30.08.2011

(48] Za fittracijo uporabimo filter iz steklenih viaken, dolotamo NPOC

7o) T= 20° C, val.dol. 438 nm

73t Metoda CFA

80} Val.dol.meritve 660nm, postopek predpriprave:niso prisotne oksidirajode/ reduc.snovi

Pravilnik o pitni vadi (Ur.list RS, 3L 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2008)
{a) Sprajemijiva 2a potrodnike in brez neobiCajnih sprememb.

(c) Brez necbitajnih sprememb.

{d) Do 01.11.2013 Je mejna vrednost za svinec 25 ug.

S krepkimi znaki izpisan rezuitat ne usireza normativu, pri tem nisc upodtevani podatki o meriinl negotovosti.
Podatke o meriinl negotovosti posredujemo na zahtevo narodénika.
Rezultat v oglatem ckiepaju pomeni, da je vsabnost parametra podi navedenc mejo zaznavanja.

Rezultati se nana3ajo izkijuéno na preiskan vzorec. Porodiic sa brez pisnega dovoljenja ingtituta ne sme reproducirati, razen v celoti.
Ne sme se uporabliati v reklamne namsne.

vzorec je bil v Zasu do zadetka analiz usirezno hranjen.

Vase dodatne Informacdije ¢ opravijenem preskulanju so dostopnie v indtitulu.
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POSLOVNA TAJNA

Stran ] od 1

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA MIKROBIQLOGILIO

Telefon: (02) 4500110, Telefaks: (02) 4500181
Oavéns Slevika: 3044T046, Stevika transakciskaga reduna; 01100-6030928830
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Rezultatli oznadeni z # e
nanazajo Na neakreditirans

o

W e ol
REZULTATI MIKROBIOLOSKE PREISKAVE ST.:3/2011/ 8097 SIATHe
SPLOSNI PODATKI
Naro&nik: 305 JAVNQ PODJETJE VODOVOD- KANALIZACUJA, D.O.O.
VODOVODNA CESTA 90, 1000 LTUBLJANA
Proizvajalec:
Lastnik: 105 JAVNO PODJETJE VODOVOD- KANALIZACIJIA, D.O.O.
VODOVODNA CESTA 90, 1000 LTUBLJANA
PlaZnik: 305 JAVNO PODJETJE VODOVOD- KANALIZACIIA, D.O.O.

Odvzemno mesto:

VYODOVODNA CESTA 90, 1000 LIUBLJANA

PODATKI O VZORCU
Vzorec: PITNE VODE
11/9855

Vzorec odvzel(a): ROK MIHALINA

Datum odvzema: 01.08.2011

Datum sprejema: 01.08.2011

Datum i1zvida: 05.08.2011

Laboratoryska §t.: 18300
Mélﬂda-' Parameter @
SO 9308-1 Kulifﬁmnérﬁéiterije pi‘i 37°C
[SO 9308-1 Escherichia coli pri 44°C
[SO7899-2 Enterokoki pri 44°C

ZM S1 07 0601
SO 6222

SO 6222

Clostridium perfringens (s sporami)

Skupno 3tevilo mikroorganizmov pri

37°C

Skupno Stevilo mikroorganizmov pri

22°C

FEE ST TN TR =TT e dh mm

-";,.‘

Kolizina  Rezultat  Zaetek anal.
vZorca Konec anai.
100 ml __ NINAIDENO 02.08.2011

| | 04.08.2011

100m! NI NAJDENO 02.08.2011
o 04.08.2011

100 ml NI NAJDENO 02.08.201 1
04.08.2011

" 100ml  # NINAJIDENO 02.08.2011
03.08 2011

I ml pod 10 02.08 2011
04.08.2011

I mi pod 10 02.08.2011
05.08.2011

LOD: Meja detekcije - najniZje stevilo mikroorganizmov, ki jih lahko delotimo v vzorcu | '
vzoree je bil v {asu do zadetka analiz ustrezno hranjen. [zjavljamo, da se rezultati preiskave nana3ajo izkljulno na preiskovant vzoree.

Reprodukcija porodila nepoobladfenim osebam ni dovoljena.

Preiskavo opravil(a): ' v
Mojca Softarié |
univ.dipl.mikr.

¢ ———— - - = ——r————

Vn—,:_‘lja oddelka:

: mag. Marija Ludicky
- dr. - L . —



