ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR

SLOVENSKA
‘ AKREDITACIIA

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor hitp:/iwww.zzv-mb.si =75 ,‘ i
}NST}TUT ZA VARSTVO OKOLJA Rezultati, oznateni z #, se
Telefon: {0Z) 4500170  Telefaks: (02) 4500227 E-posta: lvo@zzy-mb.si nanasajo na neakre_ditiranz
iD za DDV: SI30447048 Stevilka transakcijskega ratuna: 01100-6030926630 L i

POROCILO O MERITVAH NA TERENU

Evidenéna oznaka: 132-09/3556-11/15242-T Kraj, datum: Maribor, 02.12.2011

Naloga et 2y FLONE

tme: lzvajanje laboratorijskih preskusov za potrebe notranjega nadzora pitne vode

Vodja: Nataga Sovig, univ. dipl. inZ. kem. tehnoI.Dg

Naro&nik: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana, Vodovodna cesta 90, 1000
Ljubljana

Delovni nalog: Narogiinica 3t. 4500004844 z dne 10.08.2010

Vzorec

Stevilka: 11/15242 Cas vzoréenja:

Oznaka: Pitna voda - A - 07.11.2011 11:15

Prinesitel;: Mihalina (IVC)

Odvzel: Rok Mihalina, kem. tehn.

Metoda vzoréenja: iSO 5667-5: 2008

Oddelek za vode, p’ke}hfle‘mo. in PSR Indtitut za varstvo okolja
Vodja: i S T2 BT Predstojnik:
mag. Venteslav Lapaj

e, univ. dipl. kem. mag. Emiigéﬁaﬁ;qni\ﬁ dipl. inZ. kem. tehnot.

Rezultati # - rezultati se nana$ajo na neakreditirano dejavnost.

Parameter Rezultat Mormativ Enota lzraZeno Metoda (standard) Zacetek

Opomba kot/ na Konec

Meritve na terenu

Teégé}amra_ e e e R e oy VY
- 07.11.2011
Elektricna prevodnost 409 2500  uSlem EN27888: 1993  07.11.2011
(20°C) 07.11.2011
pH 7.4 6595 ® | ISO 10523; 2008  07.11.2011
_07.11.2011
Kior-prosti i <002 " mgl  1SO7393-2:1985 07.11.2011
0711201
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Evidenéna oznaka: 132-09/3556-11/15242-T Kraj, datum: Maribor, 02.12.2011

Pravilnik o pitni vodi (Urlist RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009)

() Za vodo, namenjeno pakiranju je lahko najniZja vrednost 4,5.

S krepkimi znaki izpisan rezultat ne ustreza normativu, pri tem niso upo3tevani podatki o merilni negotovosti.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo narognika.

Rezultati se nanagajo izklju&no na preiskan vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja intituta ne sme reproducirati, razen v celoti,

Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vse dodatne informacije o opravijenem preskudanju so dostopne v indtitutu.
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ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR 4, g  Axkebitacin

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor http:/iwww.zzv-mb.si =7~ ‘ o1
ENSTETUT ZA VARSTVO OKOLJA Rezultati, oznadeni z #, se
Telefon: (02) 4500170  Telefaks: (02) 4500227 E-posta: ivo@zzv-mb.si nana$ajo na neakreditirano
ID za DDV: 130447046  Stevilka rransakciiskega racuna: 01100-6030926630 tejavmash:

POROCILO O PRESKUSIH

Evidentna oznaka: 132-09/3556-11/15242-A Kraj, datum: Maribor, 02.12.2011
Ime: lzvajanje laboratorijskih preskusov za potrebe notranjega nadzora pitne vode
Vodja: Natada Sovi€, univ. dipl. inZ. kem. tehnol.

Naroénik: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana, Vodovodna cesta 90, 1000

Delovni nalog:

Ljubljana
Narogilnica &t. 4500004844 z dne 10.08.2010

11/15242 | . Cas vzoréenja:

Stevilka:
Oznaka: Pitnavoda-A- 07.11.2011 11:15
Cas sprejema:
Prinesiteli: S
rinesitelj Mihalina (IVO) 08.11.2011 07:15
Odvzel: Rok Mihalina, kem. tehn.
Oddelek za analizno kemijo : Intitut za varstvo okolja
Vodja: L . Pregstojnik: N5
Marjana Babi&, univ. dipl. inz. kem. inZ. mag. Emi@ﬁal?\t}mi‘v. dipl. inZ. kem. tehnol.
\
Rezultati  # - rezultati se nanadajo na neakreditirano dejavnost.
Parameter Rezultat Normativ Enota lzraZzeno Metoda (standard) Zagetek
Opomba kot/ na Konec

Splogni fizikalno-kemijski parametri

Barva [0,01] (a) m-1 4 ISO 7887: 1994 7oy 08.11.2011
08.11.2011

Motnost 0,50 (@ NTU ISO 7027: 1998 08.11.2011
08.11.2011

Vonj BREZ (@) 4 Interna metoda - vonj 08.11.2011
08.11.2011

Okus BREZ (a) 4 Intemametoda-  08.11.2011

Bies 08.11.2011

Amonij [0,003] 0,5 ma/l.  NH4 # ISO 11732: 2005 08.11.2011
i 08.11.2011
Nitrit [0,003] 0.5 mg/l NO2 # 1SO 13395; 1996731 08.11.2011
08.11.2011
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Evidencna oznaka: 132-09/3556-11/15242-A Kraj, datum: Maribor, 02.12.2011

Rezultati . 00 oo oamawse we L Woreuliah se nanase
Parameter Rezultat Normativ  Enota lzraZeno Metoda (standard) Zagetek
Opomba kot/na Konec

Sploéni fizikalno-kemijski parametri

Nitrat e v 50 mg/i  NO3 1SO 10304-1: 2007 09.11.2011
- 09.11.2011
Sulfat o ds cod 250 mglt S04 ISO 10304-1: 2007 09.11.2011
o 11.11.2011
Kiorid 250 mg/l  Ci 1SO 10304-1; 2007 09.11.2011
09.11.2011
Skupni organski ogljik -~ © iy © mght ©€ IS0 8245: 1989 s 08.11.2011
TOC - S 08.11.2011
Fluorid OF o 1,5 malt 4 1s0 1035[83;1:1992 08.11.2011
08.11.2011
Krom 6+ pg/t 4 150 11083: 1994 30 08.11.2011
08.11.2011
Skupna trdota 14,5 °N ISO 6059: 1984  08.11.2011
08.11.2011

Kovine in nekovine
Aluminij W R palt ISO 17294-2: 2003 24.11.2011
- 24.11.2011
Antimon o200 5 pg/t 4 150 17294-2:2003 24.11.2011
24.11.2011
Arzen - [0.80] 10 uglt g 1S0 17294-2:2003 24.11.2011
24.11.2011
Baker 0,0032 2 mg/l Cu ISO 17294-2: 2003 24.11.2011
24.11.2011
Bor BT 1 mag/l ISO 17294-2: 2003 24.11.2011
24.11.2011
Kadmij " 10,050] 5 ug/l g4 1SO 17294-2:2003 24.11.2011
24.11.2011
Krom 4.2 50 pglt ISO 17294-2; 2003 24.11.2011
24.11.2011
Nikelj [0,40] 20 ugll g4 180 17294-2: 2003 24.11.2011
24.11.2011
Selen [0,60] 10 ug/! g4 1SO 17294-2:2003 24.11.2011
24.11.2011
Zelezo oo 500 200 ug/l  Fe g 1SO 17294-2:2003 24.11.2011
24.11.2011
Svinec ' 210 10 (d) ug/l ISO 17294-2: 2003 24.11.2011
24.11.2011
Zivo srebro [0,005] 1 pg/! 4 SIST EN ISO 17852, 08.11.2011

Pesticidi in metaboliti
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Evidenéna oznaka: 132-09/3556-11/15242-A Kraj, datum: Maribor, 02.12.2011

Rezuitaﬁ g : = e # '-irezun'ati_;}§é“rjana§aj ﬁé_a{k_fédit‘tr"ano_déj-év_ngsi.
Parameter Rezultat Normativ  Enota lzraZeno Metoda (standard) Zacetek
Opomba kot / na Konec
Pesticidi in metaboliti
Bromacil - [0,015] 0,1 ug/! 4 DINENISO 11369 16.11.2011
‘ modif.: 19977 1g.11.2011
Buturon 0,1 palt # DIN EN ISO 11369 16.11.2011
Diuron 0,1 uglt 4 DINENISO 11369 16.11.2011
Fluometuron a1 pgh » DIN ENISO 11369 16.11.2011
izoproturon [0.004] 0,1 pg/l 4 DINENISO 11369 16.11.2011
Klorbromuron o R ug/ 4 DINENISO 11369 16.11.2011
Klorotoluron L0[0,004] 0,1 pg/l 4 DINENISO 11369 16.11.2011
Linuron e T b ug/! 4 DINENISO 11369 16.11.2011
Metobromuron - fo,01] 0,1 ugll 4 DINENISO 11369 16.11.2011
Metoksuron {0,009] 0,1 ug/h # DINENISO 11369 16.11.2011
Metribuzin ~ [0,005] 0,1 ught 4 DINENISO 11369 16.11.2011
modif.: 1997 [87] 16.11.2011
Monolinuron ' [0,004] 0.1 ug/l 4 DINENISO 11369 16.11.2011
moadif.; 1997 871 16.11.2011
Monuron [0,004] - 0,1 gl 4 DINENISO 11369 16.11.2011
Neburon  [0,016] 01 pa/l 4 DINENISO 11369 16.11.2011
2,6-Diklorobenzamid [0,02] 0,1 ugh # DINENISO 11369 16.11.2011
Acetoklor ~ 10,008] 0,1 g 4 DINENISO 11369 16.11.2011
Alaklor [0,008] 0.1 ugh 4 DINENISO 11369 16.11.2011
modif.; 1997 [87] 16.11.2011
Ametrin ~ [0,003] 0,1 pg/t 4 DINENISO 11369 16.11.2011
Atrazin <0,05 01 ugh DIN EN ISO 11369 16.11.2011
modif.: ?997[87] 161‘i2011
Cianazin [0,004] 0.1 e DIN EN ISO 11369 16.11.2011

modif.: 1997 [s7) 16.11.2011
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Evidenéna oznaka: 132-09/3556-11/15242-A Kraj, datum: Maribor, 02.12.2011

nasajo na neakreditirano dejay

Parameter Rezultat Normativ  Enota [lzraZeno Metoda (standard) Zadetek

Opomba kot/na Konec
Pesticidi in metaboliti
Atrazin-desetil 0,1 ug/l DIN EN 1SO 11369 16.11.2011
modif.: 19971871 15.11.2011
Atrazin-desizopropil 0,1 Mg/l # DIN EN ISO 11369 16.11.2011

Dimetenamid 0,1 ugll 4 DINENISO 11369 16.11.2011
modif.; 1997 (a7 16.11.2011

Dikiobenil 0.1 ugli 4 iIM/GC- 21.11.2011
MSD/SOP034.07 54 112014

Heksazinon e OUionee) 0 0 pg/! 4 DINENISO 11369 16.11.2011
Metazaklor Leiar i e 04 ug/! 4 DINENISO 11369 16.11.2011
) ) modif.: 1997 g7} 16.11.2011

Metolaklor - {0,005] 0,1 el 4 DINENISO 11369 16.11.2011
. modif.; 1997 [87] 16.11.2011

Napropamid o jo,004] - 0,1 ugfl 4 DINENISO 11369 16.11.2011
Pendimetalin Satdigoe] o S 0 el 4 DINENISO 11369 16.11.2011
modif.; 1997 (a7 16.11.2011

Prometrin ©{0,003] 0,1 ugll 4 DINENISO 11360 16.11.2011
Propazin 0,003} 0,1 ugll 4 DINENISO 11369 16.11.2011
Sebutilazin “ [0,006] 0,1 ug/t 4 DINENISO 11369 16.11.2011
Sekbumeton - [0,002] 0,1 ug/l 4 IM/GC- 21.11.2011
MSD/SOP034.07 24 11 2011

Simazin [0.011] 0,1 ugl! 4 DINENISO 11369 16.11.2011
modif.; 1987 g7 16.11.2011

Terbutilazin [0,003] 0,1 uglt 4 DINENISO 11369 16.11.2011
) modif.: 1997 g7 16.11.2011

Terbutrin [0,004] 0,1 ug/l 4 DINENISO 11369 16.11.2011
modif.: 1997 87 16.11.2011

Triadimefon [0,007] 0,1 ug/l 4 DINENISO 11369 16.11.2011
modif.: 1997 7] 16.11.2011

Trifluralin  [0,001] 01 . ugl " IM/GC- 21.11.2011
' MSD/SOP034.07 54 11.2011

Vinklozolin [0,012] 0,1 voll # IM/GC- 21.11.2011
MSD/SOP034.07 94 11 2011

2,4-DP [0,001] 0,1 el 4 1SO 15913 modif.  18.11.2011

2000 [s5) 18.11.2011
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Evidenéna oznaka: 132-09/3556-11/15242-A Kraj, datum: Maribor, 02.12.2011

Rezultatl A e . #-rezultati se nanadajo na neakreditirano dejavnost.
Parameter Rezultat Normativ Enota lzrazeno Metoda (standard) Zacetek
Opomba kot / na Konec
Pesticidi in metaboliti
Malation 0,003 04 ug/l 4 DINENISO 11369 16.11.2011
modif.. 1997 87 16.11.2011
2,4,5-T feegR . o ug/ 4 150 15913 modif.:  18.11.2011
20008 18.11.2011
Diazinon W 0002): ot 01 gl g4 DINENISO 11369 16.11.2011
' . modif.: 1997 (a7 16.11.2011
Klorpirifos-metil Zrjomes) g oo ugh 2 IM/GC- 21.11.2011
A - MSD/SOP034.07 54 11 2011
Klorfenvinfos -~ [0.009] 0,1 ug/ 4 DINENISO 11369 16.11.2011

modif.; 1997 187] 16.11.2011

MCPP ,002 0,1 Ho/l g4 1S0 15913 modif.  18.11.2011
2000 a1 18.11.2011
MCPA TI000H o T 01 g/ 4 150 15913 modif.  18.11.2011
2000 53 18.11.2011
delta-HCH [0,002] ¥ 0,1 ug/l g 1SO 6468 - modif:  14.11.2011
1996 (551 16.11.2011
gama-HCH [0,002] 0,1 ug/ 4 1506468 - modif.  14.11.2011
1996 155 16.11.2011
Heksaklorobenzen [0,001] : 0.1 uall 4 SO 6468 -modif. 14.11.2011
1996 (55 16.11.2011
Pentaklorobenzen [0,002] 01 ug/! 4 1506468 -modif. 14.11.2011
1996 1551 16.11.2011
Endosulfan sulfat : ~[0,0'(}*:2] - 0.1 pgl 4 1506468 -modif..  14.11.2011
1996 (55 16.11.2011
alfa-Endosulfan 0.002) 0,1 ua/t y 1506468 -modif:  14.11.2011
1996 551 16.11.2011
beta-Endosulfan 10,002} 0,1 g/t 4 1506468 - modif.:  14.11.2011
1996 551 16.11.2011
Aldrin 10,002} 0,03 ug/i 4 15O 6468 -modif. 14.11.2011
1998 551 16.11.2011
Dieldrin 10,002} 0,03 ng/l 4 1SO 6468 - modif:  14.11.2011
1996 1551 16.11.2011
Heptakior [0,002] 0,03 ugli # 150 6468 - modif. 14.11.2011
1996 s5) 16.11.2011
cis-Heptaklorepoksid [0,001] 0,03 ugll 4 1806468 - modif..  14.11.2011
1996 1591 16.11.2011
trans-Heptaklorepoksid [0,001] 0,03 ug/l 4 1806468 - modif..  14.11.2011
1996551 16.11.2011
Pesticidi (vsota) <0,05 0,5 uglt p lzracun

Policikli¢ni arom. ogliikovodiki
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Evidenéna oznaka: 132-09/3556-11/15242-A Kraj, datum: Maribor, 02.12.2011

Rezultati = nanadajo na neakreditirano dejavnost.

Parameter Rezultat Normativ Enota lzraZzeno Metoda {standard) Zatetek
Opomba kot /na Kenec
Policikliéni arom. ogljikovodiki

Benzo(b)fluoranten 9,0911 = Ha/t # EN ISO 17993 21.11.2011
' modif.. 2003 53 11.2011

Benzo(k)fluoranten v ugh g ENISO17993  21.11.2011
modif.: 2003 23 11.2011

Benzo(a)piren Sodo0ot 0,01 ug/ g ENISO17993  21.11.2011
modif.: 2003 23.11.2011

Benzo(ghijperilen : EGOQ{}Z} wgh g4 ENISO17993  21.11.2011

modif.: 2003 23.11.2011

pg/l EN ISO 17993 21.11.2011

Indeno(1,2,3-cd)piren

Trihalometani

Bromdiklorometan G g/l #ENISO 1[?3?0; 2003 10.11.2011
15.11.2011

Dibromklorometan [0,10] g/t 4ENISO 152?0: 2003 10.11.2011
15.11.2011

Tribromometan CE0H0Y ug/l 4ENISO 153?0; 2003 10.11.2011

) 15.11.2011

Triklorometan ~[0,05] ug/l 4ENISO 1{?&80: 2003 10.11.2011
157112041

Trihalometani (vsota) - 0,1 100 g/l 4 fzratun

Lahkohlapni halogenirani ogljikovediki

1,2-Dikloroetan b .f[fb, 10] 3 Hg/l #EN ISO 1[‘153}80: 2003 10.11.2011
15.11.2011

1,1,2,2-Tetrakloroetilen - [0,05] 10 Hg/! #EN 1S0 18680: 2003 10.11.2011
15.11.2011

1,1, 2-Trikloroetilen EQ,OS] 10 Mo/l # EN IS0 1{?3180: 2003 10.11.2011
15.11.2011

Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki

Benzen 10,10} 1 g/l 4ENI1SO 15&30: 2003 10.11.2011
1 ,5.; 11.2011
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Evidenéna oznaka: 132-08/3556-11/15242-A Kraj, datum: Maribor, 02.12.2011

18] Za filtracijo uporabimo filter iz steklenih viaken, doloéamo NPOC

1551 Ekstrakcijski postopek se izvaja enkrat. Uporaba &i¥tenja ekstrakta na Florisil nosilcu in odstranjanje 2vepla z elementarnim
bakrom.

7o) T= 20° C, val.dol, 436 nm

73] Metoda CFA

(80] Val.dol.meritve 660nm, postopek predpriprave:niso prisotne oksidirajote/ reduc.snovi

184] Kombinirana fluoridna elektroda

t85] Metodo izvajama on-line, identifikacija ciljne spojine z LC/MS/MS (MRM).

187] Metodo izvajamo on-line, pred analizo vzorec filtriramo.

1104] Avtomatski vzordevainik, 25 mi vzorca, koncentriranje vzorca s prepihovanjem ("purge”) ter zajemanje na pasti ("trap"), detekcija
z MSD in ECD.

Pravilnik o pitni vodi (Ur.list RS, §t. 16/2004, 35/2004, 26/2006, 82/2006 in 25/2009)
(a) Sprejemijiva za potro$nike in brez neobitajnih sprememb.

(c) Brez neobitajnih sprememb.

{d) Do 01.11.2013 je mejna vrednost za svinec 25 ug/L

S krepkimi znaki izpisan rezultat ne ustreza normativu, pri tem nise upotevani podatki o meriini negotovosti.
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naro¢nika.
Rezuitat v oglatem oklepaju pomeni, da je vsebnost parametra pod navedeno mejo zaznavanja.

Rezultati se nana¥ajo izkljuna na preiskan vzorec. Porotilo se brez pisnega dovolienja instituta ne sme repraducirati, razen v celoti.
Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v 8asu do zadetka analiz ustrezno hranjen.

Vse dodatne informacije o opravijenem preskudanju so dostopne v institutu.
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POSLOVNA TAINA

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor http:hwww.2zv-mb.si

CENTER Z4 MIKROBIOLOGIJO

Telefon (D2) 4500110, Telefaks: {02) 4500181
Davéna $tevilka: 30447046, Stevilka transakciskega racuna: 01 100-8030928830

Stran 1 od 1

SLOVENSKA
AKREDITACIIA
SIST EN ISO/1EC 17025
LP-035

Rezultati oznaceni z # se

nanazajo Na peakreditirano

REZULTATI MIKROBIOLOSKE PREISKAVE ST.:3/2011/ 11978 R

SPLOSNI PODATKI

Naro¢nik: 305 JAVNO PODJETJE VODOVOD- KANALIZACIIA, D.O.O.
VODOVODNA CESTA 90, 1000 LJUBLTANA

Proizvajalec:

Lastnik: 305 JAVNO PODJETJE VODOVOD- KANALIZACIJA, D.O.O.
VODOVODNA CESTA 90, 1000 LIUBLJANA

Pla¢nik: 305 JAVNO PODJETIE VODOVOD- KANALIZACIJA, D.O.O.

VODOVODNA CESTA 90, 1000 LJUBLJANA
Odvzemno mesto:

PODATKI O VZORCU
Vzorec: PITNE VODE

11/15242
Vzorec odvzel(a): ROK MIHALINA
Datum odvzema: 07.11.2011
Datum sprejema; 07.11.2011
Datum izvida: 11.11.2011
Laboratorijska §t.: 26416

Metoda - Parameter _ LOD Kolicina Rezultat - Zagetek anal.
vzorca Koncc anal.

ISO9308-1  Koliformne bakterije pri 37°C TUTUCFUT 100ml T NINAJDENO 08112011
10.1 ].2011
1SO 9308-1 Escherichia coli pri 44°C o 1 CFU 100 ml NI NAJDENO 08.11.2011
10.11.2011
[SO7899-2 Enterokoki pri 44°C : 1 CFU 100 ml NI NAJDENO 08.11.2011
10.11.2011
ZM S107 0601  Clostridium perfringens (s sporami) 1 CFU 100ml g NINAIDENO 08.11.2011
09.11.2011
1SO 6222 Skupno stevilo mikroorganizmov pri | CFU I ml pod 10 08.11.2011
3TRE 7 10.11.2011
1SO 6222 Skupno stevilo mikroorganizmov pri I CFU Iml pod 10 08.11.2011
290G 11.11.2011

Temperatura ob odvzemu: 13,4°C
Vsebnost dezinfekcijskega sredstva: < 0.02 mg/I

LOD: Meja detekeije - najnizje Stevilo mikroorganizmov, ki jih lahko dolo¢imo v vzorcu

Vzorec je bil v ¢asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. 1zjavljamo, da se rezultati preiskave nana3ajo izklju¢no na preiskovani vzorec.

Reprodukcija porocila nepoobldéccmm osebam ni dov o]]ena

Preiskavo oprav il(a): 1

VodJa oddelka;

Mojca Sostari¢ U/ : . ma Man Lusicky
[ majcka 1 ja LuSicky
univ, dlpl mikr. %\ i i dr. \fge‘;_mﬁ-/ﬁ\

bt o e S
|
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