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Porocilo o izvedeni nalogi

JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti
pitne vode

Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-17/34888

Narognik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O.
VODOVODNA CESTA 90
1000 Ljubljana

Delovni nalog: Narocilo 114/2017

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Oddelek za kemijske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.
Novo mesto, 25.04.2017
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Anton Skrbec, dipl.san.inz. Dusan Harlander, dr.med.,spec.epidemiolog
Elektronsko podpisal Anton Skrbec, dipl.san.inz. ob 25.04.2017 10:38:31 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porogilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.
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(57 ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Podatki o vzorcu

Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-17/34888

Vzorec: 2017/2157

Stevilka vzorca: 17/34888

Namen: Pogodba

Naroé&nik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJAD.O.O., VODOVODNA CESTA 90,
1000 Ljubljana

Vzorec odvzel: Andrej Povse, NLZOH OOZ Novo mesto

Cas odvzema: 04.04.2017 12:15

Mesto odvzema: Vodovod Brest (C), omr.

Vzorec sprejel: Boris Sodec

Kraj in ¢as sprejema: Novo mesto, 04.04.2017 14:05

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z dolocenimi kriteriji.

Parameter Rezultat Enota liraZen Kriterij Skladnost
ot/na
Terenske meritve
Temperatura vode 12.1 °C / /
Elektri¢na prevodnost (20°C) 434 uS/cm 2500 skladen
pH 74 6.5-9.5 skladen
Vonj sprejemljiv / /
Okus sprejemljiv / /
Splosni parametri
Amonij <0.01 mg/L NH4 0.50 skladen
Nitrit 0.0012 mg/L NO2 0.5 skladen
Nitrat 7.84 mg/L NO3 50 skladen
Sulfat 412 mg/L S04 250 skladen
Klorid 2.37 mg/L Cl 250 skladen
Fluorid <0.04 mg/L F 15 skladen
Celotni organski ogljik (TOC) 0.34 mg/L / /
Kovine in metaloidi
Mangan 1.9 pgiL 50 skladen
Kovine in nekovine
Aluminij 4.8 g/l 200 skladen
Antimon 0.051 g/l 5 skladen
Arzen 0.19 Mg/L 10 skladen
Baker 0.0016 mg/L 2 skladen
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Kovine in nekovine

Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-17/34888

Bor 0.0039 mg/L 1 skladen
Kadmij <0.02 pgiL 5 skladen
Nikelj 0.24 ugiL 20 skladen
Selen 0.14 pgiL 10 skladen
Zelezo <40 g/l 200 skladen
Svinec 0.32 HgiL 10 skladen
Zivo srebro <0.01 ug/L Hg 1 skladen
Kalcij 56000 uglL / /
Magnezij 29000 HglL / /
Natrij 1.2 mg/L 200 skladen
Kalij 1100 HglL / /
Skupna trdota 14.5 °N / /
Pesticidi - organofosforni in drugi

Azoksistrobin <0.002 pglL 0.1 skladen
Lahkohlapni aromatski ogljikovodik - BTX

Benzen <04 pg/L 1 skladen
m,p- Ksilen <0.6 Mg/l / /
o-Ksilen <04 pg/L / /
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki

Toluen <03 Mg/l / /
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

Trihalometani (vsota) <11 Mg/L 100 skladen
Tetrakloroeten (Tetrakloretilen) <11 pg/L 10 skladen
Trikloroeten <0.9 ug/iL 10 skladen
Tetrakloroeten+trikloroeten <11 HglL 10 skladen
1,2-Dikloroetan <0.9 ug/lL 3 skladen
Mikrobioloski parametri

Escherichia coli 0 CFU/100 mL 0 skladen
Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL 0 skladen
Enterokoki 0 CFU/100 mL 0 skladen
Clostridium perfingens 0 CFU/100 mL 0 skladen
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C 20 CFU/mL / /
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 37°C 5 CFU/mL 100 skladen
OsnaZevala

Celotni cianid <0.001 mg/L CN 50 skladen
Pesticidi

Atrazin <0.007 Mg/iL 0.1 skladen
Azinfos-metil <0.0002 pg/iL 0.1 skladen
Diklorfos <0.003 pgiL 0.1 skladen
Dimetaklor <0.006 g/l 0.1 skladen
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Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-17/34888

Pesticidi

Dimetenamid <0.001 Mg/l 0.1 skladen
Dimetoat <0.001 pg/L 0.1 skladen
Diuron <0.007 Mg/l 0.1 skladen
Fention <0.002 pg/L 0.1 skladen
Flufenacet <0.003 g/l 0.1 skladen
Flurokloridon <0.007 pgiL 0.1 skladen
Imidakloprid <0.003 Hg/L 0.1 skladen
Izoproturon <0.008 ug/L 0.1 skladen
Klorantraniliprol <0.005 HglL 0.1 skladen
Klorfenvinfos <0.002 ug/L 0.1 skladen
Kloridazon <0.004 Mg/l 0.1 skladen
Klorotalonil <0.03 pa/L 0.1 skladen
Klorotoluron <0.009 Mg/l 0.1 skladen
Linuron <0.009 ug/L 0.1 skladen
Malation <0.006 Hg/L 0.1 skladen
Metalaksil <0.001 Mgl 0.1 skladen
Metamitron <0.005 pgiL 0.1 skladen
Metazaklor <0.008 Hg/L 0.1 skladen
Metiokarb <0.01 ug/L 0.1 skladen
Metobromuron <0.009 Mg/l 0.1 skladen
Metolaklor <0.011 HgiL 0.1 skladen
Metribuzin <0.010 Mg/l 0.1 skladen
Mevinfos <0.002 HglL 0.1 skladen
Napropamid <0.010 ug/L 0.1 skladen
Pendimetalin <0.001 pg/L 0.1 skladen
Penkonazol <0.002 pg/L 0.1 skladen
Petoksamid <0.021 Mg/l 0.1 skladen
Pirimifos-metil <0.03 ug/L 0.1 skladen
Pirimikarb <0.008 Mg/l 0.1 skladen
Prometrin <0.010 Hg/iL 0.1 skladen
Propikonazol <0.002 pg/L 0.1 skladen
Terbutilazin 0.015 Hglt 0:1 skladen
Tiakloprid <0.007 ug/L 0.1 skladen
Triadimefon <0.003 Mg/l 0.1 skladen
Glifosat <0.3 ug/L 0.1 ni skladen
Azinfos-etil <0.010 pglL 0.1 skladen
Tebukonazol <0.01 Mg/l 0.1 skladen
Pesticidi - triazinski

Atrazin, Desetil- 0.040 pglL 0.1 skladen
Atrazin, Desizopropil- <0.003 Mg/l 0.1 skladen
N,N-dietil-m-toluamid <0.01 pglL 0.1 skladen

Pesticidi - triazinski in drugi
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Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-17/34888

Pesticidi - triazinski in drugi

Heksazinon <0.013 ugiL 0.1 skladen
Sekbumeton <0.008 uglL 0.1 skladen
Ametrin <0.010 Hg/L 0.1 skladen
Pesticidi in metaboliti

2,6-Diklorobenzamid <0.006 pg/L 0.1 skladen
Acetoklor <0.007 ugiL 0.1 skladen
Alaklor <0.007 pg/iL 0.1 skladen
Bromacil <0.008 Mg/l 0.1 skladen
Cianazin <0.009 ugiL 0.1 skladen
Fluometuron <0.010 Hg/L 0.1 skladen
Klorbromuron <0.011 pg/iL 0.1 skladen
Metoksuron <0.009 pglL 0.1 skladen
Metolaklor-ESA <0.017 Mgl 0.1 skladen
Metolaklor-OXA <0.015 pgiL 0.1 skladen
Monolinuron <0.009 g/l 0.1 skladen
Monuron <0.010 Hg/L 0.1 skladen
Propazin - <0.009 g/l 0.1 skladen
Sebutilazin <0.008 Hg/lL 0.1 skladen
Simazin <0.009 pg/iL 0.1 skladen
Terbutilazin-desetil <0.004 HgiL 0.1 skladen
Terbutrin <0.013 pgiL 0.1 skladen
Pesticidi (vsota) 0.040 g/l 0.5 skladen
Piridat-M <0.005 ug/L 0.1 skladen
Splosni fizikalno-kemijski parametri

Barva (436 nm) <02 m-1 / /
Motnost 0.31 NTU 4 skladen
S-Metolaklor <0.03 Mg/l 0.1 skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorec NI skladen z upoStevanimi kriteriji.

ZDRAVSTVENA OCENA:

Vzorec je zdravstveno neustrezen zaradi povi$ane vrednosti glifosfata.
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Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-17/34888

Priloge poroéila:

Porocilo o presku3anju z evidenéno oznako 2132-17/20295-17/34888-T

Porogilo o kemijskem preskusanju z evidenéno oznako 1072-17/20295-17/34888-K
Porogilo o mikrobiolodkem presku$anju z evidenéno oznako 4002-17/20295-17/34888-M
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CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE
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Porocilo o preskusanju

SLOVENSKA
‘ AKREDITACLJA
SIST EN ISO/IEC 17025
‘ LP-014

Rezultati oznageni z # se nanasajo
na neakreditirano dejavnost

Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-17/34888-T

Vzorec: 2017/2157

Stevilka vzorca:  17/34888

Namen: Pogodba

Naloga: JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 420 - 20/16

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Narocnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJAD.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Delovni nalog: Narocilo 114/2017

Mesto odvzema: Vodovod Brest (C), omr.
ul. 15

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum inura: 04.04.2017 12:15

Sprejem vzorca Datum poro¢ila: 25.04.2017
Datum in ura: 04.04.2017 14:05

Odvzel: Andrej Povde, NLZOH OOZ Novo mesto  Sprejel: Boris Sodec
Rezu Itatl p res kuganj a # Rezultati oznageni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost
Parameler Rezultat Enota Izrazen Metoda f:ﬁﬁ?;li

Opomba kot/na Kraj izvedbe analize
Terenske meritve
Temperatura vode 121 °C SIST DIN 38404-C4-2:  04.04.17
2000, tocka 4.1, na mestu  04.04.17
odvzema

Elektriéna prevodnost (20°C) 434 pSiem SIST EN 27888: 1998, na  04.04.17
mestu odvzema 04.04.17
pH 74 SIST ISO 10523: 2012, na  04.04.17
mestu odvzema 04.04.17
Vonj sprejemljiv SIST EN 1622:2007 (Anex 04.04.17
C), namestu odvzema  04.04.17
Okus sprejemljiv SIST EN 1622:2007 (Anex 04.04.17

C), na mestu odvzema  04.04.17

Vodja oddelka:

Du8an Harlander, dr.med.,spec.epidemiolog

Elektronsko podpisal Anton Skrbec, dipl.san.inz. ob 25.04.2017 10:38:40

Rezultati se nanadajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v ¢asu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh silistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran: 1/1
OrbitaSLIMS ver.: 1.7.1.4
verzija predloge poro¢ila: 1.4



~> ‘ AKREDITACLIA
=il NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ SIST EN ISO/IEC 17025
( g ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO Lp'éu
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, e

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-17/34888-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: 2017/2157

Stevilka vzorca:  17/34888

Namen: Pogodba

Naloga: JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 420 - 20/16

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inZ.

Narocnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJAD.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Delovni nalog: Narocilo 114/2017

Mesto odvzema: Vodovod Brest (C), omr.

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum poroéila: 24.04.2017
Datum in ura: 04.04.2017 12:15 Datum in ura: 05.04.2017 14:22

Odvzel: Andrej Pov8e, NLZOH OOZ Novo mesto  Prevzel: Ivan Rifelj

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nana$ajo na neakreditirano dejavnost

Baiaaato Rezultat Enota lzrazen Metoda f:ﬁ?ﬁiléll(
Opomba kot/na Kraj izvedbe analize

SISTEN ISO 7887:2012;  06.04.17

Bani (436inm) st et metoda B, NM 06.04.17

T=22°C

SIST EN ISO 7027:2000; brez ~ 06.04.17

Motnost U2t LI poglavia 5, NM 06.04.17
: 1SO 11732:2005, poglavie 4,  05.04.17
Amonij <0.01 # mglL NH4 NM 05.04.17
. e , 07.04.17
Nitrat/50+nitrit/3 0.16 # mgl SISTEN 26777: 1996, NM 04

- , 06.04.17
Nitrit 0.0012 #  mgl NO2 1SO 13395:1996, NM S
. SIST EN ISO 10304-1: 20091, 07.04.17
Nitrat 7.84 mg/L NO3 NM 07.0417
SIST EN ISO 10304-1: 200901, 07.04.17

Sulfat 412 mg/L S04 NM 07.04.17

. SIST EN ISO 10304-1: 200911, 07.04.17

Klorid 2.37 mg/L Cl NM 07.0417

. SIST EN IS0 10304-1: 200917, 07.04.17

Fluorid <0.04 mg/L F NM 07.0417

Fosfat-orto 0.032 # mgl  PO4 IS0 15681-22003, NM 07 0417
: £005 07.04.17

Celotni organski ogljik (TOC) 0.34 #  mgl ¢ SIST ISO 8245: 2000, NM ?;gig

Analiza ponovijena iz zamrznjenega vzorca.

SIST EN ISO 17294-2: 2005,  12.04.17

Alumin 48 HolL NM 12.04.17

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 1/6
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SLOVENSKA
‘ AKREDITACIJA

— NACIONALNI LABORATORI ZA ‘ SIST EN 1S0/1EC 17025
(E ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO LEGLA
Rezultati oznageni z # se nanasajo

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, na neakreditirano dejavnost
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Eviden¢na oznaka: 1072-17/20295-17/34888-K

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Parameter R Enota By N.IE.’tOda zZ:lflﬁi'e(:Ii
Opomba kot/na Kraj izvedbe analize
Antimon 0.051 uglL SISTEN ISON1,\;294-2: 2005, ggil;
Atz 019 gl SISTEN ISON1|\;294-2: 2005, ggjg
Biker 0.0016 mgiL SISTEN ISON1|\;294-2: 2005, ggi};
Bor 0.0039 mglL SIST EN ISON1I\;294-2: 2005, ggi};
Kadmi <0.02 uglL SISTEN ISON1,\;294-2: 2005, ggj} ;
Krom (V) <10 hgL  Cior  SISTENISO23913: 2009, NM  coort’
Nikelj 0.24 g SISTEN ISON1M7294-2: 2005, 1 ;821;
Seien 044 uglL SISTEN ISON1I\Z294-2: 2005, ggj];
Svinec 0.32 uglL SISTEN ISON1I\;294-2: 2005, 1383{1;
Zivo srebro <0.01 Mg/l Hg S ENpIOSg%J;S;, 6&2&)12’ brez 8;821;
Kelti] 56000 uglL SISTEN ISON1M7294-2: 2005, ggj 1;
e 29000 uglL SIST EN ISON1M7294-2: 2005, 1%821;
Natti 12 malL SISTEN lSON1|\;294-2: 2005, ggil;
Kalij 1100 uglL SISTEN ISON1M7294-2: 2005, ggig
Skupna trdota 14.5 # °N Izraun, NM 13831;
2,6-Diklorobenzamid <0.006 uglL Lab°rat°”ijzs§:j s el
Kostlor <0.007 uglL Laboratoriijzs(!:j ;n_;e,t(;\ld& M 740_3, 12821;
Hlskior <0.007 uglL LaboratoriijzsCIJ(:j ??,t?\ldl\j M 740_3, ljgig
awr o SRR
Atrazin, Desetil- 0.040 uglL Lab”“""g;g;:‘;tm WTAL3, ﬁgj};
Atrazin, Desizopropil- <0.003 pg/L Laboratoriijzs(lj(;;n;’tcl)\ld’\j M740.3, 1431331'7/
Azinfos-meli 00002]  # gl Lab"rat”?;;‘:j e A i
Bromadil <0.008 uglL Laboratoriijzsg; :?f(;\ldl\j M 740_3, 1 igil;
Celotni fosfor 0.041 # mgl P04  ISO15681:22008,NM 0047
10.04.17
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 2/6
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(g ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO EEArs
Rezultati oznadeni z # se nanasajo

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, na neakreditirano dejavnost
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenc¢na oznaka: 1072-17/20295-17/34888-K

Rezultati preskusanja ERemiallorAter 4k se iansieloins aakredfirant Hopyeisst
-
T e e
e <0.003 liglt Laboratoriijzs(lj(:j :;t(r)\jdl\j M 740_1, ngg
v RS g
S <0.001 15 Laboratoriijzsclj(:j :?f%dﬁ M 740_1, ggi};
om o eemaeue o
Mengan 19 gl SIST EN ISON1I\;294-2: 2005, ggj];
e <0607 L Laboratori]jzs(lj(z':lj ;n7e,t(r3\jd|\j M 740_3, 1 28:1;
Bt <0.002 ugll Laboratoriijzs(lj(:j :;,t?\jdl\j M 740_1, ggﬂ;
— <0.003 gL T laoanT
Azoksistrobin <0.002 uglL Labmor?;g; - T e
Fluometuron <0.010 bglL Laboratoriiszg:j;n ?t R
e s
{SpaEn <0.013 gl Laboratoriijjcli(:j ;n;:’tcr)\ldlsl M 740_3, 1 2821 };
Imidakiopric <0.003 HolL R v ol
Izoproturon <0.008 Mg/L Laboratoriijzsé(:j:?’tcr)\‘dﬁ M740_3, 12821;
Klorantraniliprol <0.005 Mg/l Laboratoriijzsggén ?}?\ldﬁ M740.3, ligﬂ;
Klorbromuron <0.011 HglL Laboratoriijzsg;;n ;t(r)\jdla it 12821;
Klorfenvinfos <0.002 uglL Laborat"riijzsg:j?;’fm RES-- Terl
oridazon <0004 ol AT 407
Kiorotalonil <003 # gl e
Ciaibiion <0.009 gl Laboratc:riijzscl;;lj QnYE,t?\Jdl\i M 740_3, 1 igﬂ;
e <0.009 ugll Laboratoriijzsgg ar]n7e’tc|>\ldi\7 M 740_3, 1 igjg
i <0.006 uglL Laboratoriij;lj(z'?j ;n;z’tc;\jdla M 740_1, 1 2811;
Sl s <0.001 mglL N SISTEN IS%1|\;|1403-212013, 18821_7/
Metalaksi <0001 ol R o
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<N ‘ ARREDITACHA
== NACIONALNI LABORATORIJ ZA - G
(57 ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO EEH14

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEYV OKOLJA

Rezultati oznageni z # se nanasajo
na neakreditirano dejavnost

Evidencéna oznaka: 1072-17/20295-17/34888-K

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Adsorbljivi organski halogeni (AOX) <6 # gl SIST EN IS0 9562: 2005, NM 8;811;
o <0.005 gL Laboratoriijzscli(:j ;n;f?\ld!\j M 740_3, 1 28:111;
Netazeldor <0008 bl AT 407
e 001 uglL Laboratoriijzsclj(:tj :;,t(l)\ldl\j M 740_1, 12811;
e <0.000 ot Laboratoriijzs:;:tj ;n7e,t?\ldl\j M 740_3, 12821;
Metoksuron <0.009 Mgl Laboratoriij:g;: 7 o
Metoaor <001 pol AT k7
T <00r7 pol A 190417
MetoadorOXA 005 4 yol A Took17
S <0.010 il Lenboratoriijzscl;;lj :?}%dﬁ M 740_3, 12821_7/
Mevinfos <0.002 uglL Lab”"“"”{:é‘;:?}‘ﬁﬁ gl P
R - <0.000 gL Laboratoriijzs(lj(; ;n7e,t?\jd|\7 M 740_3, } 4318:111;
Monuron <0.010 Hg/L Laboratoriij:g;: ;}?\ldﬁ M7403, Egjg
Neprapai <0010 pal AT~ o417
Pendinetain 000 ol AT laok17
Penkonazol <0.002 HglL Laboratonijzscli(:j;n ;)t e e
peoksanid 002 ol B T
Pirimifos-mefi <003 gl i
Pirimikarb <0.009 uglL Labmat"”g;g;;“?f‘;f& el e
e <0.010 uglL La\boratoriijzlj(:j :?}?qdl\i M 740_3, 1 2821;
am e s wy
G g SRR gy
- <0.008 i Laboratoriij'zstlj(:j ??}?\ldl\i M 740_3, 12821;
M <0.009 ugiL Laboratoriijzs(li(; ;w?a,t?\jda M 740_3, 12821;
g eEmimees S
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SLOVENSKA
AKREDITACIJA

=" NACIONALNI LABORATORIJ ZA “ s oo oz
( g ZDRAVIJE, OKOLIJE IN HRANO : "P'é“ :
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, A o 2} et

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-17/34888-K

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzrazen Metoda Zacetek |
kljucek
Parameter Opomba Enota | s Kraj izvedbe el
- Laboratorijska metoda M 740_3, 13.04.17
Terbutilazin <0.015 Ha/lL izdaja 7, NM 14.04.17
e ; Laboratorijska metoda M 740_3,  13.04.17
Terbutilazin-desetil <0.004 Mg/l izdaja 7, NM 14.04.17
: Laboratorijska metoda M 740_3, 13.04.17
Terbutrin <0.013 HglL izdaja 7, NM 14.04.17
- : Laboratorijska metoda M 740_1, 13.04.17
Tiakloprid <0.007 Mgl izdaja 7, NM 140417
o Laboratorijska metoda M 740_1,  13.04.17
Triadimefon <0.003 Hg/lL izdaja 7, NM 14.04.17
: . 10.04.17
Fenolne snovi-skupne <50 pg/L ISO 14402:1999(E), NM 100417
b . 20.04.17
Pesticidi (vsota) 0.040 #  pglL lzracun, NM 20.04.17
Trihalometani (vsota) <11 Hg/L SIST EN ISO 15680: 2004, NM ngﬁg
Bromodiklorometan <0.8 Mo/l SIST EN ISO 15680: 2004, NM Hg:.};
Dibromoklorometan <07 Hg/L SIST EN ISO 15680: 2004, NM ?1:11811?/
Tribromometan (bromoform) <11 HglL SIST EN ISO 15680: 2004, NM “831;
THofoistar (Kopofoa) <0.9 uglL SISTENISO 15680: 2004, NM | }83];
Tetrakloroeten (Tetrakloretilen) <11 Mg/l SISTEN IS0 15680: 2004, NM }}821;
| , 11.04.17
Trikloroeten <0.9 Mg/L SIST EN SO 15680: 2004, NM 110417
Tetrakloroeten+trikloroeten <11 HglL SIST EN ISO 15680: 2004, NM 1 1821;
] 11.04.17
Benzen <04 Hg/L SIST EN ISO 15680: 2004, NM 110417
Laboratorijska metoda M 740_3, 13.04.17
Sekbumeton <0.008 HglL izdaja 7, NM 14.04.17
. Laboratorijska metoda M 740_3, 13.04.17
Ametrin <0.010 Hg/L izdaja 7, NM 14.04.17
_ - Laboratorijska metoda M 740_3,  13.04.17
N,N-dietil-m-toluamid <0.01 # gl izdaja 7, NM 14.04.17
: M 712/5, izdaja 2, interna 07.04.17
0,p-Metoksiklor <0.03 # ol metoda, NM 11.04.17
! M 712/5, izdaja 2, interna 07.04.17
p,p-Metoksikior <0.03 L metoda, NM 11.04.17
{2 Dikiordetan <09 uglL SIST EN IS0 15680: 2004, NM 110217
- " 11.04.17
1,1-Dikloroeten <16 pg/L SIST EN ISO 15680: 2004, NM 110417
AR A7 uglL SIST EN IS0 15680: 2004, N 11 9317
. . 11.04.17
1,1,4-Trikloroetan <1.2 bglL SIST EN ISO 15680: 2004, NM ‘017
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 5/6

Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 161, F:07 393 41 79, E:info@nlzoh.si
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SLOVENSKA
‘ AKREDITACIJA

- NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ SIST EN ISO/IEC 17025
W ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO ‘ LP'?'“ »
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, R e e

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-17/34888-K

Rezu Itati preS kuganja # Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost
Rezultat |zrazen Metoda Zagetek |
REEOE Opomba Ehdta kot/na Kraj izvedbe ZZ',‘,';‘,}ZZ"
1.1-Dikloroetan <0.8 pgiL SIST EN ISO 15680: 2004, NM Hgﬂ;
. 3 11.04.17
1.1,2-Trikloroetan <0.9 Mg/l SIST EN ISO 15680: 2004, NM 110417
. : 11.04.17
Diklorometan <13 Mg/l SIST EN ISO 15680: 2004, NM 10417
Toluen <0.3 Mg/l SIST EN ISO 15680: 2004, NM e 10
: ‘ ’ 11.04.17
! 11.04.17
1,1,2,2-Tetrakloroetan <2.0 Mg/l SIST EN ISO 15680: 2004, NM 110417
. : 11.04.17
m,p- Ksilen <0.6 palL SIST EN ISO 15680: 2004, NM 110417
o-Ksilen <04 uglL SIST EN ISO 15680: 2004, NM 11 027
Heksakloroetan <0.3 # gl SIST EN ISO 15680: 2004, NM Hgil;
. ' 11.04.17
Etilbenzen <0.3 pa/L SIST EN ISO 15680: 2004, NM 11,0417
. 12.04.17
Glifosat <0.3 # pglb ISO 21458, NM 12,0417
. a: Laboratorijska metoda M 740_3,  13.04.17
Kvinoksifen <0.009 # gL izdaja 7, NM 14.04 17
; Laboratorijska metoda M 740_1,  13.04.17
Bifenoks <0.009 # puglL izdaja 7. NM 13.04.17
—_ Laboratorijska metoda M 740_3, 13.04.17
Cibutrin <0.025 # oL izdaja 7, NM 14,0417
. . Laboratorijska metoda M 740_3, 13.04.17
Diflufenikan <0.006 Hg/L izdaja 7, NM 14.0417
. ; Laboratorijska metoda M 740_1,  13.04.17
Azinfos-etil <0.010 # gL izdaja 7, NM 14,0417
. M 712/5, izdaja 2, interna 07.04.17
Duligelin SE HglL metoda, NM 110417
- Laboratorijska metoda M 740_3,  13.04.17
Gl =B Hg/L izdaja 7, NM 14.04.17
Laboratorijska metoda M 740_2,  13.04.17
Tebukonazol <0.01 # pglL izdaja 4, NM 19.04.17
. Laboratorijska metoda M 740_3,  13.04.17
Aklonifen <0.009 # gl izdaja 7, NM 140417

[1] Analizirano iz zamrznjenega vzorca.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo narocnika.
Rezultat v oglatem oklepaju pomeni, da je vsebnost parametra pod navedeno mejo zaznavanja (LOD). LOD je najniZja koncentracija analita, ki je detektirana,
vendar ne vedno tudi kvantificirana.

Vodja oddelka:
Jernejka Franko, univ.dipl.inZ.kem.inz.

Elektronsko podpisal Jernejka Franko, univ.dipl.inz kem.inZ. ob 24.04.2017 10:56:23

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v éasu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 6/6
Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 161, F:07 393 41 79, E:info@nizoh.si sl L

g N = = N : - Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.4
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor veraia pradiche poresia: .
ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije ja p gep C



AKREDITACIJA

‘ SLOVENSKA
Q : - NACIONALNI LABORATORI ZA ‘ 2l

ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO LP-014

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Eviden¢na oznaka: 4002-17/20295-17/34888-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: 2017/2157

Stevilka vzorca: 17/34888; lab.st.: 17/3254

Namen: Pogodba

Naloga: JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 420 - 20/16

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJAD.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Delovni nalog: Narocilo 114/2017

Mesto odvzema: Vodovod Brest (C), omr.

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum poro¢ila: 10.04.2017
Datum in ura: 04.04.2017 12:15 Datum in ura: 05.04.2017 14:08

Odvzel: Andrej Povse, NLZOH OOZ Novo mesto  Prevzel: Brigita Weiss

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda Rezultat Enota zaéetzknglz;:'jUEEk
AL . 1 05.04.2017 14:09
Escherichia coli ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 0 CFU/100 mL 06.04.2017 10-36
' , . . 05.04.2017 14:09
Koliformne bakterije ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 0 CFU/100 mL 06.04.2017 1036
; . 05.04.2017 14:09
Enterokoki ISO 7899-2:2000 0 CFU/100 mL 10.04.2017 10-40
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list :
Clostridium perfingens RS, &t. 1912004, 1. totka 0 CFUMoomL  0204.201714:09
. 06.04.2017 10:35
priloge I11)
i : P . 05.04.2017 14:09
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C IS0 6222:1999 20 CFU/mL 10.04.2017 1228
o : 2 mr . 05.04.2017 14:09
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C ISO 6222:1999 5 CFU/mL 10.04.2017 10:40
Analitik: Odgovorna oseba:
NeZka Lenar€i¢ MatjaZz Retelj

Elektronsko podpisal Matjaz Retelj ob 10.04.2017 13:50:02

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskudani vzorec. Porocilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v ¢asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh sifistovetnost.

Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 1/1
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 121, F:07 39 34 101, E:matjaz.reteli@nlzoh.si, 07 39 34 130 OrbitaSLIMS ver.- 1.7.1.4
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Verziia pradioae Boradil ,'1 '1
ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije HHRIEGRH=ROICUIAR



NLZOH

2017.05.24 12:17:57

DUSAN HARLANDER
00Z Novo mesto

@s NACIONALNI LABORATORIJ ZA Pl o srstovetnos

ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti
pitne vode

Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-17/51128

Narocnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O.
VODOVODNA CESTA 90
1000 Ljubljana

Delovni nalog: Narocilo 165/2017

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Oddelek za kemijske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inZ.
Novo mesto, 24.05.2017
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Anton Skrbec, dipl.san.inz. Dus$an Harlander, dr.med.,spec.epidemiolog
Elektronsko podpisal Anton Skrbec, dipl.san.inz. ob 24.05.2017 12:17:33 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porogilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 1/2
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh.si o
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.5

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porogila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Q,s NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Eviden¢éna oznaka: 2132-17/20295-17/51128

Podatki o vzorcu

Vzorec: 2017/3146

Stevilka vzorca: 17/51128

Namen:

Naroénik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJAD.O.0., VODOVODNA CESTA 90,
1000 Ljubljana

Vzorec odvzel: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJAD.O.O.

Cas odvzema: 16.05.2017 09:15

Mesto odvzema: C - Brest,

Vzorec sprejel:

Kraj in ¢as sprejema: Novo mesto, 16.05.2017 13:58

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z dolo¢enimi kriteriji.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Terenske meritve

Temperatura vode 14.7 °C / /
Pesticidi

Glifosat <0.09 pgiL 0.1 skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poroéila:
Porocilo o preskusaniju z evidenéno oznako 2132-17/20295-17/51128-T
Porogilo o kemijskem presku$anju z evidenéno oznako 1072-17/20295-17/51128-K

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 2/2
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh si o
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.5

ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porogila: 1.4
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NACIONALNI LABORATORL ZA
ZDRAVIJE, OKOLIJE IN HRANO

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Porocilo o preskusanju

2017/3146
17/51128

Vzorec:

Stevilka vzorca:
Naloga:

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inZ.

Naroénik:

Ljubljana
Delovni nalog: Narocilo 165/2017
Mesto odvzema: C - Brest,

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
16.05.2017 09:15

JAVNO PODJETJE
VODOVOD-KANALIZACIJAD.O.O.

Datum in ura:
Odvzel:

Rezultati preskusanja

SLOVENSKA
‘ AKREDITACJA
SIST EN ISO/IEC 17025
‘ LP-014

Rezultati oznageni z # se nanasajo
na neakreditirano dejavnost

Evidencéna oznaka: 2132-17/20295-17/51128-T

JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pithe vode 420 - 20/16

JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJAD.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000

Sprejem vzorca Datum poroéila: 24.05.2017

Datum in ura: 16.05.2017 13:58

Sprejel:

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzrazen Metoda Zadetek |
kljucek
Parameter Opomba Enota kot/na Kraj izvedbe z:mj,lﬁ;i
Terenske meritve
Temperatura vode 147 °C SIST DIN 38404-C4-2:  16.05.17
2000, tocka 4.1, namestu  16.05.17
odvzema

Vodja oddelka:
Du8an Harlander, dr.med.,spec.epidemiolog

Elektronsko podpisal Anton Skrbec, dipl.san.inz. ob 24.05.2017 12:17:58

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v éasu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran: 1/1
OrbitaSLIMS ver.: 1.7.1.5
verzija predloge porotila: 1.4



ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

’QS NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-17/51128-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: 2017/3146

Stevilka vzorca:  17/51128

Naloga: JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 420 - 20/16

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJAD.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Delovni nalog: Narocilo 165/2017

Mesto odvzema: C - Brest,

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum porogdila: 22.05.2017

Datum inura: 16.05.2017 09:15 Datum in ura: 22.05.2017 09:52

Odvzel: JAVNO PODJETJE Prevzel: Andreja Sestanj

VODOVOD-KANALIZACIJAD.O.O.

Rezultati preskusanja

; Rezultat lzrazen Metoda Zatetek |

Halanatar Opomba Enota kot/na Kraj izvedbe z:m'i;:k
Pesticidi

‘ : 22.05.17

Glifosat [0.09] Hg/L IS0 21458, NM 22.05.17

Rezultat v oglatem oklepaju pomeni, da je vsebnost parametra pod navedeno mejo zaznavanja (LOD). LOD je najnizja koncentracija analita, ki je detektirana,
vendar ne vedno tudi kvantificirana.

Vodja oddelka:
Jernejka Franko, univ.dipl.inz.kem.inZ.
Za, elektronsko podpisal Maja Krizan, univ.dipl.kemik ob 22.05.2017 13:03:03

Rezultati se nanasajo izkljucno na preskusani vzorec. Porocilo se brez pisnega dovolienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v ¢asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nizoh.sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 1/1
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