ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR ;.

, SLOVENSKA
‘ AKREDITACUA

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor http:/iwww.zzv-mb.si - A ipo1a
iNSTITUT ZA VARSTVO OKOLJA Rezultati, oznacdeni z #, se
Teiefon: (02} 4500170  Telefaks: (02) 4500227 E-posta: ivo@zzv-mb.si nanasajo na neakreditirano
1D za DOV SI30447048 Stevilka transakcijskega racuna: 01100-6030926630 S me

POROCILO O VZORCENJU IN MERITVAH NA TERENU

Evidencna oznaka: 132-09/3556-12/09887-T Kraj, datum: Maribor, 04.10.2012

Naloga

ime: Izvajanje laboratorijskih preskusov za potrebe notranjega nadzora pitne vode

Vodja: Natasa Sovi¢, univ. dipl. inZ. kem. tehnol.

Naroénik: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana, Vodovodna cesta 90, 1000
Ljubljana

Delovni nalog: Narocilnica &t. 4500004844 z dne 10.08.2010

Vzorec

Stevilka: 12/09887 Cas vzoréenja:

Oznaka: Pitna voda - D-\ 05.09.2012 11:40

QOdvzel: Rok Mihalina, kem. tehn.

Metoda vzoréenja: ISO 5667-5: 2006

Mesto vzorcenja: Jarski prod -

Oddelek za vode, prehrano in PSR Institut za varstvo okolja

Vodja: Predstojnik:

mag. Venceslav Lapajne, univ. dipl. kem. mag. Emil Zerjal, univ. dipl. inZ. kem. tehnol.

Rezultati # - rezultati se nana$ajo na neakreditirano dejavnost.

Parameter Rezultat Normativ Enota lzrazeno Metoda (standard) Zacetek
Opomba kot /na Konec

Meritve na terenu

Temperatura vode 17,9 °C DIN 38404-4: 1976 05.09.2012
05.09.2012

Elektricna prevodnost 431 2500 pS/em EN 27888: 1993  05.09.2012
(20°C) 05.09.2012
pH 7.8 (6,5-9,5) (f) ISO 10523: 2008 05.09.2012
05.09.2012

Klor-prosti [0,03] mg/l #SIST EN ISO 7393-2: 05.09.2012
el 05.09.2012
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Evidenctna oznaka: 132-09/3556-12/09887-T Kraj, datum: Maribor, 04.10.2012

Pravilnik o pitni vodi (Ur.list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009)
(f) Za vodo, namenjeno pakiranju je lahka najnizja vrednost 4,5.

S krepkimi znaki izpisan rezultat ne ustreza normativu, pri tem niso upo$tevani podatki o merilni negotovosti.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naroénika.

Rezultat v oglatem oklepaju pomeni, da je vsebnost parametra pod navedeno mejo zaznavanja (LOD).LOD je najniZja koncentracija
analita, ki je detektirana, vendar ne vedno tudi kvantificirana.

Rezultati se nanadajo izkljuéne na preiskan vzorec. Porotilo se brez pisnega dovoljenja indtituta ne sme reproducirati, razen v celoti.
Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vse dodatne informacije o opravljenem preskuganju so dostopne v inatitutu.
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ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

Telefon: (02

} 4500170

ID za DOV SI30447045

INSTITUT ZA VARSTVO OKOLJA
Telefaks: {02} 4500227
Stevilka transakcijskega raduna- 01100-6030926630

SLOVENSKA
‘ AKREDITACUA
SIST EN IST/EC 17028

‘ LP-014

Rezultati, oznadeni z #, se
E-posta: ivo@zzv-mb.si nanasajo na

Evidentna oznaka:

POROCILO O PRESKUSIH

132-09/3556-12/09887-A

neakreditiranc
dejavnaost.

Kraj, datum: Maribor, 04.10.2012

Naloga

Ime: Izvajanje laboratorijskih preskusov za potrebe notranjega nadzora pitne vode
Vodja: NataSa Sovi¢, univ. dipl. inZ. kem. tehnol. '°

Naroénik: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana, Vodovodna cesta 90, 1000

Ljubljana

Delovni nailoq:

Vzorec

Stevilka: 12/09887

Oznaka: Pitna voda - D- Vrtec Dol pri Ljubljani,
enota Dolsko, Dolsko 85A

Odvzel: Rok Mihalina, kem. tehn.

Oddelek za analizno kemijo
Vodja: v e

P

Marjana Babi&, univ. dipl. inZ. kem. inz.

Rezultati
Parameter Rezultat
Opomba
Spiloéni fizikalno-kemijski parametri
Barva [0,01]
Motnost 0,30
Vonj BREZ
Okus BREZ
Amonij [0,003]
Nitrit [0,003]
Nitrat 7,5
D68541

Normativ

(a)

0.5

0,5

50

Naroéilnica §t. 4500004844 z dne 10.08.2010

Cas vzoréenja:
05.09.2012 11:40

Cas

sprejema:

056.09.2012 13:17

Institut za varstvo okolja
Predstojnik:
mag. Emil Zerjal, univ. dipl. inZ. kem. tehnol.

# - rezultati se nana3ajo na neakreditirano dejavnost.

m-1

NTU

mag/i
mg/l

mg/l

Zatetek

Konec

06.00.2012
06.09.2012
06.09.2012
06.09.2012
06.09.2012

06.09.2012

Enota lzraZeno Metoda (standard)
kot/ na
# ISO 7887: 2011 1791
1SO 7027: 1999
# Interna metoda - vonj
# Interna metoda -
okus
NH4 # ISO 11732: 2005137
NOZ2 # 1ISO 13395: 199673
NQO3 ISO 10304-1: 2007

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor - Institut za varstvo okolja

06.09.2012
06.09.2012
06.09.2012
06.09.2012
06.09.2012
06.09.2012
11.09.2012
12.09.2012
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Evidenéna oznaka: 132-09/3556-12/09887-A Kraj, datum: Maribor, 04.10.2012

Rezultati # - rezultati se nanasajo na neakreditirano dejavnost.
Parameter Rezultat Normativ Enota lzraZeno Metoda (standard) Zadetek
Opomba kot/ na Konec
Sploéni fizikalno-kemijski parametri
Sulfat 11 250 mg/ll S04 1ISO 10304-1: 2007 11.09.2012
1 1.09.2012
Klorid 10 250 mg/l  ClI ISO 10304-1: 2007 11.09.2012
o _ 11.00.2012
Skupni organski ogljik - <0,5 (c) mgl C ISO 8245: 19991451 11.09.2012
Toc ” B - 11.00.2012
Fluorid [0.10] . 1,5 mg/l # ISO 103?3;1: 1992 07.08.2012
Krom 6+ [5,0] pg/l 4 1SO 11083: 1994 501 06.09.2012
7 - _ _ _ 06.09.2012
Skupna trdota 16,0 °N ISO 6059: 1984  06.09.2012
06.09.2012
Hovine in nekovine
Aluminij <10 200 pafl 1SO 17294-2: 2003 06.09.2012
_ _ _ 06.09,2012
Antimon [0,20] 5 ug/l # ISO 17294-2: 2003 06..09.2012
- 7 _ 06.09.2012
Arzen [0,80] 10 pg/t # ISO 17294-2: 2003 06.09.2012
06.09.2012
Kadmij [0,050] 5 pall 4 1SO 17294-2: 2003  06.09.2012
06.09.2012
Krom 2,0 50 pall ISO 17294-2: 2003 06.09.2012
06.09.2012
Nikelj [0,40] 20 Kg/l # 1SO 17294-2: 2003 06.09.2012
06.09.2012
Selen [0,60] 10 uafl # 1ISO 17294-2: 2003 06.09.2012
06.09.2012
Svinec [0,20] 10 (d) g/ 4 150 17294-2: 2003  06.09.2012
06.09.2012
Mikroelementi - kovine
Baker 0,0026 2 mg/l  Cu ISO 17294-2: 2003 06.09.2012
_ __ 06.09.2012
Bor 0,013 1 mg/l B ISO 17294-2: 2003 06.09.2012
06.09.2012
Zelezo [50,0] 200 ug/l  Fe 4 150 17294-2: 2003  06.09.2012
_ 06.09.2012
Zivo srebro [0,050] 1000 ugh  Hg # 1SO 5666, modif.:  12.09.2012
1999 12.09.2012

Pesticidi in metaboliti

Bromacil [0,015] 0,1 Ll # DIN EN ISO 11369 02.10.2012
modif.: 1997 (a7] 02.10.2012
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Evidentna oznaka:

132-09/3556-12/09887-A

Kraj, datum:

Maribor, 04.10.2012

Rezultats # - rezultati se nana8ajo na neakreditirano dejavnost.
Parameter Rezultat Normativ Enota Metoda (standard) Zadetek
Opomba Konec
Pesticidi in metaboliti
Buturon [0,005] 0,1 pgfl DIN EN ISO 11369 02.10.2012
Diuron [0,007] 0,1 pall DIN EN ISO 11369 02.10.2012
modif.: 1997 [s7) 02.10.2012
Fluormeturon [0,004] 0,1 ug/l DIN EN ISO 11369 02.10.2012
Izoproturon [0,004] 0,1 ugll DIN EN ISO 11369 02.10.2012
modif.; 1997 [87] 02.10.2012
Klorbromuron [0,004] 0.1 ugfl DIN EN ISO 11369 02.10.2012
modif.: 1997 87] 02.10.2012
Klorotoluron [0,004] 0,1 pgll DIN EN ISO 11369 02.10.2012
Linuron [0,018] 0,1 ua/l DIN EN ISO 11369 02.10.2012
Metobromuron [0,010] 0,1 pa/l DIN EN ISO 11369 02.10.2012
modif.; 1997 [87] 02.10.2012
Metoksuron [0,009] 0.1 ug/l DIN EN 1SO 11369 02.10.2012
mOdIf 199? [87] 02102012
Metribuzin [0,005] 0,1 pa/t DIN EN ISO 11369 02.10.2012
modif.: 1997 [87] 02.10.2012
Monolinuron [0,004] 0,1 pg/i DIN ENISO 11369 02.10.2012
Monuron [0,004] 0,1 ug/l DIN EN ISO 11369 02.10.2012
modif.: 1997 87] 02.10.2012
Neburon [0,016] 0,1 pg/l DIN EN ISO 11369 02.10.2012
2,6-Diklorobenzamid [0,020] 0.1 pag/t DIN ENISO 11369 02.10.2012
Acetoklor [0,0086] 0,1 pg/l DIN EN ISO 11369 02.10.2012
Alaklor [0,008] 0,1 uafi DIN ENI1SO 11369 02.10.2012
modif.; 1997 [87] 02.10.2012
Ametrin [0,003] 0,1 pa/l DIN EN ISO 11369 02.10.2012
Atrazin [0,002] 0,1 Hafl DIN EN ISO 11369 02.10.2012
Cianazin [0,004] 0,1 (Wel} DIN EN ISO 11369 02.10.2012
Atrazin-desetil <0,050 0,1 pg/l DIN EN ISO 11369 02.10.2012
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Evidenéna oznaka: 132-09/3556-12/09887-A Kraj, datum: Maribor, 04.10.2012

Rezultati # - rezultati se nanasajo na neakreditirano dejavnost.
Parameter Rezultat Normativ Enota lzraZeno Metoda (standard) Zadetek
Opomba kot/na Konec

Pesticidi in metaboliti

Atrazin-desizopropil [0,011] 0.1 pgll # DINENISO 11369 02.10.2012
modif.: 1997 [87] 02.10.2012

Dimetenamid [0,005] 0,1 ug/ 4 DINENISO 11369 02.10.2012
modif.: 1997 [87] 02.10.2012

Diklobenil [0,001] 0.1 ugh " IM/GC- 28.09.2012
MSD/SOP034.07 5 09,2012

Heksazinon [0,006] 0,1 pa/t # DIN EN ISO 11369 02.10.2012
modif.: 1997 [87] 02.10.2012

Metazaklor [0,004] 0,1 ug/l # DINENISO 11369 02.10.2012
modif.: 1997 87] 02.10.2012

Metolaklor [0,005] 01 ugfl # DIN EN ISO 11369 02.10.2012
Napropamid [0,004] 0.1 ug/l # DIN EN ISO 11368 02.10.2012
Pendimetalin [0,020] 0,1 ugh 4 DINENISO 11369 02.10.2012
modif.: 1997871 45 10.2012

Prometrin [0,003] 0,1 pg/l # DIN ENI1SO 11369 02.10.2012
Propazin [0,003] 0.1 pg/l # DIN EN ISO 11369 02.10.2012
modif.; 1997 [87] 02.10.2012

Sebutilazin [0,006] 0,1 ug/l 4 DINENISO 11369 02.10.2012
Sekbumeton [0,002] 0.1 ua/l # IM/GC- 28.09.2012
MSD/SOP034.07 28.00.2012

Simazin [0,011] 0,1 pafl # DIN EN ISO 11369 02.10.2012
Terbutilazin [0,003] 0,1 pg/l # DIN EN ISO 11369 02.10.2012
modif.. 19971871 45 102012

Terbutrin [0,004] 0,1 ug/l # DIN EN ISO 11369 02.10.2012
Triadimefon [0,007] 0.1 Hg/l DIN EN ISO 11369 02.10.2012
Trifluralin [0,001] 0.1 ug/l # IM/GC- 28.09.2012
. VSD/SOPOSAOT 25002012
Vinklozolin [0,012] 0.1 pg/l # IM/GC- 28.09.2012
MSDISOP034.07 54 09 2012

2,4-DP [0,001] 0,1 pa/l #DlN 38407-35 modif. 01.10.2012
wE 01.10.2012

Malation [0,003] 0,1 ug/l # DIN EN ISO 11369 02.10.2012

De8541 Zavod za zdravstveno varstvo Maribor - Indtitut za varstvo okolja 417



Evidenéna oznaka:

132-09/3556-12/09887-A

Kraj, datum: Maribor, 04.10.2012

Rezultati # - rezultati se nana&ajo na neakreditirano dejavnost.
Parameter Rezultat Normativ Enota lzraZeno Metoda (standard) Zadetek
Opomba kot/ na Konec
Pesticidi in metaboliti
2.45-T [0,001] 0,1 g/t 4#DIN 38407-35 modif. 01.10.2012
| - o 01.10.2012
Diazinon [0,002] 0.1 ug/l # DIN EN ISO 11369 02.10.2012
Klorpirifos-metil [0,003] 0,1 pgll # IM/GC- 28.09.2012
MSD/SOP034.07 28.09.2012
Klorfenvinfos [0,009] 0.1 ugfl # DINENISO 11369 02.10.2012
MCPP [0,002] 0.1 pg/l #DEN 38407-35 modif. 01.10.2012
MCPA [0,001] 0,1 g/l 4DIN 38407-35 modif. 01.10.2012
. e | __ N o 01.10.2012
delta-HCH [0,002] 0,1 g/l 4 180 6468 - modif.:  11.09.2012
199651 13.09.2012
gama-HCH [0,002] 0.1 pgll # S0 6468 - modif.:  11.09.2012
1996 155] 13.09.2012
Heksaklorobenzen [0,001] 0,1 pgh # S0 6468 - modif.:  11.09.2012
1996 551 13.09.2012
Pentaklorobenzen [0,002] 0.1 ug/l # IS0 6468 - modif.:  11.09.2012
1996 551 13.09.2012
Endosulfan sulfat [0,002] 0,1 pgfl # SO 6468 - modif.:  11.09.2012
1996 155 13.09.2012
alfa-Endosulfan [0,002] 0.1 pa/l # 180 6468 - modif.:  11.09.2012
1996 1551 13.09.2012
beta-Endosulfan [0,002] 0,1 pg/l # SO 6468 - modif..  11.09.2012
1996 1551 13.09.2012
Aldrin [0,002] 0,03 pg/l # 180 6468 - modif.: 11.09.2012
19961551 13.09.2012
Dieldrin [0,002] 0,03 ug/ 4 1S0 6468 - modif.:  11.09.2012
| 1996 1551 13.09.2012
Heptaklor [0,002] 0,03 g 4 S0 6468 - modif.. 11.09.2012
1996 51 13.09.2012
cis-Heptaklorepoksid [0,001] 0,03 ug/l # |S0 6468 - modif.:  11.09.2012
1996 1s9) 13.09.2012
trans-Heptaklorepoksid [0,001] 0,03 pg/l 1SO 6468 - modif..  11.09.2012
1996 1551 13.09.2012
Pesticidi (vsota) <0,05 0,5 ug/l # lzradun (13
Policikliini arom. ogljiikovodiki
Benzo(b)fluoranten 0,001 ugfl # ENISO 17993 18.09.2012

D68541

modif.: 2003 19.09.2012
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Evidenéna oznaka: 132-09/3556-12/09887-A Kraj, datum: Maribor, 04.10.2012

Rezuitati # - rezultati se nanagajo na neakreditirano dejavnost.

Parameter Rezuitat Normativ Enota lzraZeno Metoda (standard) Zadetek
Opomba kot/na Konec

Policiklitni arom. ogliikovodiki

Benzo(k)fluoranten 0,001 gl 4 ENISO17993  18.09.2012

Benzo(a)piren 0,001 0,01 ugh 4 ENISO17993  18.09.2012

Benzo(ghi)perilen 0,0002 pgh # ENISO 17993 18.09.2012

Indeno(1,2,3-cd)piren 0,0002 pgh # ENISO17993  18.09.2012

Trihalometani

Bromdiklorometan [0,10] pgll #ENISO 1{?3?0: 2003 05.09.2012
Dibromklorometan [0,10] ug/l #ENI1SO 1[?02}80: 2003 05.09.2012
o _ B ~ 06.09.2012
Tribromometan [0,10] ug/l #ENISO 1[:53?0: 2003 05.09.2012
7 _ 06.09.2012
Triklorometan [0,05] pg/l # ENISO 1[?3?01 2003 05.09.2012
_ 7 _ 06.09.2012

Trihalometani (vsota) [0,1] 100 pgfl # Izradun

Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

1,2-Dikloroetan [0,10] 3 uafl #EN 1ISO 1{?{3}80‘. 2003 05.09.2012
_ 06.09.2012
1,1,2,2-Tetrakloroetilen 0,10 10 pg/t EN ISO 15680: 2003 05.09.2012
e 06.09.2012
1,1,2-Trikloroetilen [0,05] 10 pg/l #EN SO 1[:502?0: 2003 05.09.2012
06.09.2012

Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki
Benzen [0,10] 1 ug/l #ENISO 1{?3;‘30: 2003 05.09.2012
06.09.2012
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Evidenéna oznaka: 132-09/3556-12/09887-A Kraj, datum: Maribor, 04.10.2012

148) Za filtracijo uporabimo filter iz steklenih vlaken, doloéamo NPOC

155] Ekstrakcijski postopek se izvaja enkrat. Uporaba &idéenja ekstrakta na Florisil nosilcu in odstranjanje Zvepla z elementarnim
bakrom.

[70] T= 20° C, val.dol. 436 nm

73] Metoda CFA

180] Val.dol.meritve 660nm, postopek predpriprave:niso prisotne oksidirajoée/ reduc.snovi

184] Kembinirana fluoridna elektroda

187] Metodo izvajamo on-line, pred analizo vzorec filtriramo.

[104) Avtomatski vzoréevalnik, 25 mi vzarca, koncentriranje vzorca s prepihovanjem ("purge") ter zajemanje na pasti ("trap"), detekcija
zMSD in ECD.

(131] Metodo izvajamo on-line, identifikacija ciline spojine z LC/MS/MS (MRM).

[132] Metoda CFA

1139] Nerelevantna metabolita metolaklor OXA in metolaklor ESA nista vkijugena v vsoto pesticidov

Pravilnik o pitni vodi (Ur.list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009)
(a) Sprejemljiva za potrosnike in brez neobiéajnih sprememb.

(c) Brez neobicajnih sprememb.

(d) Do 01.11.2013 je mejna vrednost za svinec 25 ug/l.

S krepkimi znaki izpisan rezultat ne ustreza normativu, pri tem niso upostevani podatki o merilni negotovasti.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo narocnika.

Rezultat v oglatem oklepaju pomeni, da je vsebnost parametra pod navedeno mejo zaznavanja (LOD).LOD je najniZja koncentracija
analita, ki je detektirana, vendar ne vedno tudi kvantificirana.

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preiskan vzorec. Poroéilo se brez pisnega dovoljenja indtituta ne sme reproducirati, razen v celoti.
Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzarec je bil v ¢asu do zaéetka analiz ustrezno hranjen.

Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne v in&titutu.
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POSLOVNA TAJNA

http:/fwww.zzv-mb.si

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA MIKROBIOLOGIIO

Telefon: (02) 4500110, Telefaks: {(02) 4500181
Davéna Stevilka: 30447046, Stevilka transakcijskega ra¢una: 01100-6030926630

SPLOSNI PODATKI

Naro¢nik:

Proizvajalec:

Lastnik:

Plagnik:

Odvzemno mesto:

305

VODOVODNA CESTA 90, 1000 LTUBLJANA

305

VODOVODNA CESTA 90, 1000 LTUBLJANA

305

VODOVODNA CESTA 90, 1000 LTUBLJANA

VRTEC DOL PRI LJUBLJANI, ENOTA DOLSKO, DOLSKO 85A-D

PODATKI O VZORCU

Stran 1 0d 1

SLOVENSKA
AKREDITACIIA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-035

Rezultati oznadeni z # se

nanazajo na peakreditirano

REZULTATI MIKROBIOLOSKE PREISKAVE ST.:3 /2012 /8710

JAVNO PODJETIE VODOVOD- KANALIZACIJA, D.O.O.

JAVNO PODJETIJE VODOVOD- KANALIZACIJA, D.O.O.

JAVNO PODJETJE VODOVOD- KANALIZACIJA, D.O.O.

dejavnost

Vzorec: PITNE VODE
12/9887
Vzorec odvzel(a): ROK MIHALINA
Datum odvzema: 05.09.2012
Datum sprejema: 05.09.2012
Datum izvida: 10.09.2012
Laboratorijska §t.; 20103
Metoda Parameter LOD Koli¢ina Rezultat Zacetek anal.
vzorca Konec anal.
1SO 9308-1 Koliformne bakterije pri 37°C I UG 2 100ml NI NAJDENO 06.09.2012
08.09.2012
1SO 9308-1 Escherichia coli pri 44°C 1 CFU 100ml NINAJDENO 06.09.2012
_______________ - 08092012
ISO 7899-2 Enterokoki pri 44°C 1 CFU 100 ml NINAIJDENO 06.09.2012
e e R T e 08.09.2012
ZM S107 0601  Clostridium perfringens (s sporami) 1 CFU 100 ml # NINAJDENO 06.09.2012
07.09.2012
1S06222  Skupno itevilo mikroorganizmov pri 1 CFU Iml  podl0 06.09.2012
370G BR09. 2012
1SO 6222 Skupno stevilo mikroorganizmov pri 1 CFU iml pod 10 06.09.2012
22°€ 10.09.2012

Temperatura ob odvzemu: 17,9°C

Vsebnost dezinfekcijskega sredstva: <0,02 mg Cl/1
LOD: Meja detekcije - najniZje Stevilo mikroorganizmov, ki jih lahko dolog¢imo v vzorcu-
Podatki o merilni negotovosti so na voljo v laboratoriju.

Vzorec je bil v ¢asu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Izjavljamo, da se rezultati preiskave nanaSajo izkljuno na preiskovani vzorec,

Reprodukceija poro¢ila nepoobladéenim osebam ni dovoljena.

* Preiskavo opravil(a):
Mojca Sojtarié
univ.dipl.mikr.

Vodja oddelka:
mag. Marija LuSicky
dr.vet.med.




