ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR ;

SLOVENSKA
‘ AKREDITACLIA

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor http://www.zzv-mb.si - AEGA Lpo1a
INSTITUT ZA VARSTVO OKOLJA Rezultati, oznateni z #, se
Telefon (02) 4500170  Telefaks (02) 4500227  E-podta ivo@zzv-mb.si nanasajo na neakreditirano
ID za DDV SI30447046  Stevilka transakcijskega raéuna 01100-6030926630 dejaynost.

POROCILO O MERITVAH NA TERENU

Evidenéna oznaka: 132-09/3556-12/13006-T Kraj, datum: Maribor, 03.12.2012
Naloga

ime: Izvajanje laboratorijskih preskusov za potrebe notranjega nadzora pitne vode
Vodja: Natasa Sovi&, univ. dipl. inz. kem. tehnol.}j >

Naroénik: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana, Vodovodna cesta 90, 1000

Delovni nalog:

Vzorec
Stevilka:
Oznaka:

Odvzel:

Ljubljana
Narodilnica st. 4500004844 z dne 10.08.2010

12/13006 Cas vzoréenja:

Pitna voda - A - . 06.11.2012 09:20
Vodovodna 90

Rok Mihalina, kem. tehn.

Metoda vzorcenja: ISO 5667-5: 2006

f

Oddelek za vode, prehrano ir{ F’SR Institut za varstvo okolja
Vodja: Predstojnik:
mag. Venceslav Lapajne, univ. dipl. kem. mag. Emil Zerjal, univ, dipl. inZ. kem. tehnol.
3 / Ly
Rezultati # - rezultati se nanasajo na neakreditirano dejavnost.
Parameter Rezultat Normativ Enota lzrazeno Metoda (standard) Zacetek
Opomba kot/na Konec
Meritve na terenu
Temperatura vode 14,0 °C DIN 38404-4: 1976 06.11.2012
06112012
Elektricna prevodnost 416 2500 pS/ecm EN 27888: 1993  06.11.2012
(20°C) 06.11.2012
pH 7.5 (6,5-9,5) (f 1SO 10523: 2008 06.11.2012
06.11.2012
Klor-prosti [0,03] mag/l #S|ST EN ISO 7393-2: 06.11.2012
2000 06.11.2012
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Evidentna oznaka: 132-09/3556-12/13006-T ¥raj, datum: Maribor, 03.12.2012

Pravilnik o pitni vodi (Ur.list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009)
(f) Za vodo, namenjeno pakiranju je lahko najniZja vrednost 4,5.

S krepkimi znaki izpisan rezultat ne ustreza normativu, pri tem niso upostevani podatki o merilni negotovosti.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo narocnika.

Rezultat v oglatem oklepaju pemeni, da je vsebnost parametra pod navedeno mejo zaznavanja (LOD).LOD je najnizja koncentracija
analita, ki je detektirana, vendar ne vedno tudi kvantificirana.

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preiskan vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja indtituta ne sme reproducirati, razen v celoti.
Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
\se dodatne informacije o opravijenem preskuanju so dostopne v indtitutu.
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ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

&

D za DDV 51304470486

INSTITUT ZA VARSTVO OKOLJA
Telefon: (02) 4500170  Telefaks (02) 4500227

E-poita’ ivo@zzv-mb.si
Stevilka transakcijskega racuna §1100-6030926630

SLOVENSKA
AKREDITACLA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Rezultati, oznaceni z #, se

POROCILO O PRESKUSIH

Evidenéna oznaka:

132-09/3556-12/13006-A

Kraj, datum:

nana$ajo na neakreditirano

dejavnost.

Maribor, 03.12.2012

Naloga

Ime: Izvajanje laboratorijskih preskusov za potrebe notranjega nadzora pitne vode

Vodja: Natasa Sovi&, univ. dipl. inz. kem. tehﬂoi_.jj;}

Naronik: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana, Vodovodna cesta 90, 1000
Ljubljana

Delovni nalog: Naroéilnica §t. 4500004844 z dne 10.08.2010

Vzorec

Stevilka: 12/13006 Cas vzoréenja:

Oznaka: Pitna voda - A -. 06.11.2012 09:20
Vodovodna 90 Gas sprejema:

Odvzel: Rok Mihalina, kem. tehn. 06.11.2012 13:59

Oddelek za analizno kemijo
Vedja: ¥ {;w,..m R,
Marjana Babi¢, univ. dipl. inZ. kem. inz.

Institut za varstvo okolja

Predstojnik: ks
mag. Emil Ze

fal-uhiv. dipl. inz. kem. tehnol.

Rezultati # - rezultati se nanasajo na neakreditirano dejavnost.
Parametay Rezuliat Normativ Enota lzraZeno fMetoda (standard) Zadetek
Opomba kot/na Konec
Splosni fizikalno-kemijski paramelri
Barva [0,01] (a) m-1 # ISO 7887: 2011 7oy 07.11.2012
_ 07.11.2012
Motnost 0,30 (a) NTU ISO 7027: 1999  07.11.2012
) 07.11.2012
Vonj BREZ (a) 4 Interna metoda - vonj 07.11.2012
- 7 07.11.2012
Okus BREZ (a) 4 Intemametoda - 07.11.2012
ols 07.11.2012
Amonij [0,003] 0,5 mg/l  NH4 4 S0 11732: 20051321 07.11.2012
07.11.2012
Nitrit [0,003] 0,5 mg/l  NO2 # 1SO 13395: 1996731 07.11.2012
_ 07:11.2012
Nitrat 12 50 mg/t  NO3 iSO 10304-1: 2007 15.11.2012
16.11.2012
D72258 Zavod za zdravsiveno varstvo Maribor - Institut za vérstvs okolja 117



Evidenéna oznaka:

132-09/3556-12/13006-A

Kraj, datum:

Maribor, 03.12.2012

Rezultati # - rezultati se nana$ajo na neakreditiranc dejavnost.
Parameter Rezultat Normativ Enota lzrazeno Metoda (standard) Zadletek
Opomba kot/na Konec
Sploéni fizikaino-kemijski parametri
Sulfat 12 250 mgl SO4  ISO 10304-1:2007 15.11.2012
B 16.11.2012
Klorid 10 250 mg/l  Cl ISO 10.1-%04—1: 2007 15..1 1.2012
S 18112012
Skupni organski ogljik - 0.1 (c) mg/l  C 4 180 8245:199914a 08.11.2012
TOC . . . B 08.11.2012
Fluorid [0,10] 1.8 mg/l # 1SO 103?3:1: 1992 08.11.2012
N o 08.11.2012
Krom 6+ [5,0] pg/l # ISO 11083: 1994 5oy 07.11.2012
o o AL e
Skupna trdota 15,0 °N ISO 6059: 1984  07.11.2012
07.11.2012
Kovine in nekovine
Aluminij <10 200 pafl ISO 17294-2: 2003 08.11.2012
o | 08.11.2012
Antimon [0.20] 5 gl 4 1SO 17294-2: 2003 08.11.2012
o 7 08.11.2012
Arzen [0,80] 10 pal # 1SO 17294-2: 2003 08.11.2012
) 08.11.2012
Kadmij [0,050] 5 pg/! 4 1S0 17294-2:2003 08.11.2012
08.11.2012
Krom 1,1 50 pg/ ISO 17294-2: 2003 08.11.2012
08.11.2012
Nikelj [0,40] 20 gl 4 1SO 17294-2:2003 08.11.2012
B | o . osion2
Selen [0,60] 10 g/l 4 15O 17294-2: 2003 08.11.2012
08.11.2012
Svinec <1,0 10 (d) pg/l ISO 17294-2: 2003 08.11.2012
08.11.2012
Mikroelementi - kovine
Baker 0,0015 2 mg/l  Cu 1ISO 17294-2: 2003 08.11.2012
N _ N - 08.11.2012
Bor 0,020 1 mg/l B ISO 17294-2: 2003 (08.11.2012
- ) ) _ 08.11.2012
Zelezo [50,0] 200 ugl  Fe 4 1SO 17294-2: 2003 08.11.2012
) 08.11.2012
Zivo srebro [0,005] 1 ua/l Hg 4 SIST ENISO 17852, 13.11.2012
maodif.: 2008 13.11.2012
Pesticidi in metabolit
MCPA [0,001] 0.1 uofl #DiN 38405;515 modif. 29.11.2012
29.11.2012
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Evidenéna oznaka:

132-09/3556-12/13006-A

Kraj, datum: Maribor, 03.12.2012

Rezultati # - rezultati se nana$ajo na neakreditirano dejavnost.
Parameter Rezultat Normativ Enota lzrazeno Metoda {standard) Zacetek
Opomba kot /na Konec
Pesticidi in metaboliti
MCPP [0,002] 0.1 ug/l #DIN 38407-35 modif. 29.11.2012
ne 29.11.2012
2,4-DP [0,001] 0,1 paft #DIN 38407-35 modif. 29.11.2012
e 29.11.2012
245T [0,001] 0,1 ug/l #DIN 38407-35 modif. 29.11.2012
e 29.11.2012
Bromacil [0,015] 01 pa/l DIN ENISO 11369 26.11.2012
Buturon [0,005] o pafl # DIN EN{SO 11369 26.11.2012
Diuron [0,007] 0,1 pg/! # DIN EN I1SO 11369 26.11.2012
Fluometuron [0,004] 0,1 ya/l # DINEN ISO 11369 26.11.2012
Izoproturon [0,004] 0,1 pa/l # DINENISO 11369 26.11.2012
Klorbromuron [0,004] 0,1 ugl # DINENISO 11369 26.11.2012
Klorotoluron [0,004] 0,1 pg/l # DIN EN ISO 11369 26.11.2012
Linuron [0,018] 0.1 ug/l # DIN EN ISO 11369 26.11.2012
modif.; 1997 [a7) 26.11.2012
Metobromuron [0,010] 0,1 ug/ # DINENISO 11369 26.11.2012
modif.; 1997 7] 26.11.2012
Metoksuren [0,009] 0.1 pg! # DINENISO 11369 26.11.2012
Metribuzin [0,005] 0.1 pg/l # DIN EN ISO 11369 26.11.2012
Monolinuron [0,004] 0.1 pg/l # DIN EN ISO 11369 26.11.2012
Monuron [0,004] 0,1 pa # DIN EN 1SO 113698 26.11.2012
modif.: 1997 87] 26.11.2012
Neburon [0,018] 0,1 ug/l # DINENISO 11369 26.11.2012
2,6-Diklorobenzamid [0,020] 0.1 g/l # DINEN ISO 11369 26.11.2012
maodif.; 1997 (87) 26.11.2012
Acetoklor [0,008] 0.1 pg/t # DIN ENISO 11369 26.11.2012
modif.; 1997 (a7) 26.11.2012
Alaklor [0,008] 0,1 ugh DIN EN ISO 11369 26.11.2012
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Evidenéna oznaka: 132-09/3556-12/13006-A Kraj, datum: Maribor, 03.12.2012

Rezultati # - rezultati se nanagajo na neakreditirano dejavnost.
Parameter Rezultat Normativ Enota izraZeno Metoda (standard) Zacetek
Opomba kot/na Konec

Pesticidi in metaboliti

Ametrin [0,003] 0.1 ug/l # DIN EN I1SO 11369 26.11.2012
Atrazin <0,050 0.1 pglt DIN EN ISO 11369 26.11.2012

modif.: 1997 87 26.11.2012
Cianazin [0,004] 0,1 uoi # DINENISO 11369 26.11.2012
Atrazin-desetil <0,050 0,1 ug/l DIN EN ISO 11369 26.11.2012
Atrazin-desizopropil [0,011] 0,1 pg/ 4 DINENISO 11369 26.11.2012
Dimetenamid [0,005] 0.1 ug/l # DIN ENISO 11369 26.11.2012
Diklobenil [0,001] 0,1 pg/l # IM/GC- 26.11.2012

MSD/SOP034.07 55 11.2012
Heksazinon [0,008] 0.1 uall # DINENISO 11369 26.11.2012
Metazaklor [0,004] 0,1 pg/l # DIN ENISO 11369 26.11.2012
Metolaklor [0,005] 0,1 pgh # DIN EN ISO 11369 26.11.2012
Napropamid [0,004] 0,1 g/l # DIN ENISO 11369 26.11.2012

modif.; 1997 57 26.11.2012
Pendimetalin [0,020] 0.1 ug/l # DINENISO 11369 26.11.2012
Prometrin [0,003] 0.1 pg/ # DINENISO 11369 26.11.2012

modif.: 1997 (87] 26.11.2012
Propazin [0,003] 0.1 pa/l # DINENISO 11369  26.11.2012
Sebutilazin [0,008] 0.1 ua/l # DIN EN ISO 11368 26.11.2012

madif.: 1897 87] 26112012
Sekbumeton [0,002] 0,1 pai # IM/GC- 26.11.2012

MSD/SOP034.07 55 112012
Simazin [0,011] 01 ugh # DIN ENISO 11369 26.11.2012
Terbutilazin [0,003] 0.1 ugll 4 DINENISO 11369 26.11.2012

modif.; 1997 87 26.11.2012
Terbutrin [0,004] 0,1 pgf 4 DIN ENISO 11369 26.11.2012
Triadimefon [0,007] 0,1 pafl - DIN ENISO 11369 26.11.2012
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Evidenéna oznaka:

132-09/3556-12/13006-A Kraj, datum:

Bezultati # - rezultati se nana3ajo na neakreditirano dejavnost.
Parameter Rezultat Mormativ Enota lzraZzeno etoda {standard)
Opomba kot na
Pesticidi in metaboliti
Trifluralin [0,001] 0,1 pgll # IM/GC-
MSD/SOP034.07
Vinklozolin [0,012] 0,1 ug/! " IM/GC-
MSD/SOP034.07
Diazinon [0,002] 0,1 pgfl 4 DIN EN I1SO 11369
modif.; 1997 571
Klorpirifos-metil [0,003] 0.1 pg/l 4 IM/GC-
MSD/SOP034.07
Klorfenvinfos [0,009] 0,1 ugfi 4 DINEN ISO 11369
modif.; 1997 [s7]
delta-HCH [0,002] 0,1 Welll # ISO 6468 - modif.:
1996 (55
gama-HCH {0,002] 0,1 pg/l # ISO 6468 - modif.:
1956 (55
Heksaklorobenzen [0,001] 0,1 ug/! # 1806468 - modif.:
1996 (55)
Pentaklorobenzen [0,002] 0,1 pa/l # 180 6468 - modif.:
1996 55)
Endosulfan sulfat [0,002] 0,1 pg/ # S0 6468 - modif.:
1996 [=5)
alfa-Endosulifan [0,002] 0,1 uall # 150 6468 - modif.
1996 (58]
beta-Endosulfan [0,002] 0,1 pa/l 4 180 6468 - madif.:
1996 i55]
Aldrin [0,002] 0,03 pgll # 1SO 6468 - modif.:
1996 is5)
Dieldrin [0,002] 0,03 pg/l 4 180 6468 - modif.;
1996 (55
Heptaklor [0,002] 0,03 ug/ 4 1SO 6468 - modif..
1996 [s5
cis-Heptaklorepoksid [0,001] 0,03 Hall # 1S0 6468 - modif.:
1996 (55)
trans-Heptaklorepoksid [0,001] 0,03 pg/ # 15O 6468 - madif.:
1996 (=5
Malation [0,003] 0.1 pall # IM/GC-
MSD/SOP034.07
Pesticidi (vsota) <0,05 0.5 pg/l # lzradun (139)
Benzo(b)fluoranten [0.001] pall EN ISO 17993
modif.. 2003
D72258 Zavod za zdravstveno varstvo Maribor - indtitut za varstvo okolja
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Zacetek

Konec

26.11 .2d12
26.:11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012

e 44 n42
LT, 1 1.2V 1o

26:44:2012
26.11.2012
12.11.2012
13.11.2012
12.11.2012
1_3.11.2012
12771 2612
13.11.2012
12.11.2012
13.11.2012
12.11.2012
13.11.2012
12.11.2012
13.11.2012
12.11.2012
13.00::20%82
12.11.2012
1811 2042
12112012
13112012
12.11.2012
13412012
121152042
13.11.2012
12.11.2012
13:94.2012
26.11.2012
26.11.2012

22.11.2012
23.11.2012



Evidentna cznaka: 132-09/3556-12/13006-A Kraj, datum: Maribor, 03.12.2012

Rezultat # - rezultati se nana$ajo na neakreditirano dejavnost.
Parameier Rezultat Mormativ Enota lzraZeno Metoda {standard) Zadetek
Opomba kot ! na Konec

iy T T T L e L e e s L
Policiklicn arom., ogljitovodiki

Benzo(k)fluoranten [0,001] ug/l # ENISO 17993 22.11.2012
Benzo(a)piren [0,001] 0,01 g/ 4 ENISO17993  22.11.2012
modif.: 2003 23 11.2012
Benzo(ghi)perilen [0,0002] ug/l 4 ENISO 17993 22.11.2012
Indeno(1,2,3-cd)piren [0,0002] ug/l # ENISO 17993 22.11.2012
Trihalometani
Bromdiklorometan [0,10] ug/ #EN1SO 15680: 2003 07.11.2012
| v 09.11.2012
Dibromklorometan [0,10] ug/l #EN SO 15680: 2003 07.11.2012
| " 09112012
Tribromometan [0,10] pg/l #EN SO 15680: 2003 07.11.2012
o - " 00.11.2012
Triklorometan [0,05] pg/l # EN ISO 15680: 2003 07.11.2012
e 09.11.2012
Trihalometani (vsota) [0,1] 100 pgA # lzracun
Lahkohlapni halogenirani ogliikovodiki
1,2-Dikloroetan [0,10] 3 ug/l #EN IS0 15680: 2003 07.11.2012
e 09.11.2012
1,1,2,2-Tetrakloroetilen 0,10 10 ug/ EN ISO 15680: 2003 07.11.2012
S i 09.11.2012
1.1,2-Trikloroetilen [0,05] 10 ugh 4 EN 1SO 15680: 2003 07.11.2012
e 09.11.2012
Lanzoniapni aromaiski ogijixoeyodia
Benzen [0,10] 1 pall #EN ISO 15680: 2003 07.11.2012
A 09.11.2012

Tt =t=!
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Evidentna oznaka: 132-09/3556-12/13006-A Kraj, datum: Maribor, 03.12.2012

(48] Za filtracijo uporabimo filter iz steklenih vlaken, dole€amo NPOC

(55] Ekstrakcijski postopek se izvaja enkrat. Uporaba &i$¢enja ekstrakta na Florisil nosilcu in odstranjanje 2vepla z elementarnim
bakrom.

7o) T= 20° C, val.dol. 436 nm

73] Metoda CFA

180] Val.dol.meritve 660nm, postopek predpriprave:niso prisotne oksidirajoce/ reduc.snovi

1841 Komhinirana fluoridna elektroda

187] Metodo izvajamo on-line, pred analizo vzorec filtriramo.

(104] Avtomatski vzoréevalnik, 25 mi vzorca, koncentriranje vzorca s prepihovanjem ("purge”) ter zajemanje na pasti ("trap"), detekcija
z MSD in ECD.

1131] Metodo izvajamo on-line, identifikacija ciline spojine z LC/MS/MS (MRM).

132] Metoda CFA

1139 Nerelevantna metabolita metolaklor OXA in metolaklor ESA nista vkljuéena v vsoto pesticidov

Pravilnik o pitni vodi (Ur.list RS, 5t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009)
(a) Sprejemljiva za potroénike in brez necbigajnih sprememb.

(¢} Brez neobi¢ajnih sprememb.

(d) Do 01.11.2013 je mejna vrednost za svinec 25 ug/l.

S krepkimi znaki izpisan rezultat ne ustreza normativu, pri tem niso upo$tevani podatki o merilni negotovosti.

Podatke o meriini negotovosti posredujemo na zahtevo narognika.

Rezultat v oglatem oklepaju pomeni, da je vsebnost parametra pod navedeno mejo zaznavanja (LOD).LOD je najnizja koncentracija
analita, ki je detektirana, vendar ne vedno tudi kvantificirana.

Rezultati se nana&ajo izkljuéno na preiskan vzorec. Poroéilo se brez pisnega dovoljenja inStituta ne sme reproducirati, razen v celoti.
Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v ¢asu do zaletka analiz ustrezno hranjen.

Vse dodatne informacije o opravljenem preskudanju so dostopne v institutu.



