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JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti
pitne vode

Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-17/12746

Naroénik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJAD.O.O.
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Delovni nalog: Narogilo zunanje: pitna voda: 737 - 741, pitna voda: 737 - 741, Narocilo 38/2017,
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Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.
Novo mesto, 20.03.2017
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Anton Skrbec, dipl.san.inz. Dusan Harlander, dr.med.,spec.epidemiolog
Elektronsko podpisal Anton Skrbec, dipl.san.inZ. ob 20.03.2017 10:27:24 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porogilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.
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Podatki o vzorcu
Vzorec:
Stevilka vzorea:

Namen:

Naroénik:

Vzorec odvzel:
Cas odvzema:
Mesto odvzema:
Vzorec sprejel:

Kraj in €as sprejema:

Ocena rezultatov

NACIONALNI LABORATORLJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

2017/738
17/12746
Pogodba

Evidenc¢na oznaka: 2132-17/20295-17/12746

JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJAD.O.O., VODOVODNA CESTA 90,

1000 Ljubljana

Matic Molan, NLZOH OOZ Novo mesto
09.02.2017 12:30

12 - Kle€e, Hrastje, Brest,

Ales Vidmar

Novo mesto, 09.02.2017 14:30

Prikazani so rezultati z dolocenimi kriteriji.

lzrazen

Parameter Rezultat Enota kobina Kriterij Skladnost
Terenske meritve

Temperatura vode 7.8 °C st. C / /
Elektricna prevodnost (20°C) 410 uSicm 2500 skiaden
pH 7.4 6.5-9.5 skladen
Klor-prosti <0.1 mg/L / /
Vonj sprejemljiv / /
Okus sprejemljiv / /
Splosni parametri

Amonij <0.01 mg/L NH4 0.50 skladen
Nitrit <0.001 mg/L NO2 05 skladen
Nitrat 9.20 mglL NO3 50 skladen
Sulfat 758 mglL S04 250 skladen
Klorid 5.70 mg/L Cl 250 skladen
Fluorid <0.04 mg/L F 1.5 skladen
Celotni organski ogljik (TOC) <03 mg/L [ /
Kovine in metaloidi

Mangan 0.81 pglL 50 skladen
Kovine in nekovine

Aluminij 42 pgiL 200 skladen
Antimon 0.054 ug/L 5 skladen
Arzen 0.13 g/l 10 skladen
Baker 0.0027 mglL 2 skladen
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 2/6

Mej vrii 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlizoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
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Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-17/12746

Kovine in nekovine

Bor 0.0072 mg/L 1 skladen
Kadmij <0.02 gL 5 skladen
Nikelj 0.25 g/l 20 skladen
Selen 0.13 pg/L 10 skladen
Zelezo <40 pg/L 200 skladen
Svinec <0.1 ugiL 10 skladen
Zivo srebro <0.01 g/l Hg 1 skladen
Kalcij 63000 pglL / /
Magnezij 21000 pgiL / [
Natrij 3.3 mg/L 200 skladen
Kali 670 ngll / /
Skupna trdota 13.7 °} / /
Pesticidi - organofosforni in drugi

Azoksistrobin <0.002 pgiL 0.1 skladen
Klomazon <0.005 Mgl 0.1 skladen
Pesticidi - fenoksialkanojski

24-DB <0.016 pg/L 0.1 skladen
245-T <0.010 ug/iL 0.1 skladen
24-D <0.015 g/l 0.1 skladen
2,4-DP <0.020 palL 0.1 skladen
MCPA <0.013 pglL 0.1 skladen
MCPB <0.022 pgiL 0.1 skladen
MCPP <0.013 ugiL 0.1 skladen
Silvex <0.008 ugiL 0.1 skladen
Pesticidi - uronski

Tiametoksam <0.004 pgiL 0.1 skladen
Lahkohlapni aromatski ogljikovodik - BTX

Benzen <04 pgiL 1 skladen
m,p- Ksilen <0.6 ugiL / /
o-Ksilen <04 pgiL ! /
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki

Toluen <0.3 pglL / /
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

Trihalometani (vsota) <11 Hg/L 100 skladen
Tetrakloroeten (Tetrakloretilen) <11 palL 10 skladen
Trikloroeten <0.9 g/l 10 skladen
Tetrakloroeten+trikloroeten <11 pgiL 10 skladen
1,2-Dikloroetan <0.9 pg/L 3 skladen
Mikrobiologki parametri

Escherichia coli 0 CFU/100 mL 0 skladen
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Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-17/12746

Mikrobioloski parametri

Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL 0 skladen
Enterokoki 0 CFU/100 mL 0 skladen
Clostridium perfingens 0 CFU/100 mL 0 skladen
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C 3 CFU/mL [ /
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C 73 CFU/mL 100 skladen
OsnaZevala

Celotni cianid <0.001 mg/L CN 50 skladen
Pesticidi

Atrazin <0.007 g/l 0.1 skladen
Azinfos-metil <0.001 g/l 0.1 skladen
Diklorfos <0.003 pgiL 0.1 skladen
Dimetaklor <0.006 g/l 0.1 skladen
Dimetenamid _ <0.001 g/l 0.1 skladen
Dimetoat <0.001 g/l 0.1 skladen
Diuron <0.007 pg/L 0.1 skladen
Fention <0.002 g/l 0.1 skladen
Flufenacet <0.003 uglL 0.1 skladen
Flurokloridon <0.007 g/l 0.1 skladen
Imidakloprid <0.003 gL 0.1 skladen
Izoproturon <0.008 Mg/l 0.1 skladen
Kiorantraniliprol <0.005 gL 0.1 skladen
Klorfenvinfos <0.002 Mg/l 0.1 skladen
Kloridazon <0.004 pglL 0.1 skladen
Klorotalonil <0.03 pgiL 0.1 skladen
Klorotoluron <0.009 g/l 0.1 , skladen
Linuron <0.009 Mg/l 0.1 skladen
Malation <0.006 g/l 0.1 skladen
Metalaksil <0.001 pglL 0.1 skladen
Metamitron <0.005 pglL 0.1 skladen
Metazaklor <0.008 ug/L 0.1 skladen
Metiokarb <0.01 pg/L 0.1 skladen
Metobromuron <0.009 pglL 0.1 skladen
Metolaklor <0.011 g/l 0.1 skladen
Metribuzin <0.010 /L 0.1 skladen
Mevinfos ) <0.002 g/l 0.1 skladen
Napropamid <0.010 pglL 0.1 skladen
Pendimetalin <0.001 pglL 0.1 skladen
Penkonazol <0.002 pgiL 0.1 skladen
Petoksamid <0.021 g/l 0.1 skladen
Pirimifos-metil <0.03 gL 0.1 skladen
Pirimikarb <0.009 ug/L 0.1 skladen
Prometrin <0.010 g/l 0.1 skladen
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\ Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-17/12746
Pesticidi
Propikonazol <0.002 pg/L 0.1 skladen
Terbutilazin <0.015 g/l 0.1 skladen
Tiakloprid <0.007 /L 0.1 skladen
Triadimefon <0.003 pg/L 0.1 skladen
Pesticidi - friazinski
Afrazin, Desetil- 0.026 ugiL 0.1 skladen
Afrazin, Desizopropil- <0.003 pglL 0.1 skladen
Pesticidi - triazinski in drugi
Heksazinon <0.013 pg/iL 0.1 skladen
Pesticidi in metaboliti
2,6-Diklorobenzamid <0.006 pg/iL 0.1 skiaden
Acetoklor <0.007 pg/L 0.1 skladen
Alaklor <0.007 Hg/L 0.1 skladen
Bromacil <0.008 g/l 0.1 skladen
Cianazin <0.009 ug/L 0.1 skladen
Fluometuron <0.010 ug/L 0.1 skladen
Klorbromuron <0.011 pgll 0.1 skladen
Metoksuron <0.009 Hg/L 0.1 skladen
Metolaklor-ESA <0.017 ugiL 0.1 skladen
Metolaklor-OXA <0.015 Vel B 0.1 skladen
Monolinuron <0.009 pg/lL 0.1 skladen
Monuron <0.010 po/lL 0.1 skladen
Propazin <0.009 gL 0.1 skladen
Sebutilazin <0.008 uglL 0.1 skladen
Simazin <0.009 Mg/lL 0.1 skladen
Terbutilazin-desetil <0.004 pg/lL 0.1 skladen
Terbutrin <0.013 g/l 0.1 skladen
Splosni fizikalno-kemijski parametri

Barva (436 nm) <02 m-1 / /
Motnost <0.1 NTU 4 skladen
Bentazon <0.012 ug/L 0.1 skladen
Bromoksinil <0.021 polL 0.1 skladen
Dikamba <0.05 Mg/l 0.1 skladen
Joksinil <0.007 pg/L 0.1 skladen
S-Metolaklor <0.03 g/l 0.1 skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.
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Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-17/12746

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge porog¢ila:

Porocilo o preskusaniju z evidenéno oznako 2132-17/20295-17/12746-T

Porocilo o kemijskem presku$anju z evidenéno oznako 1072-17/20295-17/12746-K
Porogilo o mikrobioloSkem preskusanju z evidenéno oznako 4002-17/20295-17/12746-M
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CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-17/12746-T

Porocilo o preskusanju

Vzorec: 2017/738

Stevilka vzorca:  17/12746

Namen: Pogodba

Naloga: JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. - spremijanje zdravstvene ustreznosti pithe vode 420 - 20/16

Vodija naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Naro€nik: JAVNO PODJETJE VODGVOD-KANALIZACIJA D.O.0., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Delovni nalog: Narogilo zunanje: pitha voda: 737 - 741, pitna voda: 737 - 741, Narocilo 38/2017, 10.02.2017

Mesto odvzema: 12 - Kiege, Hrastje, Brest,

Metoda vzoréenja: SIST ISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poro¢cila: 20.03.2017

Datum in ura: 09.02.2017 12:30 Datum in ura: 09.02.2017 14:30

Odvzel: Matic Molan, NLZOH OOZ Novo mesto  Sprejel: Ales Vidmar

Rezultati preskusanja

Rezultat " lzraZen Metoda Zacetek |
Raiaget Opomba A kot/na Kraj izvedbe Z?,ﬁ';’,‘.‘i‘;i“
Terenske meritve

Temperatura vode 7.8 °C st.C SIST DIN 38404-C4-2:  03.03.17
2000, tocka 4.1 03.03.17

Povprecna vrednost!
Elektriéna prevodnost (20°C) 410 pSicm SISTEN 27888: 1998 09.02.17
09.02.17
pH 74 SIST ISO 10523:2012  09.02.17
09.02.17

Povpreéna vrednost!
Klor-prosti <0.1 mg/L SIST EN ISO 7393-2:2000 03.03.17
modif. 03.03.17
Vonj sprejemljiv SIST EN 1622:2007 (Anex 03.03.17
C) 03.03.17
Okus sprejemljiv SIST EN 1622:2007 (Anex 03.03.17
C) 03.03.17

Izmerjena koncentracija prostega CI2 = 0,00 mg/L # Vodja oddelka:
' Dusan Harlander, dr.med.,spec.epidemiolog

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporablati v reklamne namene.
Vzorec je bil v Casu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp:/www.nizoh sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran: 1/1
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh si Orbita®LIMS ver: 1.7.1.4
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge porééilé'ﬁ '4
1D za DDV: S119651295; TRR: SI15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije T
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- NACIONALNI LABORATORIS ZA ‘ SIST EN ISO/IEC 17025
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO LP-014
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, S o e

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-17/12746-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: 2017/738

Stevilka vzorca:  17/12746

Namen: Pogodba

Naloga: JP Vodovod - Kanalizacija d.o.0. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pithe vode 420 - 20/16

Vodija naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJAD.C.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Delovni nalog: Narogilo zunanje: pitna voda: 737 - 741, pitna voda: 737 - 741, Narocilo 38/2017, 10.02.2017

Mesto odvzema: 12 - Kiece, Hrastje, Brest,

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum porocéila: 20.03.2017

Datum in ura: 09.02.2017 12:30 Datum in ura: 23.02.2017 14:55

Odvzel: Matic Molan, NLZOH OOZ Novo mesto  Prevzel: Ivan Rifelj

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

3 Zacetek |

o n en B
T=21 °C

Amoni <001 Bomal a9 iegsRdaies, il
Nitra/50+nitit/a 018 # mgl SISTEN26777: 1996, NM 010017
Nitrit <0.001 # mgl  NO2 ISO 13395:1996, NM ey
T 020 mgl  Nos  SISTENISO(CEDA1:20080! 160217
- % mL  sos  SISTENISOIO0EE 208N, fo02 T
Cord o il o SSTENISOM20% 160217
o i o F SISTENISO103041;2081) f60217
Fosfat-orto 0013 # mgl  PO4 IS0 1568122003, NM 109217
Celotni organski oglik (TOC) <03 # mgl c SISTISO8245:2000,NM 120217
i i o SISTENISO 172962:2005, 270217
. - o SISTEN 50 172642: 2005 270217
rson 0is . SISTENISO 720422005, 210217
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 1/6

Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 161, F:07 393 41 79, E:info@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
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Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.4
verzija predloge poroéila: 1.1
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‘ AKREDITACIJA

: NACIONALN! LABORATORIJ ZA ‘ SIST EN 1SO/IEC 17025
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO it
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, LT e e

VOD IN DRUGIH VZORCEVY OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-17/12746-K

Rezultati preskusanja # Rezulati oznageni 2 # se nanaSalo na neakreditirano dejavnost
Parameter g;ﬁ:ﬁ; Enota I;:,at/i:: Kr:\x,jI ?;?I::be ZZ{&E‘EEE{(
= o & SISTEN |soN1 M7294-2: 2005, ggg};
o o ol SIST EN ISON1r\;294-2: 2005, g;gg};
Kadmij <002 uglL SIST EN ISON1hZ294-2: 2005, ggg};
Keom (V) <10 Mg Crbr  SISTENISO23913: 2000, NM 10027
oK 064 uglh SIST EN ISON1'\A7294-2: 2005, g;gg};
Nikel 05 gl SIST EN lSON1h;294-2: 2005, g;g%};
o 043 gl SIST EN ISON1I\;294-2: 2005, g;ggl;
soez “ ot " et N 210217
- <01 ugll SIST EN ISON1’\;294-2: 2006, gggg
Zivo srebro <0.01 pg/t Hg S ENPZ%J;S;: 6&%\3 Lo g;gg};
Kalci 63000 uglL SIST EN ISON1M7294-2: 2005, gggg
Magnezi 21000 ugll SIST EN ISON1|\;294-2: 2005, 5;831;
Nt 33 mll. SIST EN ISON1'\;294-2: 200§, Z;gg};
Kl 670 gt SIST EN lSON1|\;294-2: 2005, ggg};
Skupna dota 137 g N SIST EN ISON1M7294-2: 2005, g;ggg
SR <0.016 uglL Laboratoriijzsgg ;nzt(r)\ldla M 7’4.0_2, gigg};
T <0010 gL Lalboratoriijzsflj(aaj :j,t?\ldl\i M 740_2, gjggg
o <0.015 ugil Lalboraton’ijzsllj(glj ;nzt?\ldﬁ M 740_2, gjggg
SrEE <0.020 gl Laboratoriij;,(lj(:j ;n:tdel\j M740_2, gigg};
2,6-Diklorobenzamid <0.006 pg/L Laboratoriijzsg;;n ;’t?\jdnj it gigg};
. 0607 gl Laboratoriij:g:j ;n_?,t?\ldﬁ M 740_3, giggg
Alaklor <0.007 bl Laboramriij;g:j;n e L
i <0.007 gt Laboratoriijzscli(; :;a’tc;\ldﬁ M 740_3, 32831;
Az, Desil- 0 ol B v
Atrazin, Desizopropil- <0.003 pg/L Laborator?:ggj? 79}(?\?]\?1 Ll 31821;
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 2/6
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SLOVENSKA
‘ AKREDITACIJA

NACIONALNI LABORATOR!J ZA ‘ SIST EN IS0/IEC 17025
( g ZDRAVJE, OKOLIJE IN HRANO L
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, Bil T bt nilriag

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-17/12746-K

Rezultati presku$anja

# Rezultati oznateni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Parameter g:ff,if; Engta Ii:;f:: Kr::\j'l ?;‘\)IZZbe fg@g&é
FoT e i = Laboratoriijzsgjj ??}(r)\]dl\?l M 740_1, gigg};
Bentazon <0.012 uglL Lab"rat"r?;g:j?mdﬁ el
aroac <000 pot T AT
Bromoksini <0021 HglL Laboramﬂijzsclj(aaja;n fti?ﬁ Gl
Celotni fosfor 0.038 # mgl PO4 1SO 15681-2:2003, NM ngg
ek <0.000 il Laberatoriijzs(lj(:j ;n;t?\]dﬁ M 740_3, giggg
= O i # gl Laboratori{';(lj(:j ;n:,t%d’a M 740_2, giggg
il <0103 ugll Lazboratoriijzstlj(:j :?}?qdﬁ M 740_1, gigg};
Dimetaklor <0.006 polL Laborator?zsg:j? T sty
P <6001 gk Laboratoriijzsé(aaj ;n;tijdl; M 740_1, gigg };
SR 0 gk Laboratoriijzsgaaj ;n?,tildh? M 740_1, 32831;
Meangan 081 ugl SIST EN ISON1N7]294-2: 2005, 3;8%1;
Siuron i ik Laboraioriijzs(lj(:j :;f?\lda M 740_3, gjgg};
- ez . R e e
e <0.003 gl Laboratorij}:ﬁ:j ;n?e’tcl:\?@ M 740_3, giggg
Azoksistrobin <0.002 pg/lL Laboratoriijsga?j;ﬂ ?t (f)\;jla Sl giggg
S <0.010 ik Laboratoriijzsclgaj ??,t?\]dl\j M 740_3, gjg;l;
T <0.007 gt Laboratoriijzs(l;aaj ;nYE,toNdl\j M 740_3, gigg};
Hetsazion 0013 pot R eV
imicakloprd <0.003 gl =S
Bplion <0008 gl La\boratoriij:clj(;j ;n;z,tc;‘ldﬁ M 740_3, gigg};
il 00 gl Laboratoriij;sgaaj ?:t(r)\ldl\j M 740_2, giggg
— <005 ol T Gagz
Klorantraniliprol <0.005 Hg/L Laboratoriijsgaaj;n 7e,tildl\i e gigg};
atromur 0ot ol B O i ot
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SLOVENSKA
‘ AKREDITACLIA

» NACIONALNI LABORATORL ZA ‘ SIST EN ISO/IEC 17025
@ ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO e Lraie _
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, Lt e aeia

VOD IN DRUGIH VZORCEVY OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-17/12746-K

Rezultati preskusanja # Rezultati oznacerni z # se nanasaio na neakreditirano dejavnost
Parameter g;zﬁts; Enota I;roat;'::: Kr:;’jI ?;?I::be zzgﬁgﬁég
Kioridazon <0.004 uglL Lab"ram”ij;g:j ;”;tm M, gjggg
oroon om 4 jron kv
Klorotoluron ' <0.009 Hg/L Laboratoﬂij;gaajgﬁ ?t cIf\ldl\j i gjgg};
Linuron <0.009 Mgl Laboratoriijzsg;: ?t ?\ldl\j b, 23:8321;
elatr <0000 bl T 2027
- <0.013 gl Laboratoriijzscli(:j ?:f?\ldl\j M 740_2, gig;};
S <0.001 # mgl N SIST EN IS?\J\;MO?’_ZQM 3/ gjggg

Rezultat neakreditiran, ker je bila analiza izvedena izven predpisanega ?asa shranjevanja.

Laboratorijska metoda M 740_2,  24.02.17

MCPB <0.022 HglL izdaja 4, NM 240217
cep 0019 pot T r
o <0.001 gl Laboraton’ijzs[lj(:lj ;n;}tc;]dl\; M 740_1, giggg
Adsorbljivi organski halogeni (AOX) 7.3 # gL SIST EN ISO 9562: 2005, NM 18851;
pe <0.005 gl Laboratoriijsgaellj ??,tﬁll\j M 740_3, gjgg 1;
S <0.008 gl Laboratoriijzs(ljf:j ?‘?}?\ldl\j M 740_3, gig;g
Metiokarb <001 HglL Laboramr?zsgfur ?‘?fﬁ R
Pl e <0.000 gl Laboratoriijzsgaaj ;n?e,tch\ldla M 740_3, gigg};
T g il Laboratoriijzs(lj(:lj :;fild,a M 740_3, gig; 1;
Vetolakior B uglt Laboratoriij?ilj(aaj ;n;t(l)\ﬂ\j M 740_3, gigg};
e <0.017 gl Laboratoriijzsé(; ;nztc’)\ld& M 740_2, gjgg};
A <0.015 —_— Laboratoriij:é(; ;n:ttr)\?'a M 740_2, gjggg
Metribuzin <0.010 uglL Lab"rat"”ij;g;;”?mdﬁ M 7403 el
Mevinfos <0.002 uolL Labmamr?;é‘;;“?m M 7401, gjgg];
Moniiroh <0.010 uglL Laboratoriijzscli’;:j ;n?t;}dﬁ M 740_3, gjggg
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SLOVENSKA
‘ AKREDITACIJA

NACIONALNI! LABORATORIJ ZA ‘ SIST EN 1S0/IEC 17025
( Sf ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO .
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, R e

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-17/12746-K

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanadajo na neakreditirano dejavnost

Parameter g:f,t,',itf; S li:;ji:: Kr:jl ?;(\)Ig:be iz‘?:‘,‘f'ie‘:‘.gg‘i
Napropamid <0.010 uglL Laboratoriijzstl;:\j gw;a,tcr)\]d’a M 740_3, 21831;
Pendimetalin <0.001 HlL Laborator?;ﬁ:j;n -y
L <0.002 il Laboratoﬁij:g:j :;}%d;\j M 740_1, gigg 1;
Sl <0.021 wglL Laboratoriijzsgg ;n;tc;?ﬁ M 740 3, gjggg
Pirimifos-mei <003 gl ey
Pty <0009 ol T gty
S 0010 Tl i_aboratoriijzs(lj(‘;a:j ;n;e,tc;\ji]\e;; M 740_3, 32831 ;
propazin <0.009 L Laboratoriijzsé(;lj ;T\;f(;\ldﬁ M740_3, ;jggj‘;
— <0.002 ol Laboratoriijjggj ;n;e)t?\ld,a M 740_1, gigg};
e I <0.008 il Laboratoriijzsg:j ??,t?\ldl\j M 740_3, 53821;
- <0.008 g Laboratoriij:g; ?j,tcl)\ldfa M 740_2, gjggg
o <0.009 uglL Laboratoriijzsgaaj :?,t(r)\jdl\j M 740_3, giggl;
. 503 it Laboratoriijigzj ;117e’t<|)\|d’3 M 740_3, gigg};
e <0.015 uglL Laboratoriijzs(l;;tj ;n7e)thJ\ld,a M 740_3, gig;l;
Terbutilazin-desetil <0.004 Mg/l Laboratoriijzsgaaj;n ;t CI)\ldl\jl1 M gjgg};
T <0.013 g Lalaoratoriljzs(I;Zj ;n;z’tcliﬁa M 740_3, 5_385 1;
Tiakioprid <0.007 HglL R
e <0.004 uglL Laborator?fgaa\j: 7Et G
Tradinefon <000 ol R T
Fenolne snovi-skupne <5.0 Hg/L 180 14402:1999(E), NM 128%
Trihalometani (vsota) <11 pglL SIST EN ISO 15680: 2004, NM g;gg};
Bromodiklorometan <0.8 Mg/l SIST EN ISO 15680: 2004, NM 3;831;
Dibromoklorometan <0.7 Mg/l SIST EN ISO 15680: 2004, NM g;gg};
Tribromornetan (brormoform) <11 uglL SIST EN IS0 15680: 2004, N 21 927
Triklorometan (kloroform) <0.9 Mg/l SISTEN1SO 15680: 2004, NM g;g%
Gddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 5/6
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SLOVENSKA
‘ AKREDITACLIA

I e 4 NAC‘ONALN! LABORATOR!J Z.A ‘ SIST EN ISO/IEC 17025
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP.014
. CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, el L e

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-17/12746-K

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Parameter Rezultat Enota  'Zraien Metoda f:ﬁg&glé 'i
Opomba kot/na Kraj izvedbe an;"ze

Tetrakloroeten (Tetrakloretilen) <11 pg/L SIST EN ISO 15680: 2004, NM g;ggg

Triklorosten <09 pglL SISTEN 150 15680: 2004, M 210217

' ik 28.02.17

Tetrakloroeten+trikloroeten <11 Hg/L SIST EN ISO 15680: 2004, NM g;ggg

; 210217

Benzen <04 gl SISTEN 10 15680 2004, NM 52 0>

1,2-Dikoroetan <0.9 gl SIST EN IS0 15680: 2004, NM 210217

7 ' B ey

1.1-Dikloroeten <16 gl SIST EN IS0 15680: 2004, N 210217

: ' TN 280217

Tetraklorometan <7 uglL SISTEN IS0 15680: 2004, N 210217

' =S 28.02.17

1,1,1-Trikloroetan <12 uglL SIST EN IS0 15680: 2004, NM 219217

- : 0NN 280247

1,1-Dikloroetan <08 uglL SISTEN 180 1680: 2004, NM 219217

' ' 2BV 280047

i _ 210217
1,1,2-Trikloroetan <09 HglL SIST EN ISO 15680: 2004, NM

280217

Diklorometan <1.3 gl SISTEN IO 15680: 2004, N 210217

' e 28.02.17

. 210247

Toluen <0.3 Hg/L SISTENISO 15680: 2004, NM 50 .

' . 21.02.17

1122 Fetshiorectan <20 HglL SISTEN SO 15680: 2004,NM 25",

' _ 210217

m,p- Ksilen <0.6 gL SISTEN ISO 15680: 2004,NM 50"~

i . 210247

o-Ksilen <04 uglL SISTEN S0 15680: 2004, NM 20>/

elsakiotctan <03 # gl SISTEN 10 16680 2004,NM 51 %217

Etbenzen <0.3 gl SISTEN IO 1680: 2004, M 210217

' T 28.02.17

[1] Analizirano iz zamrznjenega vzorca.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naroénika.

Vodja oddelka:
Jernejka Franko, univ.dipl.inZz.kem.inZ.
Za, elektronsko podpisal Maja Krizan, univ.dipl.kemik ob 20.03.2017 07:55:30

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porocilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v Gasu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp://www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 6/6
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D ‘ ARREDITACUA
. i NAC'ONALNI LABORATDRIJ ZA SIST EN ISO/IEC 17025
@ ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO ‘ LP-014

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VGOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4002-17/20285-17/12746-M

Porocilo o mikrobioloSkem presku$anju

Vzorec: 2017/738

Stevilka vzorca: 17/12746; lab.st.: 17/1776

Naloga: Vodovod - Kanalizacija d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 420 - 20/16

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJAD.O.O., VODOVODNA CESTA 90 , 1000
Ljubljana

Delovni nalog: Naro€ilo zunanje: pitna voda: 737 - 741, pitna voda: 737 - 741, Narocilo 38/2017, 10.02.2017

Mesto odvzema: 12 - Klede, Hrastje, Brest, ' )

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum poroéila: 27.02.2017

Datum inura: 09.02.2017 13:35 Datum in ura: 09.02.2017 14:00

Odvzel: JAVNO PODJETJE Prevzel: Ales Vidmar

VODOVOD-KANALIZACIJAD.O.O.

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda Rezultat Enota Zaéet‘;knglz;?j”é"k
s pei . y 09.02.2017 14:30
Escherichia coli 1SO 9308-1:2014/Amd 1:2016 0 CFU/M00 mL 13.02.2017 14-40
- -, . . 09.02.2017 14:30
Koliformne bakterije 1SO 9308-1:2014/Amd 1:2016 0 CFU/M00 mL 13.02.2017 14-40
- ; 09.02.2017 14:30
Enterokoki ISO 7899-2:2000 0 CFU/100 mL 13.02.2017 14:40
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list g
- . . 09.02.2017 14:30
Clostridium perfingens RS, &t. 19/2004, 1. tocka 0 CFU/00 mL 13.02.2017 1440
priloge [I1)
i : o . 09.02.2017 14:30
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C 1SO 6222:1999 3 CFU/mL 13.02.2017 14-40
S : . . 09.02.2017 14:30
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C 1SO 6222:1999 73 CFU/mL 13.02.2017 14-40
Analitik: Odgovorna oseba:
NeZka Lenarci¢ MatjaZ Retelj

Elektronsko podpisal MatjaZ Retelj ob 27.02.2017 14:54:11

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porodilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v éasu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem presku$anju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/www.nlzoh.si/istovetnost.

QOddelek za mikrobiolo§ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 1/1
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