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Poroéilo o izvedeni nalogi

JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti
pitne vode

Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-17/76210

Naroénik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJAD.O.O.
VODOVODNA CESTA 90
1000 Ljubljana

Delovni nalog: Narocilo 247/2017

lzvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobioloke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Novo mesto, 28.07.2017

Vodja naloge:

Anton Skrbec, dipl.san.inz.
Elektronsko podpisal Anton Skrbec, dipl.san.inz. ob 28.07.2017 12:21:46

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Vodja oddelka:

Dusan Harlander, dr.med.,spec.epidemiolog

Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porogilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh si/istovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto

Stran 1/5

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh si

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295: TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.6
verzija predloge porogila: 1.4



ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO

W’s NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Podatki o vzorcu

Eviden¢na oznaka: 2132-17/20295-17/76210

Vzorec: 2017/4401

Stevilka vzorca: 17/76210

Namen:

Naroénik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O., VODOVODNA CESTA 0,
1000 Ljubljana

Vzorec odvzel: Matic Molan, NLZOH OOZ Novo mesto

Cas odvzema: 11.07.2017 10:50

Mesto odvzema: Vodooskrbno obmogje Sentvid,

Vzorec sprejel: Ivan Rifelj

Kraj in &as sprejema: Novo mesto, 12.07.2017 07:51

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z dolodenimi kriteriji.

Izrazen

Parameter Rezultat Enota katina Kriterij Skladnost
Terenske meritve

Elektriéna prevodnost (20°C) 470 pS/cm 2500 skladen
Vonj sprejemljiv / /
Okus sprejemljiv / /
Splo3ni parametri

Amonij <0.01 mg/L NH4 0.50 skladen
Nitrit 0.0041 mg/L NO2 0.5 skladen
Nitrat 15.1 mg/L NO3 50 skladen
Sulfat 12.7 mg/L S04 250 skladen
Klorid 12.1 mg/L Cl 250 skladen
Fluorid <0.04 mg/L F 1.5 skladen
Celotni organski ogliik (TOC) <0.3 mg/L / /
Kovine in metaloidi

Mangan 1.0 Hg/L 50 skladen
Kovine in nekovine

Aluminij 1.4 ug/L 200 skladen
Antimon 0.060 pg/L 5 skladen
Arzen <0.1 HgiL 10 skladen
Baker 0.0026 mg/L 2 skladen
Bor 0.026 mg/L 1 skladen
Kadmij 0.041 palL 5 skladen
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 2/5

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.6
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ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-17/76210

Kovine in nekovine

Nikelj 0.12 pg/L 20 skladen
Selen 0.23 pa/L 10 skladen
Zelezo <40 pg/L 200 skladen
Svinec 0.44 ugiL 10 skladen
Zivo srebro <0.01 g/l Hg 1 skladen
Kalcij 79000 pg/L / /
Magnezij 18000 Mg/l / /
Natrij 9.2 mg/L 200 skladen
Kalij 1300 Mg/l / /
Skupna trdota 15.2 °N / /
Pesticidi - organofosforni in drugi

Azoksistrobin <0.002 Mg/l 0.1 skladen
Lahkohlapni aromatski ogljikovodik - BTX

Benzen <04 Mg/l 1 skladen
m,p- Ksilen <0.6 Mg/l / /
o-Ksilen <04 pg/lL / /
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki

Toluen <0.3 Mg/l / /
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

Trihalometani (vsota) <11 pg/L 100 skladen
Tetrakloroeten (Tetrakloretilen) <11 pg/L 10 skladen
Trikloroeten <0.9 Mg/l 10 skladen
Tetrakloroeten+trikloroeten <11 pg/L 10 skladen
1,2-Dikloroetan <0.9 Mg/L 3 skladen

Mikrobiolo$ki parametri

Escherichia coli 0 CFU/100 mL 0 skladen
Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL 0 skladen
Enterokoki 0 CFU/100 mL 0 skladen
Clostridium perfringens 0 CFU/100 mL 0 skladen
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C 1 CFU/mL / /
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C 2 CFUImL 100 skladen
Osnazevala

Celotni cianid <1 pg/L CN 50 skladen
Pesticidi

Atrazin 0.008 pg/L 0.1 skladen
Azinfos-metil <0.001 Mg/l 0.1 skladen
Diklorfos <0.003 Mg/l 0.1 skladen
Dimetaklor <0.006 Mg/l 0.1 skladen
Dimetenamid <0.001 Mg/l 0.1 skladen
Dimetoat <0.001 Mg/l 0.1 skladen
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 3/5
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh si

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.6

ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLISI2X. Banka Slovenije verzija predioge porogila: 1.4



ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO
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Evidené&na oznaka: 2132-1 7/20295-17/76210

Pesticidi

Diuron <0.007 Hg/L 0.1 skladen
Fention <0.002 Mg/l 0.1 skladen
Flufenacet <0.003 ug/L 0.1 skladen
Flurokloridon <0.007 pgiL 0.1 skladen

Imidakloprid <0.003 Hgl/L 0.1 skladen
Izoproturon <0.008 [ 0.1 skladen
Klorantraniliprol <0.005 Mg/l 0.1 skladen
Klorfenvinfos <0.002 Hg/L 0.1 skladen
Kloridazon <0.004 Hg/L 0.1 skladen
Klorotalonil <0.03 Hg/L 0.1 skladen
Klorotoluron <0.009 Mg/L 0.1 skladen
Linuron : <0.009 Mg/l 0.1 skladen
Malation <0.006 Mg/L 0.1 skladen
Metalaksil <0.001 Mg/l 0.1 skladen
Metamitron <0.005 Mg/L 0.1 skladen
Metazaklor <0.008 Mg/l 0.1 skladen
Metiokarb <0.01 pg/L 0.1 skladen
Metobromuron <0.009 Hg/L 0.1 skladen
Metolaklor <0.011 Ha/L 0.1 skladen
Metribuzin <0.010 Mg/l 0.1 skladen
Mevinfos <0.002 Mg/l 0.1 skladen
Napropamid <0.010 Hg/L 0.1 skladen
Pendimetalin <0.001 Mg/l 0.1 skladen
Penkonazol <0.002 ug/L 0.1 skladen
Petoksamid <0.021 Mg/l 0.1 skladen
Pirimifos-metil <0.03 pg/L 0.1 skladen
Pirimikarb <0.009 Mg/l 0.1 skladen
Prometrin <0.010 pg/L 0.1 skladen
Propikonazol <0.002 Mg/l 0.1 skladen
Terbutilazin ‘ <0.015 ug/L 0.1 skladen
Tiakloprid <0.007 Mg/l 0.1 skladen
Triadimefon <0.003 Hg/L 0.1 skladen
Glifosat <0.09 Hg/L 0.1 skladen
Azinfos-etil <0.010 Mg/l 0.1 skladen
Tebukonazol <0.01 Mg/l 0.1 skladen
Pesticidi - triazinski

Atrazin, Desetil- <0.009 Mg/l 0.1 skladen
Atrazin, Desizopropil- <0.003 Mg/l 0.1 skladen
N,N-dietil-m-toluamid <0.01 Mg/l 0.1 skladen

Pesticidi - triazinski in drugi

Heksazinon <0.013 pg/L 0.1 skladen
Sekbumeton <0.008 ug/L 0.1 skladen
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 4/5
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh,si
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ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO
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Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-17/76210

Pesticidi - triazinski in drugi

Ametrin <0.010 Hg/L 0.1 skladen
Pesticidi in metaboliti

2,6-Diklorobenzamid <0.006 Mg/L 0.1 skladen
Acetoklor <0.007 Mol 0.1 skladen
Alaklor <0.007 Mg/l 0.1 skladen
Bromacil <0.008 ug/L 0.1 skladen
Cianazin <0.009 ug/L 0.1 skladen
Fluometuron <0.010 Mg/l 0.1 skladen
Klorbromuron <0.011 Mg/L 0.1 skladen
Metoksuron <0.009 Mg/l 0.1 skladen
Metolaklor-ESA <0.017 Hg/L 0.1 skladen
Metolaklor-OXA <0.015 pa/lL 0.1 skladen
Monolinuron <0.009 g/l 0.1 skladen
Monuron <0.010 pg/lL 0.1 skladen
Propazin <0.009 pg/L 0.1 skladen
Sebutilazin <0.008 pg/L 0.1 skladen
Simazin <0.009 pg/L 0.1 skladen
Terbutilazin-desetil <0.004 Mg/l 0.1 skladen
Terbutrin <0.013 g/l 0.1 skladen
Pesticidi (vsota) 0.008 Mg/l 05 skladen
Piridat-M <0.005 ug/L 0.1 skladen
Splosni fizikalno-kemijski parametri

Barva (436 nm) <0.2 m-1 ! /
Motnost 0.22 NTU 4 skladen
S-Metolaklor <0.03 Mg/l 0.1 skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poroéila:

Porogilo o preskuSaniju z evidenéno oznako 2132-17/20295-17/76210-T

Porodilo o kemijskem presku$anju z evidenéno oznako 1072-17/20295-17/76210-K
Porocilo o mikrobiolo8kem presku$anju z evidenéno oznako 4002-17/20295-17/76210-M

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 5/5
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh si o
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.6

ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4



SLOVENSKA
Q'S NACIONALNI LABORATORIJ ZA A e i

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-17/76210-T

Porocilo o preskusanju

Vzorec: 2017/4401

Stevilka vzorca:  17/76210

Naloga: JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 420 - 20/16

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJAD.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Delovni nalog: Narocilo 247/2017

Mesto odvzema:  Vodooskrbno obmocgje Sentvid, Rasicad.d., ~

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum porocila: 28.07.2017
Datum inura: 11.07.2017 10:50 Datum in ura: 12.07.2017 07:51

Odvzel: Matic Molan, NLZOH OOZ Novo mesto  Sprejel: Ivan Rifelj

Rezultati preskusanja

Rezultat lzrazen Metoda Zatetek |

Babateter Opomba Enota kot/na Kraj izvedbe ZZ‘,‘,';‘,‘.’i‘z’i"
Terenske meritve

Temperatura vode 18.9 °C SIST DIN 38404-C4-2:  11.07.17

2000, tocka 4.1, namestu  11.07.17

odvzema

Elektricna prevodnost (20°C) 470 pS/em SIST EN 27888: 1998, na  11.07.17

mestu odvzema 11.07.17

pH 7.2 SIST IS0 10523: 2012, na  11.07.17

mestu odvzema 11.07.17

Vonj sprejemljiv SIST EN 1622:2007 (Anex 11.07.17

C), namestu odvzema  11.07.17

Okus sprejemljiv SIST EN 1622:2007 (Anex 11.07.17

C), namestu odvzema _ 11.07.17

Vodja oddelka:
Dusan Harlander, dr.med.,spec.epidemiolog

Elektronsko podpisal Anton Skrbec, dipl.san.inz. ob 07.08.2017 08:15:56
Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porocilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v éasu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran: 1/1
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh si Orbita®LIMS ver: 1.7.1.6
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge port.J.éilé"1‘4
ID za DDV: 8]19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJS|2X, Banka Slovenije Y



SLOVENSKA
‘ AKREDITACLIA

® NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ SIST EN ISO/IEC 17025
( g ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO LE014
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, SRl e

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-17/76210-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: 2017/4401

Stevilka vzorca:  17/76210

Naloga: JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o0. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 420 - 20/16

Vodija naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJAD.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Delovni nalog: Narocilo 247/2017

Mesto odvzema: Vodooskrbno obmocgje Sentvid, Rasica d.d.,

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum poroéila: 25.07.2017
Datum inura: 11.07.2017 10:50 Datum inura: 12.07.2017 09:09

Odvzel: Matic Molan, NLZOH OOZ Novo mesto  Prevzel: Ivan Rifelj

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaCeni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat IzraZen Metoda Zacetek |
o kljucek
Rarmtar Opomba Engta kot/na Kraj izvedbe ’anﬁ‘i‘iﬁ

Splosni parametri

; IS0 11732:2005, poglavje 4, 12.07.17
Amonij <0.01 # mglL NH4 NM 120717
Nitrit 0.0041 # mgl  NO2 ISO 13395:1996, NM g
. SIST EN ISO 10304-1: 20091,  19.07.17
SIST EN ISO 10304-1: 2000, 19.07.17

Sulfat 127 mglL S04 NM 2007.17
. SIST EN SO 10304-1: 20091,  19.07.17
Klorid 12.1 mg/L Cl NM 200717
: SIST EN 1SO 10304-1: 2000, 19,0717
Fluorid <0.04 mg/L F NM 2007.17
Celotni organski ogljk (TOC) <0.3 # mgL ¢ SISTISO8245:2000,NM  15071!

Kovine in metaloidi

SIST EN ISO 17294-2: 2005,  14.07.17

Mangan 1.0 HglL NM 19.07.17

Kovine in nekovine

SIST EN ISO 17294-2: 2005,  14.07.17

Aluminij 1.4 Kol NM 19.07.17

q SIST EN ISO 17294-2: 2005, 14.07.17

Antimon 0.060 Mg/l NM 19.07.17

SIST EN ISO 17294-2: 2005, 14.07.17

Arzen 7 <0.1 Mg/l NM 19.07.17

SIST EN ISO 17294-2: 2005, 14.07.17

Baker 0.0026 mg/L NM 19.07.17
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 1/7

Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 161, F:07 393 41 79, E:nm.cka@nlzoh.si Orbita€LIMS ver: 17.1.6
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzia oiediboe or&éilna'-1-1
ID za DDV: S]19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije Lot st o



ZDRAVJE, OKOLIJE IN HRANO

@s NACIONALNI LABORATORIJ ZA

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Rezultati preskuSanja

SLOVENSKA
AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
‘ LP-014
Rezultati oznageni z # se nanasajo
na neakreditirano dejavnost

Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-17/76210-K

# Rezultati oznaCeni z # se nanadajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat Metoda Zacatek/
Parameter Opomba Enota Kraj izvedbe Z:i'(‘glilitz::k
SIST EN ISO 17294-2: 2005,  19.07.17
Bor 0.026 mg/L NM 19.07 17
= SIST EN ISO 17294-2: 2005,  14.07.17
Kadmij 0.041 Ml NM 19.07.17
. 12.07.17
Krom (V1) <10 Hg/L SIST EN ISO 23913: 2009, NM 12,0717
SIST EN ISO 17294-2: 2005,  14.07.17
Krom 0.58 Mg/l NM 19.07.17
. SIST EN ISO 17294-2: 2005,  14.07.17
Nikelj 0.12 HglL NM 19.07.17
SIST EN ISO 17294-2: 2005,  14.07.17
Selen 0.23 Mg/l NM 19.0717
s SIST EN ISO 17294-2: 2005,  14.07.17
el =i Mgl modificiran, NM 19.07.47
; SIST EN SO 17294-2: 2005,  14.07.17
Svinec 044 HglL NM 19.07.17
5. SIST EN ISO 12846:2012, brez ~ 14.07.17
Zivo srebro <0.01 Mg/L poglavia 7, NM 140717
= SIST EN ISO 17294-2: 2005,  14.07.17
Kalcij 79000 Mg/l NM 19.0717
x SIST EN ISO 17294-2: 2005,  14.07.17
Magnezij 18000 pg/lL NM 19.07.17
. SIST EN ISO 17294-2: 2005,  14.07.17
Natrij 9.2 mg/L NM 19.07.17
" SIST EN ISO 17294-2: 2005,  14.07.17
Kalij 1300 HglL NM 19.07.17
o - 19.07.17
Skupna trdota 15.2 N Izraun, NM 19.07.17
Pesticidi - organofosforni in drugi
. : Laboratorijska metoda M 740_1, 21.07.17
Azoksistrobin <0.002 pa/lL izdaja 7, NM 220717
! M 712/5, izdaja 2, interna 19.07.17
0,p-Metoksiklor <0.03 Mg/L metoda, NM 19.0717
. M 712/5, izdaja 2, interna 19.07.17
p,p-Metoksiklor <0.03 pgl/L metoda, NM 19.0717
Fenolne snovi
Fenolne snovi-skupne <50 uglL IS0 144021909 E) M 10717
13.07.17
Lahkohlapni aromatski ogljikovodik - BTX
i 17.07.17
Benzen <04 Mg/l SIST EN ISO 15680: 2004, NM 19.0717
; . 17.07.17
m,p- Ksilen <0.6 Mg/l SIST EN ISO 15680: 2004, NM 19.07.17
; . 17.07.17
o-Kailen <04 pgiL SIST EN ISO 15680: 2004, NM 19.07 17
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki
) 17.07.17
Toluen <0.3 Hg/lL SIST EN ISO 15680: 2004, NM 19.07 17
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 2/7
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SLOVENSKA
> NACIONALNI LABORATORIJ ZA A ot e
w ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO ""‘9“ -
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, R ot e

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-17/76210-K

Rezultati pres kusa nj a # Rezultati oznaceni z # se nanaSajo na neakreditirano dejavnost
3 Zacetek /
; Rezultat lzraZen Metoda g
FAl gt Opomba L kot/na Kraj izvedbe 22‘,‘,';‘{;‘;2"
: . 17.07.17
Etilbenzen <0.3 Hg/L SIST EN ISO 15680: 2004, NM 19.07 17
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki
. ; . 17.07.17
Trihalometani (vsota) <11 Mg/l SIST EN ISO 15680: 2004, NM 190717
Visota trihalometanov je vsota spajin: triklorometan, tribromometan, bromodiklorometan in
dibromoklorometan.

’ ) 17.07.17
Bromodiklorometan <0.8 Ma/L SIST EN ISO 15680: 2004, NM 19.0717
Dibromoklorometan <0.7 Mg/l SIST EN ISO 15680: 2004, NM 1;8;1;
Tribromometan (bromoform) <11 HglL SISTEN ISO 15680: 2004, NM gg;g
Triklorometan (kloroform) <0.9 Mg/l SISTEN ISO 15680: 2004, NM 1;8;1;
Tetrakloroeten (Tetrakloretilen) <1.1 Hg/L SIST EN SO 15680: 2004, NM 1;3;1;

: : 17.07.17
Trikloroeten <0.9 pglL SIST EN ISO 15680: 2004, NM 19.07.17
Tetrakloroeten+trikloroeten <11 Hg/L SISTEN ISO 15680: 2004, NM gg;g

‘ ) 17.07.17
1,2-Dikloroetan <0.9 pg/L SIST EN ISO 15680: 2004, NM 19.07.17
_ ) 17.07.17
1,1-Dikloroeten <16 pg/lL SIST EN ISO 15680: 2004, NM 1907 17
; 17.07.17

Tetraklorometan <1.7 Hg/L SIST EN ISO 15680: 2004, NM 190717

: . 17.07.17
1,11-Trikloroetan <1.2 Mg/l SIST EN ISO 15680: 2004, NM 19.0717
1,1-Dikloroetan <0.8 ug/L SIST EN ISO 15680: 2004, NM 1;8?{1;

i - 17.07.17
1,1,2-Trikloroetan <0.9 Mg/l SIST EN ISO 15680: 2004, NM 19.07.17

) . 17.07.17
Diklorometan <13 Mg/l SIST EN ISO 15680: 2004, NM 19.07.17
1,1.2,2-Tetrakloroetan <20 pg/lL SIST EN ISO 15680: 2004, NM 1;8;1;
Heksakloroetan <0.3 # gL SIST EN ISO 15680: 2004, NM gg;g
OsnaZevala

o SIST EN ISO 14403-2:2013, 12.07.17
Celotni cianid <1 HglL CN NM 1207.17
Adsorbljivi organski halogeni (AOX) <6 HglL SIST EN 180 9562: 2005, NM 128;};
Osnovni parametri

: ’ 11.07.17
Celotni fosfor <0.03 # mglL PO4 ISO 15681-2:2003, NM 110747
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ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO ‘ LP-014

Rezultati oznageni z # se nana$ajo
na neakreditirano dejavnost

SLOVENSKA
Qs NACIONALNI LABORATORIJ ZA @) AKREDITACIA

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-17/76210-K

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanaSajo na neakreditirano dejavnost

Parameter g;f)lr"rllt:; Enota Ii:,at/i:: Krelllj| ?;sg:be %ﬁ;ﬁ%%é
Pesticidi

- 0.008 gl Laboratoriijzs(l;:\j ;nYe'to,\?ﬁ M 740_3, ; 38_7/1;
i <0.001 il Laboratoriij:g:j ;n;}c;\ldﬁ M 740_1, g; 8;1;
Diiors <0 ot " 017
Dimeair <0 ot R T
Dimetenanid <01 ol N o7
Dimtat <001 ol R T
D <0007 ot T 20017
Fenton 0002 ot T
Flufenacet <0.003 Mg Laboratoriij:g:j;n M e
Flurokloridon <0.007 HolL Laboratoriijzsg:j: ;,t?\?ﬁ B ;gg;};
Imicaklopri <0.003 HglL e e
opotr 0008 ot T a0
Klorantraniliprol <0.005 MglL Laboratoriijzsg:\]j:n ;}ijdﬁ R ;gg;};
e <0.002 figiE La\boratoriijzs(l;:lj ;n;}c;ldﬁ M 740_1, g; 8; 1;
Kloridazon <0.004 HolL Laboratonijzsggj;n 7Gt ?qdﬁ = 5;8;1;
Klorotalonil <0.03 # gl i 712/;’;tfagij,aﬁwtema 18;8;1;
W g <0.009 ugll Laboratoriijzlj(::j ;n;t?\ldla M 740_3, ; gg;};
Luron <00e ot AT g
i <0.006 il Laboratoriijzs(l;:j ;n;a,tc;]dﬁ M 740_1, g; 8;1;
— <0001 ot T 017
Metamiron <0.005 Mol Laboramijzsg;;n ?t ?fﬁ SR ;38;1;
etzakr <o ol N oy
sk <001 gl Laboratoriijzscl‘(::j :17e,t?\ld'a M 740_1, g; g;l;
Metobromuron <0.009 Hg/lL Laboratoriijzs:; ;n ;,t?\‘ljhj A ;gg;};
—— 0011 ugll Laboratoriijzs(l;:j arln;e’tc,)\;i,a M 740_3, ; gg;};
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SIST EN ISO/IEC 17025
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO . -

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, SRl e
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA
Ws NACIONALNI LABORATORIJ ZA @ AKrebifacin

Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-17/76210-K

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Parameter g;f,ﬁ:tf; Enota I;:)at/i:: Krrj ?;:::be Zza:ézgé'i
et <0010 pol T ot
e <0.002 oL Laboratoriijzs‘lj(:j :?}?qdl\j M 740_1, g; g; 1;
Nepropaid 0ot ol e 200717
e <0.001 L Laboratoriijzsé(:j 21;}(;\;1,\7 M 740_1, g; g;l;
penkonazo <0002 pol R T
- <0 bl AT 2ot
Pirimifos-metil <0.03 HglL M 712/,i’;é%??ﬁiwimema 138;1;
Pirimikarb <0.009 HglL Laboramijzs::j;" ?,t Forh iy
Promet <0010 pol AT aor
Proplonazo <0002 pol N o
N <0015 g, Laboratoriijzs:j(aaj gw;t?\ldﬁ M 740_3, ; 38;1;
Tiakioprid <0.007 gl B = vl
Tiadimefon <000 pal AT ot
Glifosat <0.09 # HglL ISO 21458, NM 1:831;
indsten 009 4 e AT ot
Bifenoks <0,009 5 L Laboratoriijzsgzj ;n;aitc')\ldﬁ M 740_1, g; 8; 1;
Gibutin o 4 oL T a0
Diflufenikan <0.006 Mgl Laboramﬁijzsg:j? T o
P 0,010 _— Laboratoriijzstlj(:j ?;}?qdl\? M 740_1, 3; g; 1;
Dstaneti 00 pol i T
— 001 # gl Laboratoriijzsg:j ;n:’tc')\;ia M 740_2, 1?8; 1;
AKlonifen <0.009 # ol e am”ﬂ;g:};“?tiﬁa s
Pesticidi - triazinski

Atrazin, Deseti- <0.009 HolL Laborator?zsg:j;n ?tm Nt ZSSH;
Atrazin, Desizopropil- <0.003 Mg/L Laboratoriijzsg:j;n ?}?\jﬁ iR ;(7)8;1;
N, N-dietil-m-toluamid <0.01 # pol Laboratoriijzsggj: ;',t(m { e ;gg;];
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SLOVENSKA
= NACIONALNI LABORATORIJ ZA A s
Q ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO LP-014
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, e e

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-17/76210-K

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzraZen Metoda Zacetek |
o ki k
Parametar Opomba Enota kot/na Kraj izvedbe ZZ,.;‘.’{;E.

Pesticidi - triazinski in drugi

Heksazihan <0.013 uglL Laboratorijska metoda M 740_3, 17.07.17

izdaja 7, NM 20.07.17

Laboratorijska metoda M 740_3, 17.07.17

Sekbumeton gl Mgl izdaja 7, NM 200717
; Laboratorijska metoda M 740_3, 17.07.17
Amelrn =04l HglL izdaja 7, NM 2007.17

Pesticidi in metaboliti
Laboratorijska metoda M 740_1, 21.07.17

2,6-Diklorobenzamid <0.006 HglL izdaja 7, NM 220717
G <0.007 sl Laboratoriijzsg; ;n;e’t?\jja M 740_3, ; (7)8;1;
s <0001 ol Ry i
aroac <0008 pol AT o7
Gianazin <0009 pol AT or
. <0.010 gl Laboratoriijzs(lj(:j ;n;)tcr)\ldﬁ M 740_3, ; gg;};
Kertromuron w0l S 200117
e <0.000 G Laboratoriijzsé(:j ;n;a,tc:\ldﬁ M 740_3, ; gg;};
Metolaklor-ESA <0.017 Mgl Laboramr?;g:j: ftm MR 1;8;1;
T—— w05 4 gl A aor7
Nordinuor <00 vl T 200717
it <0.010 Mgl Lab°'at°ﬁ§§‘§§j§” %y b Los
Propazin <009 ol T 20047
Sebutez 0008 vl AT ot
- <0.009 i Laboraton'ijzs(lj(;zj ;n;e’tc;\jdﬁ M 740_3, ; gg;};
Terbutilazin-desetil <0.004 HglL Laboratoriijzsggj;n ?}?qdﬁ 7403 ;(7)8;1;
. <0.013 st Laboratoriij:::j ;n7e,t?\ldh7 M 740_3, ; gg;};
Pesticidi (vsota) 0.008 # gl lzracun, NM ggg;};

Pesticidi vsota pomeni: vsoto vseh posameznih najdenih in koli¢insko doloGenih pesticidov.

Laboratorijska metoda M 740_3, 17.07.17

Piridat-M <0.005 Mg/l izdaja 7, NM 200717
Splo3ni fizikalno-kemijski parametri
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ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

W,s NACIONALNI LABORATORLJ ZA

Rezultati preskusanja

SLOVENSKA
‘ AKREDITACLJA
SIST EN ISO/IEC 17025
) v

Rezultati oznageni z # se nana$ajo
na neakreditirano dejavnost

Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-17/76210-K

# Rezultati oznaceni z # se nanaSaio na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzraZen Metoda Zatetek |

Rarameter Opomba Enota kot/na Kraj izvedbe zzlf,?,f;:k

SIST EN ISO 7887:2012; 12.07.17

Sk <02 i metoda B, NM 120747

T=22°C

SIST EN ISO 7027:2000; brez ~ 12.07.17

Motnost 0.22 NTU poglavia 5, NM 12,0717

Nitrat/50+nitri/3 030 #  mgl SIST EN 26777: 1996, NM ggg”;

. 12.07.17

Fosfat-orto <0.006 # mglL PO4 ISO 15681-2:2003, NM 120717

Laboratorijska metoda M 740_3, 17.07.17

S-Metolaklor <0.03 # uglL izdaja 7, NM 200717

[1] Analizirano iz zamrznjenega vzorca.
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo narocnika.
Vodja oddelka:

Jernejka Franko, univ.dipl.inZz.kem.inz.

Elektronsko podpisal Jernejka Franko, univ.dipl.inz.kem.inz. ob 25.07.2017 12:43:43

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porocilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v éasu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskuanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.sifistovetnost.
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SIST EN ISO/IEC 17025
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO g v

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA
@S NACIONALNI LABORATORIJ ZA @\ AKribitacin

Evidenéna oznaka: 4002-17/20295-17/76210-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskusaniju

Vzorec: 2017/4401

Stevilka vzorca: 17/76210; lab.8t.: 17/6301

Naloga: JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 420 - 20/16

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Delovni nalog: Narocilo 247/2017

Mesto odvzema:  Vodooskrbno obmoéje Sentvid,

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum poroéila: 14.07.2017
Datum inura: 11.07.2017 10:50 Datum in ura: 11.07.2017 13:50

Odvzel: Matic Molan, NLZOH OOZ Novo mesto Prevzel: Ale$ Vidmar

Rezultati preskusanja

Zacetek / zakljucek

Parameter Metoda Rezultat Enota analze
ks, o ! . 11.07.2017 14:00
Escherichia coli 1SO 9308-1:2014/Amd 1:2016 0 CFU/M00 mL 12.07.2017 11:00
s , . . 11.07.2017 14:00
Koliformne bakterije ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 0 CFU/100 mL 12.07.2017 11-00
y - . 11.07.2017 14:00
Enterokoki ISO 7899-2:2000 0 CFU/100 mL 13.07.2017 09:00

Pravilnik o pitni vodi (Ur. list :
Clostridium perfringens RS, &t. 19/2004, 1. tocka 0 CruMoomL  |107.201714.00
: 12.07.2017 11:00
priloge I11)
i ; oo . 11.07.2017 14:00
Skupno &tevilo mikroorganizmov pri 22°C ISO 6222:1999 1 CFU/mL 14.07 2017 09-00
T : — ! 11.07.2017 14:00
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C ISO 6222:1999 2 CFU/mL 13.07.2017 09:00
Analitik: Odgovorna oseba:
NeZka Lenargié MatjaZz Retelj

Elektronsko podpisal Brigita Weiss, dipl. san. inZ. ob 14.07.2017 11:57:53

* Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porocilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v ¢asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijienem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh sifistovetnost.
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